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АННОТАЦИЯ 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Рабочий комплект учебно-программной документации предназначен для пере-

подготовки и повышения квалификации рабочих по профессии «Монтер по защите 

подземных трубопроводов от коррозии» 4–6-го разрядов, разработан на основе требо-

ваний профессионального стандарта «Работник по электрохимической защите от кор-

розии линейных сооружений и объектов», утв. приказом Минтруда России от 12 ок-

тября 2021 г. № 714н., стандарта профессионального обучения рабочих по профессии 

«Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии» 4–6 разрядов и типового 

комплекта учебно-программной документации, предназначенного для переподготов-

ки и повышения квалификации рабочих по профессии «Монтер по защите подземных 

трубопроводов от коррозии» 4–6 разрядов. 
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средств электрохимической защиты, контроля качества выполнения изоляционных 

работ, выполнения измерений на теле трубы, отрабатываются навыки на компьютер-

ных тренажерах-имитаторах. 

Рабочий комплект предназначен для руководителей и специалистов, занимаю-

щихся организацией обучения рабочих, преподавателей учебно-производственного 

центра ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», а также членов постоянно действующей 

аттестационной (квалификационной) комиссии ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Область применения 

Настоящий рабочий комплект учебно-программной документации предна-

значен для профессионального обучения по программам переподготовки и по-

вышения квалификации рабочих по профессии «Монтер по защите подземных 

трубопроводов от коррозии» 4–6-го разрядов и включает в себя: 

– общие положения; 

– термины, определения, обозначения и используемые сокращения; 

– основные программы профессионального обучения рабочих по профес-

сии, в т. ч.: 

– квалификационные характеристики по профессии; 

– планируемые результаты обучения (перечень компетенций, приобрета-

емых в результате обучения по основным программам профессионального обу-

чения рабочих по профессии); 

– учебные и тематические планы и программы теоретического обучения и 

практики; 

– оценочные материалы для контроля освоения программ профессио-

нального обучения; 

– методические материалы. 

 

1.2 Цель реализации основных программ профессионального  

обучения рабочих по профессии  

Основные программы профессионального обучения рабочих по профес-

сии имеют своей целью формирование у обучающихся общих и профессио-

нальных компетенций, необходимых для выполнения видов профессиональной 

деятельности в соответствии с учетом требований профессиональных стандар-

тов и действующих ЕТКС, приобретения новой квалификации. 

Учебно-программная документация для переподготовки и повышения 

квалификации рабочих по профессии «Монтер по защите подземных трубопро-

водов от коррозии» 4–6-го разрядов раскрывает обязательный (федеральный) 

компонент содержания обучения по профессии и параметры качества усвоения 

учебного материала с учетом требований профессионального стандарта, пред-

ставленного в таблице 1 и действующего ЕТКС (выпуск 36, раздел «Переработ-

ка нефти, нефтепродуктов, газа, сланцев, угля и обслуживание магистральных 

трубопроводов» ). 

 

Т а б л и ц а  1 – Перечень профессиональных стандартов, соответствующих про-

фессиональной деятельности рабочих по профессии «Монтер по защите под-

земных трубопроводов от коррозии» 

Код профессионального 

стандарта 
Наименование профессионального стандарта 

40.022 Профессиональный стандарт «Работник по электро-
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химической защите от коррозии линейных соору-

жений и объектов», утв. приказом Минтруда России 

от 12.10.2021 № 714н (рег. № 124) 

 

Квалификационные характеристики составлены на основании требований 

Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих 

(ЕТКС), выпуск 36, раздел «Переработка нефти, нефтепродуктов, газа, сланцев, 

угля и обслуживание магистральных трубопроводов», §§ 18–20 и дополнены 

требованиями п.8 «Общих положений Единого тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий рабочих народного хозяйства СССР», с учетом 

требований профессионального стандарта по данной профессии «Работник по 

электрохимической защите от коррозии линейных сооружений и объектов». 

 

1.3 Нормативно-правовые основания разработки 

Нормативную правовую основу разработки настоящего рабочего ком-

плекта учебно-программной документации составляют следующие норматив-

ные документы, стандарты и классификаторы: 

Федеральный закон от 29.31.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служа-

щих и тарифных разрядов (ОКПДТР) ОК 016–94 (с последующими изменения-

ми и дополнениями) 

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий ра-

бочих (ЕТКС), выпуск 36, раздел «Переработка нефти, нефтепродуктов, газа, 

сланцев, угля и обслуживание магистральных трубопроводов», утв. постанов-

лением Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и 

ВЦСПС от 7 июня 1984 г. N 171/10-109 (с последующими изменениями и до-

полнениями) 

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий ра-

бочих (ЕТКС). Общие положения, п.8, утв. постановлением Госкомтруда СССР 

от 31 января 1985 г. № 31/3-30 (с последующими изменениями и дополнения-

ми) 

Профессиональный стандарт «Работник по электрохимической защите от 

коррозии линейных сооружений и объектов», утв. приказом Минтруда России 

от 12.10.2021 № 714н (рег. № 124) 

Типовой комплект учебно-программной документации для обучения ра-

бочих по профессии «Монтер по защите подземных трубопроводов от корро-

зии» 4–6 разрядов, Москва 2017г. 

Стандарт профессионального обучения рабочих по профессии 14666 

«Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии», Москва 2017г. 

Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 № 513 «Об утверждении Пе-

речня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение» (с последующими изменениями и дополнениями) 

ГОСТ 12.0.004–2015. Система стандартов безопасности труда. Организа-

ция обучения безопасности труда. Общие положения 
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Положение о системе непрерывного фирменного профессионального об-

разования персонала ПАО «Газпром», утв. приказом ПАО «Газпром» от 

29.01.2016 № 42 (с изм., утв. приказом ПАО «Газпром» от 14.12.2016 № 810) 

Перечень профессий для подготовки рабочих в дочерних обществах и ор-

ганизациях ОАО «Газпром», утв. Департаментом (Е.Б. Касьян) ОАО «Газпром» 

от 25.01.2013 

Матрица обучения и учебно-методического обеспечения СНФПО по ос-

новным рабочим профессиям дочерних обществ и организаций  

ПАО «Газпром», утв. Департаментом (Е.Б. Касьян) ОАО «Газпром» в 2013 г.  

(СНО 05.11.08.239.03) (с последующими изменениями и дополнениями) 

Требования к разработке и оформлению учебно-методических материа-

лов для профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования персонала дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром», утв.  

Департаментом 715 ПАО «Газпром» (Е.Б. Касьян) 05.08.2019 №07/15-5085. 

 

1.4 Требования к обучающимся 

Уровень образования обучаемых для допуска к обучению – не ниже сред-

него общего. 

В соответствии с профессиональным стандартом «Работник по электро-

химической защите от коррозии линейных сооружений и объектов», утвер-

жденным приказом Минтруда России от 12 октября 2021 г. № 714н. (рег. 

№ 124), к рабочему по профессии «Монтер по защите подземных трубопрово-

дов от коррозии» 4–6-го разрядов для допуска к работе предъявляются следу-

ющие требования: 

Требования к образованию и обучению для монтера по защите подземных 

трубопроводов от коррозии 4–6-го разрядов - профессиональное обучение - 

программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы 

переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих. 

Требования к опыту практической работы для монтера по защите подзем-

ных трубопроводов от коррозии 4–6-го разрядов - не менее одного года по про-

фессии с более низким (предыдущим) разрядом. 

 

1.5 Срок обучения 

Продолжительность обучения в соответствии с действующим «Перечнем 

профессий для профессиональной подготовки рабочих в дочерних обществах и 

организациях ОАО «Газпром», утвержденным Департаментом ОАО «Газпром» 

(Е.Б. Касьян) 25.01.2013, минимальный срок обучения при переподготовке по 

профессии «Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии» на 4-й 

разряд по профессии из числа лиц, имеющих квалификацию и опыт работы по 

родственной профессии, с отрывом от производства (при очной форме обуче-

ния) составляет 3 месяца, при повышении квалификации по профессии на 4–6-й 

разряды минимальный срок обучения составляет 3 месяца. Общий объем учеб-

ного времени устанавливается из расчета примерно 160 часов в месяц при 40-

часовой рабочей неделе, таким образом срок обучения при 3 месяцах по очной 

форме составляет 480 часов. 
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Нормативные сроки обучения могут сокращаться для лиц, имеющих 

среднее профессиональное и высшее образование*. Сокращение периода обу-

чения может осуществляться также путем создания интегрированного курса, 

предусматривающего концентрированное изложение учебного материала об-

щепрофессионального цикла, или за счет исключения из профессионального 

цикла тем, изученных ранее при профессиональном образовании до обучения 

по данной профессии. 

 

1.6 Общая характеристика основных программ профессионального 

обучения рабочих по профессии 

Основные программы профессионального обучения рабочих по профес-

сии осваиваются в различных формах: очной (с отрывом от работы), очно-

заочной (вечерней – с частичным отрывом), заочной (без отрыва от работы). 

Обучение данной профессии проводится по курсовой форме обучения. 

При обучении рабочих должно строго соблюдаться правило последова-

тельного получения знаний, умений и навыков от начального уровня квалифи-

кации к более высокому. 

Учебными планами предусмотрено теоретическое обучение и практика. 

В данном рабочем комплекте представлены основные программы про-

фессионального обучения и включены тематические планы и программы дис-

циплин: «Специальная технология» и «Практика», а тематические планы и про-

граммы дисциплин (вошедшие в учебный план) «Электротехника с основами 

электронной техники», «Основы природоохранной деятельности» и «Охрана 

труда и промышленная безопасность» изданы отдельными выпусками. 

При проведении теоретического обучения для обеспечения эффективности 

обучения и закрепления учебного материала проводятся лабораторно-

практические занятия, в ходе которых необходимо максимально использовать 

разработанные с учетом специфики деятельности обществ и организаций  

ПАО «Газпром» интерактивные обучающие системы. 

Практика при переподготовке и повышении квалификации по профессии 

«Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии» проводится непо-

средственно на производстве. 

В процессе теоретического обучения и практики рабочие должны овла-

деть знаниями по эффективной организации труда, использованию новой тех-

ники и передовых технологий, повышению производительности труда, эконо-

мии материальных и других ресурсов. При проведении обучения особое внима-

ние должно уделяться вопросам изучения и выполнения требований охраны 

труда и промышленной безопасности, в том числе при проведении конкретных 

видов работ. 

 
*.В соответствии с Методическими указаниями о порядке приема на работу специали-

стов с высшим и средним профессиональным образованием на рабочие должности и органи-

зации их обучения по рабочим профессиям в обществах и организациях ОАО «Газпром», 

утв. Правлением ОАО «Газпром» 04.04.2000. 
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К концу обучения каждый рабочий должен уметь самостоятельно выпол-

нять все виды работ, предусмотренные квалификационной характеристикой, а 

также технологическими условиями и нормами, установленными на производ-

стве. 

Профессиональное обучение рабочих завершается итоговой аттестацией 

(сдачей квалификационного экзамена), которая проводится в установленном 

порядке аттестационными (квалификационными) комиссиями 

 ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», создаваемыми в соответствии с Поло-

жением об итоговой аттестации и присвоении квалификации лицам, овладева-

ющим профессиями рабочих в различных формах непрерывного фирменного 

профессионального обучения в обществах и организациях ПАО «Газпром». 

По мере обновления технической и технологической базы производства, 

принятия новых нормативных и регламентирующих документов в учебные ма-

териалы должны быть своевременно внесены соответствующие коррективы. 

Изменения и дополнения в учебные планы, тематические планы и про-

граммы могут быть внесены только после их рассмотрения и утверждения пе-

дагогическим советом учебно-производственного центра 

 ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 
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2 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

 

В настоящем комплекте используются следующие термины и их опреде-

ления: 

1 автоматизированная обучающая система: Интерактивная обучаю-

щая система, предназначенная для приобретения и контроля знаний обучаемо-

го, разработанная с использованием современных средств компьютерного ди-

зайна (графики, видеофрагментов, анимационных фрагментов, текстовых ссы-

лок и других мультимедийных технологий) в соответствии с утвержденной 

программой обучения для конкретной профессии, специальности или группы 

специальностей [Унификация учебно-методических материалов и их оформле-

ние, СНО 05.01.09.024.01, п. 4.1.3]. 

2 итоговая аттестация: Форма оценки степени и уровня освоения обу-

чающимися образовательной программы [Федеральный закон от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 59, п. 1]. 

3 квалификационный экзамен: Форма проведения итоговой аттестации 

лиц, прошедших обучение по основным программам профессионального обу-

чения, с целью определения соответствия полученных компетенций, знаний, 

умений и навыков программе профессионального обучения и установления им 

на этой основе квалификационных разрядов, классов, категорий по соответ-

ствующим профессиям рабочих, должностям служащих. Составляющими ква-

лификационного экзамена являются практическая квалификационная работа и 

проверка теоретических знаний [Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», статья 74]. 

4 квалификация: Уровень знаний, умений, навыков и компетенции, ха-

рактеризующий подготовленность к выполнению определенного вида профес-

сиональной деятельности [Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации», статья 2, п. 5]. 

5 компетенция: 1) Совокупность профессиональных знаний, личностно-

деловых и профессиональных характеристик работника, которые необходимы 

для эффективного решения поставленных задач [Положение о системе непре-

рывного фирменного профессионального образования персонала  

ПАО «Газпром», утвержденное приказом ПАО «Газпром» от 29.01.2016 № 42 

(с изменениями, утвержденными приказом ПАО «Газпром» от 14.12.2016  

№ 810), п.2.3]. 

2) Динамическая комбинация знаний, умений и способность применять 

их для успешной профессиональной деятельности [Методические рекоменда-

ции по разработке основных профессиональных образовательных программ и 

дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих про-

фессиональных стандартов, утв. Минобрнауки России от 22.01.2015  

№ ДЛ-1/05 вн]. 
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6 нормативы оснащенности учебных кабинетов, учебных мастер-

ских: Документ, включающий в себя перечень оборудования, плакатов, видео-

фильмов, АОС, тренажеров и других технических средств обучения, необходи-

мых для обучения персонала. 

7 образование: Единый целенаправленный процесс воспитания и обу-

чения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в инте-

ресах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобре-

таемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и 

компетенций определенных объема и сложности в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и инте-

ресов [Положение о системе непрерывного фирменного профессионального об-

разования персонала ПАО «Газпром», утвержденное приказом  

ПАО «Газпром» от 29.01.2016 № 42 (с изменениями, утвержденными приказом 

ПАО «Газпром» от 14.12.2016 № 810), п.2.4]. 

8 образовательная организация: Некоммерческая организация, осу-

ществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в качестве 

основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения кото-

рых такая организация создана [Положение о системе непрерывного фирменно-

го профессионального образования персонала ПАО «Газпром», утвержденное 

приказом ПАО «Газпром» от 29.01.2016 № 42 (с изменениями, утвержденными 

приказом ПАО «Газпром» от 14.12.2016 № 810), п.2.5]. 

9 образовательная программа: Комплекс основных характеристик об-

разования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, предусмотренных Федеральным законом 

от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с после-

дующими изменениями и дополнениями) форм аттестации, который представ-

лен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов [Федеральный закон от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изме-

нениями и дополнениями), ст. 2, п. 15]. 

10 образовательная рабочая программа: Образовательная программа, 

детально раскрывающая содержание обучения по конкретной дисциплине или 

курсу, разработанная на основании типовой (примерной) программы примени-

тельно к конкретной организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, с учетом специфики производства и национально-регионального компо-

нента [Положение о системе непрерывного фирменного профессионального 

образования персонала ПАО «Газпром», утвержденное приказом  

ПАО «Газпром» от 29.01.2016 № 42 (с изменениями, утвержденными приказом 

ПАО «Газпром» от 14.12.2016 № 810), п.2.6].  

11 образовательная типовая программа: Учебно-методическая доку-

ментация, устанавливающая перечень, объем дисциплин применительно к про-
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фессии и специальности, содержание образования определенного уровня  

и (или) определенной направленности, планируемые результаты освоения обра-

зовательной программы с учетом квалификации, минимального (базового) сро-

ка обучения, детально раскрывающая обязательные компоненты содержания 

обучения [Положение о системе непрерывного фирменного профессионального 

образования персонала ПАО «Газпром», утвержденное приказом  

ПАО «Газпром» от 29.01.2016 № 42 (с изменениями, утвержденными приказом 

ПАО «Газпром» от 14.12.2016 № 810), п.2.7]. 

12 обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу [Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями),  

ст. 2, п. 15]. 

13 обучение: Целенаправленный процесс организации деятельности 

обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенциями, 

приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению 

опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучаю-

щихся мотивации получения образования в течение всей жизни [Федеральный 

закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

последующими изменениями и дополнениями), ст. 2, п. 3]. 

14 организации Системы непрерывного фирменного профессио-

нального образования персонала ПАО «Газпром»: Образовательные органи-

зации ПАО «Газпром», образовательные подразделения дочерних обществ, 

учебно-методические и научно-исследовательские организации, другие россий-

ские и зарубежные образовательные организации основного и дополнительного 

профессионального образования, постоянно привлекаемые для оказания обра-

зовательных услуг Обществу в установленном порядке [Положение о системе 

непрерывного фирменного профессионального образования персонала  

ПАО «Газпром», утвержденное приказом ПАО «Газпром» от 29.01.2016 № 42 

(с изменениями, утвержденными приказом ПАО «Газпром» от 14.12.2016  

№ 810), п.2.12]. 

15 организации, осуществляющие образовательную деятельность: 

Образовательные организации, а также организации, осуществляющие обуче-

ние [Положение о системе непрерывного фирменного профессионального обра-

зования персонала ПАО «Газпром», утвержденное приказом  

ПАО «Газпром» от 29.01.2016 № 42 (с изменениями, утвержденными приказом 

ПАО «Газпром» от 14.12.2016 № 810), п.2.10]. 

16 организация, осуществляющая обучение: Юридическое лицо, осу-

ществляющее на основании лицензии наряду с основной деятельностью обра-

зовательную деятельность в качестве дополнительного вида деятельности. Для 

осуществления образовательной деятельности организацией, осуществляющей 

обучение, в ее структуре создается специализированное структурное образова-

тельное подразделение [Положение о системе непрерывного фирменного про-

фессионального образования персонала ПАО «Газпром», утвержденное прика-
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зом ПАО «Газпром» от 29.01.2016 № 42 (с изменениями, утвержденными при-

казом ПАО «Газпром» от 14.12.2016 № 810), п.2.11]. 

17 педагогическая деятельность: Деятельность, осуществляемая пре-

подавателями для достижения результатов, предусмотренных образовательной 

программой или рядом образовательных программ [Положение о системе не-

прерывного фирменного профессионального образования персонала  

ПАО «Газпром», утвержденное приказом ПАО «Газпром» от 29.01.2016 № 42 

(с изменениями, утвержденными приказом ПАО «Газпром» от 14.12.2016 № 

810), п.2.13]. 

18 педагогические работники: Физические лица, которые состоят в 

трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей образова-

тельную деятельность, и выполняют обязанности по обучению, воспитанию 

обучающихся и (или) организации образовательной деятельности [Положение о 

системе непрерывного фирменного профессионального образования персонала  

ПАО «Газпром», утвержденное приказом ПАО «Газпром» от 29.01.2016 № 42 

(с изменениями, утвержденными приказом ПАО «Газпром» от 14.12.2016  

№ 810), п.2.14]. 

19 практика: Вид учебной деятельности, направленной на формирова-

ние, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональ-

ной деятельностью [Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнения-

ми) ст. 2, п. 24]. 

20 профессиональное обучение: Вид образования, который направлен 

на приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и формирование 

компетенций, необходимых для выполнения определенных трудовых, служеб-

ных функций (определенных видов трудовой, служебной деятельности, про-

фессий) [Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями)  

ст. 2, п.13]. 

21 профиль компетенций: Структурированный перечень компетенций 

для определенной должности с указанием требуемого для эффективного вы-

полнения задач уровня их развития [Положение о системе непрерывного фир-

менного профессионального образования персонала  

ПАО «Газпром», утвержденное приказом ПАО «Газпром» от 29.01.2016 № 42 

(с изменениями, утвержденными приказом ПАО «Газпром» от 14.12.2016  

№ 810), п.2.19]. 

22 результаты обучения: Компетенции, приобретаемый практический 

опыт, знания и умения [Федеральные государственные образовательные стан-

дарты среднего профессионального образования]. 

23 типовые учебно-методические материалы (типовые УММ) на бу-

мажных носителях: Нормативная и учебно-методическая документация для 
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организации и осуществления образовательной деятельности [Положение о си-

стеме непрерывного фирменного профессионального образования персонала  

ПАО «Газпром», утвержденное приказом ПАО «Газпром» от 29.01.2016 № 42 

(с изменениями, утвержденными приказом ПАО «Газпром» от 14.12.2016  

№ 810), п.2.21]. 

24 тестовые дидактические материалы: Инструмент, предназначенный 

для измерения обученности обучающихся, состоящий из системы контрольных 

стандартизированных тестовых заданий (вопросов), стандартизованной проце-

дуры проведения, обработки и анализа результатов. Тестовые задания (вопро-

сы) могут также применяться также обучающимися для самоконтроля знаний. 

25 учебный план: Документ, который определяет перечень, трудоем-

кость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной дея-

тельности и, если иное не установлено Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации», формы промежуточной аттестации обучающихся 

[Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», с последующими изменениями и дополнениями,  

ст. 2, п. 22]. 

26 экзамен: Составляющая образовательного процесса, направленная на 

оценку знаний человека. Экзамен проводится с использованием экзаменацион-

ных билетов, составленных на основе вопросов, охватывающих все темы про-

граммы дисциплины. 
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3 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

В настоящем комплекте используются следующие сокращения: 

АЗ – анодное заземление; 

АОС – автоматизированная обучающая система; 

АРМ – автоматизированное рабочее место; 

БДРМ – блок диодно-резисторный; 

ВД – вид деятельности; 

ВЛ – воздушная линия; 

ГКМ – монтажные гидравлические клещи; 

ЕТКС – Единый тарифно-квалификационный справочник; 

ИА – итоговая аттестация; 

ИОС – интерактивная обучающая система; 

ИП – изоляционное покрытие; 

КЛ – кабельная линия; 

КТП – комплектная трансформаторная подстанция; 

КУ – клещи универсальные 

ЛЭП – линии электропередач; 

МГ – магистральный газопровод; 

МДК – междисциплинарный курс; 

ОК – общая компетенция; 

ОКПДТР - общероссийский классификатор профессий рабочих, должно-

стей служащих и тарифных разрядов 

ООО – общество с ограниченной ответственностью; 

ОП – общепрофессиональный учебный цикл; 

П – профессиональный учебный цикл; 

ПАО – публичное акционерное общество; 

ПК – профессиональная компетенция; 

ПКЗ – противокоррозионная защита; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ПП – производственная практика; 

ППР – планово-предупредительный ремонт; 

ПР – практика; 

ПУЭ – правила устройства электроустановок; 

ПЭЛ ЭХЗ – передвижная электроииследовательская лабаротория элек-

трохимической защиты; 

РМП – ручной механаический пресс; 

СДЗ – станция дренажной защиты; 

СИЗ – средства индивидуальной защиты; 

СКЗ – станция катодной защиты; 

СМР – строительно-монтажные работы; 

СНиП – санитарные нормы и правила; 

СНФПО – Система непрерывного фирменного профессионального обра-

зования персонала ПАО «Газпром»; 

СПЗ – система защитных покрытий; 
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ТБ – техника безопасности; 

УДЗ – установка дренажной защиты; 

УДЗ – установка электродренажной защиты; 

УКЗ – установка катодной защиты; 

УП – учебная практика; 

УПЗ – установка протекторной защиты; 

ФН и П – федеральные нормы и правила; 

ЧС – чрезвычайная ситуация. 
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4 ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ – 

ПРОГРАММА ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ 

по профессии «Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии» 

4-го разряда 

 

4.1 Квалификационная характеристика 

Профессия – монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 

Квалификация – 4-й разряд 

Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 4-го разряда с 

целью овладения видом профессиональной деятельности «Электрохимическая 

защита от коррозии линейных сооружений и объектов»* должен иметь прак-

тический опыт: 

− проверки полярности оборудования системы электрохимической защи-

ты подземных и подводных металлических конструкций перед подачей элек-

тропитания; 

− подачи электропитания оборудования системы электрохимической за-

щиты подземных и подводных металлических конструкций; 

− определения основных параметров оборудования системы электрохи-

мической защиты подземных и подводных металлических конструкций перед 

вводом в эксплуатацию; 

− измерения естественного потенциала "сооружение - грунт" (свободная 

коррозия) подземных и подводных металлических конструкций; 

− измерения удельного сопротивления грунта четырехточечным методом 

Венера и (или) с использованием специального электрохимического прибора; 

− определения степени коррозионной активности грунта (среды) с помо-

щью измерителей коррозионной активности грунта; 

− подготовки поверхности подземных и подводных металлических кон-

струкций для выполнения кабельного присоединения системы электрохимиче-

ской защиты и (или) ремонта защитного покрытия; 

− выполнения работ по термитной приварке катодных выводов системы 

электрохимической защиты к действующим подземным и подводным металли-

ческим конструкциям; 

− монтажа кабельных присоединений системы электрохимической защи-

ты к подземным и подводным металлическим конструкциям; 

− монтажа кабельных соединений системы электрохимической защиты 

подземных и подводных металлических конструкций; 

− ремонта кабельных линий системы электрохимической защиты под-

земных и подводных металлических конструкций; 

− монтажа гальванических анодов (протекторов) системы электрохими-

ческой защиты подземных и подводных металлических конструкций; 

 
* В соответствии с требованиями профессионального стандарта «Работник по элек-

трохимической защите от коррозии линейных сооружений и объектов», утв. приказом Мин-

труда России от 12.10.2021 № 714н (рег. № 124). 
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− проверки исходной полярности источника постоянного тока системы 

электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструк-

ций перед его установкой; 

− установки источника постоянного тока системы электрохимической 

защиты подземных и подводных металлических конструкций; 

− монтажа всех типов анодных заземлителей с наложенным током систе-

мы электрохимической защиты подземных и подводных металлических кон-

струкций; 

− монтажа электроизолирующих соединений металлических трубопро-

водов подземных и подводных металлических конструкций; 

− монтажа контрольно-измерительных пунктов системы электрохимиче-

ской защиты подземных и подводных металлических конструкций; 

− технического обслуживания контрольно-измерительных пунктов си-

стемы электрохимической защиты подземных и подводных металлических кон-

струкций; 

− ремонта контрольно-измерительных пунктов системы электрохимиче-

ской защиты подземных и подводных металлических конструкций; 

− монтажа контрольно-диагностических пунктов системы электрохими-

ческой защиты подземных и подводных металлических конструкций; 

− технического обслуживания контрольно-диагностических пунктов си-

стемы электрохимической защиты подземных и подводных металлических кон-

струкций; 

− ремонта контрольно-диагностических пунктов системы электрохими-

ческой защиты подземных и подводных металлических конструкций; 

− монтажа элементов системы коррозионного мониторинга, (дистанци-

онного управления или телеметрии) системы электрохимической защиты под-

земных и подводных металлических конструкций; 

− монтажа стационарных электродов сравнения (включая калибровку) 

системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических 

конструкций; 

− монтажа вспомогательных электродов системы электрохимической за-

щиты подземных и подводных металлических конструкций; 

− монтажа электродов защитного заземления системы электрохимиче-

ской защиты подземных и подводных металлических конструкций; 

− монтажа устройств защитного отключения системы электрохимиче-

ской защиты подземных и подводных металлических конструкций; 

− проверки параметров электрохимической защиты всех участков, защи-

щаемых подземных и подводных металлических конструкций; 

− определения местоположения подземного участка подземных и под-

водных металлических конструкций; 

− определения местоположения стальной запорно-регулирующей арма-

туры подземных и подводных металлических конструкций; 

− определения местоположения смежных металлических конструкций 

подземных и подводных металлических конструкций; 
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− проверки электрической изоляции кабельных линий системы электро-

химической защиты подземных и подводных металлических конструкций; 

− проверки устройств защиты от перенапряжений системы электрохими-

ческой защиты подземных и подводных металлических конструкций; 

− испытания электрической изоляции кабельных линий системы элек-

трохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций; 

− испытания устройств защиты от перенапряжений системы электрохи-

мической защиты подземных и подводных металлических конструкций; 

− измерения силы тока и напряжения в цепи катодной защиты системы 

электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструк-

ций; 

− регулировки выходного тока и напряжения источника постоянного то-

ка системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических 

конструкций; 

− проверки силовых клемм источника постоянного тока системы элек-

трохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций; 

− технического обслуживания силовых клемм источника постоянного 

тока системы электрохимической защиты подземных и подводных металличе-

ских конструкций; 

− проверки конструктивных элементов источника постоянного тока си-

стемы электрохимической защиты подземных и подводных металлических кон-

струкций; 

− технического обслуживания конструктивных элементов источника по-

стоянного тока системы электрохимической защиты подземных и подводных 

металлических конструкций; 

− измерения с помощью переносных измерительных приборов выходно-

го напряжения и силы тока источника постоянного тока системы электрохими-

ческой защиты подземных и подводных металлических конструкций; 

− измерения потенциала включения "сооружение - грунт" системы элек-

трохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций; 

− измерения мгновенного потенциала выключения "сооружение - грунт" 

системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических 

конструкций; 

− установки прерывателей тока для измерения поляризационного потен-

циала в выключенном состоянии системы электрохимической защиты подзем-

ных и подводных металлических конструкций без настройки синхронизации; 

− измерения суммарного потенциала и поляризационного потенциала, а 

также постоянного и переменного тока на вспомогательных электродах систе-

мы электрохимической защиты подземных и подводных металлических кон-

струкций; 

− измерения градиентов потенциала в почве в зоне электрохимической 

защиты подземных и подводных металлических конструкций 

− перемещения дополнительного электрода при методе "интенсивных 

измерений" в зоне электрохимической защиты подземных и подводных метал-
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лических конструкций; 

− измерения ослабления сигнала переменного тока в зоне электрохими-

ческой защиты подземных и подводных металлических конструкций; 

− измерения градиента напряжения постоянного тока без регистрации в 

зоне электрохимической защиты подземных и подводных металлических кон-

струкций; 

− перемещения переносного электрода сравнения при измерении гради-

ента напряжения постоянного тока в зоне электрохимической защиты подзем-

ных и подводных металлических конструкций с регистрацией прибором; 

− монтажа автоматических станций катодной защиты системы электро-

химической защиты подземных и подводных металлических конструкций; 

− монтажа автоматических электродренажных установок системы элек-

трохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций; 

− технического обслуживания автоматических станций катодной защиты 

системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических 

конструкций; 

− технического обслуживания автоматических электродренажных уста-

новок системы электрохимической защиты подземных и подводных металличе-

ских конструкций; 

− ремонта автоматических станций катодной защиты системы электро-

химической защиты подземных и подводных металлических конструкций; 

− ремонта автоматических электродренажных установок системы элек-

трохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций; 

− выполнения контрольных электроизмерений на подземных и подвод-

ных металлических конструкциях в сложных коррозионных условиях; 

− выполнения контрольных электроизмерений на источниках блуждаю-

щих токов в сложных коррозионных условиях; 

− обработки данных электроизмерений на подземных и подводных ме-

таллических конструкциях и источниках блуждающих токов с построением 

графиков потенциалов "рельс - земля", "сооружение - земля" и определением 

степени коррозионной опасности; 

− проверки состояния защитных покрытий подземных и подводных ме-

таллических конструкций визуальным методом; 

− проверки состояния защитных покрытий подземных и подводных ме-

таллических конструкций инструментальным методом; 

− определения необходимости дополнительной защиты для отдельных 

участков подземных и подводных металлических конструкций; 

− наладки измерительных приборов средней сложности, применяемых 

при электрохимической защите подземных и подводных металлических кон-

струкций; 

− ремонта измерительных приборов средней сложности, применяемых 

при электрохимической защите подземных и подводных металлических кон-

струкций; 

− регистрации результатов измерений и испытаний при выполнении ра-
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бот по электрохимической защите подземных и подводных металлических кон-

струкций; 

− подготовки протоколов по результатам измерений и испытаний при 

выполнении работ по электрохимической защите подземных и подводных ме-

таллических конструкций. 

 

Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии  

4-го разряда с целью овладения видом профессиональной деятельности «Элек-

трохимическая защита от коррозии линейных сооружений и объектов»* должен 

уметь: 

− осуществлять сборку измерительного (испытательного) оборудования 

(приборов), в том числе высокоомных вольтметров, измерителей заземления, 

почвенных омметров, универсальных коррозионно-измерительных приборов, 

электроизмерительных регистрирующих приборов; 

− осуществлять включение измерительного (испытательного) оборудова-

ния (приборов), в том числе высокоомных вольтметров, измерителей заземле-

ния, почвенных омметров, универсальных коррозионно-измерительных прибо-

ров, электроизмерительных регистрирующих приборов; 

− осуществлять настройку измерительного (испытательного) оборудова-

ния (приборов), в том числе высокоомных вольтметров, измерителей заземле-

ния, почвенных омметров, универсальных коррозионно-измерительных прибо-

ров, электроизмерительных регистрирующих приборов; 

− производить ремонт измерительных приборов средней сложности; 

− производить наладку измерительных приборов средней сложности; 

− применять измерительное (испытательное) оборудование (приборы), в 

том числе высокоомные вольтметры, измерители заземления, почвенные ом-

метры, универсальные коррозионно-измерительные приборы, электроизмери-

тельные регистрирующие приборы с регистрацией результатов измерений (ис-

пытаний); 

− использовать трассопоисковую аппаратуру для определения (локализа-

ции) местоположения подземных и подводных металлических конструкций, 

стальной запорно-регулирующей арматуры и смежных металлических кон-

струкций; 

− производить необходимые расчеты и анализ данных электроизмерений 

на подземных и подводных металлических конструкциях и источниках блуж-

дающих токов для построения графиков потенциалов "рельс - земля", "кон-

струкция - земля", определения степени коррозионной опасности, а также 

определения необходимости дополнительной защиты отдельных участков под-

земных и подводных металлических конструкций; 

− составлять протоколы, включающие результаты измерений (испыта-

 
* В соответствии с требованиями профессионального стандарта «Работник по элек-

трохимической защите от коррозии линейных сооружений и объектов», утв. приказом Мин-

труда России от 12.10.2021 № 714н (рег. № 124). 
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ний) выполненные высокоомными вольтметрами, измерителями заземления, 

почвенными омметрами, универсальными коррозионно-измерительными при-

борами, электроизмерительными регистрирующими приборами; 

− использовать средства малой механизации, а также ручной инструмент 

для подготовки поверхности подземных и подводных металлических конструк-

ций к выполнению кабельного присоединения системы электрохимической за-

щиты подземных и подводных металлических конструкций; 

− использовать средства малой механизации, а также ручной инструмент 

для подготовки поверхности подземных и подводных металлических конструк-

ций к ремонту их защитного покрытия; 

− использовать средства малой механизации, а также ручной инструмент 

для монтажа конструктивных элементов системы электрохимической защиты 

подземных и подводных металлических конструкций; 

− читать чертежи и принципиальные схемы конструктивных элементов 

системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических 

конструкций; 

− выполнять монтаж конструктивных элементов системы электрохими-

ческой защиты подземных и подводных металлических конструкций в соответ-

ствии с проектом и инструкцией производителя; 

− разбираться в конструкции и читать принципиальные схемы автомати-

ческих станций катодной защиты и автоматических электродренажных устано-

вок; 

− выполнять осмотр конструктивных элементов системы электрохимиче-

ской защиты подземных и подводных металлических конструкций при их тех-

ническом обслуживании; 

− выполнять контроль параметров конструктивных элементов системы 

электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструк-

ций при их техническом обслуживании; 

− выполнять измерения (испытания) конструктивных элементов системы 

электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструк-

ций при их техническом обслуживании; 

− выполнять очистку от загрязнений конструктивных элементов системы 

электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструк-

ций при их техническом обслуживании; 

− выполнять проверку работоспособности конструктивных элементов 

системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических 

конструкций при их техническом обслуживании; 

− выполнять подтяжку контактов конструктивных элементов системы 

электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструк-

ций при их техническом обслуживании; 

− выполнять проверку сопротивления изоляции конструктивных элемен-

тов системы электрохимической защиты подземных и подводных металличе-

ских конструкций при их техническом обслуживании; 

− использовать средства малой механизации, а также ручной инструмент 
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для технического обслуживания конструктивных элементов системы электро-

химической защиты подземных и подводных металлических конструкций; 

− осуществлять наружный осмотр конструктивных элементов системы 

электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструк-

ций при их ремонте; 

− осуществлять отключение от электропитания конструктивных элемен-

тов системы электрохимической защиты подземных и подводных металличе-

ских конструкций при их ремонте; 

− осуществлять разборку конструктивных элементов системы электро-

химической защиты подземных и подводных металлических конструкций при 

их ремонте; 

− осуществлять дефектовку конструктивных элементов системы электро-

химической защиты подземных и подводных металлических конструкций при 

их ремонте; 

− осуществлять замену конструктивных элементов системы электрохи-

мической защиты подземных и подводных металлических конструкций при их 

ремонте; 

− осуществлять восстановление работоспособности конструктивных 

элементов системы электрохимической защиты подземных и подводных метал-

лических конструкций при их ремонте; 

− осуществлять сборку конструктивных элементов системы электрохи-

мической защиты подземных и подводных металлических конструкций при их 

ремонте; 

− осуществлять контроль сборки конструктивных элементов системы 

электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструк-

ций при их ремонте; 

− осуществлять проверку конструктивных элементов системы электро-

химической защиты подземных и подводных металлических конструкций при 

их ремонте; 

− осуществлять испытание конструктивных элементов системы электро-

химической защиты подземных и подводных металлических конструкций при 

их ремонте; 

− использовать средства малой механизации, а также ручной инструмент 

для ремонта конструктивных элементов системы электрохимической защиты 

подземных и подводных металлических конструкций; 

− читать показания приборов неавтоматических станций катодной защи-

ты, автоматических станций катодной защиты, поляризованных электродре-

нажных установок всех типов и протекторных установок всех типов системы 

электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструк-

ций; 

− оформлять журнал с внесением определенных по показаниям приборов 

или рассчитанных параметров неавтоматических станций катодной защиты, ав-

томатических станций катодной защиты, поляризованных электродренажных 

установок всех типов и протекторных установок всех типов системы электро-
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химической защиты подземных и подводных металлических конструкций; 

− пользоваться органами управления неавтоматических станций катод-

ной защиты, автоматических станций катодной защиты, поляризованных элек-

тродренажных установок всех типов и протекторных установок всех типов си-

стемы электрохимической защиты подземных и подводных металлических кон-

струкций для регулировки их параметров. 

 

В соответствии с требованиями п. 8 общих положений ЕТКС, выпуск I 

дополнительно должен уметь*: 

− владеть слесарным делом; 

− соблюдать особые правила и инструкции выполнения работ; 

− оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях; 

− соблюдать требования безопасности труда, электробезопасности, по-

жарной безопасности, гигиены труда и производственной санитарии; 

− соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

− выполнять работы, связанные с приемкой и сдачей смены; 

− проводить уборку своего рабочего места, оборудования, инструментов, 

приспособлений и содержать их в надлежащем состоянии; 

− применять экономические знания в своей практической деятельности; 

− анализировать результаты своей работы. 

 

Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 4-го разряда с 

целью овладения видом профессиональной деятельности «Электрохимическая 

защита от коррозии линейных сооружений и объектов» ** должен знать: 

− основы электротехники, теории коррозии и применения защитных по-

крытий; 

− требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической 

безопасности; 

− виды, назначение и правила применения индивидуальных средств за-

щиты; 

− требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и 

руководящих документов (материалов), технической документации и организа-

ционно-распорядительных документов в области электрохимической защиты от 

коррозии подземных и подводных металлических конструкций; 

 
Перечень включает необходимые требования в рамках данной профессии в соответ-

ствии с действующими ЕТКС, нормативными документами федерального уровня и норма-

тивными локальными актами ПАО «Газпром». 

 

* Перечень включает необходимые требования в рамках данной профессии в соответ-

ствии с действующими ЕТКС, нормативными документами федерального уровня и норма-

тивными локальными актами ПАО «Газпром». 
** В соответствии с требованиями профессионального стандарта «Работник по элек-

трохимической защите от коррозии линейных сооружений и объектов», утв. приказом Мин-

труда России от 12.10.2021 № 714н (рег. № 124). 
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− требования к защитным покрытиям и их влияние на катодную защиту; 

− основные виды коррозионных разрушений и причины их образований; 

− методы защиты от коррозии, вызываемой блуждающим током от си-

стем постоянного и переменного тока; 

− методы электрохимической защиты; 

− основные термины и определения в области коррозии металлов и спла-

вов; 

− особенности электрохимической защиты подземных и подводных ме-

таллических конструкций; 

− методики измерений на подземных и подводных металлических кон-

струкциях; 

− порядок оказания первой помощи пострадавшим при поражении элек-

трическим током; 

− конструкция элементов систем электрохимической защиты, в том чис-

ле катодных станций, поляризованных дренажей, электроизолирующих вста-

вок; 

− способы монтажа конструктивных элементов систем электрохимиче-

ской защиты подземных и подводных металлических конструкций; 

− методику измерений потенциального состояния подземных металличе-

ских конструкций; 

− методику измерений сопротивления грунтов и отбора проб грунта; 

− способы размещения установок катодной, электродренажной и протек-

торной защиты, электроизолирующих вставок; 

− устройство, назначение и условия применения контрольно-

измерительных приборов; 

− конструкцию и принципиальные схемы автоматических станций ка-

тодной защиты и автоматических электродренажных установок; 

− методику электроизмерений в зонах распространения блуждающих то-

ков с большой насыщенностью подземными металлическими конструкциями и 

на источниках блуждающих токов; 

− методы определения коррозионной активности грунта; 

− типы изоляционных покрытий подземных, подводных металлических 

конструкций и технические требования, предъявляемые к ним; 

− устройство электроизмерительных регистрирующих приборов и элект-

роустановок; 

− правила работы с трассопоисковой аппаратурой подземных и подвод-

ных металлических конструкций; 

− правила работы с высокоомными вольтметрами, измерителями зазем-

ления, почвенными омметрами, универсальными коррозионно-измерительными 

приборами, кислотными и щелочными аккумуляторами; 

− правила технического обслуживания конструктивных элементов си-

стем электрохимической защиты подземных и подводных металлических кон-

струкций; 
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− способы ремонта конструктивных элементов систем электрохимиче-

ской защиты подземных и подводных металлических конструкций; 

− правила ведения термитно-сварочных работ по приварке катодных вы-

водов к действующим металлическим конструкциям. 

 

В соответствии с требованиями п. 8 общих положений ЕТКС, выпуск I 

монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 4-го разряда должен 

дополнительно знать*: 

− рациональную организацию труда на своем рабочем месте; 

− технологический процесс выполняемой работы; 

− правила технической эксплуатации и ухода за оборудованием, приспо-

соблениями и инструментом, используемыми и обслуживаемыми при работе; 

− правила выявления и устранения возникающих неполадок текущего 

характера при производстве работ; 

− режим экономии и рационального использования материальных ресур-

сов, нормы расхода сырья и материалов на выполняемые работы; 

− требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ, в том чис-

ле и по смежным операциям или процессам; 

− безопасные методы и приемы труда, санитарно-гигиенические условия 

труда, основные средства и приемы предупреждения и тушения пожаров на 

своем рабочем месте; 

− производственную (по профессии) инструкцию и правила внутреннего 

трудового распорядка; 

− основные показатели производственных планов; 

− условия оплаты труда при совмещении профессий; 

− особенности оплаты и стимулирования труда; 

− порядок установления тарифных ставок, норм, расценок, порядок та-

рификации работ, присвоения рабочим квалификационных разрядов, пересмот-

ра норм и расценок;  

− основные положения и формы подготовки, переподготовки и повыше-

ния квалификации рабочих на производстве; 

− основные полномочия трудовых коллективов и формы участия рабочих 

в управлении производством; 

− требования по охране окружающей среды и недр. 

 

Рабочий по профессии «Монтер по защите подземных трубопроводов от 

коррозии» 4-го разряда, кроме описанных требований, должен иметь III груп-

пу по электробезопасности до и выше 1000 В, в соответствии с приказом Мин-

труда России от 15 декабря 2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране 

 
* Перечень включает необходимые требования в рамках данной профессии в соответ-

ствии с действующими ЕТКС, нормативными документами федерального уровня и норма-

тивными локальными актами ПАО «Газпром». 
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труда при эксплуатации электроустановок" (зарегистрирован Минюстом Рос-

сии 30 декабря 2020 г., регистрационный N 61957). 

 

4.2 Характеристика профессиональной деятельности обученных  

рабочих 
Область профессиональной деятельности обученных рабочих: 

− организация и выполнение работ по защите от коррозии подземных и 

подводных конструкций, а также внутренней поверхности металлических кон-

струкций линейных сооружений и объектов, поддержание в рабочем состоянии 

средств защиты подземных трубопроводов от коррозии; 

− обслуживание и ремонт установок электрохимической защиты подзем-

ных сооружений; 

− контроль параметров электрохимической защиты. 

Объекты профессиональной деятельности обученных рабочих: 

− установки и устройства электрохимзащиты применяемые на подземных 

и подводных металлических конструкциях, а также внутренней поверхности 

металлических конструкций линейных сооружений и объектов; 

− оборудование, материалы, инструменты и приборы, применяемые при 

монтаже, наладке, эксплуатации, диагностировании, обслуживании и ремонте 

систем электрохимзащиты, применяемые на подземных и подводных металли-

ческих конструкциях, а также внутренней поверхности металлических кон-

струкций линейных сооружений и объектов; 

− оборудование, материалы, инструменты, приборы и вспомогательные 

средства, необходимые для нанесения и контроля защитных покрытий на тру-

бопроводах, металлоконструкциях и технологическом оборудовании; 

− защитные покрытия от коррозии, применяемые на подземных и под-

водных металлических конструкциях, а также внутренней поверхности метал-

лических конструкций линейных сооружений и объектов. 

Обучающийся по профессии «Монтер по защите подземных трубопрово-

дов от коррозии» 4-го разряда готовится к следующему виду деятельности – 

электрохимическая защита от коррозии линейных сооружений и объектов. 

 

4.3 Планируемые результаты обучения 

В результате изучения программы переподготовки рабочих по профессии 

«Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии» 4-го разряда обу-

чающийся должен освоить общие компетенции, представленные в таблице 2. 

Таблица  2 – Перечень общих компетенций, формируемых при переподготовке 

рабочих по профессии «Монтер по защите подземных трубопроводов от корро-

зии» 4-го разряда 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
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Код Наименование общих компетенций 

способов ее достижения, определенных руководителем, обес-

печивать эффективное выполнение своей профессиональной 

деятельности 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятель-

ности, нести ответственность за результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством 

ОК 7 Обеспечивать соблюдение требований безопасности труда в 

своей профессиональной деятельности 

ОК 8 Организовывать оперативное взаимодействие со смежными 

службами 

ОК 9 Обеспечивать соблюдение защиты информации в соответствии 

с требованиями Общества (организации) 

ОК 10 Обеспечивать соблюдение корпоративной этики 

 

В результате изучения программы переподготовки рабочих по профессии 

«Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии» 4-го разряда обу-

чающийся должен освоить вид деятельности и соответствующие ему профес-

сиональные компетенции, представленные в таблице 3. 

Таблица  3 – Перечень профессиональных компетенций по видам деятельно-

сти, формируемых при переподготовке рабочих по профессии «Монтер по за-

щите подземных трубопроводов от коррозии» 4-го разряда 

Код Наименование видов деятельно-

сти (ПМ)* и профессиональных 

компетенций 

Код профессио-

нального стан-

дарта** 

Код ОТФ, ТФ в 

профессиональ-

ном стандарте 

ВД1 Электрохимическая защита от 

коррозии линейных сооруже-

ний и объектов 

40.022 А 

ПМ01 Выполнение отдельных видов 

работ по электрохимической 

защите линейных сооружений 

и объектов 

» А 
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ПК 4.1.1 

*** 

Выполнять работы по электро-

химической защите подземных 

и подводных металлических 

конструкций, в том числе под 

руководством работника более 

высокого уровня квалифика-

ции 

» A/01.4 

* Модульно-компетентностный подход предусматривает, что освоение каждого из ви-

дов деятельности осуществляется в рамках профессионального модуля с одноименным ви-

ду деятельности названием. 

** В соответствии с таблицей 1 данного рабочего комплекта учебно-программной до-

кументации. 

*** Первая цифра в коде формируемых профессиональных компетенций соответствует 

квалификационному уровню (разряду) данной профессии 

 

4.4 Примерные условия реализации программы переподготовки ра-

бочих по профессии 

4.4.1 Требования к квалификации педагогических работников,  

обеспечивающих реализацию образовательного процесса при реализации 

программы переподготовки рабочих по профессии «Монтер по защите 

подземных трубопроводов от коррозии» 4-го разряда  

Требования к образованию, освоению педагогическими работниками до-

полнительных профессиональных программ, обеспечивающих обучение, к 

опыту работы педагогических работников в области профессиональной дея-

тельности, соответствующей направленности программы обучения должны со-

ответствовать Требованиям к квалификации педагогических работников орга-

низаций, осуществляющих образовательную деятельность, и образовательных 

организаций ПАО «Газпром» (приложение № 1 и 2 к письму «О требованиях к 

педагогическим работникам ПАО «Газпром» от 24.03.2017 № 07/15/05-221). 

 

4.4.2 Материально-технические условия реализации программы 

переподготовки рабочих по профессии Монтер по защите подземных тру-

бопроводов от коррозии» 4-го разряда  

Реализация программы переподготовки рабочих по профессии предпола-

гает наличие учебных кабинетов специальной технологии, основ природо-

охранной деятельности, электротехники с основами электронной техники, 

охраны труда и промышленной безопасности. Реализация программы перепод-

готовки рабочих по профессии предполагает наличие компьютерного класса 

для работы с АОС и тренажерами-имитаторами. 

 

4.4.3 Требования к информационным и учебно-методическим 

 условиям 

Реализация программы переподготовки рабочих по профессии «Монтер 

по защите подземных трубопроводов от коррозии» 4-го разряда обеспечивается 
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комплектом учебно-методической литературы и учебно-информационных и 

дидактических материалов для проведения теоретического обучения и практи-

ки. 

В процессе освоения программы переподготовки рабочих по профессии, 

обучающиеся должны быть обеспечены доступом к учебным материалам, по-

средством предоставления возможности посещения библиотеки, получения 

раздаточных материалов, как в печатном, так и в электронном виде.  

Перечень информационного и учебно-методического обеспечения обуче-

ния представлен в разделе «Методические материалы» (подраздел «Учебно-

методическое обеспечение») данного рабочего комплекта учебно-программной 

документации. 

 

4.5 Учебный план 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

переподготовки рабочих по профессии  

«Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии» 

4-го разряда 

Форма обучения – очная /очно-заочная 

Индекс 
Компоненты программы 

(наименование учебных циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, практик и др.) 

Объем                         

обучения 
(кол-во ча-

сов) 

Коды  

формируемых 

компетенций 

ОП.00 Общепрофессиональный учебный 

цикл 

40  

ОП.01 Основы природоохранной деятельно-

сти * 

8 ОК 1–3 

ПК 4.1.1 

ОП.02 Охрана труда и промышленная без-

опасность* 

24** ОК 1–8 

ПК 4.1.1 

ОП.03 Электротехника с основами электрон-

ной техники * 

8 ОК 1–7 

ПК 4.1.1 

П.00 Профессиональный учебный цикл*** 416  

СТ.00 Теоретическая часть профессиональ-

ного учебного цикла – Специальная 

технология 

160  

 

ПМ.01  

Введение 

Выполнение отдельных видов работ по 

электрохимической защите линейных 

сооружений и объектов 

4 ОК 1–10 

МДК.01.

01 

Основы выполнения отдельных видов 

работ по электрохимической защите 

линейных сооружений и объектов 

156 ОК 1–10 

ПК 4.1.1 



33 

Индекс 
Компоненты программы 

(наименование учебных циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, практик и др.) 

Объем                         

обучения 
(кол-во ча-

сов) 

Коды  

формируемых 

компетенций 

ПР.00 Практика** 256  

УП.00 Учебная практика 16 ОК 1–10 

ПП.00 Производственная практика 240 ОК 1–10 

ПК 4.1.1 

Оценка результатов обучения 24  

 Консультации 8  

ИА.01 Квалификационный экзамен:    

 Теоретический экзамен 8  

 Практическая квалификационная  

работа  

8  

Всего 480  
 

* Изданы отдельными выпусками. 

** В учебном плане в рамках изучения общепрофессионального учебного цикла указа-

но время, отведенное на теоретическое обучение по дисциплине «Охрана труда и промыш-

ленная безопасность». С целью реализации требований ГОСТа 12.0.004–2015 «Организация 

обучения безопасности труда. Общие положения» при прохождении практики в рамках 

профессионального модуля количество часов на практическое обучение вопросам охраны 

труда и промышленной безопасности (обучение безопасным методам и приемам труда при 

выполнении работ, действиям в аварийных ситуациях) отводится 24 часа (указано в темати-

ческом плане практики).  

*** Профессиональный учебный цикл включает в себя теоретическую часть професси-

онального учебного цикла (учебная спецдисциплина «Специальная технология») и практи-

ку. 

Примечание 1 – Изучение дисциплины «Охрана труда и промышленная безопас-

ность» завершается экзаменом. 

Примечание 2 – Количество часов вариативной части цикла программы типового 

комплекта учебно-программной документации по данной профессии отведено на изучение 

профессионального учебного цикла. 

Примечание 3 – Рабочий по профессии «Монтер по защите подземных трубопрово-

дов от коррозии» 4-го разряда должен пройти: 

1. Обучение мерам пожарной безопасности, включая прохождение противопожарно-

го инструктажа и пожарно-технического минимума по соответствующей программе. 

2. Обучение и проверку знаний норм и правил работы в электроустановках в каче-

стве электро-технологического персонала в объеме III группы по электробезопасности (до 

1000 В) 
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4.6 Календарный учебный график 

Календарный учебный график обучения рабочих по профессии «Монтер 

по защите подземных трубопроводов от коррозии» определяется годовым пла-

ном-графиком профессионального обучения персонала ООО «Газпром трансгаз 

Ставрополь» и расписанием учебных занятий. 

 

4.7 Тематический план и содержание программы учебной  

спецдисциплины профессионального учебного цикла СТ.00 «Специальная 

технология»* 

4.7.1 Тематический план 

Индекс 

Разделы,  

профессиональные модули,  

междисциплинарные 

курсы, темы 

Объем часов 
Уровень  

освоения 

всего 

в т. ч. на ла-

бораторно-

практические 

занятия 

лек-

ции 

лабораторно-

практические 

занятия 

 Введение 4 – 1 – 

ПМ.01 Выполнение отдельных 

видов работ по электрохи-

мической защите линейных 

сооружений и объектов 

    

МДК.01.

01 

Основы выполнения от-

дельных видов работ по 

электрохимической защите 

линейных сооружений и 

объектов 

156 48   

 

1.1 Коррозия трубопро-

водов 

16 8 1 2 

 

1.2 Методы борьбы с 

коррозией трубопроводов 

16 8 1 2 

 

1.3 Устройство, монтаж и 

пусконаладочные работы 

на сооружениях электро-

химической защиты 

44 4 1 2 

 

1.4 Эксплуатации и ре-

монт сооружений электро-

химической защиты 

16 8 1 2 

 
* Программа учебной спецдисциплины включает в себя программы всех междисци-

плинарных курсов профессиональных модулей программы переподготовки рабочих по про-

фессии и является частью профессионального учебного цикла в рамках теоретического обу-

чения.  
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Индекс 

Разделы,  

профессиональные модули,  

междисциплинарные 

курсы, темы 

Объем часов 
Уровень  

освоения 

всего 

в т. ч. на ла-

бораторно-

практические 

занятия 

лек-

ции 

лабораторно-

практические 

занятия 

 

1.5 Защита оборудования 

и сооружений от атмо-

сферной коррозии 

8 8 1 2 

 

1.6 Измерения на трубо-

проводах и сооружениях 

противокоррозионной за-

щиты. Приборы и оборудо-

вание 

8 12 1 2 

Итого 160 48   

Примечание  – Для характеристики уровня освоения учебного материала использу-

ются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объ-

яснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руко-

водством);  

3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, реше-

ние проблемных задач). 

 

4.7.2 Содержание программы учебной дисциплины 

Введение 

Значение газовой промышленности России. Организация СНФПО персо-

нала в ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 

Роль повышения квалификации рабочих на производстве. Кодекс корпо-

ративной этики ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 

Вводный инструктаж по ГО. 

Изучение правил проживания в общежитии, правил внутреннего и учеб-

ного распорядка, правил поведения слушателей, инструкции по обеспечению 

безопасности слушателей УПЦ.  

Ознакомление с квалификационной характеристикой монтера по защите 

подземных трубопроводов от коррозии 4-го разряда и программой обучения по 

учебной дисциплине профессионального учебного цикла СТ.00 «Специальная 

технология». 

 

ПМ.01 Выполнение отдельных видов работ по электрохимической 

защите линейных сооружений и объектов 

МДК.01.01 Основы выполнения отдельных видов работ по электро-

химической защите линейных сооружений и объектов 
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Тема 1.1 Коррозия трубопроводов 

Понятие о коррозии металлов. Виды коррозии металлов. Потери от кор-

розии. Организация борьбы с коррозией металлов. 

Почвенная коррозия подземных трубопроводов. Почва как коррозионная 

среда. Коррозионная активность грунтов. Микро- и макрокоррозионные эле-

менты на поверхности трубопровода. Потенциал трубопровода относительно 

почвы. Виды коррозионных разрушений. Факторы влияющие на скорость кор-

розии. 

Коррозия трубопроводов, вызываемая блуждающими токами. Источники 

блуждающих токов: электрифицированные на постоянном токе железные доро-

ги, трамвайные сети, линии метро, шахты, разрезы, карьеры, линии электропе-

редач (ЛЭП) постоянного тока и т.п. Интенсивность блуждающих токов и их 

влияние на подземные трубопроводы. Мероприятия по ограничению утечек то-

ка. 

Последствия коррозии. Утечки газа. Разрывы газопроводов. 

Лабораторно-практические занятия 

Работа на персональном компьютере с автоматизированными обучающи-

ми системами: 

– «Противокоррозионная защита газопроводов». 

 

Тема 1.2 Методы борьбы с коррозией трубопроводов 

Пассивный и активный методы защиты от коррозии подземных трубо-

проводов. 

Защита трубопроводов изоляционными покрытиями. Подготовка поверх-

ности трубопровода. Адгезия. Типы и конструкции изоляционных покрытий: 

нормальный, усиленный. Виды дефектов в изоляционных покрытиях. Контроль 

состояния изоляционного покрытия: искровым дефектоскопом, методом катод-

ной поляризации, искателем повреждений. Ремонт изоляционных покрытий. 

Электрохимическая защита трубопроводов. Необходимость и критерии 

электрохимической защиты. 

Катодная защита трубопроводов. Принцип катодной защиты.  

Понятие о защитной зоне. Станции катодной защиты. Источники тока 

станций катодной защиты. Сетевые источники с ручным и автоматическим ре-

гулированием тока и потенциала. 

Автономные источники тока: термоэлектрогенераторы, аккумуляторы, 

ветроэлектрогенераторы, электрогенераторы с двигателями внутреннего сгора-

ния. Выбор источника тока станции катодной защиты. 

Протекторная защита трубопроводов. Принцип работы протекторной за-

щиты. Поляризация электродов. Протекторы из магниевых, цинковых и алю-

миниевых сплавов. Активаторы. Устройство протекторов. Комплектные про-

текторные установки. 

Принцип электродренажной защиты.  

Лабораторно-практические занятия 

Работа на персональном компьютере с автоматизированными обучающи-

ми системами: 
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– «Электробезопасность на предприятиях газовой отрасли»; 

– «Устройство, принцип действия оборудования электрохимической за-

щиты газопроводов». 

 

Тема 1.3 Устройство и монтаж сооружений электрохимической защи-

ты 

Конструктивное устройство станции катодной защиты (СКЗ). Станция 

катодной защиты с выпрямителем. Принципиальная схема. Техническая харак-

теристика. Назначение и устройство элементов, образующих схему: трансфор-

матора, выпрямителя, выключателя, предохранителей, клемников, электроиз-

мерительных приборов, грозоразрядников, устройств для переключения режи-

ма работы. Устройство шкафа. Обеспечение естественной вентиляции и пылеб-

рызгозащищенности. Запорное устройство. 

Ручное и автоматическое регулирование тока и потенциала станции. 

Станции катодной защиты с автономными источниками тока. 

Станция катодной защиты с термоэлектрогенератором. Принцип работы. 

Принципиальная схема. Техническая характеристика. Назначение и устройство 

элементов, образующих схему. 

Станция катодной защиты с ветроэлектрогенератором. Принципиальная 

схема. Техническая характеристика. Назначение и устройство элементов, обра-

зующих схему. 

Устройство блочно-комплектных установок катодной защиты УКЗН и 

УКЗВ. 

Анодное заземление. Устройство анодного заземления. Классификация 

анодных заземлений: по применяемым материалам (стальные, железокремни-

стые, графитированные, графитопластовые и т.п.), по размещению заземлите-

лей (вертикальные, горизонтальные, комбинированные), по конструкции зазем-

лителей (трубчатые, стержневые, фасонные), по способу монтажа заземлителей 

(поверхностные, глубинные), по характеру работы (голые, установленные 

непосредственно в грунт и с засыпкой (коксовой, графитной, композиционной), 

по технологии заготовки (упакованные, неупакованные), по конфигурации за-

земления (однорядные, двухрядные, сложной конфигурации), в зависимости от 

расстояния заземления от трубопровода (удаленные, приближенные), в зависи-

мости от размещения по длине трубопровода (точечные, сосредоточенные и 

распределенные), по расположению относительно точки дренажа СКЗ (проти-

волежащие и выносные). 

Устройство контрольно-измерительного пункта. Маркировка проводов. 

Устройство ограждения. 

Система электроснабжения сетевых катодных станций. Электрические 

сети напряжением 220 В. Устройство электроснабжения СКЗ от ЛЭП 6 и 10 кВ. 

Столбовой трансформаторный пункт СТП 6 (10)/0,23 кВ. Трансформатор, разъ-

единитель, разрядники, предохранители, грозоразрядники. Устройство этих ап-

паратов. 

Устройство станций электродренажной защиты. Поляризованная элек-

тродренажная установка, контрольно-измерительный пункт трубопровода, кон-
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тактное устройство с трубопроводом, контактное устройство с рельсовой се-

тью, соединительные электролинии (дренажные кабели, шины, провода). Элек-

тромагнитные дренажные установки. Достоинства и недостатки. 

Технические характеристики электромагнитных дренажных установок 

УПДУ-57, ПДУ-60, ДП-63, ДЭП-300 и др. 

Технические характеристики вентильных электродренажных установок 

ПД-ЗА, ПГД-200, ПГД-150 и т.п. Выбор электродренажной установки. Выбор 

марки и сечения дренажного кабеля. 

Устройство шкафа. Устройство ограждения. 

Станции катодной защиты с автоматическим поддержанием защитного 

потенциала. 

Воздушные электрические линии СКЗ. Выбор вида опор и расстояния 

между опорами. Выбор материала и сечения проводов. Выбор изоляторов. 

Кабельные электрические линии. Выбор материала и сечения токоведу-

щих жил. Кабельные муфты. Расчет проводов и кабелей СКЗ. 

Устройство поляризованных протекторных установок  на диодах для за-

щиты трубопроводов в зонах блуждающих токов. 

Устройство протекторных установок. Одиночные протекторы. Групповые 

установки. Контрольно-измерительные колонки. Опознавательные знаки. 

Устройство протяженных протекторов. Протекторы прямоугольного и круглого 

сечения. Протекторные установки для защиты кожухов на переходах трубопро-

водов через железные и шоссейные дороги. Протекторные установки для защи-

ты подземных стальных емкостей. 

Устройство изолирующих фланцев на трубопроводах. Мероприятия по 

снижению опасности стыковой коррозии. 

Монтаж станций катодной защиты, монтаж блочно-комплектных устано-

вок и поляризованных протекторных установок. Монтаж сетевых катодных 

станций с питанием от сети 220 В. Монтаж сетевых катодных станций и стол-

бовых трансформаторных пунктов с питанием от ЛЭП 6 и 10 кВ. Монтаж блоч-

но комплектных установок катодной защиты с питанием от ЛЭП 6 и 10 кВ. 

Монтаж катодных станций с автономными источниками тока: термоэлектроге-

нераторами, двигателями внутреннего сгорания, ветроэлектрогенераторами. 

Монтаж кабельных муфт. 

Монтаж анодных заземлений. Монтажные работы на поверхности анод-

ных заземлений. Сборка заземления из горизонтальных и вертикальных зазем-

лителей. Монтаж глубинных анодных заземлителей. Бурение скважин. Уста-

новка обсадной трубы. Сборка заземлителей в гирлянду. Опускание гирлянды в 

скважину. Закачка глинистого раствора. Засыпка коксовой мелочью. Установка 

свайного анодного заземлителя. Монтаж контрольно-измерительного пункта в 

точке дренажа. Установка ограждения и предупредительных плакатов. 

Монтаж одиночных и групповых протекторных установок. Монтаж про-

текторов горизонтально в траншее и вертикально в пробуренные скважины. 

Подключение протекторной установки к трубопроводу и защитному футляру 

на переходах через автомобильные и железные дороги. Установка контрольно-

измерительного пункта. Включение установки. 
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Монтаж станции электродренажной защиты. Монтаж электродренажной 

установки на фундамент. Прокладка дренажных кабелей. Подключение дре-

нажного кабеля к шинам дренажной установки и трубопроводу через контакт-

ное устройство, к рельсовой сети через среднюю точку дроссель-

трансформатора. Особенности производства строительно-монтажных работ в 

зоне действующего трубопровода и в полосе отчуждения железной дороги. 

Оформление документации на строительно-монтажные работы станций 

катодной и электродренажной защиты и протекторные установки. 

Пуско-наладочные работы на сетевых СКЗ с ручным управлением на од-

нониточном трубопроводе в зонах почвенной коррозии и блуждающих токов. 

Пусконаладочные работы на протекторных установках. Оформление докумен-

тации на пусконаладочные работы. 

Монтажные работы при устройстве электрохимической защиты. Особен-

ности организации монтажных работ на трассе магистрального трубопровода. 

Производство земляных работ при монтаже устройств электрохимиче-

ской защиты. Механизация земляных работ. Рекультивация земель. 

Инструменты монтера защиты подземных трубопроводов от коррозии. 

Специализация монтажных работ. Основные принципы организации рабочего 

места. Особенности работы на высоте. 

Инструменты общего назначения. Слесарные молотки, слесарные зубила, 

пробойники. Инструменты для зачистки поверхностей: напильники, рашпили, 

надфили (плоские остроносые, плоские тупоносые, круглые, трехгранные, по-

лукруглые). Плоскогубцы, круглогубцы и острогубцы. Слесарно-монтажные 

отвертки. Гаечные ключи: односторонние, двухсторонние, торцевые. Инстру-

менты для сверления и обработки поверхностей круглых отверстий: сверла ци-

линдрические с коническим хвостовиком, развертки конические с цилиндриче-

ским хвостовиком, развертки цилиндрические с цилиндрическим хвостовиком. 

Ножовочные станки. Разметочные инструменты: чертилки, разметочные цир-

кули, нутромеры, кронциркули и кернеры, угольники, шаблоны, универсальные 

рейсмусы и др. 

Измерительные инструменты: металлические линейки, металлические и 

тесьмовые рулетки. 

Инструменты для монтажа кабельных линий. Инструменты для расшивки 

кабельных барабанов: ломики, захваты, гвоздодеры. Приспособления для за-

хвата конца кабеля при механизированной прокладке. Рабочее место электро-

монтажника в кабельной палатке при монтаже соединительных муфт. Приспо-

собления для закрепления муфты и концов кабеля. Инструменты для снятия 

джутового покрова, брони и кабелей: крестовины, ножницы НС, клетневка для 

наложения проволочных бандажей, ножовочный станок с ограничителем для 

надреза брони, комбинированные плоскогубцы и нож монтерский НМ-2. 

Инструменты для резки кабелей, проводов или их жил. Секторные нож-

ницы НС-1, НС-2, НС-3. 

Инструменты для опрессовки наконечников и соединительных гильзжил 

проводов и кабелей: пресс-клещи ПК-1м, ручной механический пресс РМП-7. 
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Набор инструментов НТС-2 для термитной сварки алюминиевых жил и 

кабелей. Набор инструментов НТС-1 для пайки жил проводов и кабелей. Ком-

плект инструментов и приспособлений для пайки жил: скребок для удаления 

пленки окиси, ложка, ковш, тигель, лоток для слива. 

Комплект инструментов и приспособлений для разогрева и заливки ка-

бельной массы: ведро кабельное, жаровня, воронки, мешалка, паяльная лампа. 

Комплект инструментов и приспособлений для монтажа эпоксидных со-

единительных муфт: мешалка, лоток, скребок для зачистки оболочки и брони. 

Комплект слесарно-монтажных инструментов с изолирующими рукоят-

ками: ключи и гаечные односторонние, плоскогубцы, острогубцы, боковые ку-

сачки, монтерские ножи, ножницы для резки проводов и кабелей, отвертки. 

Клещи универсальные КУ-1. Инструменты для опрессовки наконечников 

и соединительных гильз: пресс-клещи ПК-2м, монтажные гидравлические кле-

щи ГКМ. Щупы, индикаторы часовые, уровни. 

Инструменты для монтажа электропроводок во взрывоопасных помеще-

ниях, в трубах: рычажные трубные ключи, ключи для завертывания крышек ко-

робок, приспособления для уплотнения коробок, приспособления для пневма-

тических испытаний трубных проводок. 

Инвентарь для транспортировки и хранения инструментов. Инструмен-

тальный шкаф. Подставки для инструментов, контейнеры, сумки, ящики, бри-

гадные шкафы. Пояс для инструментов. Ведение инструментального хозяйства. 

Устройство и монтаж электроконтактных соединений. Требования к кон-

тактным соединениям станций катодной защиты, станций дренажной защиты, 

протекторных установок, измерительных цепей. Разъемные и скользящие кон-

такты. Неразъемные контакты: болтовые, плашечные, опрессованные, клееные, 

паяные, сварные. Оконцевание проводов и кабелей. Инструменты для выполне-

ния контактных соединений. Кабельные муфты и заделки. Кабельные воронки. 

Термитная приварка выводов ЭХЗ. 

Лабораторно-практические занятия 

– «Оборудование, используемое при ремонте и строительстве 

газопроводов. Оборудование для сборки труб»; 

– «Приварка выводов контрольно-измерительных пунктов и дренажных 

кабелей». 

 

Тема 1.4 Эксплуатация и ремонт сооружений электрохимической за-

щиты 

Организация эксплуатации устройств электрохимической защиты на ма-

гистральном трубопроводе. Нормативы обслуживания устройств электрохими-

ческой защиты. Служба электрохимической защиты трубопроводов от корро-

зии. Организационная структура. Оснащение службы защиты линейного произ-

водственного управления трубопровода. Передвижные электроисследователь-

ские лаборатории электрохимической защиты ПЭЛ ЭХЗ.   Нормативы  обслу-

живания  устройств  электрохимической  защиты.             Неисправности  со-

оружений электрохимической  защиты  и способы их устранения:      эксплуа-
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тация СКЗ с полупроводниковыми выпрямителями, станций дренажной защиты 

(СДЗ) и протекторных установок. Диагностика и устранение неисправностей. 

Система планово-предупредительного ремонта сооружений электрохи-

мической защиты. Организация системы планово-предупредительного ремонта 

(ППР). Межремонтное обслуживание. Текущий ремонт. Средний ремонт. Капи-

тальный ремонт. Внеплановый ремонт. График ППР сооружений электрохими-

ческой защиты линейного производственного управления трубопровода. Ре-

монтные работы, выполняемые на сооружениях ЭХЗ на трассе трубопровода. 

Ремонтные работы, выполняемые в условиях мастерской. 

Мастерская ЭХЗ. Оборудование мастерской. Стенд для испытаний сете-

вых катодных станций и электродренажных установок. Установка для пропитки 

обмоток трансформаторов. Намоточные станки и приспособления. Станок для 

чистки изоляторов. 

Ремонт оборудования устройств ЭХЗ. Организация ремонтных работ. 

Централизованный ремонт оборудования. Организация рабочего места. Требо-

вания безопасности. Ремонт трансформаторов; ремонт обмоток, замена изоля-

торов. 

Ремонт рубильников, переключателей, кнопок, пакетных выключателей, 

переменных резисторов, контакторов, предохранителей. 

Ремонт разрядников. 

Осмотр воздушных ЛЭП. Надзор за кабельными трассами. Техническая 

документация по эксплуатации сооружений электрохимической защиты. 

Ремонт линий электропередачи. Замена опор, ликвидация обрывов про-

водов, замена изоляторов, установка приставок. Ремонт заземляющих контуров. 

Ремонт кабельных линий. Определение мест повреждений на кабельных лини-

ях. Повреждение изоляции, вызывающее замыкание одной жилы на землю. По-

вреждения изоляции, вызывающие замыкание двух или трех жил на землю, ли-

бо двух или трех жил между собой. Обрыв одной, двух или трех жил без зазем-

ления или с заземлением как оборванных, так и необорванных жил. Заплываю-

щий пробой изоляции. Повреждения кабельной линии одновременно в двух или 

более местах, каждое из которых может относиться к одной из вышеуказанных 

групп. Установка ремонтной соединительной муфты. Ремонт анодных заземле-

ний. 

Агрегатный ремонт станций катодной и электродренажной защиты на 

трассе трубопровода путем замены установок и блоков. 

Техническая документация на эксплуатацию и ремонт устройств ЭХЗ. 

Лабораторно-практические занятия 

– «Эксплуатация оборудования ЭХЗ». 

 

Тема 1.5 Защита оборудования и сооружений от атмосферной 

коррозии 

Понятие о атмосферной коррозии. Виды атмосферной коррозии. Потери 

от атмосферной коррозии. Организация борьбы с атмосферной коррозией. Ви-

ды коррозионных разрушений. Факторы влияющие на скорость коррозии. По-

следствия атмосферной коррозии.  
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Типы и конструкции защитных покрытий: наружные и внутренние. Виды 

дефектов защитных покрытий. Основные требования к защитным покрытиям. 

Классификация систем защитных покрытий (СПЗ). Условия эксплуатации СПЗ. 

Порядок проведения комплексной оценки СПЗ. Технические требования к СПЗ. 

Подготовка поверхности перед нанесением СПЗ. Нанесение СПЗ. Требования к 

персоналу. Контроль качества нанесения СПЗ. Требования безопасности. 

Контроль состояния защитного покрытия. Определение адгезии методом 

х-образных надрезов. Методика контроля диэлектрической сплошности СПЗ. 

Основные методы испытаний систем внутренних защитных покрытий. 

Ремонт защитных покрытий. 

Лабораторно-практические занятия 

– «Технология нанесения защитных покрытий на трубопроводы». 

 

Тема 1.6 Измерения на трубопроводах и сооружениях 

противокоррозионной защиты. Приборы и оборудование 

Электрические измерения как метод контроля коррозионного состояния 

подземного трубопровода 

Измерение на подземных сооружениях в зоне влияния блуждающих то-

ков. Измерения разности потенциалов “труба–земля”,  

Измерения на подземных сооружениях. Схемы измерений разности по-

тенциалов «труба-земля», «рельс–земля», «труба–рельс»: на катодном выводе, 

на катодном выводе с выносным электродом; поляризационного потенциала с 

накопительным конденсатором, поляризационного потенциала с выключателем 

тока. Обработка результатов измерений и построение графиков. 

Схемы измерений силы тока и определение направления тока в трубопро-

воде, в электрической перемычке трубопроводов. 

Схемы измерений удельного электрического сопротивления грунта. По-

строение графиков. Измерение переходного сопротивления трубопроводов. 

Измерения на сооружениях электрохимической защиты. Измерения на 

станциях катодной защиты. Определение напряжения и силы тока катодной 

станции. Определение сопротивления цепи СКЗ. Измерения потенциалов в точ-

ке дренажа. Измерение сопротивления растеканию тока анодного заземления. 

Измерения изоляции станции. 

Измерения на протекторных установках. Измерения разности потенциа-

лов «труба-земля» на участке, защищенном протекторными установками. Из-

мерения силы тока в цепи протекторной установки. Измерение сопротивления 

цепи протекторной установки. Измерение сопротивления растекания тока про-

текторной установки. Измерение разности потенциалов «протектор-земля». 

Контрольно-измерительные пункты. Определение мест нарушения изоляции и 

обрывов проводов. 

Электро- и коррозионно-измерительные приборы. Магнитоэлектрические 

приборы. Приборы с подвижной рамкой. Приборы с подвижным магнитом. 

Шунты и добавочные сопротивления. Магнитоэлектрические гальванометры. 

Магнитоэлектрические приборы с преобразователями. 
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Электромагнитные приборы. Электродинамические приборы. Ампермет-

ры, вольтметры, ваттметры. Электродинамические логометры. Индукционные 

приборы. Счетчик электрической энергии. Омметры и мегомметры. Перенос-

ной и стационарный неполяризующиеся медносульфатные электроды. Измери-

тельные штыри, пикеты, рулетки.  

Лабораторно-практические занятия 

Работа на персональном компьютере с автоматизированными обучающи-

ми системами: 

– «Дистанционный контроль параметров ЭХЗ на базе системы коррози-

онного мониторинга «НГК-СКМ»»; 

– «Дистанционный контроль параметров ЭХЗ на базе аппаратуры СКМ 

«Пульсар»»; 

– «Электрокоррозионные измерения»». 

 

4.8 Тематический план и содержание программы ПР.00 «Практика»  

4.8.1 Тематический план 

Индекс 
Виды практики, профессиональные модули, 

разделы, темы 

Объем 

часов 

Уровень  

освоения 

УП.00 1 Учебная практика 16  

 

Раздел 1.1 Введение и инструктаж по охране 

труда 

8 1 

 1.1.1 Вводное занятие 1 1 

 

1.1.2 Инструктаж по охране труда. Техническая 

и пожарная безопасность, электробезопасность в 

учебной мастерской 

1 1 

 1.1.3 Экскурсия на производство 6 1 

ПМ.01 

Выполнение отдельных видов работ по элек-

трохимической защите линейных сооружений 

и объектов 

  

 

Раздел 1.2 Формирование навыков выполнения 

отдельных видов работ по электрохимической 

защите линейных сооружений и объектов 

8  

 1.2.1 Слесарное дело 4 2 

 

1.2.2 Изучение основных видов электрообору-

дования и приборов электрохимической защиты 

трубопроводов 

4 2 

ПП.00 2 Производственная практика 240  

 

Раздел 2.1 Ознакомление с производством, ин-

структаж по охране труда. Техническая, по-

жарная безопасность, электробезопасность на 

8 1 
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Индекс 
Виды практики, профессиональные модули, 

разделы, темы 

Объем 

часов 

Уровень  

освоения 

производстве 

ПМ.01 

Выполнение отдельных видов работ по элек-

трохимической защите линейных сооруже-

ний и объектов 

  

 

Раздел 2.2 Формирование навыков выполнения 

отдельных видов работ по электрохимической 

защите линейных сооружений и объектов 

232  

 

2.2.2 Выполнение монтажных работ на соору-

жениях электрохимической защиты 

40 2 

 

2.2.3 Выполнение эксплуатационных работ на 

сооружениях электрохимической защиты 

40 2 

 

2.2.4 Выполнение ремонтных работ на соору-

жениях электрохимической защиты 

48 2 

 

Раздел 2.3 Охрана труда и промышленная без-

опасность 

24  

 

2.3.1Безопасные методы и приемы выполнения 

работ монтером по защите подземных трубо-

проводов от коррозии 

16 2 

 

2.3.2 Порядок действий монтера по защите под-

земных трубопроводов от коррозии в аварий-

ных ситуациях (учебно-тренировочное занятие) 

8 2 

 

Раздел 2.4 Самостоятельное выполнение работ 

в качестве монтера по защите подземных тру-

бопроводов от коррозии 4-го разряда 

80 3 

 Практическая квалификационная работа* –  

Итого 256  

* Количество часов, отведенное на проведение практической квалификационной ра-

боты, указано и учтено в учебном плане. 

Примечание – Для характеристики уровня освоения учебного материала исполь-

зуются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), 

объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу или под руководством);  

3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, ре-

шение проблемных задач). 

 

4.8.2 Содержание программы практики 

1 Учебная практика 

Раздел 1.1 Введение и инструктаж по охране труда 
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Тема 1.1.1 Вводное занятие 

Роль практики в формировании навыков эффективного и качественного 

труда. 

Содержание труда, этапы профессионального становления рабочего. 

Значение соблюдения трудовой и технологической дисциплины в обеспе-

чении качества работ. Виды мотивации в обществе (организации). 

Ознакомление с программой практики монтера по защите подземных 

трубопроводов от коррозии 4-го разряда. 

Ознакомление с производством, формами организации труда, порядком 

получения и сдачи инструмента и приспособлений. Организация контроля ка-

чества работ, выполняемых обучающимися. Ознакомление с рабочим местом 

монтера по защите подземных трубопроводов от коррозии 4-го разряда, режи-

мом работы, правилами внутреннего трудового распорядка. 

 

Тема 1.1.2 Инструктаж по охране труда. Техническая и пожарная без-

опасность, электробезопасность в учебной мастерской 

Требования безопасности труда в учебной мастерской и на рабочих ме-

стах. Причины травматизма. Виды травм. Мероприятия по предупреждению 

травматизма. Ограждения опасных зон. 

Пожарная безопасность. Причины пожаров в помещениях и меры по их 

предупреждению. Меры предосторожности при пользовании пожароопасными 

жидкостями и газами. Правила поведения при пожаре. Порядок действий пер-

сонала при пожаре. 

Противопожарный инвентарь, правила пользования огнетушителями, по-

жарной сигнализацией. Изучение плана эвакуации персонала. 

Электробезопасность. Правила пользования электроприборами, электро-

нагревателями, электроинструментом. Заземление оборудования. Защитное за-

земление оборудования, переносные заземления. Защитное отключение, блоки-

ровка. Правила пользования защитными средствами. 

Первая помощь при поражении электрическим током. 

Правила безопасности при выполнении слесарных работ. 

Правила технической эксплуатации и ухода за оборудованием, приспо-

соблениями и инструментом, используемыми при выполнении слесарных ра-

бот. 

Ознакомление обучающихся со средствами индивидуальной защиты и 

правилами пользования ими. 

 

Тема 1.1.3 Экскурсия на производство 

Ознакомление со структурой производства и видами выполняемых работ. 

Ознакомление с работой производственных служб и цехов. Ознакомление на 

месте со вспомогательными службами: ремонтными подразделениями, связью, 

транспортом, административными подразделениями. Ознакомление с требова-

ниями к защите информации в соответствии с требованиями Общества (органи-

зации). 
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Порядок установления тарифных ставок, норм, расценок, порядок тари-

фикации работ, порядок присвоения рабочим квалификационных разрядов, пе-

ресмотра норм и расценок, условия оплаты труда при совмещении профессий, 

особенности оплаты и стимулирования труда. 

Основные полномочия трудовых коллективов и формы участия рабочих в 

управлении производством. Ознакомление с системой подготовки, переподго-

товки и повышения квалификации рабочих на производстве.  

Ознакомление с новой техникой и технологией производства, с обслужи-

ваемыми объектами.  

Ознакомление с содержанием, характером и спецификой работ, выполня-

емых монтером по защите подземных трубопроводов от коррозии 4-го разряда, 

с системой контроля качества выполняемых работ. 

 

ПМ.01 Выполнение отдельных видов работ по электрохимической 

защите линейных сооружений и объектов 

Раздел 1.2 Формирование навыков выполнения отдельных видов 

работ по электрохимической защите линейных сооружений и объектов 

Тема 1.2.1 Слесарное дело 

Подготовка деталей к разметке. Выполнение основных приемов разметки. 

Построение замкнутых контуров, образованных отрезками прямых линий, 

окружностей и радиусных кривых. Разметка осевых линий. Разметка контуров 

деталей с отсчетом размеров от кромки заготовки разметочных инструментов. 

Выполнение основных приемов рубки. 

Рубка листовой стали по уровню губок тисков. 

Вырубание на плите заготовок различных конфигураций из листовой ста-

ли. Оборудование кромок под сварку, выступов и неровностей на поверхностях 

отлитых деталей или сварных конструкций. Заточка инструмента. 

Назначение и применение правки металла. Инструмент и приспособле-

ния, применяемые при правке. Правка заготовок в холодном состоянии. Схема 

правки сортового проката и листа в холодном и горячем состоянии. Правка 

крупных деталей. Особенности правки деталей из пластичных и хрупких мате-

риалов, а также стальных деталей после закалки. 

Дефекты, возникающие при правке, и их предупреждение. 

Организация рабочего места. Требования безопасности труда. 

Назначение и применение гибки металла. Способы проведения гибки. 

Механизация гибочных работ. Нейтральная линия. Характер деформации на 

участках растяжения и сжатия в зависимости от удаления от нейтральной ли-

нии. Способы предупреждения утяжки и усадки материала на периферийных 

участках детали. Расчет заготовок для гибки. Холодная и горячая гибка. Гнутье 

труб и других пустотелых деталей. 

Особенности гибки деталей из упругих материалов. Гибка и навивка 

пружин. Гибка и развальцовка труб. 

Дефекты, возникающие при гибке, и их предупреждение. 

Организация рабочего места. Требования безопасности труда. 
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Крепление полотна в рамке ножовки. Постановка корпуса и отработка 

движений при резке слесарной ножовкой. 

Резка профильной стали (полосовой, угловой, квадратного и круглого се-

чения) слесарной ножовкой в тисках по рискам. Резка труб слесарной ножов-

кой. 

Резка труб на труборезном станке. 

Резка листового материала ручными ножницами. Резка металла рычаж-

ными ножницами. 

Основные приемы опиливания плоских поверхностей. 

Опиливание широких и узких поверхностей. Опиливание открытых и за-

крытых плоских поверхностей, сопряженных под разными углами. Проверка 

плоскостности по линейке. Проверка углов угольником, шаблоном и угломе-

ром. Проверка размеров деталей штангенциркулем с точностью отсчета по но-

ниусу 0,1 мм. 

Опиливание параллельных плоских поверхностей. Опиливание поверхно-

стей цилиндрических стержней и фасок на них. Опиливание криволинейных 

выпуклых и вогнутых поверхностей. Проверка размеров деталей радиусомером 

и шаблонами. 

Зенкование отверстий под головки винтов и заклепок. 

Подбор разверток в зависимости от назначения и точности обрабатывае-

мого отверстия. Развертывание цилиндрических сквозных отверстий вручную. 

Развертывание конических отверстий под штифты. 

Подготовка деталей для клепочных соединений. Сборка и клепка нахле-

сточного соединения с полукруглыми и потайными головками. 

Назначение и применение пайки. Виды пайки. Материалы для пайки. 

Пайка мягкими и твердыми припоями. Порядок подготовки поверхности к пай-

ке. Инструмент, приспособления и оборудование, применяемые при пайке. 

Способы контроля паяных соединений. 

Предупреждение дефектов, возникающих при пайке. 

Организация рабочего места, требования безопасности труда. 

Назначение и применение лужения. Материалы и приспособления для 

лужения. Технология лужения поверхностей спая погружением и растиранием. 

Дефекты, возникающие при лужении, и меры по их предупреждению и 

исправлению. 

Организация рабочего места. Требования безопасности труда. 

Назначение и применение склеивания. Подготовка поверхности к склеи-

ванию. Приспособления для создания давления при склеивании. Виды клеев. 

Приемы склеивания металлических деталей. Зачистка поверхностей деталей 

после склеивания. Преимущества и недостатки склеенных соединений. Спосо-

бы контроля соединений. 

Дефекты, возникающие при склеивании деталей, и меры по их предупре-

ждению и исправлению. 

Организация рабочего места. Требования безопасности труда. 
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Тема 1.2.2 Изучение основных видов электрооборудования и прибо-

ров электрохимической защиты трубопроводов 

Ознакомление с основными видами электрооборудования, применяюще-

гося для электрохимической защиты трубопроводов: установками катодной за-

щиты, поляризованными электродренажными установками, блочно-

комплектными установками катодной защиты УКЗВ с питанием от ЛЭП 6(10) 

кВ. 

Разборка оборудования на отдельные узлы и блоки, ознакомление с их 

устройством и взаимодействием. Сборка оборудования. 

Ознакомление с основными видами измерительных приборов: стацио-

нарные - для измерения напряжения, тока, учета времени наработки СКЗ и уче-

та потребления электроэнергии на УКЗ; переносные - для измерения потенциа-

лов и токов в полевых условиях, для измерения сопротивления проводников, 

заземлений, удельного сопротивления грунтов, измерения сопротивления изо-

ляции, контроля состояния изоляционного покрытия, определения местополо-

жения трубопроводов, кабелей. 

Измерительные провода: требования, подготовка к работе. 

Подготовка к работе переносного неполяризующегося медно-

сульфатного электрода сравнения. 

Ознакомление с передвижной экспериментальной лабораторией (ремонт-

ной мастерской) электрохимической защиты, размещением основного и вспо-

могательного оборудования и приборов. 

 

2 Производственная практика 

Раздел 2.1 Ознакомление с производством, инструктаж по охране 

труда. Техническая, пожарная безопасность, электробезопасность на про-

изводстве 

Ознакомление с оборудованием, рабочими местами. 

Инструктаж на рабочем месте по безопасности труда в соответствии с 

программой инструктажа, действующей на производстве. 

Ознакомление с характером производства, оборудованием, рабочими ме-

стами. Маршруты передвижения к рабочим местам. Меры безопасности на 

производстве. Журнал инструктажей на рабочем месте по охране труда. Обя-

занности рабочего по охране труда в соответствии с ЕСУОТ и ПБ в                  

ПАО «Газпром». 

Ознакомление с месторасположением, устройством и типами установок 

катодной, электродренажной и протекторной защиты, вставок электроизолиру-

ющих. 

Охрана труда при эксплуатации электроустановок потребителей. Органи-

зационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в 

электроустановках. Наряд-допуск, распоряжение, перечень работ, выполняе-

мых в порядке текущей эксплуатации. Средства защиты от поражения электри-

ческим током. Изучение производственных инструкций. Правила безопасности 

при работе с переносными электрическими приёмниками. Защитное заземление 

электроустановок, оборудования и инструмента. 
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Ознакомление с правилами пожарной безопасности на производстве, ме-

стонахождением противопожарного инвентаря, правилами пользования огне-

тушителями и другими средствами пожаротушения. Причины возникновения 

пожаров. Правила пользования огнеопасными эмульсиями, маслами, моющими 

средствами. Порядок действий монтера по защите подземных трубопроводов от 

коррозии при обнаружении возгораний. Инструктаж по пожарной безопасно-

сти. Правила пользования электронагревательными приборами. Хранение и 

транспортировка легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Правила по-

ведения при пожаре. Пользование ручными средствами пожаротушения. 

Устройство и правила пользования огнетушителями. Оказание первой помощи 

при ожогах. 

Первая помощь при несчастных случаях на производстве. Инструктаж по 

электробезопасности. Виды поражения электрическим током. Оказание довра-

чебной помощи при поражении электрическим током. Требования безопасно-

сти труда при работе с электроинструментом и электроприборами. Правила 

пользования защитными средствами. 

 

ПМ.01 Выполнение отдельных видов работ по электрохимической 

защите линейных сооружений и объектов 

Раздел 2.2 Формирование навыков выполнения отдельных видов ра-

бот по электрохимической защите линейных сооружений и объектов 

Тема 2.2.1 Выполнение монтажных работ на сооружениях электрохи-

мической защиты 

Подготовительные работы для проведения монтажа сооружений электро-

химической защиты. 

Входной контроль состояния электрооборудования: преобразователей ка-

тодной защиты, протекторов, анодов и др. Проверка целостности цепей и при-

боров. Пробное включение с использованием регулируемой нагрузки. 

Заготовка элементов ограждения, каркасов, фундамента. Заготовка ме-

таллоконструкций для монтажа заземляющего устройства, траверс, площадок 

обслуживания, опор ВЛ. Подготовка железобетонных опор, свай. Строитель-

ство анодной линии УКЗ. Раскладка опор по трассе линии. Оснастка опор. Бу-

рение скважин под опоры. Установка опор автокраном, ямобуром- столбоста-

вом. Подготовка и монтаж штыревых изоляторов. Раскатка, визирование, 

натяжка, вязка проводов. Проверка стрелы провеса проводов. 

Проверка состояния кабельной продукции. Заготовка элементов контакт-

ных соединений: башмаков для подключения кабеля к трубопроводу, болтовых 

и плашечных зажимов. Оконцевание проводов и кабелей, приварка, припайка 

или опрессовка наконечников. 

Проверка контрольно-измерительных колонок. 

Доставка строительных конструкций и оборудования к месту производ-

ства строительно-монтажных работ. Погрузка, крепление, разгрузка конструк-

ций и оборудования. 

Посещение площадки строительства УКЗ подземного трубопровода. 
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Ознакомление с организацией монтажных работ. Технологический про-

цесс строительно-монтажных работ. Подготовка площадки для монтажа УКЗ. 

Монтаж УКЗ на опоре или на фундаменте. 

Строительство воздушной (кабельной) линии к анодному заземлению. 

Выбор площадки для устройства анодного заземления. Рытье траншеи 

экскаватором. Разметка и раскладка заземлителей. Соединение заземлителей в 

контур. Изоляция шин и соединений. Засыпка траншеи заземлителей. 

Ознакомление с технологией монтажа глубинного анодного заземления. 

Ознакомление с технологией монтажа протяженного (кабельного) анод-

ного заземления. 

Выполнение электромонтажных работ на питающих и соединительных 

линиях электрохимической защиты. Соединения и ответвления жил проводов и 

кабелей. Соединение алюминиевых и медных жил болтовыми и винтовыми за-

жимами. Присоединение жил проводов и кабелей к контактным выводам обо-

рудования электрохимической защиты. Подключение оборудования ЭХЗ к пи-

тающей сети. 

Опрессовка жил установочных проводов и кабелей. Опрессовка однопро-

волочных алюминиевых жил в гильзах ГАО. Оконцевание алюминиевых жил 

опрессовкой в трубчатых наконечниках. Оконцевание многопроволочных жил 

обжатием в кольцевых наконечниках. Оконцевание медных жил наконечника-

ми. Соединение медных жил сечением 16-240 мм2 опрессовкой. 

Электросварка жил проводов и кабелей. Соединение алюминиевых жил 

электросваркой клещами с применением обойм. Соединение алюминиевых жил 

электросваркой с помощью аппарата ВКЗ-1 без применения флюса. 

Пайка алюминиевых жил. Соединение однопроволочных алюминиевых 

жил пайкой двойной скрутки с желобом. Соединение многопроволочных алю-

миниевых жил непосредственным сплавлением припоя. 

Пайка медных жил. Соединение и ответвление медных жил пропаянной 

скруткой. 

Термитная сварка. Ответвление однопроволочных алюминиевых жил с 

применением термитных патронов АТО. Соединение и ответвление многопро-

волочных алюминиевых жил термитной сваркой оплавлением в монолитный 

стержень. Соединение алюминиевых жил термитной сваркой встык. 

Газовая сварка. Оконцевание многопроволочных алюминиевых жил ли-

тыми наконечниками газовой сваркой. Соединение алюминиевых жил встык в 

открытых формах с помощью пропан-кислородной сварки. 

Выполнение монтажа УКЗ, установка ее по уровню, подключение нагруз-

ки и включение в электросеть. 

Выполнение монтажа электродренажной установки по уровню, включе-

ние дренажного кабеля. 

Выполнение монтажа анодного и защитного заземлений. 

Выполнение монтажа контрольно-измерительного пункта в точке дрена-

жа УКЗ и УДЗ и промежуточного на трассе трубопровода. 

Выполнение монтажа одиночной и групповой протекторной установки. 

Выполнение монтажа протяженного протектора. 
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Организация рабочего места слесаря-ремонтника. Участие во вскрытии 

агрегата. Отворачивание крепежа и зачистка разъемов после вскрытия. Разбор-

ка масляной системы, системы уплотнения нагнетателя и системы регулирова-

ния. Очистка и промывка деталей. Выемка и установка «усов» газовых и воз-

душных уплотнений ручным способом. Замена изоляции агрегата. Ремонт и за-

мена гибких компенсаторов газоходов и воздуховодов. Участие в закрытии аг-

регата. Приготовление и нанесение мастик, смазка крепежа мастикой от приго-

рания. Затяжка разъемов узлов и деталей газотурбинного агрегата и нагнетателя 

газа. 

Монтаж защитного заземления. Проверка сопротивления растеканию то-

ка анодного и защитного заземлений. 

Подключение дренажного кабеля к трубопроводу. 

Подключение дренажных кабелей к УКЗ. 

Установка предупредительных плакатов. Монтаж ограждения. 

Подключение смонтированной анодной линии к УКЗ. 

Определение защитной зоны УКЗ. 

Посещение площадки строительства протекторной установки и протя-

женных протекторов на подземном трубопроводе, организацией и технологией 

монтажных работ. 

Практическое выполнение работ в составе ремонтной бригады (по плану 

и графику ремонтных работ). 

 

Тема 2.2.2 Выполнение эксплуатационных работ на сооружениях 

электрохимической защиты 

Ознакомление в натуре с эксплуатируемым участком трубопровода и ли-

нейными сооружениями. Размещение на участке средств электрохимической 

защиты. 

Получение задания. Подготовительные работы для проведения эксплуа-

тационных работ на сооружениях электрохимической защиты. Обеспечение 

бригады установками, блоками, узлами и деталями для межремонтного обслу-

живания. Обеспечение бригады продуктами питания (в случае необходимости). 

Подготовка к выезду бригады. Проверка готовности к выезду транспортного 

средства, оснащения бригады необходимым инструментом, приспособлениями, 

средствами защиты и приборным парком. 

Ознакомление с организацией эксплуатационных работ. 

Оформление выездных документов, уточнение маршрута передвижения. 

Выезд бригады. 

Прибытие бригады на площадку действующей УКЗ. Выполнение меро-

приятий, обеспечивающих безопасность выполнения работ. Ознакомление с за-

писями в полевом журнале. Контроль параметров работы УКЗ. 

Приемы и способы обнаружения неисправностей конструктивных эле-

ментов УКЗ и проверка их состояния. Регулировка параметров электрохимза-

щиты. Определение сопротивлений цепи СКЗ, растеканию постоянного тока 

анодных заземлителей и заземляющего устройства. Определение времени нара-

ботки преобразователей катодной защиты. Определение защитной зоны УКЗ. 
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Протяжка контактных соединений. Проверка схемы электрических соединений 

в натуре. Оформление выполненных работ в полевом журнале. 

Посещение эксплуатируемой установки электродренажной защиты (УДЗ) 

подземного трубопровода. 

Приемы и способы обнаружения неисправностей отдельных элементов 

УДЗ: дренажных кабелей, контактных соединений, контрольно-измерительных 

пунктов. 

Ознакомление с записями в полевом журнале. Контроль параметров ра-

боты УДЗ. Проверка схемы электрических соединений в натуре. Оформление 

выполненных работ в полевом журнале. 

Посещение эксплуатируемой протекторной установки. 

Способы обнаружения неисправностей протекторных установок. Озна-

комление с записями в полевом журнале. Контроль параметров работы УДЗ. 

Проверка схемы электрических соединений в натуре. Оформление выполнен-

ных работ в полевом журнале. 

Обслуживание вставок электроизолирующих, проверка исправности. 

Ознакомление с системой получения, учета и списания материалов на 

эксплуатацию ЭХЗ. 

Выполнение работ, предусмотренных инструкцией по эксплуатации УКЗ. 

Осмотр УКЗ. Чистка элементов монтажа от пыли, грязи, продуктов коррозии, 

проверка исправности переключателей, предохранителей (при необходимости - 

замена), элементов защиты от перенапряжений. Проверка контактных соедине-

ний, чистка и смазка болтовых контактов. Снятие показаний электросчетчика. 

Проверка показаний амперметра, вольтметра. Проверка ограждений и преду-

предительных плакатов. 

Измерение разности потенциалов «труба-земля». Ручная регулировка ре-

жима работы УКЗ. Измерение сопротивление анодного заземления. Измерение 

сопротивление защитного заземления. Осмотр воздушных линий переменного 

и выпрямленного тока. Обнаружение дефектных опор, траверс, битых изолято-

ров, поврежденных вязок, нарушений допустимых стрел провисания проводов. 

Осмотр контрольно-измерительных пунктов. 

Определение необходимости ремонта УКЗ. 

Выполнение записей в эксплуатационном журнале. 

Выполнение работ, предусмотренных инструкцией по эксплуатации УДЗ. 

Осмотр, чистка элементов монтажа от пыли, грязи, продуктов коррозии, про-

верка исправности выключателя, предохранителя (при необходимости - заме-

на). Проверка исправности вентилей, чистка контактных соединений. Снятие 

показаний амперметра. Проверка ограждений и предупредительных плакатов. 

Измерение разности потенциалов «труба-земля». Ручная регулировка режима 

работы. Измерение сопротивления дренажного кабеля. Проверка контактов с.- 

трубопроводом и рельсовой сетью. Определение необходимости ремонта УДЗ. 

Выполнение записей в эксплуатационном журнале. 

Выполнение работ, предусмотренных инструкцией по эксплуатации про-

текторных установок. Осмотр контрольно-измерительных пунктов. Проверка 

контактов. Измерение разности потенциала «труба-земля», «протектор-земля», 
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силы тока протекторной установки. Определение необходимости ремонта уста-

новки. 

Выполнение записей в эксплуатационном журнале. 

 

Тема 2.2.3 Выполнение ремонтных работ на сооружениях электрохи-

мической защиты 

Ознакомление с ремонтной базой на производстве (ЛПУ, ремонтное 

предприятие), используемой для ремонта электрооборудования электрохимиче-

ской защиты. 

Ознакомление с организацией ремонтных работ. 

Ознакомление с графиком планово-предупредительных ремонтов, актами 

обмера дефектов, планом производства работ или технологическими картами 

выполнения ремонтных работ на оборудовании электрохимической защиты. 

Подготовительные работы для организации и проведения ремонта обору-

дования ЭХЗ на трассе трубопровода (в мастерских). 

Подготовка к выезду бригады на трассу. Обеспечение бригады ремонт-

ным оборудованием и материалами. Проверка готовности к выезду транспорт-

ного средства, оснащения бригады необходимым инструментом, приспособле-

ниями, средствами защиты, приборным парком и материалами. 

Прибытие на площадку установки электрохимической защиты подземно-

го трубопровода, требующей ремонта. Выполнение мероприятий, обеспечива-

ющих безопасность выполнения работ. 

Приемы и способы безопасного ведения ремонтных работ отдельных 

элементов установок ЭХЗ: защитных и анодных заземлений, блоков совместной 

защиты, блоков ввода резерва, блок-боксов, опор и проводов воздушных линий, 

контактных устройств, кабельных линий, контрольно-измерительных пунктов, 

ограждений и площадок обслуживания. 

Ознакомление с системой получения, учета и списания материалов на ре-

монт оборудования ЭХЗ. 

Выполнение ремонтных работ на питающих и соединительных линиях 

средств электрохимической защиты. Устранение обрывов проводов. Замена 

изоляторов. Восстановление контактных соединений. 

Выполнение ремонтных работ УКЗ. Агрегатный ремонт в трассовых 

условиях путем замены блоков. 

Выполнение ремонтных работ в условиях мастерской. Разборка, диагно-

стика дефектов и отбраковка дефектных деталей. Ремонт трансформатора. Вос-

становление обмоток, пропитка изоляционным лаком, сушка. Замена полупро-

водниковых вентилей выпрямительного блока. Подбор вентилей по падению 

напряжения. Ремонт шкафа и запорного устройства. Сборочные работы. Стен-

довые испытания преобразователей катодной защиты. 

Выполнение ремонтных работ в трассовых условиях. Проверка техниче-

ских характеристик и определение выявленных неисправностей отдельных 

элементов оборудования ЭХЗ. Агрегатный ремонт оборудования путем замены 

отдельных блоков, узлов. Выполнение ремонта анодных заземлений. Ремонт с 

полной заменой заземления. Ремонт с частичной заменой (увеличением) анод-
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ного заземления. Ремонт кабельной магистрали. Определение места поврежде-

ния кабельной магистрали. Установка соединительной кабельной муфты. 

Определение повреждений кабеля, отдельных анодных заземлителей. Оформ-

ление технической документации. 

Выполнение ремонта анодных заземлений. Ремонт с полной заменой за-

земления. Ремонт с частичной заменой (увеличением) анодного заземления. 

Ремонт кабельной магистрали. Определение места повреждения кабельной ма-

гистрали. Установка ремонтной муфты. Определение повреждений кабеля, от-

дельных заземлителей. 

Выполнение ремонта ограждений. 

Выполнение ремонта контрольно-измерительных пунктов. 

Выполнение ремонта защитного заземления путем замены заземления 

или установки дополнительных электродов. 

Выполнение ремонта УДЗ. Агрегатный ремонт УДЗ в трассовых условиях 

путем их замены. Выполнение ремонтных работ в условиях мастерской. Раз-

борка, отбраковка дефектных деталей. Замена вентилей, коммутационных эле-

ментов предохранителей. Ремонт или замена амперметра. Ремонт ящика сопро-

тивлений. Сборка УДЗ, стендовые испытания. Оформление технической доку-

ментации. 

Выполнение ремонтных работ на протекторных установках в трассовых 

условиях. Замена протекторов. Установка дополнительных протекторов. Кон-

троль работы установки после ремонта. 

Ремонт контрольно-измерительных пунктов. Выполнение записи в ре-

монтном журнале. 

 

Раздел 2.3 Охрана труда и промышленная безопасность 

Тема 2.3.1 Безопасные методы и приемы выполнения работ  

монтером по защите подземных трубопроводов от коррозии 

Причины и виды травматизма. Мероприятия по предупреждению травма-

тизма. Охранная зона МГ, ВЛ, КЛ. Правила пользования защитными средства-

ми. Правила поведения на производственной территории. 

Безопасные методы и приемы выполнения работ. Контрольно-

измерительные приборы, предохранительные устройства и арматура. 

Безопасные методы и приемы ведения погрузочно - разгрузочных работ, 

перемещения тяжестей, транспортировки грузов и т.д. 

Безопасные методы и приемы ведения работ при подготовке к ремонтным 

работам. Безопасные методы и приемы ведения работ при наладке, ремонте 

оборудования и коммуникаций. 

Безопасные методы и приемы ведения работ при использовании приспо-

соблений и инструмента для выполнения ремонтных работ и для обслуживания 

оборудования. Меры безопасности при выполнении слесарных работ, исполь-

зовании механизированных и электрифицированных инструментов и приспо-

соблений. 

Безопасные методы и приемы труда при работах на УКЗ, УДЗ, протек-

торных установках. Работа на высоте. 
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Меры и способы предупреждения пожаров. 

Требования безопасности после окончания работы. 

 

Тема 2.3.2 Порядок действий монтера по защите подземных трубо-

проводов от коррозии в аварийных ситуациях (учебно-тренировочное за-

нятие) 

Практические первоочередные действия монтера по защите подземных 

трубопроводов от коррозии на учебно-тренировочных занятиях по плану лик-

видации аварий на взрывопожароопасном объекте для выработки навыков вы-

полнения мероприятий. 

Информация для персонала опасных производственных объектов (техно-

логическая схема, схема объекта, схема оповещения, оперативная часть плана). 

Безопасные методы и приемы труда при выполнении работ монтером по 

защите подземных трубопроводов от коррозии в чрезвычайных ситуациях. 

Демонстрация знаний о способах оповещения об аварии (сирена, световая 

сигнализация, громкоговорящая связь, телефон и т.д.) 

Умение определять вид возможной аварии на объекте и правильно дей-

ствовать в соответствии с обязанностями, определенными планом ликвидации 

аварии для монтера по защите подземных трубопроводов от коррозии. 

Демонстрация знаний о местах нахождения средств спасения людей и ме-

роприятий по спасению людей при заданном виде возможной аварии. 

Отработка практических навыков определения предельно допустимых 

концентраций вредных веществ; способы распознавания и определения вред-

ных веществ, которые используются или могут выделяться при выполнении 

производственных обязанностей на рабочем месте. 

Отработка практических навыков использования средств индивидуальной 

защиты, при выполнении работ. Практическая отработка правил хранения, про-

верки и использования средств индивидуальной защиты. 

Отработка практических навыков использования шланговых противога-

зов. Практическая отработка правил хранения и проверки пригодности и рабо-

тоспособности противогазов. 

Умение ориентироваться в схеме расположения основных коммуникаций 

в цехе, участке, пути выхода людей из опасных мест и участков в зависимости 

от характера аварии. 

Порядок взаимодействия монтера по защите подземных трубопроводов от 

коррозии с газоспасательными, пожарными отрядами. 

Осуществление мероприятий монтером по защите подземных трубопро-

водов от коррозии по предупреждению тяжелых последствий аварий. 

Практические приемы тушения пожаров различными видами огнетуши-

телей. 

Спасение людей при несчастных случаях и авариях. Отработка практиче-

ских навыков оказания первой помощи пострадавшему от электрического тока 

и при ранении, кровотечении, ожогах, отморожении, переломах, вывихах, уши-

бах и растяжении связок, отравлениях, попадании инородных тел в глаз или под 

кожу, обмороке, тепловом и солнечном ударах, спасении утопающего, укусах 
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животных, насекомых и пресмыкающихся, попадании инородного тела в дыха-

тельное горло.  

Отработка практических навыков оживления организма при клинической 

смерти с использованием приемов искусственного дыхания и непрямого мас-

сажа сердца. Отработка практических навыков транспортирования (переноски) 

пострадавшего. 

 

Раздел 2.4 Самостоятельное выполнение работ в качестве монтера по 

защите подземных трубопроводов от коррозии 4-го разряда 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда на ра-

бочем месте монтера по защите подземных трубопроводов от коррозии. 

Самостоятельное выполнение работ по обслуживанию УКЗ, в том числе в 

блочно-комплектном исполнении, поляризованных электродренажей, протек-

торных установок, в соответствии с инструкциями по технической эксплуата-

ции устройств защиты. 

Осмотр установок, устранение неисправностей, измерение разности по-

тенциалов «труба-земля», силы тока дренажа, сопротивления дренажной цепи, 

силы тока и потенциала протектора, удельного электрического сопротивления 

грунта, сопротивления анодного заземления; 

Ручное регулирование режимов работы установок ЭХЗ. Ведение журнала 

эксплуатации установок. 

Другие виды, формы и объемы работ, выполняемые самостоятельно обу-

чающимися, определяются в соответствии с квалификационной характеристи-

кой монтера по защите подземных трубопроводов 4-го разряда образователь-

ным подразделением общества (организации) с учетом специфики и потребно-

сти производства. 
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5 ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ – 

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

по профессии «Монтер по защите подземных  

трубопроводов от коррозии» 4-5-го разрядов 

 

5.1 Квалификационная характеристика 

Профессия – монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 

Квалификация – 4-5-й разряд 

Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 4-5-го разрядов 

с целью овладения видом профессиональной деятельности «Электрохимиче-

ская защита от коррозии линейных сооружений и объектов»* должен иметь 

практический опыт: 

− проверки полярности оборудования системы электрохимической защи-

ты подземных и подводных металлических конструкций перед подачей элек-

тропитания; 

− подачи электропитания оборудования системы электрохимической за-

щиты подземных и подводных металлических конструкций; 

− определения основных параметров оборудования системы электрохи-

мической защиты подземных и подводных металлических конструкций перед 

вводом в эксплуатацию; 

− измерения естественного потенциала "сооружение - грунт" (свободная 

коррозия) подземных и подводных металлических конструкций; 

− измерения удельного сопротивления грунта четырехточечным методом 

Венера и (или) с использованием специального электрохимического прибора; 

− определения степени коррозионной активности грунта (среды) с помо-

щью измерителей коррозионной активности грунта; 

− подготовки поверхности подземных и подводных металлических кон-

струкций для выполнения кабельного присоединения системы электрохимиче-

ской защиты и (или) ремонта защитного покрытия; 

− выполнения работ по термитной приварке катодных выводов системы 

электрохимической защиты к действующим подземным и подводным металли-

ческим конструкциям; 

− монтажа кабельных присоединений системы электрохимической защи-

ты к подземным и подводным металлическим конструкциям; 

− монтажа кабельных соединений системы электрохимической защиты 

подземных и подводных металлических конструкций; 

− ремонта кабельных линий системы электрохимической защиты под-

земных и подводных металлических конструкций; 

− монтажа гальванических анодов (протекторов) системы электрохими-

ческой защиты подземных и подводных металлических конструкций; 

 
* В соответствии с требованиями профессионального стандарта «Работник по элек-

трохимической защите от коррозии линейных сооружений и объектов», утв. приказом Мин-

труда России от 12.10.2021 № 714н (рег. № 124). 
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− проверки исходной полярности источника постоянного тока системы 

электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструк-

ций перед его установкой; 

− установки источника постоянного тока системы электрохимической 

защиты подземных и подводных металлических конструкций; 

− монтажа всех типов анодных заземлителей с наложенным током систе-

мы электрохимической защиты подземных и подводных металлических кон-

струкций; 

− монтажа электроизолирующих соединений металлических трубопро-

водов подземных и подводных металлических конструкций; 

− монтажа контрольно-измерительных пунктов системы электрохимиче-

ской защиты подземных и подводных металлических конструкций; 

− технического обслуживания контрольно-измерительных пунктов си-

стемы электрохимической защиты подземных и подводных металлических кон-

струкций; 

− ремонта контрольно-измерительных пунктов системы электрохимиче-

ской защиты подземных и подводных металлических конструкций; 

− монтажа контрольно-диагностических пунктов системы электрохими-

ческой защиты подземных и подводных металлических конструкций; 

− технического обслуживания контрольно-диагностических пунктов си-

стемы электрохимической защиты подземных и подводных металлических кон-

струкций; 

− ремонта контрольно-диагностических пунктов системы электрохими-

ческой защиты подземных и подводных металлических конструкций; 

− монтажа элементов системы коррозионного мониторинга, (дистанци-

онного управления или телеметрии) системы электрохимической защиты под-

земных и подводных металлических конструкций; 

− монтажа стационарных электродов сравнения (включая калибровку) 

системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических 

конструкций; 

− монтажа вспомогательных электродов системы электрохимической за-

щиты подземных и подводных металлических конструкций; 

− монтажа электродов защитного заземления системы электрохимиче-

ской защиты подземных и подводных металлических конструкций; 

− монтажа устройств защитного отключения системы электрохимиче-

ской защиты подземных и подводных металлических конструкций; 

− проверки параметров электрохимической защиты всех участков, защи-

щаемых подземных и подводных металлических конструкций; 

− определения местоположения подземного участка подземных и под-

водных металлических конструкций; 

− определения местоположения стальной запорно-регулирующей арма-

туры подземных и подводных металлических конструкций; 

− определения местоположения смежных металлических конструкций 

подземных и подводных металлических конструкций; 
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− проверки электрической изоляции кабельных линий системы электро-

химической защиты подземных и подводных металлических конструкций; 

− проверки устройств защиты от перенапряжений системы электрохими-

ческой защиты подземных и подводных металлических конструкций; 

− испытания электрической изоляции кабельных линий системы элек-

трохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций; 

− испытания устройств защиты от перенапряжений системы электрохи-

мической защиты подземных и подводных металлических конструкций; 

− измерения силы тока и напряжения в цепи катодной защиты системы 

электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструк-

ций; 

− регулировки выходного тока и напряжения источника постоянного то-

ка системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических 

конструкций; 

− проверки силовых клемм источника постоянного тока системы элек-

трохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций; 

− технического обслуживания силовых клемм источника постоянного 

тока системы электрохимической защиты подземных и подводных металличе-

ских конструкций; 

− проверки конструктивных элементов источника постоянного тока си-

стемы электрохимической защиты подземных и подводных металлических кон-

струкций; 

− технического обслуживания конструктивных элементов источника по-

стоянного тока системы электрохимической защиты подземных и подводных 

металлических конструкций; 

− измерения с помощью переносных измерительных приборов выходно-

го напряжения и силы тока источника постоянного тока системы электрохими-

ческой защиты подземных и подводных металлических конструкций; 

− измерения потенциала включения "сооружение - грунт" системы элек-

трохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций; 

− измерения мгновенного потенциала выключения "сооружение - грунт" 

системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических 

конструкций; 

− установки прерывателей тока для измерения поляризационного потен-

циала в выключенном состоянии системы электрохимической защиты подзем-

ных и подводных металлических конструкций без настройки синхронизации; 

− измерения суммарного потенциала и поляризационного потенциала, а 

также постоянного и переменного тока на вспомогательных электродах систе-

мы электрохимической защиты подземных и подводных металлических кон-

струкций; 

− измерения градиентов потенциала в почве в зоне электрохимической 

защиты подземных и подводных металлических конструкций 

− перемещения дополнительного электрода при методе "интенсивных 

измерений" в зоне электрохимической защиты подземных и подводных метал-
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лических конструкций; 

− измерения ослабления сигнала переменного тока в зоне электрохими-

ческой защиты подземных и подводных металлических конструкций; 

− измерения градиента напряжения постоянного тока без регистрации в 

зоне электрохимической защиты подземных и подводных металлических кон-

струкций; 

− перемещения переносного электрода сравнения при измерении гради-

ента напряжения постоянного тока в зоне электрохимической защиты подзем-

ных и подводных металлических конструкций с регистрацией прибором; 

− монтажа автоматических станций катодной защиты системы электро-

химической защиты подземных и подводных металлических конструкций; 

− монтажа автоматических электродренажных установок системы элек-

трохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций; 

− технического обслуживания автоматических станций катодной защиты 

системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических 

конструкций; 

− технического обслуживания автоматических электродренажных уста-

новок системы электрохимической защиты подземных и подводных металличе-

ских конструкций; 

− ремонта автоматических станций катодной защиты системы электро-

химической защиты подземных и подводных металлических конструкций; 

− ремонта автоматических электродренажных установок системы элек-

трохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций; 

− выполнения контрольных электроизмерений на подземных и подвод-

ных металлических конструкциях в сложных коррозионных условиях; 

− выполнения контрольных электроизмерений на источниках блуждаю-

щих токов в сложных коррозионных условиях; 

− обработки данных электроизмерений на подземных и подводных ме-

таллических конструкциях и источниках блуждающих токов с построением 

графиков потенциалов "рельс - земля", "сооружение - земля" и определением 

степени коррозионной опасности; 

− проверки состояния защитных покрытий подземных и подводных ме-

таллических конструкций визуальным методом; 

− проверки состояния защитных покрытий подземных и подводных ме-

таллических конструкций инструментальным методом; 

− определения необходимости дополнительной защиты для отдельных 

участков подземных и подводных металлических конструкций; 

− наладки измерительных приборов средней сложности, применяемых 

при электрохимической защите подземных и подводных металлических кон-

струкций; 

− ремонта измерительных приборов средней сложности, применяемых 

при электрохимической защите подземных и подводных металлических кон-

струкций; 

− регистрации результатов измерений и испытаний при выполнении ра-
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бот по электрохимической защите подземных и подводных металлических кон-

струкций; 

− подготовки протоколов по результатам измерений и испытаний при 

выполнении работ по электрохимической защите подземных и подводных ме-

таллических конструкций. 

 

Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии  

4-5-го разрядов с целью овладения видом профессиональной деятельности 

«Электрохимическая защита от коррозии линейных сооружений и объектов»* 

должен уметь: 

− осуществлять сборку измерительного (испытательного) оборудования 

(приборов), в том числе высокоомных вольтметров, измерителей заземления, 

почвенных омметров, универсальных коррозионно-измерительных приборов, 

электроизмерительных регистрирующих приборов; 

− осуществлять включение измерительного (испытательного) оборудова-

ния (приборов), в том числе высокоомных вольтметров, измерителей заземле-

ния, почвенных омметров, универсальных коррозионно-измерительных прибо-

ров, электроизмерительных регистрирующих приборов; 

− осуществлять настройку измерительного (испытательного) оборудова-

ния (приборов), в том числе высокоомных вольтметров, измерителей заземле-

ния, почвенных омметров, универсальных коррозионно-измерительных прибо-

ров, электроизмерительных регистрирующих приборов; 

− производить ремонт измерительных приборов средней сложности; 

− производить наладку измерительных приборов средней сложности; 

− применять измерительное (испытательное) оборудование (приборы), в 

том числе высокоомные вольтметры, измерители заземления, почвенные ом-

метры, универсальные коррозионно-измерительные приборы, электроизмери-

тельные регистрирующие приборы с регистрацией результатов измерений (ис-

пытаний); 

− использовать трассопоисковую аппаратуру для определения (локализа-

ции) местоположения подземных и подводных металлических конструкций, 

стальной запорно-регулирующей арматуры и смежных металлических кон-

струкций; 

− производить необходимые расчеты и анализ данных электроизмерений 

на подземных и подводных металлических конструкциях и источниках блуж-

дающих токов для построения графиков потенциалов "рельс - земля", "кон-

струкция - земля", определения степени коррозионной опасности, а также 

определения необходимости дополнительной защиты отдельных участков под-

земных и подводных металлических конструкций; 

− составлять протоколы, включающие результаты измерений (испыта-

 
* В соответствии с требованиями профессионального стандарта «Работник по элек-

трохимической защите от коррозии линейных сооружений и объектов», утв. приказом Мин-

труда России от 12.10.2021 № 714н (рег. № 124). 
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ний) выполненные высокоомными вольтметрами, измерителями заземления, 

почвенными омметрами, универсальными коррозионно-измерительными при-

борами, электроизмерительными регистрирующими приборами; 

− использовать средства малой механизации, а также ручной инструмент 

для подготовки поверхности подземных и подводных металлических конструк-

ций к выполнению кабельного присоединения системы электрохимической за-

щиты подземных и подводных металлических конструкций; 

− использовать средства малой механизации, а также ручной инструмент 

для подготовки поверхности подземных и подводных металлических конструк-

ций к ремонту их защитного покрытия; 

− использовать средства малой механизации, а также ручной инструмент 

для монтажа конструктивных элементов системы электрохимической защиты 

подземных и подводных металлических конструкций; 

− читать чертежи и принципиальные схемы конструктивных элементов 

системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических 

конструкций; 

− выполнять монтаж конструктивных элементов системы электрохими-

ческой защиты подземных и подводных металлических конструкций в соответ-

ствии с проектом и инструкцией производителя; 

− разбираться в конструкции и читать принципиальные схемы автомати-

ческих станций катодной защиты и автоматических электродренажных устано-

вок; 

− выполнять осмотр конструктивных элементов системы электрохимиче-

ской защиты подземных и подводных металлических конструкций при их тех-

ническом обслуживании; 

− выполнять контроль параметров конструктивных элементов системы 

электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструк-

ций при их техническом обслуживании; 

− выполнять измерения (испытания) конструктивных элементов системы 

электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструк-

ций при их техническом обслуживании; 

− выполнять очистку от загрязнений конструктивных элементов системы 

электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструк-

ций при их техническом обслуживании; 

− выполнять проверку работоспособности конструктивных элементов 

системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических 

конструкций при их техническом обслуживании; 

− выполнять подтяжку контактов конструктивных элементов системы 

электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструк-

ций при их техническом обслуживании; 

− выполнять проверку сопротивления изоляции конструктивных элемен-

тов системы электрохимической защиты подземных и подводных металличе-

ских конструкций при их техническом обслуживании; 

− использовать средства малой механизации, а также ручной инструмент 
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для технического обслуживания конструктивных элементов системы электро-

химической защиты подземных и подводных металлических конструкций; 

− осуществлять наружный осмотр конструктивных элементов системы 

электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструк-

ций при их ремонте; 

− осуществлять отключение от электропитания конструктивных элемен-

тов системы электрохимической защиты подземных и подводных металличе-

ских конструкций при их ремонте; 

− осуществлять разборку конструктивных элементов системы электро-

химической защиты подземных и подводных металлических конструкций при 

их ремонте; 

− осуществлять дефектовку конструктивных элементов системы электро-

химической защиты подземных и подводных металлических конструкций при 

их ремонте; 

− осуществлять замену конструктивных элементов системы электрохи-

мической защиты подземных и подводных металлических конструкций при их 

ремонте; 

− осуществлять восстановление работоспособности конструктивных 

элементов системы электрохимической защиты подземных и подводных метал-

лических конструкций при их ремонте; 

− осуществлять сборку конструктивных элементов системы электрохи-

мической защиты подземных и подводных металлических конструкций при их 

ремонте; 

− осуществлять контроль сборки конструктивных элементов системы 

электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструк-

ций при их ремонте; 

− осуществлять проверку конструктивных элементов системы электро-

химической защиты подземных и подводных металлических конструкций при 

их ремонте; 

− осуществлять испытание конструктивных элементов системы электро-

химической защиты подземных и подводных металлических конструкций при 

их ремонте; 

− использовать средства малой механизации, а также ручной инструмент 

для ремонта конструктивных элементов системы электрохимической защиты 

подземных и подводных металлических конструкций; 

− читать показания приборов неавтоматических станций катодной защи-

ты, автоматических станций катодной защиты, поляризованных электродре-

нажных установок всех типов и протекторных установок всех типов системы 

электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструк-

ций; 

− оформлять журнал с внесением определенных по показаниям приборов 

или рассчитанных параметров неавтоматических станций катодной защиты, ав-

томатических станций катодной защиты, поляризованных электродренажных 

установок всех типов и протекторных установок всех типов системы электро-
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химической защиты подземных и подводных металлических конструкций; 

− пользоваться органами управления неавтоматических станций катод-

ной защиты, автоматических станций катодной защиты, поляризованных элек-

тродренажных установок всех типов и протекторных установок всех типов си-

стемы электрохимической защиты подземных и подводных металлических кон-

струкций для регулировки их параметров. 

 

В соответствии с требованиями п. 8 общих положений ЕТКС, выпуск I 

дополнительно должен уметь*: 

− владеть слесарным делом; 

− соблюдать особые правила и инструкции выполнения работ; 

− оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях; 

− соблюдать требования безопасности труда, электробезопасности, по-

жарной безопасности, гигиены труда и производственной санитарии; 

− соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

− выполнять работы, связанные с приемкой и сдачей смены; 

− проводить уборку своего рабочего места, оборудования, инструментов, 

приспособлений и содержать их в надлежащем состоянии; 

− применять экономические знания в своей практической деятельности; 

− анализировать результаты своей работы. 

 

Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 4-5-го разрядов 

с целью овладения видом профессиональной деятельности «Электрохимиче-

ская защита от коррозии линейных сооружений и объектов» ** должен знать: 

− основы электротехники, теории коррозии и применения защитных по-

крытий; 

− требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической 

безопасности; 

− виды, назначение и правила применения индивидуальных средств за-

щиты; 

− требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и 

руководящих документов (материалов), технической документации и организа-

ционно-распорядительных документов в области электрохимической защиты от 

коррозии подземных и подводных металлических конструкций; 

 
Перечень включает необходимые требования в рамках данной профессии в соответ-

ствии с действующими ЕТКС, нормативными документами федерального уровня и норма-

тивными локальными актами ПАО «Газпром». 

 

* Перечень включает необходимые требования в рамках данной профессии в соответ-

ствии с действующими ЕТКС, нормативными документами федерального уровня и норма-

тивными локальными актами ПАО «Газпром». 
** В соответствии с требованиями профессионального стандарта «Работник по элек-

трохимической защите от коррозии линейных сооружений и объектов», утв. приказом Мин-

труда России от 12.10.2021 № 714н (рег. № 124). 
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− требования к защитным покрытиям и их влияние на катодную защиту; 

− основные виды коррозионных разрушений и причины их образований; 

− методы защиты от коррозии, вызываемой блуждающим током от си-

стем постоянного и переменного тока; 

− методы электрохимической защиты; 

− основные термины и определения в области коррозии металлов и спла-

вов; 

− особенности электрохимической защиты подземных и подводных ме-

таллических конструкций; 

− методики измерений на подземных и подводных металлических кон-

струкциях; 

− порядок оказания первой помощи пострадавшим при поражении элек-

трическим током; 

− конструкция элементов систем электрохимической защиты, в том чис-

ле катодных станций, поляризованных дренажей, электроизолирующих вста-

вок; 

− способы монтажа конструктивных элементов систем электрохимиче-

ской защиты подземных и подводных металлических конструкций; 

− методику измерений потенциального состояния подземных металличе-

ских конструкций; 

− методику измерений сопротивления грунтов и отбора проб грунта; 

− способы размещения установок катодной, электродренажной и протек-

торной защиты, электроизолирующих вставок; 

− устройство, назначение и условия применения контрольно-

измерительных приборов; 

− конструкцию и принципиальные схемы автоматических станций ка-

тодной защиты и автоматических электродренажных установок; 

− методику электроизмерений в зонах распространения блуждающих то-

ков с большой насыщенностью подземными металлическими конструкциями и 

на источниках блуждающих токов; 

− методы определения коррозионной активности грунта; 

− типы изоляционных покрытий подземных, подводных металлических 

конструкций и технические требования, предъявляемые к ним; 

− устройство электроизмерительных регистрирующих приборов и элект-

роустановок; 

− правила работы с трассопоисковой аппаратурой подземных и подвод-

ных металлических конструкций; 

− правила работы с высокоомными вольтметрами, измерителями зазем-

ления, почвенными омметрами, универсальными коррозионно-измерительными 

приборами, кислотными и щелочными аккумуляторами; 

− правила технического обслуживания конструктивных элементов си-

стем электрохимической защиты подземных и подводных металлических кон-

струкций; 
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− способы ремонта конструктивных элементов систем электрохимиче-

ской защиты подземных и подводных металлических конструкций; 

− правила ведения термитно-сварочных работ по приварке катодных вы-

водов к действующим металлическим конструкциям. 

 

В соответствии с требованиями п. 8 общих положений ЕТКС, выпуск I 

монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 4-5-го разрядов дол-

жен дополнительно знать*: 

− рациональную организацию труда на своем рабочем месте; 

− технологический процесс выполняемой работы; 

− правила технической эксплуатации и ухода за оборудованием, приспо-

соблениями и инструментом, используемыми и обслуживаемыми при работе; 

− правила выявления и устранения возникающих неполадок текущего 

характера при производстве работ; 

− режим экономии и рационального использования материальных ресур-

сов, нормы расхода сырья и материалов на выполняемые работы; 

− требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ, в том чис-

ле и по смежным операциям или процессам; 

− безопасные методы и приемы труда, санитарно-гигиенические условия 

труда, основные средства и приемы предупреждения и тушения пожаров на 

своем рабочем месте; 

− производственную (по профессии) инструкцию и правила внутреннего 

трудового распорядка; 

− основные показатели производственных планов; 

− условия оплаты труда при совмещении профессий; 

− особенности оплаты и стимулирования труда; 

− порядок установления тарифных ставок, норм, расценок, порядок та-

рификации работ, присвоения рабочим квалификационных разрядов, пересмот-

ра норм и расценок;  

− основные положения и формы подготовки, переподготовки и повыше-

ния квалификации рабочих на производстве; 

− основные полномочия трудовых коллективов и формы участия рабочих 

в управлении производством; 

− требования по охране окружающей среды и недр. 

 

Рабочий по профессии «Монтер по защите подземных трубопроводов от 

коррозии» 4-5-го разрядов, кроме описанных требований, должен иметь III 

группу по электробезопасности до и выше 1000 В, в соответствии с приказом 

Минтруда России от 15 декабря 2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по 

 
* Перечень включает необходимые требования в рамках данной профессии в соответ-

ствии с действующими ЕТКС, нормативными документами федерального уровня и норма-

тивными локальными актами ПАО «Газпром». 
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охране труда при эксплуатации электроустановок" (зарегистрирован Минюстом 

России 30 декабря 2020 г., регистрационный N 61957). 

 

5.2 Характеристика профессиональной деятельности обученных  

рабочих 
Область профессиональной деятельности обученных рабочих: 

− организация и выполнение работ по защите от коррозии подземных и 

подводных конструкций, а также внутренней поверхности металлических кон-

струкций линейных сооружений и объектов, поддержание в рабочем состоянии 

средств защиты подземных трубопроводов от коррозии; 

− обслуживание и ремонт установок электрохимической защиты подзем-

ных сооружений; 

− контроль параметров электрохимической защиты. 

Объекты профессиональной деятельности обученных рабочих: 

− установки и устройства электрохимзащиты применяемые на подземных 

и подводных металлических конструкциях, а также внутренней поверхности 

металлических конструкций линейных сооружений и объектов; 

− оборудование, материалы, инструменты и приборы, применяемые при 

монтаже, наладке, эксплуатации, диагностировании, обслуживании и ремонте 

систем электрохимзащиты, применяемые на подземных и подводных металли-

ческих конструкциях, а также внутренней поверхности металлических кон-

струкций линейных сооружений и объектов; 

− оборудование, материалы, инструменты, приборы и вспомогательные 

средства, необходимые для нанесения и контроля защитных покрытий на тру-

бопроводах, металлоконструкциях и технологическом оборудовании; 

− защитные покрытия от коррозии, применяемые на подземных и под-

водных металлических конструкциях, а также внутренней поверхности метал-

лических конструкций линейных сооружений и объектов. 

Обучающиеся по профессии «Монтер по защите подземных трубопрово-

дов от коррозии» 4-5-го разрядов готовятся к следующему виду деятельности – 

электрохимическая защита от коррозии линейных сооружений и объектов. 

 

5.3 Планируемые результаты обучения 

В результате изучения программы повышения квалификации рабочих по 

профессии «Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии» 4-5-го 

разрядов обучающийся должен освоить общие компетенции, представленные 

в таблице 4. 

Таблица  4 – Перечень общих компетенций, формируемых при повышении 

квалификации рабочих по профессии «Монтер по защите подземных трубопро-

водов от коррозии» 4-5-го разрядов 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес 
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Код Наименование общих компетенций 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем, обес-

печивать эффективное выполнение своей профессиональной 

деятельности 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятель-

ности, нести ответственность за результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством 

ОК 7 Обеспечивать соблюдение требований безопасности труда в 

своей профессиональной деятельности 

ОК 8 Организовывать оперативное взаимодействие со смежными 

службами 

ОК 9 Обеспечивать соблюдение защиты информации в соответствии 

с требованиями Общества (организации) 

ОК 10 Обеспечивать соблюдение корпоративной этики 

 

В результате изучения программы повышения квалификации рабочих по 

профессии «Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии» 4–5-го 

разрядов обучающийся должен освоить вид деятельности и соответствующие 

ему профессиональные компетенции, представленные в таблице 5. 

Таблица 5 – Перечень профессиональных компетенций по видам деятельно-

сти, формируемых при повышении квалификации рабочих по профессии 

«Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии» 4–5-го разрядов 

Код Наименование видов деятельно-

сти (ПМ)* и профессиональных 

компетенций 

Код профессио-

нального стан-

дарта** 

Код ОТФ, ТФ в 

профессиональ-

ном стандарте 

ВД1 Электрохимическая защита от 

коррозии линейных сооруже-

ний и объектов 

40.022 А 

ПМ01 Выполнение отдельных видов 

работ по электрохимической 

защите линейных сооружений 

и объектов 

» А 
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ПК 4.1.1 

ПК 5.1.1 

*** 

Выполнять работы по электро-

химической защите подземных 

и подводных металлических 

конструкций 

» A/01.4 

* Модульно-компетентностный подход предусматривает, что освоение каждого из ви-

дов деятельности осуществляется в рамках профессионального модуля с одноименным ви-

ду деятельности названием. 

** В соответствии с таблицей 1 данного рабочего комплекта учебно-программной до-

кументации. 

*** Первая цифра в коде формируемых профессиональных компетенций соответствует 

квалификационному уровню (разряду) данной профессии 

 

5.4 Примерные условия реализации программы повышения квали-

фикации рабочих по профессии 

5.4.1 Требования к квалификации педагогических работников,  

обеспечивающих реализацию образовательного процесса при реализации 

программы повышения квалификации рабочих по профессии «Монтер по 

защите подземных трубопроводов от коррозии» 4–5-го разрядов  

Требования к образованию, освоению педагогическими работниками до-

полнительных профессиональных программ, обеспечивающих обучение, к 

опыту работы педагогических работников в области профессиональной дея-

тельности, соответствующей направленности программы обучения должны со-

ответствовать Требованиям к квалификации педагогических работников орга-

низаций, осуществляющих образовательную деятельность, и образовательных 

организаций ПАО «Газпром» (приложение № 1 и 2 к письму «О требованиях к 

педагогическим работникам ПАО «Газпром» от 24.03.2017 № 07/15/05-221). 

 

5.4.2 Материально-технические условия реализации программы 

повышения квалификации рабочих по профессии Монтер по защите под-

земных трубопроводов от коррозии» 4–5-го разрядов  

Реализация программы повышения квалификации рабочих по профессии 

предполагает наличие учебных кабинетов специальной технологии, основ при-

родоохранной деятельности, электротехники с основами электронной техники, 

охраны труда и промышленной безопасности. Реализация программы повыше-

ния квалификации рабочих по профессии предполагает наличие компьютерно-

го класса для работы с АОС и тренажерами-имитаторами. 

 

5.4.3 Требования к информационным и учебно-методическим 

 условиям 

Реализация программы повышения квалификации рабочих по профессии 

«Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии» 4–5-го разрядов 

обеспечивается комплектом учебно-методической литературы и учебно-

информационных и дидактических материалов для проведения теоретического 

обучения и практики. 
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В процессе освоения программы повышения квалификации рабочих по 

профессии, обучающиеся должны быть обеспечены доступом к учебным мате-

риалам, посредством предоставления возможности посещения библиотеки, по-

лучения раздаточных материалов, как в печатном, так и в электронном виде.  

Перечень информационного и учебно-методического обеспечения обуче-

ния представлен в разделе «Методические материалы» (подраздел «Учебно-

методическое обеспечение») данного рабочего комплекта учебно-программной 

документации. 

 

5.5 Учебный план 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

повышения квалификации рабочих по профессии  

«Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии» 

4–5-го разрядов 

Форма обучения – очная /очно-заочная 

Индекс 
Компоненты программы 

(наименование учебных циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, практик и др.) 

Объем                         

обучения 
(кол-во ча-

сов) 

Коды  

формируемых 

компетенций 

ОП.00 Общепрофессиональный учебный 

цикл 

40  

ОП.01 Основы природоохранной деятельно-

сти * 

8 ОК 1–3 

ПК 4.1.1 

ПК 5.1.1 

ОП.02 Охрана труда и промышленная без-

опасность* 

24** ОК 1–8 

ПК 4.1.1 

ПК 5.1.1 

ОП.03 Электротехника с основами электрон-

ной техники * 

8 ОК 1–7 

ПК 4.1.1 

ПК 5.1.1 

П.00 Профессиональный учебный цикл*** 416  

СТ.00 Теоретическая часть профессиональ-

ного учебного цикла – Специальная 

технология 

160  

 

ПМ.01  

Введение 

Выполнение отдельных видов работ по 

электрохимической защите линейных 

сооружений и объектов 

4 ОК 1–10 

МДК.01.

01 

Основы выполнения отдельных видов 

работ по электрохимической защите 

линейных сооружений и объектов 

156 ОК 1–10 

ПК 4.1.1 

ПК 5.1.1 
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Индекс 
Компоненты программы 

(наименование учебных циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, практик и др.) 

Объем                         

обучения 
(кол-во ча-

сов) 

Коды  

формируемых 

компетенций 

ПР.00 Практика** 256  

УП.00 Учебная практика 16 ОК 1–10 

ПК 4.1.1 

ПК 5.1.1 

ПП.00 Производственная практика 240 ОК 1–10 

ПК 4.1.1 

ПК 5.1.1 

Оценка результатов обучения 24  

 Консультации 8  

ИА.01 Квалификационный экзамен:    

 Теоретический экзамен 8  

 Практическая квалификационная  

работа  

8  

Всего 480  
 

* Изданы отдельными выпусками. 

** В учебном плане в рамках изучения общепрофессионального учебного цикла указа-

но время, отведенное на теоретическое обучение по дисциплине «Охрана труда и промыш-

ленная безопасность». С целью реализации требований ГОСТа 12.0.004–2015 «Организация 

обучения безопасности труда. Общие положения» при прохождении практики в рамках 

профессионального модуля количество часов на практическое обучение вопросам охраны 

труда и промышленной безопасности (обучение безопасным методам и приемам труда при 

выполнении работ, действиям в аварийных ситуациях) отводится 24 часа (указано в темати-

ческом плане практики).  

*** Профессиональный учебный цикл включает в себя теоретическую часть професси-

онального учебного цикла (учебная спецдисциплина «Специальная технология») и практи-

ку. 

Примечание 1 – Изучение дисциплины «Охрана труда и промышленная безопас-

ность» завершается экзаменом. 

Примечание 2 – Количество часов вариативной части цикла программы типового 

комплекта учебно-программной документации по данной профессии отведено на изучение 

профессионального учебного цикла. 

Примечание 3 – Рабочий по профессии «Монтер по защите подземных трубопрово-

дов от коррозии» 4-5-го разрядов должен пройти: 

1. Обучение мерам пожарной безопасности, включая прохождение противопожарно-

го инструктажа и пожарно-технического минимума по соответствующей программе. 

2. Обучение и проверку знаний норм и правил работы в электроустановках в каче-

стве электро-технологического персонала в объеме III группы по электробезопасности (до 

1000 В) 
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5.6 Календарный учебный график 

Календарный учебный график обучения рабочих по профессии «Монтер 

по защите подземных трубопроводов от коррозии» определяется годовым пла-

ном-графиком профессионального обучения персонала ООО «Газпром трансгаз 

Ставрополь» и расписанием учебных занятий. 

 

5.7 Тематический план и содержание программы учебной  

спецдисциплины профессионального учебного цикла СТ.00 «Специальная 

технология»* 

5.7.1 Тематический план 

Индекс 

Разделы,  

профессиональные модули,  

междисциплинарные 

курсы, темы 

Объем часов 
Уровень  

освоения 

всего 

в т. ч. на ла-

бораторно-

практические 

занятия 

лек-

ции 

лабораторно-

практические 

занятия 

 Введение 4 – 1 – 

ПМ.01 Выполнение отдельных 

видов работ по электрохи-

мической защите линейных 

сооружений и объектов 

    

МДК.01.

01 

Основы выполнения от-

дельных видов работ по 

электрохимической защите 

линейных сооружений и 

объектов 

156 48   

 

1.7 Коррозия трубопро-

водов 

16 8 1 2 

 

1.8 Методы борьбы с 

коррозией трубопроводов 

16 8 1 2 

 

1.9 Устройство, монтаж и 

пусконаладочные работы 

на сооружениях электро-

химической защиты 

44 4 1 2 

 

1.10 Эксплуатации и ре-

монт сооружений электро-

16 8 1 2 

 
* Программа учебной спецдисциплины включает в себя программы всех междисци-

плинарных курсов профессиональных модулей программы переподготовки рабочих по про-

фессии и является частью профессионального учебного цикла в рамках теоретического обу-

чения.  
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Индекс 

Разделы,  

профессиональные модули,  

междисциплинарные 

курсы, темы 

Объем часов 
Уровень  

освоения 

всего 

в т. ч. на ла-

бораторно-

практические 

занятия 

лек-

ции 

лабораторно-

практические 

занятия 

химической защиты 

 

1.11 Защита оборудования 

и сооружений от атмо-

сферной коррозии 

8 8 1 2 

 

1.12 Измерения на трубо-

проводах и сооружениях 

противокоррозионной за-

щиты. Приборы и оборудо-

вание 

8 12 1 2 

Итого 160 48   

Примечание  – Для характеристики уровня освоения учебного материала использу-

ются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объ-

яснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руко-

водством);  

3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, реше-

ние проблемных задач). 

 

5.7.2 Содержание программы учебной дисциплины 

Введение 

Значение газовой промышленности России. Организация СНФПО персо-

нала в ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 

Роль повышения квалификации рабочих на производстве. Кодекс корпо-

ративной этики ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 

Вводный инструктаж по ГО. 

Изучение правил проживания в общежитии, правил внутреннего и учеб-

ного распорядка, правил поведения слушателей, инструкции по обеспечению 

безопасности слушателей УПЦ.  

Ознакомление с квалификационной характеристикой монтера по защите 

подземных трубопроводов от коррозии 4–5-го разрядов и программой обучения 

по учебной дисциплине профессионального учебного цикла СТ.00 «Специаль-

ная технология». 

 

ПМ.01 Выполнение отдельных видов работ по электрохимической 

защите линейных сооружений и объектов 
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МДК.01.01 Основы выполнения отдельных видов работ по электро-

химической защите линейных сооружений и объектов 

Тема 1.1 Коррозия трубопроводов 

Понятие о коррозии металлов. Виды коррозии металлов. Потери от кор-

розии. Организация борьбы с коррозией металлов. 

Почвенная коррозия подземных трубопроводов. Почва как коррозионная 

среда. Коррозионная активность грунтов. Микро- и макрокоррозионные эле-

менты на поверхности трубопровода. Потенциал трубопровода относительно 

почвы. Виды коррозионных разрушений. Факторы влияющие на скорость кор-

розии. 

Коррозия трубопроводов, вызываемая блуждающими токами. Источники 

блуждающих токов: электрифицированные на постоянном токе железные доро-

ги, трамвайные сети, линии метро, шахты, разрезы, карьеры, линии электропе-

редач (ЛЭП) постоянного тока и т.п. Интенсивность блуждающих токов и их 

влияние на подземные трубопроводы. Мероприятия по ограничению утечек то-

ка. 

Последствия коррозии. Утечки газа. Разрывы газопроводов. 

Лабораторно-практические занятия 

Работа на персональном компьютере с автоматизированными обучающи-

ми системами: 

– «Противокоррозионная защита газопроводов». 

 

Тема 1.2 Методы борьбы с коррозией трубопроводов 

Пассивный и активный методы защиты от коррозии подземных трубо-

проводов. 

Защита трубопроводов изоляционными покрытиями. Подготовка поверх-

ности трубопровода. Адгезия. Типы и конструкции изоляционных покрытий: 

нормальный, усиленный. Виды дефектов в изоляционных покрытиях. Контроль 

состояния изоляционного покрытия: искровым дефектоскопом, методом катод-

ной поляризации, искателем повреждений. Ремонт изоляционных покрытий. 

Электрохимическая защита трубопроводов. Необходимость и критерии 

электрохимической защиты. 

Катодная защита трубопроводов. Принцип катодной защиты.  

Понятие о защитной зоне. Станции катодной защиты. Источники тока 

станций катодной защиты. Сетевые источники с ручным и автоматическим ре-

гулированием тока и потенциала. 

Автономные источники тока: термоэлектрогенераторы, аккумуляторы, 

ветроэлектрогенераторы, электрогенераторы с двигателями внутреннего сгора-

ния. Выбор источника тока станции катодной защиты. 

Протекторная защита трубопроводов. Принцип работы протекторной за-

щиты. Поляризация электродов. Протекторы из магниевых, цинковых и алю-

миниевых сплавов. Активаторы. Устройство протекторов. Комплектные про-

текторные установки. 

Принцип электродренажной защиты.  
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Лабораторно-практические занятия 

Работа на персональном компьютере с автоматизированными обучающи-

ми системами: 

– «Электробезопасность на предприятиях газовой отрасли»; 

– «Устройство, принцип действия оборудования электрохимической за-

щиты газопроводов». 

 

Тема 1.3 Устройство и монтаж сооружений электрохимической защи-

ты 

Конструктивное устройство станции катодной защиты (СКЗ). Станция 

катодной защиты с выпрямителем. Принципиальная схема. Техническая харак-

теристика. Назначение и устройство элементов, образующих схему: трансфор-

матора, выпрямителя, выключателя, предохранителей, клемников, электроиз-

мерительных приборов, грозоразрядников, устройств для переключения режи-

ма работы. Устройство шкафа. Обеспечение естественной вентиляции и пылеб-

рызгозащищенности. Запорное устройство. 

Ручное и автоматическое регулирование тока и потенциала станции. 

Станции катодной защиты с автономными источниками тока. 

Станция катодной защиты с термоэлектрогенератором. Принцип работы. 

Принципиальная схема. Техническая характеристика. Назначение и устройство 

элементов, образующих схему. 

Станция катодной защиты с ветроэлектрогенератором. Принципиальная 

схема. Техническая характеристика. Назначение и устройство элементов, обра-

зующих схему. 

Устройство блочно-комплектных установок катодной защиты УКЗН и 

УКЗВ. 

Анодное заземление. Устройство анодного заземления. Классификация 

анодных заземлений: по применяемым материалам (стальные, железокремни-

стые, графитированные, графитопластовые и т.п.), по размещению заземлите-

лей (вертикальные, горизонтальные, комбинированные), по конструкции зазем-

лителей (трубчатые, стержневые, фасонные), по способу монтажа заземлителей 

(поверхностные, глубинные), по характеру работы (голые, установленные 

непосредственно в грунт и с засыпкой (коксовой, графитной, композиционной), 

по технологии заготовки (упакованные, неупакованные), по конфигурации за-

земления (однорядные, двухрядные, сложной конфигурации), в зависимости от 

расстояния заземления от трубопровода (удаленные, приближенные), в зависи-

мости от размещения по длине трубопровода (точечные, сосредоточенные и 

распределенные), по расположению относительно точки дренажа СКЗ (проти-

волежащие и выносные). 

Устройство контрольно-измерительного пункта. Маркировка проводов. 

Устройство ограждения. 

Система электроснабжения сетевых катодных станций. Электрические 

сети напряжением 220 В. Устройство электроснабжения СКЗ от ЛЭП 6 и 10 кВ. 

Столбовой трансформаторный пункт СТП 6 (10)/0,23 кВ. Трансформатор, разъ-
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единитель, разрядники, предохранители, грозоразрядники. Устройство этих ап-

паратов. 

Устройство станций электродренажной защиты. Поляризованная элек-

тродренажная установка, контрольно-измерительный пункт трубопровода, кон-

тактное устройство с трубопроводом, контактное устройство с рельсовой се-

тью, соединительные электролинии (дренажные кабели, шины, провода). Элек-

тромагнитные дренажные установки. Достоинства и недостатки. 

Технические характеристики электромагнитных дренажных установок 

УПДУ-57, ПДУ-60, ДП-63, ДЭП-300 и др. 

Технические характеристики вентильных электродренажных установок 

ПД-ЗА, ПГД-200, ПГД-150 и т.п. Выбор электродренажной установки. Выбор 

марки и сечения дренажного кабеля. 

Устройство шкафа. Устройство ограждения. 

Станции катодной защиты с автоматическим поддержанием защитного 

потенциала. 

Воздушные электрические линии СКЗ. Выбор вида опор и расстояния 

между опорами. Выбор материала и сечения проводов. Выбор изоляторов. 

Кабельные электрические линии. Выбор материала и сечения токоведу-

щих жил. Кабельные муфты. Расчет проводов и кабелей СКЗ. 

Устройство поляризованных протекторных установок  на диодах для за-

щиты трубопроводов в зонах блуждающих токов. 

Устройство протекторных установок. Одиночные протекторы. Групповые 

установки. Контрольно-измерительные колонки. Опознавательные знаки. 

Устройство протяженных протекторов. Протекторы прямоугольного и круглого 

сечения. Протекторные установки для защиты кожухов на переходах трубопро-

водов через железные и шоссейные дороги. Протекторные установки для защи-

ты подземных стальных емкостей. 

Устройство изолирующих фланцев на трубопроводах. Мероприятия по 

снижению опасности стыковой коррозии. 

Монтаж станций катодной защиты, монтаж блочно-комплектных устано-

вок и поляризованных протекторных установок. Монтаж сетевых катодных 

станций с питанием от сети 220 В. Монтаж сетевых катодных станций и стол-

бовых трансформаторных пунктов с питанием от ЛЭП 6 и 10 кВ. Монтаж блоч-

но комплектных установок катодной защиты с питанием от ЛЭП 6 и 10 кВ. 

Монтаж катодных станций с автономными источниками тока: термоэлектроге-

нераторами, двигателями внутреннего сгорания, ветроэлектрогенераторами. 

Монтаж кабельных муфт. 

Монтаж анодных заземлений. Монтажные работы на поверхности анод-

ных заземлений. Сборка заземления из горизонтальных и вертикальных зазем-

лителей. Монтаж глубинных анодных заземлителей. Бурение скважин. Уста-

новка обсадной трубы. Сборка заземлителей в гирлянду. Опускание гирлянды в 

скважину. Закачка глинистого раствора. Засыпка коксовой мелочью. Установка 

свайного анодного заземлителя. Монтаж контрольно-измерительного пункта в 

точке дренажа. Установка ограждения и предупредительных плакатов. 
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Монтаж одиночных и групповых протекторных установок. Монтаж про-

текторов горизонтально в траншее и вертикально в пробуренные скважины. 

Подключение протекторной установки к трубопроводу и защитному футляру 

на переходах через автомобильные и железные дороги. Установка контрольно-

измерительного пункта. Включение установки. 

Монтаж станции электродренажной защиты. Монтаж электродренажной 

установки на фундамент. Прокладка дренажных кабелей. Подключение дре-

нажного кабеля к шинам дренажной установки и трубопроводу через контакт-

ное устройство, к рельсовой сети через среднюю точку дроссель-

трансформатора. Особенности производства строительно-монтажных работ в 

зоне действующего трубопровода и в полосе отчуждения железной дороги. 

Оформление документации на строительно-монтажные работы станций 

катодной и электродренажной защиты и протекторные установки. 

Пуско-наладочные работы на сетевых СКЗ с ручным управлением на од-

нониточном трубопроводе в зонах почвенной коррозии и блуждающих токов. 

Пусконаладочные работы на протекторных установках. Оформление докумен-

тации на пусконаладочные работы. 

Монтажные работы при устройстве электрохимической защиты. Особен-

ности организации монтажных работ на трассе магистрального трубопровода. 

Производство земляных работ при монтаже устройств электрохимиче-

ской защиты. Механизация земляных работ. Рекультивация земель. 

Инструменты монтера защиты подземных трубопроводов от коррозии. 

Специализация монтажных работ. Основные принципы организации рабочего 

места. Особенности работы на высоте. 

Инструменты общего назначения. Слесарные молотки, слесарные зубила, 

пробойники. Инструменты для зачистки поверхностей: напильники, рашпили, 

надфили (плоские остроносые, плоские тупоносые, круглые, трехгранные, по-

лукруглые). Плоскогубцы, круглогубцы и острогубцы. Слесарно-монтажные 

отвертки. Гаечные ключи: односторонние, двухсторонние, торцевые. Инстру-

менты для сверления и обработки поверхностей круглых отверстий: сверла ци-

линдрические с коническим хвостовиком, развертки конические с цилиндриче-

ским хвостовиком, развертки цилиндрические с цилиндрическим хвостовиком. 

Ножовочные станки. Разметочные инструменты: чертилки, разметочные цир-

кули, нутромеры, кронциркули и кернеры, угольники, шаблоны, универсальные 

рейсмусы и др. 

Измерительные инструменты: металлические линейки, металлические и 

тесьмовые рулетки. 

Инструменты для монтажа кабельных линий. Инструменты для расшивки 

кабельных барабанов: ломики, захваты, гвоздодеры. Приспособления для за-

хвата конца кабеля при механизированной прокладке. Рабочее место электро-

монтажника в кабельной палатке при монтаже соединительных муфт. Приспо-

собления для закрепления муфты и концов кабеля. Инструменты для снятия 

джутового покрова, брони и кабелей: крестовины, ножницы НС, клетневка для 

наложения проволочных бандажей, ножовочный станок с ограничителем для 

надреза брони, комбинированные плоскогубцы и нож монтерский НМ-2. 
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Инструменты для резки кабелей, проводов или их жил. Секторные нож-

ницы НС-1, НС-2, НС-3. 

Инструменты для опрессовки наконечников и соединительных гильзжил 

проводов и кабелей: пресс-клещи ПК-1м, ручной механический пресс РМП-7. 

Набор инструментов НТС-2 для термитной сварки алюминиевых жил и 

кабелей. Набор инструментов НТС-1 для пайки жил проводов и кабелей. Ком-

плект инструментов и приспособлений для пайки жил: скребок для удаления 

пленки окиси, ложка, ковш, тигель, лоток для слива. 

Комплект инструментов и приспособлений для разогрева и заливки ка-

бельной массы: ведро кабельное, жаровня, воронки, мешалка, паяльная лампа. 

Комплект инструментов и приспособлений для монтажа эпоксидных со-

единительных муфт: мешалка, лоток, скребок для зачистки оболочки и брони. 

Комплект слесарно-монтажных инструментов с изолирующими рукоят-

ками: ключи и гаечные односторонние, плоскогубцы, острогубцы, боковые ку-

сачки, монтерские ножи, ножницы для резки проводов и кабелей, отвертки. 

Клещи универсальные КУ-1. Инструменты для опрессовки наконечников 

и соединительных гильз: пресс-клещи ПК-2м, монтажные гидравлические кле-

щи ГКМ. Щупы, индикаторы часовые, уровни. 

Инструменты для монтажа электропроводок во взрывоопасных помеще-

ниях, в трубах: рычажные трубные ключи, ключи для завертывания крышек ко-

робок, приспособления для уплотнения коробок, приспособления для пневма-

тических испытаний трубных проводок. 

Инвентарь для транспортировки и хранения инструментов. Инструмен-

тальный шкаф. Подставки для инструментов, контейнеры, сумки, ящики, бри-

гадные шкафы. Пояс для инструментов. Ведение инструментального хозяйства. 

Устройство и монтаж электроконтактных соединений. Требования к кон-

тактным соединениям станций катодной защиты, станций дренажной защиты, 

протекторных установок, измерительных цепей. Разъемные и скользящие кон-

такты. Неразъемные контакты: болтовые, плашечные, опрессованные, клееные, 

паяные, сварные. Оконцевание проводов и кабелей. Инструменты для выполне-

ния контактных соединений. Кабельные муфты и заделки. Кабельные воронки. 

Термитная приварка выводов ЭХЗ. 

Лабораторно-практические занятия 

– «Оборудование, используемое при ремонте и строительстве 

газопроводов. Оборудование для сборки труб»; 

– «Приварка выводов контрольно-измерительных пунктов и дренажных 

кабелей». 

 

Тема 1.4 Эксплуатация и ремонт сооружений электрохимической за-

щиты 

Организация эксплуатации устройств электрохимической защиты на ма-

гистральном трубопроводе. Нормативы обслуживания устройств электрохими-

ческой защиты. Служба электрохимической защиты трубопроводов от корро-

зии. Организационная структура. Оснащение службы защиты линейного произ-

водственного управления трубопровода. Передвижные электроисследователь-
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ские лаборатории электрохимической защиты ПЭЛ ЭХЗ. Нормативы обслужи-

вания устройств электрохимической защиты. Неисправности сооружений элек-

трохимической защиты и способы их устранения: эксплуатация СКЗ с полупро-

водниковыми выпрямителями, станций дренажной защиты (СДЗ) и протектор-

ных установок. Диагностика и устранение неисправностей. 

Система планово-предупредительного ремонта сооружений электрохи-

мической защиты. Организация системы планово-предупредительного ремонта 

(ППР). Межремонтное обслуживание. Текущий ремонт. Средний ремонт. Капи-

тальный ремонт. Внеплановый ремонт. График ППР сооружений электрохими-

ческой защиты линейного производственного управления трубопровода. Ре-

монтные работы, выполняемые на сооружениях ЭХЗ на трассе трубопровода. 

Ремонтные работы, выполняемые в условиях мастерской. 

Мастерская ЭХЗ. Оборудование мастерской. Стенд для испытаний сете-

вых катодных станций и электродренажных установок. Установка для пропитки 

обмоток трансформаторов. Намоточные станки и приспособления. Станок для 

чистки изоляторов. 

Ремонт оборудования устройств ЭХЗ. Организация ремонтных работ. 

Централизованный ремонт оборудования. Организация рабочего места. Требо-

вания безопасности. Ремонт трансформаторов; ремонт обмоток, замена изоля-

торов. 

Ремонт рубильников, переключателей, кнопок, пакетных выключателей, 

переменных резисторов, контакторов, предохранителей. 

Ремонт разрядников. 

Осмотр воздушных ЛЭП. Надзор за кабельными трассами. Техническая 

документация по эксплуатации сооружений электрохимической защиты. 

Ремонт линий электропередачи. Замена опор, ликвидация обрывов про-

водов, замена изоляторов, установка приставок. Ремонт заземляющих контуров. 

Ремонт кабельных линий. Определение мест повреждений на кабельных лини-

ях. Повреждение изоляции, вызывающее замыкание одной жилы на землю. По-

вреждения изоляции, вызывающие замыкание двух или трех жил на землю, ли-

бо двух или трех жил между собой. Обрыв одной, двух или трех жил без зазем-

ления или с заземлением как оборванных, так и необорванных жил. Заплываю-

щий пробой изоляции. Повреждения кабельной линии одновременно в двух или 

более местах, каждое из которых может относиться к одной из вышеуказанных 

групп. Установка ремонтной соединительной муфты. Ремонт анодных заземле-

ний. 

Агрегатный ремонт станций катодной и электродренажной защиты на 

трассе трубопровода путем замены установок и блоков. 

Техническая документация на эксплуатацию и ремонт устройств ЭХЗ. 

Лабораторно-практические занятия 

– «Эксплуатация оборудования ЭХЗ». 
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Тема 1.5 Защита оборудования и сооружений от атмосферной 

коррозии 

Понятие о атмосферной коррозии. Виды атмосферной коррозии. Потери 

от атмосферной коррозии. Организация борьбы с атмосферной коррозией. Ви-

ды коррозионных разрушений. Факторы влияющие на скорость коррозии. По-

следствия атмосферной коррозии.  

Типы и конструкции защитных покрытий: наружные и внутренние. Виды 

дефектов защитных покрытий. Основные требования к защитным покрытиям. 

Классификация систем защитных покрытий (СПЗ). Условия эксплуатации СПЗ. 

Порядок проведения комплексной оценки СПЗ. Технические требования к СПЗ. 

Подготовка поверхности перед нанесением СПЗ. Нанесение СПЗ. Требования к 

персоналу. Контроль качества нанесения СПЗ. Требования безопасности. 

Контроль состояния защитного покрытия. Определение адгезии методом 

х-образных надрезов. Методика контроля диэлектрической сплошности СПЗ . 

Основные методы испытаний систем внутренних защитных покрытий. 

Ремонт защитных покрытий. 

Лабораторно-практические занятия 

– «Технология нанесения защитных покрытий на трубопроводы». 

 

Тема 1.6 Измерения на трубопроводах и сооружениях 

противокоррозионной защиты. Приборы и оборудование 

Электрические измерения как метод контроля коррозионного состояния 

подземного трубопровода 

Измерение на подземных сооружениях в зоне влияния блуждающих то-

ков. Измерения разности потенциалов “труба–земля”,  

Измерения на подземных сооружениях. Схемы измерений разности по-

тенциалов «труба-земля», «рельс–земля», «труба–рельс»: на катодном выводе, 

на катодном выводе с выносным электродом; поляризационного потенциала с 

накопительным конденсатором, поляризационного потенциала с выключателем 

тока. Обработка результатов измерений и построение графиков. 

Схемы измерений силы тока и определение направления тока в трубопро-

воде, в электрической перемычке трубопроводов. 

Схемы измерений удельного электрического сопротивления грунта. По-

строение графиков. Измерение переходного сопротивления трубопроводов. 

Измерения на сооружениях электрохимической защиты. Измерения на 

станциях катодной защиты. Определение напряжения и силы тока катодной 

станции. Определение сопротивления цепи СКЗ. Измерения потенциалов в точ-

ке дренажа. Измерение сопротивления растеканию тока анодного заземления. 

Измерения изоляции станции. 

Измерения на протекторных установках. Измерения разности потенциа-

лов «труба-земля» на участке, защищенном протекторными установками. Из-

мерения силы тока в цепи протекторной установки. Измерение сопротивления 

цепи протекторной установки. Измерение сопротивления растекания тока про-

текторной установки. Измерение разности потенциалов «протектор-земля». 
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Контрольно-измерительные пункты. Определение мест нарушения изоляции и 

обрывов проводов. 

Электро- и коррозионно-измерительные приборы. Магнитоэлектрические 

приборы. Приборы с подвижной рамкой. Приборы с подвижным магнитом. 

Шунты и добавочные сопротивления. Магнитоэлектрические гальванометры. 

Магнитоэлектрические приборы с преобразователями. 

Электромагнитные приборы. Электродинамические приборы. Ампермет-

ры, вольтметры, ваттметры. Электродинамические логометры. Индукционные 

приборы. Счетчик электрической энергии. Омметры и мегомметры. Перенос-

ной и стационарный неполяризующиеся медносульфатные электроды. Измери-

тельные штыри, пикеты, рулетки.  

Лабораторно-практические занятия 

Работа на персональном компьютере с автоматизированными обучающи-

ми системами: 

– «Дистанционный контроль параметров ЭХЗ на базе системы коррози-

онного мониторинга «НГК-СКМ»»; 

– «Дистанционный контроль параметров ЭХЗ на базе аппаратуры СКМ 

«Пульсар»»; 

– «Электрокоррозионные измерения»». 

 

5.8 Тематический план и содержание программы ПР.00 «Практика»  

5.8.1 Тематический план 

Индекс 
Виды практики, профессиональные модули, 

разделы, темы 

Объем 

часов 

Уровень  

освоения 

УП.00 1 Учебная практика 16  

 

Раздел 1.1 Введение и инструктаж по охране 

труда 

8 1 

 1.1.1 Вводное занятие 1 1 

 

1.1.2 Инструктаж по охране труда. Техническая 

и пожарная безопасность, электробезопасность в 

учебной мастерской 

1 1 

 1.1.3 Экскурсия на производство 6 1 

ПМ.01 

Выполнение отдельных видов работ по элек-

трохимической защите линейных сооружений 

и объектов 

  

 

Раздел 1.2 Формирование навыков выполнения 

отдельных видов работ по электрохимической 

защите линейных сооружений и объектов 

8  

 1.2.1 Слесарное дело 4 2 

 

1.2.2 Изучение основных видов электрообору-

дования и приборов электрохимической защиты 

4 2 
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Индекс 
Виды практики, профессиональные модули, 

разделы, темы 

Объем 

часов 

Уровень  

освоения 

трубопроводов 

ПП.00 2 Производственная практика 240  

 

Раздел 2.1 Ознакомление с производством, ин-

структаж по охране труда. Техническая, по-

жарная безопасность, электробезопасность на 

производстве 

8 1 

ПМ.01 

Выполнение отдельных видов работ по элек-

трохимической защите линейных сооруже-

ний и объектов 

  

 

Раздел 2.2 Формирование навыков выполнения 

отдельных видов работ по электрохимической 

защите линейных сооружений и объектов 

232  

 

2.2.2 Выполнение монтажных работ на соору-

жениях электрохимической защиты 

40 2 

 

2.2.3 Выполнение эксплуатационных работ на 

сооружениях электрохимической защиты 

40 2 

 

2.2.4 Выполнение ремонтных работ на соору-

жениях электрохимической защиты 

48 2 

 

Раздел 2.3 Охрана труда и промышленная без-

опасность 

24  

 

2.3.1Безопасные методы и приемы выполнения 

работ монтером по защите подземных трубо-

проводов от коррозии 

16 2 

 

2.3.2 Порядок действий монтера по защите под-

земных трубопроводов от коррозии в аварий-

ных ситуациях (учебно-тренировочное занятие) 

8 2 

 

Раздел 2.4 Самостоятельное выполнение работ 

в качестве монтера по защите подземных тру-

бопроводов от коррозии 4–5-го разрядов 

80 3 

 Практическая квалификационная работа* –  

Итого 256  

* Количество часов, отведенное на проведение практической квалификационной ра-

боты, указано и учтено в учебном плане. 

Примечание – Для характеристики уровня освоения учебного материала исполь-

зуются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), 

объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу или под руководством);  



83 

Индекс 
Виды практики, профессиональные модули, 

разделы, темы 

Объем 

часов 

Уровень  

освоения 
3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, ре-

шение проблемных задач). 

 

5.8.2 Содержание программы практики 

1 Учебная практика 

Раздел 1.1 Введение и инструктаж по охране труда 

Тема 1.1.1 Вводное занятие 

Роль практики в формировании навыков эффективного и качественного 

труда. 

Содержание труда, этапы профессионального становления рабочего. 

Значение соблюдения трудовой и технологической дисциплины в обеспе-

чении качества работ. Виды мотивации в обществе (организации). 

Ознакомление с программой практики монтера по защите подземных 

трубопроводов от коррозии 4–5-го разрядов. 

Ознакомление с производством, формами организации труда, порядком 

получения и сдачи инструмента и приспособлений. Организация контроля ка-

чества работ, выполняемых обучающимися. Ознакомление с рабочим местом 

монтера по защите подземных трубопроводов от коррозии 4–5-го разрядов, ре-

жимом работы, правилами внутреннего трудового распорядка. 

 

Тема 1.1.2 Инструктаж по охране труда. Техническая и пожарная без-

опасность, электробезопасность в учебной мастерской 

Требования безопасности труда в учебной мастерской и на рабочих ме-

стах. Причины травматизма. Виды травм. Мероприятия по предупреждению 

травматизма. Ограждения опасных зон. 

Пожарная безопасность. Причины пожаров в помещениях и меры по их 

предупреждению. Меры предосторожности при пользовании пожароопасными 

жидкостями и газами. Правила поведения при пожаре. Порядок действий пер-

сонала при пожаре. 

Противопожарный инвентарь, правила пользования огнетушителями, по-

жарной сигнализацией. Изучение плана эвакуации персонала. 

Электробезопасность. Правила пользования электроприборами, электро-

нагревателями, электроинструментом. Заземление оборудования. Защитное за-

земление оборудования, переносные заземления. Защитное отключение, блоки-

ровка. Правила пользования защитными средствами. 

Первая помощь при поражении электрическим током. 

Правила безопасности при выполнении слесарных работ. 

Правила технической эксплуатации и ухода за оборудованием, приспо-

соблениями и инструментом, используемыми при выполнении слесарных ра-

бот. 

Ознакомление обучающихся со средствами индивидуальной защиты и 

правилами пользования ими. 
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Тема 1.1.3 Экскурсия на производство 

Ознакомление со структурой производства и видами выполняемых работ. 

Ознакомление с работой производственных служб и цехов. Ознакомление на 

месте со вспомогательными службами: ремонтными подразделениями, связью, 

транспортом, административными подразделениями. Ознакомление с требова-

ниями к защите информации в соответствии с требованиями Общества (органи-

зации). 

Порядок установления тарифных ставок, норм, расценок, порядок тари-

фикации работ, порядок присвоения рабочим квалификационных разрядов, пе-

ресмотра норм и расценок, условия оплаты труда при совмещении профессий, 

особенности оплаты и стимулирования труда. 

Основные полномочия трудовых коллективов и формы участия рабочих в 

управлении производством. Ознакомление с системой подготовки, переподго-

товки и повышения квалификации рабочих на производстве.  

Ознакомление с новой техникой и технологией производства, с обслужи-

ваемыми объектами.  

Ознакомление с содержанием, характером и спецификой работ, выполня-

емых монтером по защите подземных трубопроводов от коррозии 4-го разряда, 

с системой контроля качества выполняемых работ. 

 

ПМ.01 Выполнение отдельных видов работ по электрохимической 

защите линейных сооружений и объектов 

Раздел 1.2 Формирование навыков выполнения отдельных видов 

работ по электрохимической защите линейных сооружений и объектов 

Тема 1.2.1 Слесарное дело 

Подготовка деталей к разметке. Выполнение основных приемов разметки. 

Построение замкнутых контуров, образованных отрезками прямых линий, 

окружностей и радиусных кривых. Разметка осевых линий. Разметка контуров 

деталей с отсчетом размеров от кромки заготовки разметочных инструментов. 

Выполнение основных приемов рубки. 

Рубка листовой стали по уровню губок тисков. 

Вырубание на плите заготовок различных конфигураций из листовой ста-

ли. Оборудование кромок под сварку, выступов и неровностей на поверхностях 

отлитых деталей или сварных конструкций. Заточка инструмента. 

Назначение и применение правки металла. Инструмент и приспособле-

ния, применяемые при правке. Правка заготовок в холодном состоянии. Схема 

правки сортового проката и листа в холодном и горячем состоянии. Правка 

крупных деталей. Особенности правки деталей из пластичных и хрупких мате-

риалов, а также стальных деталей после закалки. 

Дефекты, возникающие при правке, и их предупреждение. 

Организация рабочего места. Требования безопасности труда. 

Назначение и применение гибки металла. Способы проведения гибки. 

Механизация гибочных работ. Нейтральная линия. Характер деформации на 

участках растяжения и сжатия в зависимости от удаления от нейтральной ли-

нии. Способы предупреждения утяжки и усадки материала на периферийных 
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участках детали. Расчет заготовок для гибки. Холодная и горячая гибка. Гнутье 

труб и других пустотелых деталей. 

Особенности гибки деталей из упругих материалов. Гибка и навивка 

пружин. Гибка и развальцовка труб. 

Дефекты, возникающие при гибке, и их предупреждение. 

Организация рабочего места. Требования безопасности труда. 

Крепление полотна в рамке ножовки. Постановка корпуса и отработка 

движений при резке слесарной ножовкой. 

Резка профильной стали (полосовой, угловой, квадратного и круглого се-

чения) слесарной ножовкой в тисках по рискам. Резка труб слесарной ножов-

кой. 

Резка труб на труборезном станке. 

Резка листового материала ручными ножницами. Резка металла рычаж-

ными ножницами. 

Основные приемы опиливания плоских поверхностей. 

Опиливание широких и узких поверхностей. Опиливание открытых и за-

крытых плоских поверхностей, сопряженных под разными углами. Проверка 

плоскостности по линейке. Проверка углов угольником, шаблоном и угломе-

ром. Проверка размеров деталей штангенциркулем с точностью отсчета по но-

ниусу 0,1 мм. 

Опиливание параллельных плоских поверхностей. Опиливание поверхно-

стей цилиндрических стержней и фасок на них. Опиливание криволинейных 

выпуклых и вогнутых поверхностей. Проверка размеров деталей радиусомером 

и шаблонами. 

Зенкование отверстий под головки винтов и заклепок. 

Подбор разверток в зависимости от назначения и точности обрабатывае-

мого отверстия. Развертывание цилиндрических сквозных отверстий вручную. 

Развертывание конических отверстий под штифты. 

Подготовка деталей для клепочных соединений. Сборка и клепка нахле-

сточного соединения с полукруглыми и потайными головками. 

Назначение и применение пайки. Виды пайки. Материалы для пайки. 

Пайка мягкими и твердыми припоями. Порядок подготовки поверхности к пай-

ке. Инструмент, приспособления и оборудование, применяемые при пайке. 

Способы контроля паяных соединений. 

Предупреждение дефектов, возникающих при пайке. 

Организация рабочего места, требования безопасности труда. 

Назначение и применение лужения. Материалы и приспособления для 

лужения. Технология лужения поверхностей спая погружением и растиранием. 

Дефекты, возникающие при лужении, и меры по их предупреждению и 

исправлению. 

Организация рабочего места. Требования безопасности труда. 

Назначение и применение склеивания. Подготовка поверхности к склеи-

ванию. Приспособления для создания давления при склеивании. Виды клеев. 

Приемы склеивания металлических деталей. Зачистка поверхностей деталей 
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после склеивания. Преимущества и недостатки склеенных соединений. Спосо-

бы контроля соединений. 

Дефекты, возникающие при склеивании деталей, и меры по их предупре-

ждению и исправлению. 

Организация рабочего места. Требования безопасности труда. 

 

Тема 1.2.2 Изучение основных видов электрооборудования и прибо-

ров электрохимической защиты трубопроводов 

Ознакомление с основными видами электрооборудования, применяюще-

гося для электрохимической защиты трубопроводов: установками катодной за-

щиты, поляризованными электродренажными установками, блочно-

комплектными установками катодной защиты УКЗВ с питанием от ЛЭП 6(10) 

кВ. 

Разборка оборудования на отдельные узлы и блоки, ознакомление с их 

устройством и взаимодействием. Сборка оборудования. 

Ознакомление с основными видами измерительных приборов: стацио-

нарные - для измерения напряжения, тока, учета времени наработки СКЗ и уче-

та потребления электроэнергии на УКЗ; переносные - для измерения потенциа-

лов и токов в полевых условиях, для измерения сопротивления проводников, 

заземлений, удельного сопротивления грунтов, измерения сопротивления изо-

ляции, контроля состояния изоляционного покрытия, определения местополо-

жения трубопроводов, кабелей. 

Измерительные провода: требования, подготовка к работе. 

Подготовка к работе переносного неполяризующегося медно-

сульфатного электрода сравнения. 

Ознакомление с передвижной экспериментальной лабораторией (ремонт-

ной мастерской) электрохимической защиты, размещением основного и вспо-

могательного оборудования и приборов. 

 

2 Производственная практика 

Раздел 2.1 Ознакомление с производством, инструктаж по охране 

труда. Техническая, пожарная безопасность, электробезопасность на про-

изводстве 

Ознакомление с оборудованием, рабочими местами. 

Инструктаж на рабочем месте по безопасности труда в соответствии с 

программой инструктажа, действующей на производстве. 

Ознакомление с характером производства, оборудованием, рабочими ме-

стами. Маршруты передвижения к рабочим местам. Меры безопасности на 

производстве. Журнал инструктажей на рабочем месте по охране труда. Обя-

занности рабочего по охране труда в соответствии с ЕСУОТ и ПБ в                  

ПАО «Газпром». 

Ознакомление с месторасположением, устройством и типами установок 

катодной, электродренажной и протекторной защиты, вставок электроизолиру-

ющих. 
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Охрана труда при эксплуатации электроустановок потребителей. Органи-

зационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в 

электроустановках. Наряд-допуск, распоряжение, перечень работ, выполняе-

мых в порядке текущей эксплуатации. Средства защиты от поражения электри-

ческим током. Изучение производственных инструкций. Правила безопасности 

при работе с переносными электрическими приёмниками. Защитное заземление 

электроустановок, оборудования и инструмента. 

Ознакомление с правилами пожарной безопасности на производстве, ме-

стонахождением противопожарного инвентаря, правилами пользования огне-

тушителями и другими средствами пожаротушения. Причины возникновения 

пожаров. Правила пользования огнеопасными эмульсиями, маслами, моющими 

средствами. Порядок действий монтера по защите подземных трубопроводов от 

коррозии при обнаружении возгораний. Инструктаж по пожарной безопасно-

сти. Правила пользования электронагревательными приборами. Хранение и 

транспортировка легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Правила по-

ведения при пожаре. Пользование ручными средствами пожаротушения. 

Устройство и правила пользования огнетушителями. Оказание первой помощи 

при ожогах. 

Первая помощь при несчастных случаях на производстве. Инструктаж по 

электробезопасности. Виды поражения электрическим током. Оказание довра-

чебной помощи при поражении электрическим током. Требования безопасно-

сти труда при работе с электроинструментом и электроприборами. Правила 

пользования защитными средствами. 

 

ПМ.01 Выполнение отдельных видов работ по электрохимической 

защите линейных сооружений и объектов 

Раздел 2.2 Формирование навыков выполнения отдельных видов ра-

бот по электрохимической защите линейных сооружений и объектов 

Тема 2.2.1 Выполнение монтажных работ на сооружениях электрохи-

мической защиты 

Подготовительные работы для проведения монтажа сооружений электро-

химической защиты. 

Входной контроль состояния электрооборудования: преобразователей ка-

тодной защиты, протекторов, анодов и др. Проверка целостности цепей и при-

боров. Пробное включение с использованием регулируемой нагрузки. 

Заготовка элементов ограждения, каркасов, фундамента. Заготовка ме-

таллоконструкций для монтажа заземляющего устройства, траверс, площадок 

обслуживания, опор ВЛ. Подготовка железобетонных опор, свай. Строитель-

ство анодной линии УКЗ. Раскладка опор по трассе линии. Оснастка опор. Бу-

рение скважин под опоры. Установка опор автокраном, ямобуром- столбоста-

вом. Подготовка и монтаж штыревых изоляторов. Раскатка, визирование, 

натяжка, вязка проводов. Проверка стрелы провеса проводов. 

Проверка состояния кабельной продукции. Заготовка элементов контакт-

ных соединений: башмаков для подключения кабеля к трубопроводу, болтовых 
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и плашечных зажимов. Оконцевание проводов и кабелей, приварка, припайка 

или опрессовка наконечников. 

Проверка контрольно-измерительных колонок. 

Доставка строительных конструкций и оборудования к месту производ-

ства строительно-монтажных работ. Погрузка, крепление, разгрузка конструк-

ций и оборудования. 

Посещение площадки строительства УКЗ подземного трубопровода. 

Ознакомление с организацией монтажных работ. Технологический про-

цесс строительно-монтажных работ. Подготовка площадки для монтажа УКЗ. 

Монтаж УКЗ на опоре или на фундаменте. 

Строительство воздушной (кабельной) линии к анодному заземлению. 

Выбор площадки для устройства анодного заземления. Рытье траншеи 

экскаватором. Разметка и раскладка заземлителей. Соединение заземлителей в 

контур. Изоляция шин и соединений. Засыпка траншеи заземлителей. 

Ознакомление с технологией монтажа глубинного анодного заземления. 

Ознакомление с технологией монтажа протяженного (кабельного) анод-

ного заземления. 

Выполнение электромонтажных работ на питающих и соединительных 

линиях электрохимической защиты. Соединения и ответвления жил проводов и 

кабелей. Соединение алюминиевых и медных жил болтовыми и винтовыми за-

жимами. Присоединение жил проводов и кабелей к контактным выводам обо-

рудования электрохимической защиты. Подключение оборудования ЭХЗ к пи-

тающей сети. 

Опрессовка жил установочных проводов и кабелей. Опрессовка однопро-

волочных алюминиевых жил в гильзах ГАО. Оконцевание алюминиевых жил 

опрессовкой в трубчатых наконечниках. Оконцевание многопроволочных жил 

обжатием в кольцевых наконечниках. Оконцевание медных жил наконечника-

ми. Соединение медных жил сечением 16-240 мм2 опрессовкой. 

Электросварка жил проводов и кабелей. Соединение алюминиевых жил 

электросваркой клещами с применением обойм. Соединение алюминиевых жил 

электросваркой с помощью аппарата ВКЗ-1 без применения флюса. 

Пайка алюминиевых жил. Соединение однопроволочных алюминиевых 

жил пайкой двойной скрутки с желобом. Соединение многопроволочных алю-

миниевых жил непосредственным сплавлением припоя. 

Пайка медных жил. Соединение и ответвление медных жил пропаянной 

скруткой. 

Термитная сварка. Ответвление однопроволочных алюминиевых жил с 

применением термитных патронов АТО. Соединение и ответвление многопро-

волочных алюминиевых жил термитной сваркой оплавлением в монолитный 

стержень. Соединение алюминиевых жил термитной сваркой встык. 

Газовая сварка. Оконцевание многопроволочных алюминиевых жил ли-

тыми наконечниками газовой сваркой. Соединение алюминиевых жил встык в 

открытых формах с помощью пропан-кислородной сварки. 

Выполнение монтажа УКЗ, установка ее по уровню, подключение нагруз-

ки и включение в электросеть. 
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Выполнение монтажа электродренажной установки по уровню, включе-

ние дренажного кабеля. 

Выполнение монтажа анодного и защитного заземлений. 

Выполнение монтажа контрольно-измерительного пункта в точке дрена-

жа УКЗ и УДЗ и промежуточного на трассе трубопровода. 

Выполнение монтажа одиночной и групповой протекторной установки. 

Выполнение монтажа протяженного протектора. 

Организация рабочего места слесаря-ремонтника. Участие во вскрытии 

агрегата. Отворачивание крепежа и зачистка разъемов после вскрытия. Разбор-

ка масляной системы, системы уплотнения нагнетателя и системы регулирова-

ния. Очистка и промывка деталей. Выемка и установка «усов» газовых и воз-

душных уплотнений ручным способом. Замена изоляции агрегата. Ремонт и за-

мена гибких компенсаторов газоходов и воздуховодов. Участие в закрытии аг-

регата. Приготовление и нанесение мастик, смазка крепежа мастикой от приго-

рания. Затяжка разъемов узлов и деталей газотурбинного агрегата и нагнетателя 

газа. 

Монтаж защитного заземления. Проверка сопротивления растеканию то-

ка анодного и защитного заземлений. 

Подключение дренажного кабеля к трубопроводу. 

Подключение дренажных кабелей к УКЗ. 

Установка предупредительных плакатов. Монтаж ограждения. 

Подключение смонтированной анодной линии к УКЗ. 

Определение защитной зоны УКЗ. 

Посещение площадки строительства протекторной установки и протя-

женных протекторов на подземном трубопроводе, организацией и технологией 

монтажных работ. 

Практическое выполнение работ в составе ремонтной бригады (по плану 

и графику ремонтных работ). 

 

Тема 2.2.2 Выполнение эксплуатационных работ на сооружениях 

электрохимической защиты 

Ознакомление в натуре с эксплуатируемым участком трубопровода и ли-

нейными сооружениями. Размещение на участке средств электрохимической 

защиты. 

Получение задания. Подготовительные работы для проведения эксплуа-

тационных работ на сооружениях электрохимической защиты. Обеспечение 

бригады установками, блоками, узлами и деталями для межремонтного обслу-

живания. Обеспечение бригады продуктами питания (в случае необходимости). 

Подготовка к выезду бригады. Проверка готовности к выезду транспортного 

средства, оснащения бригады необходимым инструментом, приспособлениями, 

средствами защиты и приборным парком. 

Ознакомление с организацией эксплуатационных работ. 

Оформление выездных документов, уточнение маршрута передвижения. 

Выезд бригады. 
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Прибытие бригады на площадку действующей УКЗ. Выполнение меро-

приятий, обеспечивающих безопасность выполнения работ. Ознакомление с за-

писями в полевом журнале. Контроль параметров работы УКЗ. 

Приемы и способы обнаружения неисправностей конструктивных эле-

ментов УКЗ и проверка их состояния. Регулировка параметров электрохимза-

щиты. Определение сопротивлений цепи СКЗ, растеканию постоянного тока 

анодных заземлителей и заземляющего устройства. Определение времени нара-

ботки преобразователей катодной защиты. Определение защитной зоны УКЗ. 

Протяжка контактных соединений. Проверка схемы электрических соединений 

в натуре. Оформление выполненных работ в полевом журнале. 

Посещение эксплуатируемой установки электродренажной защиты (УДЗ) 

подземного трубопровода. 

Приемы и способы обнаружения неисправностей отдельных элементов 

УДЗ: дренажных кабелей, контактных соединений, контрольно-измерительных 

пунктов. 

Ознакомление с записями в полевом журнале. Контроль параметров ра-

боты УДЗ. Проверка схемы электрических соединений в натуре. Оформление 

выполненных работ в полевом журнале. 

Посещение эксплуатируемой протекторной установки. 

Способы обнаружения неисправностей протекторных установок. Озна-

комление с записями в полевом журнале. Контроль параметров работы УДЗ. 

Проверка схемы электрических соединений в натуре. Оформление выполнен-

ных работ в полевом журнале. 

Обслуживание вставок электроизолирующих, проверка исправности. 

Ознакомление с системой получения, учета и списания материалов на 

эксплуатацию ЭХЗ. 

Выполнение работ, предусмотренных инструкцией по эксплуатации УКЗ. 

Осмотр УКЗ. Чистка элементов монтажа от пыли, грязи, продуктов коррозии, 

проверка исправности переключателей, предохранителей (при необходимости - 

замена), элементов защиты от перенапряжений. Проверка контактных соедине-

ний, чистка и смазка болтовых контактов. Снятие показаний электросчетчика. 

Проверка показаний амперметра, вольтметра. Проверка ограждений и преду-

предительных плакатов. 

Измерение разности потенциалов «труба-земля». Ручная регулировка ре-

жима работы УКЗ. Измерение сопротивление анодного заземления. Измерение 

сопротивление защитного заземления. Осмотр воздушных линий переменного 

и выпрямленного тока. Обнаружение дефектных опор, траверс, битых изолято-

ров, поврежденных вязок, нарушений допустимых стрел провисания проводов. 

Осмотр контрольно-измерительных пунктов. 

Определение необходимости ремонта УКЗ. 

Выполнение записей в эксплуатационном журнале. 

Выполнение работ, предусмотренных инструкцией по эксплуатации УДЗ. 

Осмотр, чистка элементов монтажа от пыли, грязи, продуктов коррозии, про-

верка исправности выключателя, предохранителя (при необходимости - заме-

на). Проверка исправности вентилей, чистка контактных соединений. Снятие 
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показаний амперметра. Проверка ограждений и предупредительных плакатов. 

Измерение разности потенциалов «труба-земля». Ручная регулировка режима 

работы. Измерение сопротивления дренажного кабеля. Проверка контактов с.- 

трубопроводом и рельсовой сетью. Определение необходимости ремонта УДЗ. 

Выполнение записей в эксплуатационном журнале. 

Выполнение работ, предусмотренных инструкцией по эксплуатации про-

текторных установок. Осмотр контрольно-измерительных пунктов. Проверка 

контактов. Измерение разности потенциала «труба-земля», «протектор-земля», 

силы тока протекторной установки. Определение необходимости ремонта уста-

новки. 

Выполнение записей в эксплуатационном журнале. 

 

Тема 2.2.3 Выполнение ремонтных работ на сооружениях электрохи-

мической защиты 

Ознакомление с ремонтной базой на производстве (ЛПУ, ремонтное 

предприятие), используемой для ремонта электрооборудования электрохимиче-

ской защиты. 

Ознакомление с организацией ремонтных работ. 

Ознакомление с графиком планово-предупредительных ремонтов, актами 

обмера дефектов, планом производства работ или технологическими картами 

выполнения ремонтных работ на оборудовании электрохимической защиты. 

Подготовительные работы для организации и проведения ремонта обору-

дования ЭХЗ на трассе трубопровода (в мастерских). 

Подготовка к выезду бригады на трассу. Обеспечение бригады ремонт-

ным оборудованием и материалами. Проверка готовности к выезду транспорт-

ного средства, оснащения бригады необходимым инструментом, приспособле-

ниями, средствами защиты, приборным парком и материалами. 

Прибытие на площадку установки электрохимической защиты подземно-

го трубопровода, требующей ремонта. Выполнение мероприятий, обеспечива-

ющих безопасность выполнения работ. 

Приемы и способы безопасного ведения ремонтных работ отдельных 

элементов установок ЭХЗ: защитных и анодных заземлений, блоков совместной 

защиты, блоков ввода резерва, блок-боксов, опор и проводов воздушных линий, 

контактных устройств, кабельных линий, контрольно-измерительных пунктов, 

ограждений и площадок обслуживания. 

Ознакомление с системой получения, учета и списания материалов на ре-

монт оборудования ЭХЗ. 

Выполнение ремонтных работ на питающих и соединительных линиях 

средств электрохимической защиты. Устранение обрывов проводов. Замена 

изоляторов. Восстановление контактных соединений. 

Выполнение ремонтных работ УКЗ. Агрегатный ремонт в трассовых 

условиях путем замены блоков. 

Выполнение ремонтных работ в условиях мастерской. Разборка, диагно-

стика дефектов и отбраковка дефектных деталей. Ремонт трансформатора. Вос-

становление обмоток, пропитка изоляционным лаком, сушка. Замена полупро-
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водниковых вентилей выпрямительного блока. Подбор вентилей по падению 

напряжения. Ремонт шкафа и запорного устройства. Сборочные работы. Стен-

довые испытания преобразователей катодной защиты. 

Выполнение ремонтных работ в трассовых условиях. Проверка техниче-

ских характеристик и определение выявленных неисправностей отдельных 

элементов оборудования ЭХЗ. Агрегатный ремонт оборудования путем замены 

отдельных блоков, узлов. Выполнение ремонта анодных заземлений. Ремонт с 

полной заменой заземления. Ремонт с частичной заменой (увеличением) анод-

ного заземления. Ремонт кабельной магистрали. Определение места поврежде-

ния кабельной магистрали. Установка соединительной кабельной муфты. 

Определение повреждений кабеля, отдельных анодных заземлителей. Оформ-

ление технической документации. 

Выполнение ремонта анодных заземлений. Ремонт с полной заменой за-

земления. Ремонт с частичной заменой (увеличением) анодного заземления. 

Ремонт кабельной магистрали. Определение места повреждения кабельной ма-

гистрали. Установка ремонтной муфты. Определение повреждений кабеля, от-

дельных заземлителей. 

Выполнение ремонта ограждений. 

Выполнение ремонта контрольно-измерительных пунктов. 

Выполнение ремонта защитного заземления путем замены заземления 

или установки дополнительных электродов. 

Выполнение ремонта УДЗ. Агрегатный ремонт УДЗ в трассовых условиях 

путем их замены. Выполнение ремонтных работ в условиях мастерской. Раз-

борка, отбраковка дефектных деталей. Замена вентилей, коммутационных эле-

ментов предохранителей. Ремонт или замена амперметра. Ремонт ящика сопро-

тивлений. Сборка УДЗ, стендовые испытания. Оформление технической доку-

ментации. 

Выполнение ремонтных работ на протекторных установках в трассовых 

условиях. Замена протекторов. Установка дополнительных протекторов. Кон-

троль работы установки после ремонта. 

Ремонт контрольно-измерительных пунктов. Выполнение записи в ре-

монтном журнале. 

 

Раздел 2.3 Охрана труда и промышленная безопасность 

Тема 2.3.1 Безопасные методы и приемы выполнения работ  

монтером по защите подземных трубопроводов от коррозии 

Причины и виды травматизма. Мероприятия по предупреждению травма-

тизма. Охранная зона МГ, ВЛ, КЛ. Правила пользования защитными средства-

ми. Правила поведения на производственной территории. 

Безопасные методы и приемы выполнения работ. Контрольно-

измерительные приборы, предохранительные устройства и арматура. 

Безопасные методы и приемы ведения погрузочно - разгрузочных работ, 

перемещения тяжестей, транспортировки грузов и т.д. 



93 

Безопасные методы и приемы ведения работ при подготовке к ремонтным 

работам. Безопасные методы и приемы ведения работ при наладке, ремонте 

оборудования и коммуникаций. 

Безопасные методы и приемы ведения работ при использовании приспо-

соблений и инструмента для выполнения ремонтных работ и для обслуживания 

оборудования. Меры безопасности при выполнении слесарных работ, исполь-

зовании механизированных и электрифицированных инструментов и приспо-

соблений. 

Безопасные методы и приемы труда при работах на УКЗ, УДЗ, протек-

торных установках. Работа на высоте. 

Меры и способы предупреждения пожаров. 

Требования безопасности после окончания работы. 

 

Тема 2.3.2 Порядок действий монтера по защите подземных трубо-

проводов от коррозии в аварийных ситуациях (учебно-тренировочное за-

нятие) 

Практические первоочередные действия монтера по защите подземных 

трубопроводов от коррозии на учебно-тренировочных занятиях по плану лик-

видации аварий на взрывопожароопасном объекте для выработки навыков вы-

полнения мероприятий. 

Информация для персонала опасных производственных объектов (техно-

логическая схема, схема объекта, схема оповещения, оперативная часть плана). 

Безопасные методы и приемы труда при выполнении работ монтером по 

защите подземных трубопроводов от коррозии в чрезвычайных ситуациях. 

Демонстрация знаний о способах оповещения об аварии (сирена, световая 

сигнализация, громкоговорящая связь, телефон и т.д.) 

Умение определять вид возможной аварии на объекте и правильно дей-

ствовать в соответствии с обязанностями, определенными планом ликвидации 

аварии для монтера по защите подземных трубопроводов от коррозии. 

Демонстрация знаний о местах нахождения средств спасения людей и ме-

роприятий по спасению людей при заданном виде возможной аварии. 

Отработка практических навыков определения предельно допустимых 

концентраций вредных веществ; способы распознавания и определения вред-

ных веществ, которые используются или могут выделяться при выполнении 

производственных обязанностей на рабочем месте. 

Отработка практических навыков использования средств индивидуальной 

защиты, при выполнении работ. Практическая отработка правил хранения, про-

верки и использования средств индивидуальной защиты. 

Отработка практических навыков использования шланговых противога-

зов. Практическая отработка правил хранения и проверки пригодности и рабо-

тоспособности противогазов. 

Умение ориентироваться в схеме расположения основных коммуникаций 

в цехе, участке, пути выхода людей из опасных мест и участков в зависимости 

от характера аварии. 
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Порядок взаимодействия монтера по защите подземных трубопроводов от 

коррозии с газоспасательными, пожарными отрядами. 

Осуществление мероприятий монтером по защите подземных трубопро-

водов от коррозии по предупреждению тяжелых последствий аварий. 

Практические приемы тушения пожаров различными видами огнетуши-

телей. 

Спасение людей при несчастных случаях и авариях. Отработка практиче-

ских навыков оказания первой помощи пострадавшему от электрического тока 

и при ранении, кровотечении, ожогах, отморожении, переломах, вывихах, уши-

бах и растяжении связок, отравлениях, попадании инородных тел в глаз или под 

кожу, обмороке, тепловом и солнечном ударах, спасении утопающего, укусах 

животных, насекомых и пресмыкающихся, попадании инородного тела в дыха-

тельное горло.  

Отработка практических навыков оживления организма при клинической 

смерти с использованием приемов искусственного дыхания и непрямого мас-

сажа сердца. Отработка практических навыков транспортирования (переноски) 

пострадавшего. 

 

Раздел 2.4 Самостоятельное выполнение работ в качестве монтера по 

защите подземных трубопроводов от коррозии 4–5-го разрядов 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда на ра-

бочем месте монтера по защите подземных трубопроводов от коррозии. 

Самостоятельное выполнение работ по обслуживанию УКЗ, в том числе в 

блочно-комплектном исполнении, поляризованных электродренажей, протек-

торных установок, в соответствии с инструкциями по технической эксплуата-

ции устройств защиты. 

Осмотр установок, устранение неисправностей, измерение разности по-

тенциалов «труба-земля», силы тока дренажа, сопротивления дренажной цепи, 

силы тока и потенциала протектора, удельного электрического сопротивления 

грунта, сопротивления анодного заземления; 

Ручное регулирование режимов работы установок ЭХЗ. Ведение журнала 

эксплуатации установок. 

Другие виды, формы и объемы работ, выполняемые самостоятельно обу-

чающимися, определяются в соответствии с квалификационной характеристи-

кой монтера по защите подземных трубопроводов 4–5-го разрядов образова-

тельным подразделением общества (организации) с учетом специфики и по-

требности производства.  
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6 ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ – 

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

по профессии «Монтер по защите подземных  

трубопроводов от коррозии» 6-го разряда 

 

6.1 Квалификационная характеристика 

Профессия – монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 

Квалификация – 6-й разряд 

Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 6-го разряда с 

целью овладения видом профессиональной деятельности «Электрохимическая 

защита от коррозии линейных сооружений и объектов»* должен иметь прак-

тический опыт: 

− проверки готовности измерительного и испытательного оборудования 

к работе, в том числе наличия калибровки и поверки; 

− тестирования элементов оборудования систем электрохимической за-

щиты подземных и подводных металлических конструкций перед вводом в 

эксплуатацию; 

− проверки полярности оборудования систем электрохимической защиты 

подземных и подводных металлических конструкций перед вводом в эксплуа-

тацию; 

− подачи электропитания оборудования систем электрохимической за-

щиты подземных и подводных металлических конструкций; 

− обработки данных, полученных при вводе в эксплуатацию или в про-

цессе эксплуатации систем электрохимической защиты подземных и подвод-

ных металлических конструкций; 

− оформления протоколов обработки данных, полученных при вводе в 

эксплуатацию или в процессе эксплуатации систем электрохимической защиты 

подземных и подводных металлических конструкций; 

− анализа данных, полученных при вводе в эксплуатацию или в процессе 

эксплуатации систем электрохимической защиты подземных и подводных ме-

таллических конструкций; 

− оформления отчетов по результатам анализа данных, полученных при 

вводе в эксплуатацию или в процессе эксплуатации систем электрохимической 

защиты подземных и подводных металлических конструкций; 

− оптимизации эксплуатационных характеристик систем электрохимиче-

ской защиты подземных и подводных металлических конструкций, включая 

действия по регулировке и настройке; 

− исследования коррозии металла с потерей вещества при применении 

электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструк-

ций под руководством работника более высокого уровня квалификации; 

 
* В соответствии с требованиями профессионального стандарта «Работник по элек-

трохимической защите от коррозии линейных сооружений и объектов», утв. приказом Мин-

труда России от 12.10.2021 № 714н (рег. № 124). 
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− измерения естественного потенциала "сооружение - грунт" (свободная 

коррозия) подземных и подводных металлических конструкций; 

− измерения сопротивления грунта четырехточечным методом Венера и 

(или) с использованием специального измерительного средства; 

− контроля подготовки поверхности подземных и подводных металличе-

ских конструкций для выполнения кабельного присоединения системы элек-

трохимической защиты и (или) ремонта защитного покрытия; 

− монтажа кабельных присоединений системы электрохимической защи-

ты к подземным и подводным металлическим конструкциям; 

− контроля монтажа кабельных присоединений системы электрохимиче-

ской защиты к подземным и подводным металлическим конструкциям; 

− монтажа кабельных соединений системы электрохимической защиты 

подземных и подводных металлических конструкций№ 

− контроля монтажа кабельных соединений системы электрохимической 

защиты подземных и подводных металлических конструкций; 

− ремонта кабельных линий системы электрохимической защиты под-

земных и подводных металлических конструкций; 

− монтажа гальванических анодов (протекторов) системы электрохими-

ческой защиты подземных и подводных металлических конструкций; 

− контроля монтажа гальванических анодов (протекторов) системы элек-

трохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций; 

− установки источника постоянного тока системы электрохимической 

защиты подземных и подводных металлических конструкций; 

− контроля установки источника постоянного тока системы электрохи-

мической защиты подземных и подводных металлических конструкций; 

− монтажа глубинных анодных заземлителей системы электрохимиче-

ской защиты подземных и подводных металлических конструкций; 

− контроля монтажа глубинных анодных заземлителей системы электро-

химической защиты подземных и подводных металлических конструкций; 

− монтажа анодных заземлителей с наложенным током системы электро-

химической защиты подземных и подводных металлических конструкций; 

− контроля монтажа анодных заземлителей с наложенным током системы 

электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструк-

ций; 

− монтажа электроизолирующих соединений металлических трубопро-

водов подземных и подводных металлических конструкций; 

− контроля монтажа электроизолирующих соединений металлических 

трубопроводов подземных и подводных металлических конструкций; 

− монтажа электроизолирующих соединений металлических трубопро-

водов подземных и подводных металлических конструкций; 

− контроля монтажа электроизолирующих соединений металлических 

трубопроводов подземных и подводных металлических конструкций; 

− монтажа контрольно-измерительных пунктов системы электрохимиче-
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ской защиты подземных и подводных металлических конструкций; 

− контроля монтажа контрольно-измерительных пунктов системы элек-

трохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций; 

− монтажа контрольно-диагностических пунктов системы электрохими-

ческой защиты подземных и подводных металлических конструкций; 

− контроля монтажа контрольно-диагностических пунктов системы элек-

трохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций; 

− монтажа элементов системы коррозионного мониторинга (дистанцион-

ного управления или телеметрии) системы электрохимической защиты подзем-

ных и подводных металлических конструкций; 

− контроля монтажа элементов системы коррозионного мониторинга 

(дистанционного управления или телеметрии) системы электрохимической за-

щиты подземных и подводных металлических конструкций; 

− монтажа стационарных электродов сравнения (включая калибровку) 

системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических 

конструкций; 

− контроля монтажа стационарных электродов сравнения (включая ка-

либровку) системы электрохимической защиты подземных и подводных метал-

лических конструкций; 

− монтажа вспомогательных электродов системы электрохимической за-

щиты подземных и подводных металлических конструкций; 

− контроля монтажа вспомогательных электродов системы электрохими-

ческой защиты подземных и подводных металлических конструкций; 

− монтажа электродов защитного заземления системы электрохимиче-

ской защиты подземных и подводных металлических конструкций; 

− контроля монтажа электродов защитного заземления системы электро-

химической защиты подземных и подводных металлических конструкций; 

− монтажа устройств защитного отключения системы электрохимиче-

ской защиты подземных и подводных металлических конструкций; 

− контроля монтажа устройств защитного отключения системы электро-

химической защиты подземных и подводных металлических конструкций; 

− проверки параметров электрохимической защиты всех участков защи-

щаемых подземных и подводных металлических конструкций; 

− определения местоположения подземного участка подземных и под-

водных металлических конструкций; 

− определения местоположения стальной запорно-регулирующей арма-

туры подземных и подводных металлических конструкций; 

− определения местоположения смежных металлических конструкций 

подземных и подводных металлических конструкций; 

− проверки исходной полярности источника постоянного тока системы 

электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструк-

ций; 

− проверки электрической изоляции кабельных линий системы электро-

химической защиты подземных и подводных металлических конструкций; 
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− проверки устройств защиты от перенапряжений системы электрохими-

ческой защиты подземных и подводных металлических конструкций; 

− испытания электрической изоляции кабельных линий системы элек-

трохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций; 

− испытания устройств защиты от перенапряжений системы электрохи-

мической защиты подземных и подводных металлических конструкций; 

− установки прерывателей тока для измерения поляризационного потен-

циала в выключенном состоянии системы электрохимической защиты подзем-

ных и подводных металлических конструкций без настройки синхронизации; 

− измерения суммарного потенциала и поляризационного потенциала, а 

также постоянного и переменного тока на вспомогательных электродах систе-

мы электрохимической защиты подземных и подводных металлических кон-

струкций; 

− измерения градиентов потенциала в почве в зоне электрохимической 

защиты подземных и подводных металлических конструкций; 

− перемещения дополнительного электрода при методе "интенсивных 

измерений" в зоне электрохимической защиты подземных и подводных метал-

лических конструкций; 

− измерения ослабления сигнала переменного тока в зоне электрохими-

ческой защиты подземных и подводных металлических конструкций; 

− измерения градиента напряжения постоянного тока без регистрации в 

зоне электрохимической защиты подземных и подводных металлических кон-

струкций; 

− перемещения переносного электрода сравнения при измерении гради-

ента напряжения постоянного тока в зоне электрохимической защиты подзем-

ных и подводных металлических конструкций с регистрацией прибором; 

− измерения поляризационного и (или) суммарного потенциала на смеж-

ной конструкции при оценке негативного влияния электрохимической защиты 

подземных и подводных металлических конструкций на смежные металличе-

ские конструкции; 

− определения наличия (отсутствия) контакта "труба - футляр" подзем-

ных и подводных металлических конструкций; 

− визуального осмотра защищаемых подземных и подводных металличе-

ских конструкций и элементов системы электрохимической защиты подземных 

и подводных металлических конструкций; 

− подготовки технических инструкций по измерениям, испытаниям, мон-

тажу, техническому обслуживанию и ремонту конструктивных элементов си-

стемы электрохимической защиты подземных и подводных металлических кон-

струкций; 

− измерения поляризационного и (или) суммарного потенциала подзем-

ных и подводных металлических конструкций при анализе негативных воздей-

ствий блуждающего переменного тока; 

− обработки результатов измерения поляризационного и (или) суммарно-

го потенциала подземных и подводных металлических конструкций при анали-
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зе негативных воздействий блуждающего переменного тока; 

− анализа негативных воздействий блуждающего постоянного и пере-

менного тока под руководством работника более высокого уровня квалифика-

ции; 

− расшифровки данных и анализ обнаруженных дефектов и аномалий 

защитных покрытий металлических конструкций; 

− монтажа автоматических станций катодной защиты системы электро-

химической защиты подземных и подводных металлических конструкций всех 

типов; 

− монтажа усиленных автоматических электродренажных установок си-

стемы электрохимической защиты подземных и подводных металлических кон-

струкций всех типов; 

− наладки автоматических станций катодной защиты системы электро-

химической защиты подземных и подводных металлических конструкций всех 

типов; 

− наладки усиленных автоматических электродренажных установок си-

стемы электрохимической защиты подземных и подводных металлических кон-

струкций всех типов; 

− технического обслуживания автоматических станций катодной защиты 

системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических 

конструкций всех типов; 

− технического обслуживания усиленных автоматических электродре-

нажных установок системы электрохимической защиты подземных и подвод-

ных металлических конструкций всех типов; 

− ремонта автоматических станций катодной защиты системы электро-

химической защиты подземных и подводных металлических конструкций всех 

типов; 

− ремонта усиленных автоматических электродренажных установок си-

стемы электрохимической защиты подземных и подводных металлических кон-

струкций всех типов; 

− монтажа установок электрохимической защиты подземных и подвод-

ных металлических конструкций со сложными схемами коммутации по пер-

вичным и вторичным цепям и сложных заграждающих электрических филь-

тров; 

− наладки установок электрохимической защиты подземных и подвод-

ных металлических конструкций со сложными схемами коммутации по пер-

вичным и вторичным цепям и сложных заграждающих электрических филь-

тров; 

− проверки изоляционного покрытия подземных и подводных металли-

ческих конструкций методами катодной поляризации и с помощью электрон-

ных приборов; 

− определения мест повреждений и коррозионных разрушений подзем-

ных и подводных металлических конструкций с поверхности; 

− производства электрических измерений для определения омической и 
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поляризационной составляющих защитного потенциала подземных и подвод-

ных металлических конструкций; 

− определения выходных электрических параметров дополнительных 

средств защиты подземных и подводных металлических конструкций и мест их 

установки; 

− производства электрометрических работ по определению гармониче-

ских составляющих защитного тока и их влияния на систему сигнализации же-

лезных дорог; 

− наладки сложных измерительных приборов электрохимической защиты 

подземных и подводных металлических конструкций; 

− ремонта сложных измерительных приборов электрохимической защи-

ты подземных и подводных металлических конструкций; 

− координации деятельности работников более низкого уровня квалифи-

кации при выполнении работ по электрохимической защите подземных и под-

водных металлических конструкций; 

− руководства бригадой при проведении работ по электрохимической 

защите подземных и подводных металлических конструкций. 

 

Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии  

6-го разряда с целью овладения видом профессиональной деятельности «Элек-

трохимическая защита от коррозии линейных сооружений и объектов»* должен 

уметь: 

− осуществлять сборку измерительного (испытательного) оборудования 

(приборов), в том числе высокоомных вольтметров, измерителей заземления, 

почвенных омметров, универсальных коррозионно-измерительных приборов, 

электроизмерительных регистрирующих приборов; 

− осуществлять включение измерительного (испытательного) оборудова-

ния (приборов), в том числе высокоомных вольтметров, измерителей заземле-

ния, почвенных омметров, универсальных коррозионно-измерительных прибо-

ров, электроизмерительных регистрирующих приборов; 

− осуществлять настройку измерительного (испытательного) оборудова-

ния (приборов), в том числе высокоомных вольтметров, измерителей заземле-

ния, почвенных омметров, универсальных коррозионно-измерительных прибо-

ров, электроизмерительных регистрирующих приборов; 

− применять измерительные и испытательные приборы, в том числе вы-

сокоомные вольтметры, измерители заземления, почвенные омметры, универ-

сальные коррозионно-измерительные приборы, электроизмерительные реги-

стрирующие приборы; 

− регистрировать результаты измерений и испытаний, выполненные вы-

сокоомными вольтметрами, измерителями заземления, почвенными омметрами, 

 
* В соответствии с требованиями профессионального стандарта «Работник по элек-

трохимической защите от коррозии линейных сооружений и объектов», утв. приказом Мин-

труда России от 12.10.2021 № 714н (рег. № 124). 
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универсальными коррозионно-измерительными приборами, электроизмери-

тельными регистрирующими приборами; 

− составлять протоколы, включающие результаты измерений и испыта-

ний, выполненные высокоомными вольтметрами, измерителями заземления, 

почвенными омметрами, универсальными коррозионно-измерительными при-

борами, электроизмерительными регистрирующими приборами; 

− производить необходимые расчеты и анализ данных электроизмерений 

на подземных и подводных металлических конструкциях и источниках блуж-

дающих токов для построения графиков потенциалов "рельс - земля", "кон-

струкция - земля", определения степени коррозионной опасности, а также 

определения необходимости дополнительной защиты отдельных участков под-

земных и подводных металлических конструкций; 

− использовать средства малой механизации, а также ручной инструмент 

для монтажа конструктивных элементов системы электрохимической защиты 

подземных и подводных металлических конструкций; 

− читать чертежи и принципиальные схемы конструктивных элементов 

системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических 

конструкций; 

− выполнять монтаж конструктивных элементов системы электрохими-

ческой защиты подземных и подводных металлических конструкций в соответ-

ствии с проектом и инструкцией производителя; 

− разбираться в конструкции и читать принципиальные схемы автомати-

ческих станций катодной защиты и усиленных автоматических электродренаж-

ных установок; 

− выполнять контроль качества работ, в том числе выполняемых другими 

работниками, во время монтажа конструктивных элементов системы электро-

химической защиты; 

− выполнять проверку монтажных работ, в том числе выполняемых дру-

гими работниками, на соответствие проекту во время монтажа конструктивных 

элементов системы электрохимической защиты; 

− выполнять испытание оборудования, установленного во время монтажа 

конструктивных элементов системы электрохимической защиты, в том числе 

другими работниками; 

− выполнять осмотр конструктивных элементов системы электрохимиче-

ской защиты подземных и подводных металлических конструкций при их тех-

ническом обслуживании; 

− выполнять контроль параметров конструктивных элементов системы 

электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструк-

ций при их техническом обслуживании; 

− выполнять измерения (испытания) конструктивных элементов системы 

электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструк-

ций при их техническом обслуживании; 

− выполнять очистку от загрязнений конструктивных элементов системы 

электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструк-
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ций при их техническом обслуживании; 

− выполнять проверку работоспособности конструктивных элементов 

системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических 

конструкций при их техническом обслуживании; 

− выполнять подтяжку контактов конструктивных элементов системы 

электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструк-

ций при их техническом обслуживании; 

− выполнять проверку сопротивления изоляции конструктивных элемен-

тов системы электрохимической защиты подземных и подводных металличе-

ских конструкций при их техническом обслуживании; 

− использовать средства малой механизации, а также ручной инструмент 

для технического обслуживания конструктивных элементов системы электро-

химической защиты подземных и подводных металлических конструкций; 

− осуществлять наружный осмотр конструктивных элементов системы 

электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструк-

ций при их ремонте; 

− осуществлять отключение от электропитания конструктивных элемен-

тов системы электрохимической защиты подземных и подводных металличе-

ских конструкций при их ремонте; 

− осуществлять разборку конструктивных элементов системы электро-

химической защиты подземных и подводных металлических конструкций при 

их ремонте; 

− осуществлять дефектовку конструктивных элементов системы электро-

химической защиты подземных и подводных металлических конструкций при 

их ремонте; 

− осуществлять замену конструктивных элементов системы электрохи-

мической защиты подземных и подводных металлических конструкций при их 

ремонте; 

− осуществлять восстановление работоспособности конструктивных 

элементов системы электрохимической защиты подземных и подводных метал-

лических конструкций при их ремонте; 

− осуществлять сборку конструктивных элементов системы электрохи-

мической защиты подземных и подводных металлических конструкций при их 

ремонте; 

− осуществлять контроль сборки конструктивных элементов системы 

электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструк-

ций при их ремонте; 

− осуществлять проверку конструктивных элементов системы электро-

химической защиты подземных и подводных металлических конструкций при 

их ремонте; 

− осуществлять испытание конструктивных элементов системы электро-

химической защиты подземных и подводных металлических конструкций при 

их ремонте; 

− использовать средства малой механизации, а также ручной инструмент 
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для ремонта конструктивных элементов системы электрохимической защиты 

подземных и подводных металлических конструкций; 

− читать показания приборов неавтоматических станций катодной защи-

ты, автоматических станций катодной защиты, поляризованных электродре-

нажных установок всех типов и протекторных установок всех типов; 

− оформлять журнал с внесением определенных по показаниям приборов 

или рассчитанных параметров неавтоматических станций катодной защиты, ав-

томатических станций катодной защиты, поляризованных электродренажных 

установок всех типов и протекторных установок всех типов; 

− пользоваться органами управления для регулировки параметров неав-

томатических станций катодной защиты, автоматических станций катодной за-

щиты, поляризованных электродренажных установок всех типов и протектор-

ных установок всех типов; 

− контролировать ход измерений, испытаний, монтажа, работ по техни-

ческому обслуживанию и ремонту конструктивных элементов системы элек-

трохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций; 

− контролировать качество измерений, испытаний, монтажа, работ по 

техническому обслуживанию и ремонту конструктивных элементов системы 

электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструк-

ций; 

− выбирать способы проведения измерений и испытаний в системах 

электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструк-

ций; 

− разрабатывать на основе стандартов технические инструкции по изме-

рениям и испытаниям систем электрохимической защиты, их плановому техни-

ческому обслуживанию и ремонту; 

− определять мероприятия по повышению эффективности электрохими-

ческой защиты; 

− проводить монтаж автоматических станций катодной защиты всех ти-

пов4 

− проводить монтаж усиленных автоматических электродренажей всех 

типов; 

− проводить наладку автоматических станций катодной защиты всех ти-

пов; 

− проводить наладку усиленных автоматических электродренажей всех 

типов; 

− проводить техническое обслуживание автоматических станций катод-

ной защиты всех типов; 

− проводить техническое обслуживание усиленных автоматических элек-

тродренажей всех типов; 

− проводить ремонт автоматических станций катодной защиты всех ти-

пов; 

− проводить ремонт усиленных автоматических электродренажей всех 

типов; 
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− проводить монтаж, наладку, эксплуатацию и ремонт автоматических 

станций катодной защиты и усиленных автоматических электродренажей всех 

типов; 

− проводить монтаж установок электрохимической защиты со сложными 

схемами коммутации по первичным и вторичным цепям и сложных загражда-

ющих электрических фильтров; 

− проводить наладку установок электрохимической защиты со сложными 

схемами коммутации по первичным и вторичным цепям и сложных загражда-

ющих электрических фильтров; 

− осуществлять проверку изоляционного покрытия подземных и подвод-

ных металлических конструкций методами катодной поляризации и с помощью 

электронных приборов; 

− проводить определение мест повреждений и коррозионных разрушений 

подземных и подводных металлических конструкций с поверхности; 

− проводить электрические измерения для определения омической и по-

ляризационной составляющих защитного потенциала подземных и подводных 

металлических конструкций; 

− определять выходные электрические параметры дополнительных 

средств защиты подземных и подводных металлических конструкций и места 

их установки; 

− осуществлять производство электрометрических работ по определению 

гармонических составляющих тока и их влияния на систему сигнализации же-

лезных дорог; 

− осуществлять наладку и техническое обслуживание установок электро-

химической защиты подземных и подводных металлических конструкций с ис-

пользованием квантовых генераторов; 

− осуществлять наладку сложных измерительных приборов электрохи-

мической защиты; 

− осуществлять ремонт сложных измерительных приборов электрохими-

ческой защиты. 

 

В соответствии с требованиями п. 8 общих положений ЕТКС, выпуск I 

дополнительно должен уметь*: 

− владеть слесарным делом; 

− соблюдать особые правила и инструкции выполнения работ; 

− оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях; 

− соблюдать требования безопасности труда, электробезопасности, по-

жарной безопасности, гигиены труда и производственной санитарии; 

− соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

 
Перечень включает необходимые требования в рамках данной профессии в соответ-

ствии с действующими ЕТКС, нормативными документами федерального уровня и норма-

тивными локальными актами ПАО «Газпром». 
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− выполнять работы, связанные с приемкой и сдачей смены; 

− проводить уборку своего рабочего места, оборудования, инструментов, 

приспособлений и содержать их в надлежащем состоянии; 

− применять экономические знания в своей практической деятельности; 

− анализировать результаты своей работы. 

 

Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 6-го разряда с 

целью овладения видом профессиональной деятельности «Электрохимическая 

защита от коррозии линейных сооружений и объектов» ** должен знать: 

− основы электротехники, теории коррозии и применения защитных по-

крытий; 

− виды, назначение и правила применения индивидуальных средств за-

щиты; 

− требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и 

руководящих документов (материалов), технической документации и организа-

ционно-распорядительных документов в области электрохимической защиты от 

коррозии подземных и подводных металлических конструкций; 

− требования к защитным покрытиям и их влияние на катодную защиту; 

− основные виды коррозионных разрушений и причины их образований; 

− методы защиты от коррозии, вызываемой блуждающим током от си-

стем постоянного тока; 

− методы электрохимической защиты и измерений; 

− требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической 

безопасности; 

− порядок оказания первой помощи пострадавшим при поражении элек-

трическим током; 

− особенности электрохимической защиты подземных и подводных ме-

таллических конструкций; 

− методики измерений на подземных и подводных металлических кон-

струкциях; 

− основные термины и определения в области коррозии металлов и спла-

вов; 

− общие принципы противокоррозионной и электрохимической защиты; 

− требования к защитным покрытиям и их влияние на катодную защиту; 

− методы катодной защиты подземных металлических резервуаров и свя-

занных с ними трубопроводов; 

− особенности катодной защиты сложных подземных и подводных ме-

 
* Перечень включает необходимые требования в рамках данной профессии в соответ-

ствии с действующими ЕТКС, нормативными документами федерального уровня и норма-

тивными локальными актами ПАО «Газпром». 
** В соответствии с требованиями профессионального стандарта «Работник по элек-

трохимической защите от коррозии линейных сооружений и объектов», утв. приказом Мин-

труда России от 12.10.2021 № 714н (рег. № 124). 
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таллических конструкций; 

− методы катодной защиты наружной поверхности обсадных труб; 

− способы защиты от коррозии, вызываемой блуждающим током от си-

стем постоянного тока; 

− национальные, международные и отраслевые нормы защиты от корро-

зии опасных производственных объектов, технически сложных или уникальных 

объектов, а также зданий и сооружений повышенного уровня ответственности; 

− конструкция элементов систем электрохимической защиты, в том чис-

ле катодных станций, поляризованных дренажей, электроизолирующих вста-

вок; 

− способы монтажа конструктивных элементов систем электрохимиче-

ской защиты; 

− конструкция и схемы автоматических станций катодной защиты и уси-

ленных автоматических электродренажей всех типов; устройство и схемы 

сложных систем коммутаций первичных и вторичных цепей и электрозащиты; 

− методика электроизмерений гармонических составляющих выпрямлен-

ного напряжения; 

− устройство измерительных приборов электрохимической защиты, кон-

струкцию и схема заграждающих фильтров; 

− устройство электроизмерительных регистрирующих приборов и элект-

роустановок; 

− правила работы с трассопоисковой аппаратурой; 

− правила работы с высокоомными вольтметрами, измерителями зазем-

ления, почвенными омметрами, универсальными коррозионно-измерительными 

приборами, кислотными и щелочными аккумуляторами; 

− правила технического обслуживания конструктивных элементов си-

стем электрохимической защиты; 

− способы ремонта конструктивных элементов систем электрохимиче-

ской защиты; 

− правила ведения термитно-сварочных работ по приварке катодных вы-

водов к действующим металлическим конструкциям; 

− порядок определения омической и поляризационной составляющих 

защитного потенциала. 

 

В соответствии с требованиями п. 8 общих положений ЕТКС, выпуск I 

монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 6-го разряда должен 

дополнительно знать*: 

− рациональную организацию труда на своем рабочем месте; 

− технологический процесс выполняемой работы; 

− правила технической эксплуатации и ухода за оборудованием, приспо-

 
* Перечень включает необходимые требования в рамках данной профессии в соответ-

ствии с действующими ЕТКС, нормативными документами федерального уровня и норма-

тивными локальными актами ПАО «Газпром». 
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соблениями и инструментом, используемыми и обслуживаемыми при работе; 

− правила выявления и устранения возникающих неполадок текущего 

характера при производстве работ; 

− режим экономии и рационального использования материальных ресур-

сов, нормы расхода сырья и материалов на выполняемые работы; 

− требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ, в том чис-

ле и по смежным операциям или процессам; 

− безопасные методы и приемы труда, санитарно-гигиенические условия 

труда, основные средства и приемы предупреждения и тушения пожаров на 

своем рабочем месте; 

− производственную (по профессии) инструкцию и правила внутреннего 

трудового распорядка; 

− основные показатели производственных планов; 

− условия оплаты труда при совмещении профессий; 

− особенности оплаты и стимулирования труда; 

− порядок установления тарифных ставок, норм, расценок, порядок та-

рификации работ, присвоения рабочим квалификационных разрядов, пересмот-

ра норм и расценок;  

− основные положения и формы подготовки, переподготовки и повыше-

ния квалификации рабочих на производстве; 

− основные полномочия трудовых коллективов и формы участия рабочих 

в управлении производством; 

− требования по охране окружающей среды и недр. 

 

Рабочий по профессии «Монтер по защите подземных трубопроводов от 

коррозии» 6-го разряда, кроме описанных требований, должен III группу по 

электробезопасности до и выше 1000 В, в соответствии с приказом Минтруда 

России от 15 декабря 2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда 

при эксплуатации электроустановок" (зарегистрирован Минюстом России 30 

декабря 2020 г., регистрационный N 61957). 

 

6.2 Характеристика профессиональной деятельности обученных  

рабочих 
Область профессиональной деятельности обученных рабочих: 

− организация и выполнение работ по защите от коррозии подземных и 

подводных конструкций, а также внутренней поверхности металлических кон-

струкций линейных сооружений и объектов, поддержание в рабочем состоянии 

средств защиты подземных трубопроводов от коррозии; 

− обслуживание и ремонт установок электрохимической защиты подзем-

ных сооружений; 

− контроль параметров электрохимической защиты. 

Объекты профессиональной деятельности обученных рабочих: 

− установки и устройства электрохимзащиты применяемые на подземных 

и подводных металлических конструкциях, а также внутренней поверхности 
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металлических конструкций линейных сооружений и объектов; 

− оборудование, материалы, инструменты и приборы, применяемые при 

монтаже, наладке, эксплуатации, диагностировании, обслуживании и ремонте 

систем электрохимзащиты, применяемые на подземных и подводных металли-

ческих конструкциях, а также внутренней поверхности металлических кон-

струкций линейных сооружений и объектов; 

− оборудование, материалы, инструменты, приборы и вспомогательные 

средства, необходимые для нанесения и контроля защитных покрытий на тру-

бопроводах, металлоконструкциях и технологическом оборудовании; 

− защитные покрытия от коррозии, применяемые на подземных и под-

водных металлических конструкциях, а также внутренней поверхности метал-

лических конструкций линейных сооружений и объектов. 

Обучающийся по профессии «Монтер по защите подземных трубопрово-

дов от коррозии» 6-го разряда готовится к следующему виду деятельности – 

электрохимическая защита от коррозии линейных сооружений и объектов. 

 

6.3 Планируемые результаты обучения 

В результате изучения программы повышения квалификации рабочих по 

профессии «Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии» 6-го 

разряда обучающийся должен освоить общие компетенции, представленные в 

таблице 6. 

Таблица  6 – Перечень общих компетенций, формируемых при повышении 

квалификации рабочих по профессии «Монтер по защите подземных трубопро-

водов от коррозии» 6-го разряда 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем, обес-

печивать эффективное выполнение своей профессиональной 

деятельности 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятель-

ности, нести ответственность за результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством 

ОК 7 Обеспечивать соблюдение требований безопасности труда в 
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Код Наименование общих компетенций 

своей профессиональной деятельности 

ОК 8 Организовывать оперативное взаимодействие со смежными 

службами 

ОК 9 Обеспечивать соблюдение защиты информации в соответствии 

с требованиями Общества (организации) 

ОК 10 Обеспечивать соблюдение корпоративной этики 

 

В результате изучения программы повышения квалификации рабочих по 

профессии «Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии» 6-го 

разряда обучающийся должен освоить вид деятельности и соответствующие 

ему профессиональные компетенции, представленные в таблице 7. 

Таблица  7 – Перечень профессиональных компетенций по видам деятельно-

сти, формируемых при повышении квалификации рабочих по профессии 

«Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии» 6-го разряда 

Код Наименование видов деятельно-

сти (ПМ)* и профессиональных 

компетенций 

Код профессио-

нального стан-

дарта** 

Код ОТФ, ТФ в 

профессиональ-

ном стандарте 

ВД1 Электрохимическая защита от 

коррозии линейных сооруже-

ний и объектов 

40.022 В 

ПМ01 Выполнение отдельных видов 

работ по электрохимической 

защите линейных сооружений 

и объектов 

» В 

ПК 6.1.1 

*** 

Выполнять работы по электро-

химической защите подземных 

и подводных металлических 

конструкций 

» В/01.4 

* Модульно-компетентностный подход предусматривает, что освоение каждого из ви-

дов деятельности осуществляется в рамках профессионального модуля с одноименным ви-

ду деятельности названием. 

** В соответствии с таблицей 1 данного рабочего комплекта учебно-программной до-

кументации. 

*** Первая цифра в коде формируемых профессиональных компетенций соответствует 

квалификационному уровню (разряду) данной профессии 
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6.4 Примерные условия реализации программы повышения квали-

фикации рабочих по профессии 

6.4.1 Требования к квалификации педагогических работников,  

обеспечивающих реализацию образовательного процесса при реализации 

программы повышения квалификации рабочих по профессии «Монтер по 

защите подземных трубопроводов от коррозии» 6-го разряда  

Требования к образованию, освоению педагогическими работниками до-

полнительных профессиональных программ, обеспечивающих обучение, к 

опыту работы педагогических работников в области профессиональной дея-

тельности, соответствующей направленности программы обучения должны со-

ответствовать Требованиям к квалификации педагогических работников орга-

низаций, осуществляющих образовательную деятельность, и образовательных 

организаций ПАО «Газпром» (приложение № 1 и 2 к письму «О требованиях к 

педагогическим работникам ПАО «Газпром» от 24.03.2017 № 07/15/05-221). 

 

6.4.2 Материально-технические условия реализации программы 

повышения квалификации рабочих по профессии Монтер по защите под-

земных трубопроводов от коррозии» 6-го разряда  

Реализация программы повышения квалификации рабочих по профессии 

предполагает наличие учебных кабинетов специальной технологии, основ при-

родоохранной деятельности, электротехники с основами электронной техники, 

охраны труда и промышленной безопасности. Реализация программы повыше-

ния квалификации рабочих по профессии предполагает наличие компьютерно-

го класса для работы с АОС и тренажерами-имитаторами. 

 

6.4.3 Требования к информационным и учебно-методическим 

 условиям 

Реализация программы повышения квалификации рабочих по профессии 

«Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии» 6-го разряда обес-

печивается комплектом учебно-методической литературы и учебно-

информационных и дидактических материалов для проведения теоретического 

обучения и практики. 

В процессе освоения программы повышения квалификации рабочих по 

профессии, обучающиеся должны быть обеспечены доступом к учебным мате-

риалам, посредством предоставления возможности посещения библиотеки, по-

лучения раздаточных материалов, как в печатном, так и в электронном виде.  

Перечень информационного и учебно-методического обеспечения обуче-

ния представлен в разделе «Методические материалы» (подраздел «Учебно-

методическое обеспечение») данного рабочего комплекта учебно-программной 

документации. 
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6.5 Учебный план 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

повышения квалификации рабочих по профессии  

«Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии» 

6-го разряда 

Форма обучения – очная /очно-заочная 

Индекс 
Компоненты программы 

(наименование учебных циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, практик и др.) 

Объем                         

обучения 
(кол-во ча-

сов) 

Коды  

формируемых 

компетенций 

ОП.00 Общепрофессиональный учебный 

цикл 

40  

ОП.01 Основы природоохранной деятельно-

сти * 

8 ОК 1–3 

ПК 6.1.1 

ОП.02 Охрана труда и промышленная без-

опасность* 

24** ОК 1–8 

ПК 6.1.1 

ОП.03 Электротехника с основами электрон-

ной техники * 

8 ОК 1–7 

ПК 6.1.1 

П.00 Профессиональный учебный цикл*** 416  

СТ.00 Теоретическая часть профессиональ-

ного учебного цикла – Специальная 

технология 

160  

 

ПМ.01  

Введение 

Выполнение отдельных видов работ по 

электрохимической защите линейных 

сооружений и объектов 

4 ОК 1–10 

МДК.01.

01 

Основы выполнения отдельных видов 

работ по электрохимической защите 

линейных сооружений и объектов 

156 ОК 1–10 

ПК 6.1.1 

ПР.00 Практика** 256  

УП.00 Учебная практика 16 ОК 1–10 

ПК 6.1.1 

ПП.00 Производственная практика 240 ОК 1–10 

ПК 6.1.1 

Оценка результатов обучения 24  

 Консультации 8  

ИА.01 Квалификационный экзамен:    

 Теоретический экзамен 8  
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Индекс 
Компоненты программы 

(наименование учебных циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, практик и др.) 

Объем                         

обучения 
(кол-во ча-

сов) 

Коды  

формируемых 

компетенций 

 Практическая квалификационная  

работа  

8  

Всего 480  
 

* Изданы отдельными выпусками. 

** В учебном плане в рамках изучения общепрофессионального учебного цикла указа-

но время, отведенное на теоретическое обучение по дисциплине «Охрана труда и промыш-

ленная безопасность». С целью реализации требований ГОСТа 12.0.004–2015 «Организация 

обучения безопасности труда. Общие положения» при прохождении практики в рамках 

профессионального модуля количество часов на практическое обучение вопросам охраны 

труда и промышленной безопасности (обучение безопасным методам и приемам труда при 

выполнении работ, действиям в аварийных ситуациях) отводится 24 часа (указано в темати-

ческом плане практики).  

*** Профессиональный учебный цикл включает в себя теоретическую часть професси-

онального учебного цикла (учебная спецдисциплина «Специальная технология») и практи-

ку. 

Примечание 1 – Изучение дисциплины «Охрана труда и промышленная безопас-

ность» завершается экзаменом. 

Примечание 2 – Количество часов вариативной части цикла программы типового 

комплекта учебно-программной документации по данной профессии отведено на изучение 

профессионального учебного цикла. 

Примечание 3 – Рабочий по профессии «Монтер по защите подземных трубопрово-

дов от коррозии» 6-го разряда должен пройти: 

1. Обучение мерам пожарной безопасности, включая прохождение противопожарно-

го инструктажа и пожарно-технического минимума по соответствующей программе. 

2. Обучение и проверку знаний норм и правил работы в электроустановках в каче-

стве электро-технологического персонала в объеме III группы по электробезопасности (до 

1000 В) 

 

6.6 Календарный учебный график 

Календарный учебный график обучения рабочих по профессии «Монтер 

по защите подземных трубопроводов от коррозии» определяется годовым пла-

ном-графиком профессионального обучения персонала ООО «Газпром трансгаз 

Ставрополь» и расписанием учебных занятий. 

 

6.7 Тематический план и содержание программы учебной  

спецдисциплины профессионального учебного цикла СТ.00 «Специальная 

технология»* 

 
* Программа учебной спецдисциплины включает в себя программы всех междисци-

плинарных курсов профессиональных модулей программы переподготовки рабочих по про-

фессии и является частью профессионального учебного цикла в рамках теоретического обу-

чения.  
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6.7.1 Тематический план 

Индекс 

Разделы,  

профессиональные модули,  

междисциплинарные 

курсы, темы 

Объем часов 
Уровень  

освоения 

всего 

в т. ч. на ла-

бораторно-

практические 

занятия 

лек-

ции 

лабораторно-

практические 

занятия 

 Введение 4 – 1 – 

ПМ.01 Выполнение отдельных 

видов работ по электрохи-

мической защите линейных 

сооружений и объектов 

    

МДК.01.

01 

Основы выполнения от-

дельных видов работ по 

электрохимической защите 

линейных сооружений и 

объектов 

156 48   

 

1.13 Коррозия трубопро-

водов 

16 8 1 2 

 

1.14 Методы борьбы с 

коррозией трубопроводов 

16 8 1 2 

 

1.15 Устройство, монтаж и 

пусконаладочные работы 

на сооружениях электро-

химической защиты 

44 4 1 2 

 

1.16 Эксплуатации и ре-

монт сооружений электро-

химической защиты 

16 8 1 2 

 

1.17 Защита оборудования 

и сооружений от атмо-

сферной коррозии 

8 8 1 2 

 

1.18 Измерения на трубо-

проводах и сооружениях 

противокоррозионной за-

щиты. Приборы и оборудо-

вание 

8 12 1 2 

Итого 160 48   

Примечание  – Для характеристики уровня освоения учебного материала использу-

ются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объ-
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Индекс 

Разделы,  

профессиональные модули,  

междисциплинарные 

курсы, темы 

Объем часов 
Уровень  

освоения 

всего 

в т. ч. на ла-

бораторно-

практические 

занятия 

лек-

ции 

лабораторно-

практические 

занятия 

яснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руко-

водством);  

3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, реше-

ние проблемных задач). 

 

6.7.2 Содержание программы учебной дисциплины 

Введение 

Значение газовой промышленности России. Организация СНФПО персо-

нала в ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 

Роль повышения квалификации рабочих на производстве. Кодекс корпо-

ративной этики ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 

Вводный инструктаж по ГО. 

Изучение правил проживания в общежитии, правил внутреннего и учеб-

ного распорядка, правил поведения слушателей, инструкции по обеспечению 

безопасности слушателей УПЦ.  

Ознакомление с квалификационной характеристикой монтера по защите 

подземных трубопроводов от коррозии 6-го разряда и программой обучения по 

учебной дисциплине профессионального учебного цикла СТ.00 «Специальная 

технология». 

 

ПМ.01 Выполнение отдельных видов работ по электрохимической 

защите линейных сооружений и объектов 

МДК.01.01 Основы выполнения отдельных видов работ по электро-

химической защите линейных сооружений и объектов 

Тема 1.1 Коррозия трубопроводов 

Понятие о коррозии металлов. Виды коррозии металлов. Потери от кор-

розии. Организация борьбы с коррозией металлов. 

Почвенная коррозия подземных трубопроводов. Почва как коррозионная 

среда. Коррозионная активность грунтов. Микро- и макрокоррозионные эле-

менты на поверхности трубопровода. Потенциал трубопровода относительно 

почвы. Виды коррозионных разрушений. Факторы влияющие на скорость кор-

розии. 

Коррозия трубопроводов, вызываемая блуждающими токами. Источники 

блуждающих токов: электрифицированные на постоянном токе железные доро-

ги, трамвайные сети, линии метро, шахты, разрезы, карьеры, линии электропе-

редач (ЛЭП) постоянного тока и т.п. Интенсивность блуждающих токов и их 

влияние на подземные трубопроводы. Мероприятия по ограничению утечек то-

ка. 
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Последствия коррозии. Утечки газа. Разрывы газопроводов. 

Лабораторно-практические занятия 

Работа на персональном компьютере с автоматизированными обучающи-

ми системами: 

– «Противокоррозионная защита газопроводов». 

 

Тема 1.2 Методы борьбы с коррозией трубопроводов 

Пассивный и активный методы защиты от коррозии подземных трубо-

проводов. 

Защита трубопроводов изоляционными покрытиями. Подготовка поверх-

ности трубопровода. Адгезия. Типы и конструкции изоляционных покрытий: 

нормальный, усиленный. Виды дефектов в изоляционных покрытиях. Контроль 

состояния изоляционного покрытия: искровым дефектоскопом, методом катод-

ной поляризации, искателем повреждений. Ремонт изоляционных покрытий. 

Электрохимическая защита трубопроводов. Необходимость и критерии 

электрохимической защиты. 

Катодная защита трубопроводов. Принцип катодной защиты.  

Понятие о защитной зоне. Станции катодной защиты. Источники тока 

станций катодной защиты. Сетевые источники с ручным и автоматическим ре-

гулированием тока и потенциала. 

Автономные источники тока: термоэлектрогенераторы, аккумуляторы, 

ветроэлектрогенераторы, электрогенераторы с двигателями внутреннего сгора-

ния. Выбор источника тока станции катодной защиты. 

Протекторная защита трубопроводов. Принцип работы протекторной за-

щиты. Поляризация электродов. Протекторы из магниевых, цинковых и алю-

миниевых сплавов. Активаторы. Устройство протекторов. Комплектные про-

текторные установки. 

Принцип электродренажной защиты.  

Лабораторно-практические занятия 

Работа на персональном компьютере с автоматизированными обучающи-

ми системами: 

– «Электробезопасность на предприятиях газовой отрасли»; 

– «Устройство, принцип действия оборудования электрохимической за-

щиты газопроводов». 

 

Тема 1.3 Устройство и монтаж сооружений электрохимической защи-

ты 

Конструктивное устройство станции катодной защиты (СКЗ). Станция 

катодной защиты с выпрямителем. Принципиальная схема. Техническая харак-

теристика. Назначение и устройство элементов, образующих схему: трансфор-

матора, выпрямителя, выключателя, предохранителей, клемников, электроиз-

мерительных приборов, грозоразрядников, устройств для переключения режи-

ма работы. Устройство шкафа. Обеспечение естественной вентиляции и пылеб-

рызгозащищенности. Запорное устройство. 

Ручное и автоматическое регулирование тока и потенциала станции. 
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Станции катодной защиты с автономными источниками тока. 

Станция катодной защиты с термоэлектрогенератором. Принцип работы. 

Принципиальная схема. Техническая характеристика. Назначение и устройство 

элементов, образующих схему. 

Станция катодной защиты с ветроэлектрогенератором. Принципиальная 

схема. Техническая характеристика. Назначение и устройство элементов, обра-

зующих схему. 

Устройство блочно-комплектных установок катодной защиты УКЗН и 

УКЗВ. 

Анодное заземление. Устройство анодного заземления. Классификация 

анодных заземлений: по применяемым материалам (стальные, железокремни-

стые, графитированные, графитопластовые и т.п.), по размещению заземлите-

лей (вертикальные, горизонтальные, комбинированные), по конструкции зазем-

лителей (трубчатые, стержневые, фасонные), по способу монтажа заземлителей 

(поверхностные, глубинные), по характеру работы (голые, установленные 

непосредственно в грунт и с засыпкой (коксовой, графитной, композиционной), 

по технологии заготовки (упакованные, неупакованные), по конфигурации за-

земления (однорядные, двухрядные, сложной конфигурации), в зависимости от 

расстояния заземления от трубопровода (удаленные, приближенные), в зависи-

мости от размещения по длине трубопровода (точечные, сосредоточенные и 

распределенные), по расположению относительно точки дренажа СКЗ (проти-

волежащие и выносные). 

Устройство контрольно-измерительного пункта. Маркировка проводов. 

Устройство ограждения. 

Система электроснабжения сетевых катодных станций. Электрические 

сети напряжением 220 В. Устройство электроснабжения СКЗ от ЛЭП 6 и 10 кВ. 

Столбовой трансформаторный пункт СТП 6 (10)/0,23 кВ. Трансформатор, разъ-

единитель, разрядники, предохранители, грозоразрядники. Устройство этих ап-

паратов. 

Устройство станций электродренажной защиты. Поляризованная элек-

тродренажная установка, контрольно-измерительный пункт трубопровода, кон-

тактное устройство с трубопроводом, контактное устройство с рельсовой се-

тью, соединительные электролинии (дренажные кабели, шины, провода). Элек-

тромагнитные дренажные установки. Достоинства и недостатки. 

Технические характеристики электромагнитных дренажных установок 

УПДУ-57, ПДУ-60, ДП-63, ДЭП-300 и др. 

Технические характеристики вентильных электродренажных установок 

ПД-ЗА, ПГД-200, ПГД-150 и т.п. Выбор электродренажной установки. Выбор 

марки и сечения дренажного кабеля. 

Устройство шкафа. Устройство ограждения. 

Станции катодной защиты с автоматическим поддержанием защитного 

потенциала. 

Воздушные электрические линии СКЗ. Выбор вида опор и расстояния 

между опорами. Выбор материала и сечения проводов. Выбор изоляторов. 



117 

Кабельные электрические линии. Выбор материала и сечения токоведу-

щих жил. Кабельные муфты. Расчет проводов и кабелей СКЗ. 

Устройство поляризованных протекторных установок  на диодах для за-

щиты трубопроводов в зонах блуждающих токов. 

Устройство протекторных установок. Одиночные протекторы. Групповые 

установки. Контрольно-измерительные колонки. Опознавательные знаки. 

Устройство протяженных протекторов. Протекторы прямоугольного и круглого 

сечения. Протекторные установки для защиты кожухов на переходах трубопро-

водов через железные и шоссейные дороги. Протекторные установки для защи-

ты подземных стальных емкостей. 

Устройство изолирующих фланцев на трубопроводах. Мероприятия по 

снижению опасности стыковой коррозии. 

Монтаж станций катодной защиты, монтаж блочно-комплектных устано-

вок и поляризованных протекторных установок. Монтаж сетевых катодных 

станций с питанием от сети 220 В. Монтаж сетевых катодных станций и стол-

бовых трансформаторных пунктов с питанием от ЛЭП 6 и 10 кВ. Монтаж блоч-

но комплектных установок катодной защиты с питанием от ЛЭП 6 и 10 кВ. 

Монтаж катодных станций с автономными источниками тока: термоэлектроге-

нераторами, двигателями внутреннего сгорания, ветроэлектрогенераторами. 

Монтаж кабельных муфт. 

Монтаж анодных заземлений. Монтажные работы на поверхности анод-

ных заземлений. Сборка заземления из горизонтальных и вертикальных зазем-

лителей. Монтаж глубинных анодных заземлителей. Бурение скважин. Уста-

новка обсадной трубы. Сборка заземлителей в гирлянду. Опускание гирлянды в 

скважину. Закачка глинистого раствора. Засыпка коксовой мелочью. Установка 

свайного анодного заземлителя. Монтаж контрольно-измерительного пункта в 

точке дренажа. Установка ограждения и предупредительных плакатов. 

Монтаж одиночных и групповых протекторных установок. Монтаж про-

текторов горизонтально в траншее и вертикально в пробуренные скважины. 

Подключение протекторной установки к трубопроводу и защитному футляру 

на переходах через автомобильные и железные дороги. Установка контрольно-

измерительного пункта. Включение установки. 

Монтаж станции электродренажной защиты. Монтаж электродренажной 

установки на фундамент. Прокладка дренажных кабелей. Подключение дре-

нажного кабеля к шинам дренажной установки и трубопроводу через контакт-

ное устройство, к рельсовой сети через среднюю точку дроссель-

трансформатора. Особенности производства строительно-монтажных работ в 

зоне действующего трубопровода и в полосе отчуждения железной дороги. 

Оформление документации на строительно-монтажные работы станций 

катодной и электродренажной защиты и протекторные установки. 

Пуско-наладочные работы на сетевых СКЗ с ручным управлением на од-

нониточном трубопроводе в зонах почвенной коррозии и блуждающих токов. 

Пусконаладочные работы на протекторных установках. Оформление докумен-

тации на пусконаладочные работы. 
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Монтажные работы при устройстве электрохимической защиты. Особен-

ности организации монтажных работ на трассе магистрального трубопровода. 

Производство земляных работ при монтаже устройств электрохимиче-

ской защиты. Механизация земляных работ. Рекультивация земель. 

Инструменты монтера защиты подземных трубопроводов от коррозии. 

Специализация монтажных работ. Основные принципы организации рабочего 

места. Особенности работы на высоте. 

Инструменты общего назначения. Слесарные молотки, слесарные зубила, 

пробойники. Инструменты для зачистки поверхностей: напильники, рашпили, 

надфили (плоские остроносые, плоские тупоносые, круглые, трехгранные, по-

лукруглые). Плоскогубцы, круглогубцы и острогубцы. Слесарно-монтажные 

отвертки. Гаечные ключи: односторонние, двухсторонние, торцевые. Инстру-

менты для сверления и обработки поверхностей круглых отверстий: сверла ци-

линдрические с коническим хвостовиком, развертки конические с цилиндриче-

ским хвостовиком, развертки цилиндрические с цилиндрическим хвостовиком. 

Ножовочные станки. Разметочные инструменты: чертилки, разметочные цир-

кули, нутромеры, кронциркули и кернеры, угольники, шаблоны, универсальные 

рейсмусы и др. 

Измерительные инструменты: металлические линейки, металлические и 

тесьмовые рулетки. 

Инструменты для монтажа кабельных линий. Инструменты для расшивки 

кабельных барабанов: ломики, захваты, гвоздодеры. Приспособления для за-

хвата конца кабеля при механизированной прокладке. Рабочее место электро-

монтажника в кабельной палатке при монтаже соединительных муфт. Приспо-

собления для закрепления муфты и концов кабеля. Инструменты для снятия 

джутового покрова, брони и кабелей: крестовины, ножницы НС, клетневка для 

наложения проволочных бандажей, ножовочный станок с ограничителем для 

надреза брони, комбинированные плоскогубцы и нож монтерский НМ-2. 

Инструменты для резки кабелей, проводов или их жил. Секторные нож-

ницы НС-1, НС-2, НС-3. 

Инструменты для опрессовки наконечников и соединительных гильзжил 

проводов и кабелей: пресс-клещи ПК-1м, ручной механический пресс РМП-7. 

Набор инструментов НТС-2 для термитной сварки алюминиевых жил и 

кабелей. Набор инструментов НТС-1 для пайки жил проводов и кабелей. Ком-

плект инструментов и приспособлений для пайки жил: скребок для удаления 

пленки окиси, ложка, ковш, тигель, лоток для слива. 

Комплект инструментов и приспособлений для разогрева и заливки ка-

бельной массы: ведро кабельное, жаровня, воронки, мешалка, паяльная лампа. 

Комплект инструментов и приспособлений для монтажа эпоксидных со-

единительных муфт: мешалка, лоток, скребок для зачистки оболочки и брони. 

Комплект слесарно-монтажных инструментов с изолирующими рукоят-

ками: ключи и гаечные односторонние, плоскогубцы, острогубцы, боковые ку-

сачки, монтерские ножи, ножницы для резки проводов и кабелей, отвертки. 
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Клещи универсальные КУ-1. Инструменты для опрессовки наконечников 

и соединительных гильз: пресс-клещи ПК-2м, монтажные гидравлические кле-

щи ГКМ. Щупы, индикаторы часовые, уровни. 

Инструменты для монтажа электропроводок во взрывоопасных помеще-

ниях, в трубах: рычажные трубные ключи, ключи для завертывания крышек ко-

робок, приспособления для уплотнения коробок, приспособления для пневма-

тических испытаний трубных проводок. 

Инвентарь для транспортировки и хранения инструментов. Инструмен-

тальный шкаф. Подставки для инструментов, контейнеры, сумки, ящики, бри-

гадные шкафы. Пояс для инструментов. Ведение инструментального хозяйства. 

Устройство и монтаж электроконтактных соединений. Требования к кон-

тактным соединениям станций катодной защиты, станций дренажной защиты, 

протекторных установок, измерительных цепей. Разъемные и скользящие кон-

такты. Неразъемные контакты: болтовые, плашечные, опрессованные, клееные, 

паяные, сварные. Оконцевание проводов и кабелей. Инструменты для выполне-

ния контактных соединений. Кабельные муфты и заделки. Кабельные воронки. 

Термитная приварка выводов ЭХЗ. 

Лабораторно-практические занятия 

– «Оборудование, используемое при ремонте и строительстве 

газопроводов. Оборудование для сборки труб»; 

– «Приварка выводов контрольно-измерительных пунктов и дренажных 

кабелей». 

 

Тема 1.4 Эксплуатация и ремонт сооружений электрохимической за-

щиты 

Организация эксплуатации устройств электрохимической защиты на ма-

гистральном трубопроводе. Нормативы обслуживания устройств электрохими-

ческой защиты. Служба электрохимической защиты трубопроводов от корро-

зии. Организационная структура. Оснащение службы защиты линейного произ-

водственного управления трубопровода. Передвижные электроисследователь-

ские лаборатории электрохимической защиты ПЭЛ ЭХЗ. Нормативы обслужи-

вания устройств электрохимической защиты. Неисправности сооружений элек-

трохимической защиты и способы их устранения: эксплуатация СКЗ с полупро-

водниковыми выпрямителями, станций дренажной защиты (СДЗ) и протектор-

ных установок. Диагностика и устранение неисправностей. 

Система планово-предупредительного ремонта сооружений электрохи-

мической защиты. Организация системы планово-предупредительного ремонта 

(ППР). Межремонтное обслуживание. Текущий ремонт. Средний ремонт. Капи-

тальный ремонт. Внеплановый ремонт. График ППР сооружений электрохими-

ческой защиты линейного производственного управления трубопровода. Ре-

монтные работы, выполняемые на сооружениях ЭХЗ на трассе трубопровода. 

Ремонтные работы, выполняемые в условиях мастерской. 

Мастерская ЭХЗ. Оборудование мастерской. Стенд для испытаний сете-

вых катодных станций и электродренажных установок. Установка для пропитки 
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обмоток трансформаторов. Намоточные станки и приспособления. Станок для 

чистки изоляторов. 

Ремонт оборудования устройств ЭХЗ. Организация ремонтных работ. 

Централизованный ремонт оборудования. Организация рабочего места. Требо-

вания безопасности. Ремонт трансформаторов; ремонт обмоток, замена изоля-

торов. 

Ремонт рубильников, переключателей, кнопок, пакетных выключателей, 

переменных резисторов, контакторов, предохранителей. 

Ремонт разрядников. 

Осмотр воздушных ЛЭП. Надзор за кабельными трассами. Техническая 

документация по эксплуатации сооружений электрохимической защиты. 

Ремонт линий электропередачи. Замена опор, ликвидация обрывов про-

водов, замена изоляторов, установка приставок. Ремонт заземляющих контуров. 

Ремонт кабельных линий. Определение мест повреждений на кабельных лини-

ях. Повреждение изоляции, вызывающее замыкание одной жилы на землю. По-

вреждения изоляции, вызывающие замыкание двух или трех жил на землю, ли-

бо двух или трех жил между собой. Обрыв одной, двух или трех жил без зазем-

ления или с заземлением как оборванных, так и необорванных жил. Заплываю-

щий пробой изоляции. Повреждения кабельной линии одновременно в двух или 

более местах, каждое из которых может относиться к одной из вышеуказанных 

групп. Установка ремонтной соединительной муфты. Ремонт анодных заземле-

ний. 

Агрегатный ремонт станций катодной и электродренажной защиты на 

трассе трубопровода путем замены установок и блоков. 

Техническая документация на эксплуатацию и ремонт устройств ЭХЗ. 

Лабораторно-практические занятия 

– «Эксплуатация оборудования ЭХЗ». 

 

Тема 1.5 Защита оборудования и сооружений от атмосферной 

коррозии 

Понятие о атмосферной коррозии. Виды атмосферной коррозии. Потери 

от атмосферной коррозии. Организация борьбы с атмосферной коррозией. Ви-

ды коррозионных разрушений. Факторы влияющие на скорость коррозии. По-

следствия атмосферной коррозии.  

Типы и конструкции защитных покрытий: наружные и внутренние. Виды 

дефектов защитных покрытий. Основные требования к защитным покрытиям. 

Классификация систем защитных покрытий (СПЗ). Условия эксплуатации СПЗ. 

Порядок проведения комплексной оценки СПЗ. Технические требования к СПЗ. 

Подготовка поверхности перед нанесением СПЗ. Нанесение СПЗ. Требования к 

персоналу. Контроль качества нанесения СПЗ. Требования безопасности. 

Контроль состояния защитного покрытия. Определение адгезии методом 

х-образных надрезов. Методика контроля диэлектрической сплошности СПЗ . 

Основные методы испытаний систем внутренних защитных покрытий. 

Ремонт защитных покрытий. 
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Лабораторно-практические занятия 

– «Технология нанесения защитных покрытий на трубопроводы». 

 

Тема 1.6 Измерения на трубопроводах и сооружениях 

противокоррозионной защиты. Приборы и оборудование 

Электрические измерения как метод контроля коррозионного состояния 

подземного трубопровода 

Измерение на подземных сооружениях в зоне влияния блуждающих то-

ков. Измерения разности потенциалов “труба–земля”,  

Измерения на подземных сооружениях. Схемы измерений разности по-

тенциалов «труба-земля», «рельс–земля», «труба–рельс»: на катодном выводе, 

на катодном выводе с выносным электродом; поляризационного потенциала с 

накопительным конденсатором, поляризационного потенциала с выключателем 

тока. Обработка результатов измерений и построение графиков. 

Схемы измерений силы тока и определение направления тока в трубопро-

воде, в электрической перемычке трубопроводов. 

Схемы измерений удельного электрического сопротивления грунта. По-

строение графиков. Измерение переходного сопротивления трубопроводов. 

Измерения на сооружениях электрохимической защиты. Измерения на 

станциях катодной защиты. Определение напряжения и силы тока катодной 

станции. Определение сопротивления цепи СКЗ. Измерения потенциалов в точ-

ке дренажа. Измерение сопротивления растеканию тока анодного заземления. 

Измерения изоляции станции. 

Измерения на протекторных установках. Измерения разности потенциа-

лов «труба-земля» на участке, защищенном протекторными установками. Из-

мерения силы тока в цепи протекторной установки. Измерение сопротивления 

цепи протекторной установки. Измерение сопротивления растекания тока про-

текторной установки. Измерение разности потенциалов «протектор-земля». 

Контрольно-измерительные пункты. Определение мест нарушения изоляции и 

обрывов проводов. 

Электро- и коррозионно-измерительные приборы. Магнитоэлектрические 

приборы. Приборы с подвижной рамкой. Приборы с подвижным магнитом. 

Шунты и добавочные сопротивления. Магнитоэлектрические гальванометры. 

Магнитоэлектрические приборы с преобразователями. 

Электромагнитные приборы. Электродинамические приборы. Ампермет-

ры, вольтметры, ваттметры. Электродинамические логометры. Индукционные 

приборы. Счетчик электрической энергии. Омметры и мегомметры. Перенос-

ной и стационарный неполяризующиеся медносульфатные электроды. Измери-

тельные штыри, пикеты, рулетки.  

Лабораторно-практические занятия 

Работа на персональном компьютере с автоматизированными обучающи-

ми системами: 

– «Дистанционный контроль параметров ЭХЗ на базе системы коррози-

онного мониторинга «НГК-СКМ»»; 
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– «Дистанционный контроль параметров ЭХЗ на базе аппаратуры СКМ 

«Пульсар»»; 

– «Электрокоррозионные измерения»». 

 

6.8 Тематический план и содержание программы ПР.00 «Практика»  

6.8.1 Тематический план 

Индекс 
Виды практики, профессиональные модули, 

разделы, темы 

Объем 

часов 

Уровень  

освоения 

УП.00 1 Учебная практика 16  

 

Раздел 1.1 Введение и инструктаж по охране 

труда 

8 1 

 1.1.1 Вводное занятие 1 1 

 

1.1.2 Инструктаж по охране труда. Техническая 

и пожарная безопасность, электробезопасность в 

учебной мастерской 

1 1 

 1.1.3 Экскурсия на производство 6 1 

ПМ.01 

Выполнение отдельных видов работ по элек-

трохимической защите линейных сооружений 

и объектов 

  

 

Раздел 1.2 Формирование навыков выполнения 

отдельных видов работ по электрохимической 

защите линейных сооружений и объектов 

8  

 1.2.1 Слесарное дело 4 2 

 

1.2.2 Изучение основных видов электрообору-

дования и приборов электрохимической защиты 

трубопроводов 

4 2 

ПП.00 2 Производственная практика 240  

 

Раздел 2.1 Ознакомление с производством, ин-

структаж по охране труда. Техническая, по-

жарная безопасность, электробезопасность на 

производстве 

8 1 

ПМ.01 

Выполнение отдельных видов работ по элек-

трохимической защите линейных сооруже-

ний и объектов 

  

 

Раздел 2.2 Формирование навыков выполнения 

отдельных видов работ по электрохимической 

защите линейных сооружений и объектов 

232  

 

2.2.2 Выполнение монтажных работ на соору-

жениях электрохимической защиты 

40 2 
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Индекс 
Виды практики, профессиональные модули, 

разделы, темы 

Объем 

часов 

Уровень  

освоения 

 

2.2.3 Выполнение эксплуатационных работ на 

сооружениях электрохимической защиты 

40 2 

 

2.2.4 Выполнение ремонтных работ на соору-

жениях электрохимической защиты 

48 2 

 

Раздел 2.3 Охрана труда и промышленная без-

опасность 

24  

 

2.3.1Безопасные методы и приемы выполнения 

работ монтером по защите подземных трубо-

проводов от коррозии 

16 2 

 

2.3.2 Порядок действий монтера по защите под-

земных трубопроводов от коррозии в аварий-

ных ситуациях (учебно-тренировочное занятие) 

8 2 

 

Раздел 2.4 Самостоятельное выполнение работ 

в качестве монтера по защите подземных тру-

бопроводов от коррозии 6-го разряда 

80 3 

 Практическая квалификационная работа* –  

Итого 256  

* Количество часов, отведенное на проведение практической квалификационной ра-

боты, указано и учтено в учебном плане. 

Примечание – Для характеристики уровня освоения учебного материала исполь-

зуются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), 

объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу или под руководством);  

3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, ре-

шение проблемных задач). 

 

6.8.2 Содержание программы практики 

1 Учебная практика 

Раздел 1.1 Введение и инструктаж по охране труда 

Тема 1.1.1 Вводное занятие 

Роль практики в формировании навыков эффективного и качественного 

труда. 

Содержание труда, этапы профессионального становления рабочего. 

Значение соблюдения трудовой и технологической дисциплины в обеспе-

чении качества работ. Виды мотивации в обществе (организации). 

Ознакомление с программой практики монтера по защите подземных 

трубопроводов от коррозии 6-го разряда. 

Ознакомление с производством, формами организации труда, порядком 

получения и сдачи инструмента и приспособлений. Организация контроля ка-
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чества работ, выполняемых обучающимися. Ознакомление с рабочим местом 

монтера по защите подземных трубопроводов от коррозии 6-го разряда, режи-

мом работы, правилами внутреннего трудового распорядка. 

 

Тема 1.1.2 Инструктаж по охране труда. Техническая и пожарная без-

опасность, электробезопасность в учебной мастерской 

Требования безопасности труда в учебной мастерской и на рабочих ме-

стах. Причины травматизма. Виды травм. Мероприятия по предупреждению 

травматизма. Ограждения опасных зон. 

Пожарная безопасность. Причины пожаров в помещениях и меры по их 

предупреждению. Меры предосторожности при пользовании пожароопасными 

жидкостями и газами. Правила поведения при пожаре. Порядок действий пер-

сонала при пожаре. 

Противопожарный инвентарь, правила пользования огнетушителями, по-

жарной сигнализацией. Изучение плана эвакуации персонала. 

Электробезопасность. Правила пользования электроприборами, электро-

нагревателями, электроинструментом. Заземление оборудования. Защитное за-

земление оборудования, переносные заземления. Защитное отключение, блоки-

ровка. Правила пользования защитными средствами. 

Первая помощь при поражении электрическим током. 

Правила безопасности при выполнении слесарных работ. 

Правила технической эксплуатации и ухода за оборудованием, приспо-

соблениями и инструментом, используемыми при выполнении слесарных ра-

бот. 

Ознакомление обучающихся со средствами индивидуальной защиты и 

правилами пользования ими. 

 

Тема 1.1.3 Экскурсия на производство 

Ознакомление со структурой производства и видами выполняемых работ. 

Ознакомление с работой производственных служб и цехов. Ознакомление на 

месте со вспомогательными службами: ремонтными подразделениями, связью, 

транспортом, административными подразделениями. Ознакомление с требова-

ниями к защите информации в соответствии с требованиями Общества (органи-

зации). 

Порядок установления тарифных ставок, норм, расценок, порядок тари-

фикации работ, порядок присвоения рабочим квалификационных разрядов, пе-

ресмотра норм и расценок, условия оплаты труда при совмещении профессий, 

особенности оплаты и стимулирования труда. 

Основные полномочия трудовых коллективов и формы участия рабочих в 

управлении производством. Ознакомление с системой подготовки, переподго-

товки и повышения квалификации рабочих на производстве.  

Ознакомление с новой техникой и технологией производства, с обслужи-

ваемыми объектами.  
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Ознакомление с содержанием, характером и спецификой работ, выполня-

емых монтером по защите подземных трубопроводов от коррозии 4-го разряда, 

с системой контроля качества выполняемых работ. 

 

ПМ.01 Выполнение отдельных видов работ по электрохимической 

защите линейных сооружений и объектов 

Раздел 1.2 Формирование навыков выполнения отдельных видов 

работ по электрохимической защите линейных сооружений и объектов 

Тема 1.2.1 Слесарное дело 

Подготовка деталей к разметке. Выполнение основных приемов разметки. 

Построение замкнутых контуров, образованных отрезками прямых линий, 

окружностей и радиусных кривых. Разметка осевых линий. Разметка контуров 

деталей с отсчетом размеров от кромки заготовки разметочных инструментов. 

Выполнение основных приемов рубки. 

Рубка листовой стали по уровню губок тисков. 

Вырубание на плите заготовок различных конфигураций из листовой ста-

ли. Оборудование кромок под сварку, выступов и неровностей на поверхностях 

отлитых деталей или сварных конструкций. Заточка инструмента. 

Назначение и применение правки металла. Инструмент и приспособле-

ния, применяемые при правке. Правка заготовок в холодном состоянии. Схема 

правки сортового проката и листа в холодном и горячем состоянии. Правка 

крупных деталей. Особенности правки деталей из пластичных и хрупких мате-

риалов, а также стальных деталей после закалки. 

Дефекты, возникающие при правке, и их предупреждение. 

Организация рабочего места. Требования безопасности труда. 

Назначение и применение гибки металла. Способы проведения гибки. 

Механизация гибочных работ. Нейтральная линия. Характер деформации на 

участках растяжения и сжатия в зависимости от удаления от нейтральной ли-

нии. Способы предупреждения утяжки и усадки материала на периферийных 

участках детали. Расчет заготовок для гибки. Холодная и горячая гибка. Гнутье 

труб и других пустотелых деталей. 

Особенности гибки деталей из упругих материалов. Гибка и навивка 

пружин. Гибка и развальцовка труб. 

Дефекты, возникающие при гибке, и их предупреждение. 

Организация рабочего места. Требования безопасности труда. 

Крепление полотна в рамке ножовки. Постановка корпуса и отработка 

движений при резке слесарной ножовкой. 

Резка профильной стали (полосовой, угловой, квадратного и круглого се-

чения) слесарной ножовкой в тисках по рискам. Резка труб слесарной ножов-

кой. 

Резка труб на труборезном станке. 

Резка листового материала ручными ножницами. Резка металла рычаж-

ными ножницами. 

Основные приемы опиливания плоских поверхностей. 
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Опиливание широких и узких поверхностей. Опиливание открытых и за-

крытых плоских поверхностей, сопряженных под разными углами. Проверка 

плоскостности по линейке. Проверка углов угольником, шаблоном и угломе-

ром. Проверка размеров деталей штангенциркулем с точностью отсчета по но-

ниусу 0,1 мм. 

Опиливание параллельных плоских поверхностей. Опиливание поверхно-

стей цилиндрических стержней и фасок на них. Опиливание криволинейных 

выпуклых и вогнутых поверхностей. Проверка размеров деталей радиусомером 

и шаблонами. 

Зенкование отверстий под головки винтов и заклепок. 

Подбор разверток в зависимости от назначения и точности обрабатывае-

мого отверстия. Развертывание цилиндрических сквозных отверстий вручную. 

Развертывание конических отверстий под штифты. 

Подготовка деталей для клепочных соединений. Сборка и клепка нахле-

сточного соединения с полукруглыми и потайными головками. 

Назначение и применение пайки. Виды пайки. Материалы для пайки. 

Пайка мягкими и твердыми припоями. Порядок подготовки поверхности к пай-

ке. Инструмент, приспособления и оборудование, применяемые при пайке. 

Способы контроля паяных соединений. 

Предупреждение дефектов, возникающих при пайке. 

Организация рабочего места, требования безопасности труда. 

Назначение и применение лужения. Материалы и приспособления для 

лужения. Технология лужения поверхностей спая погружением и растиранием. 

Дефекты, возникающие при лужении, и меры по их предупреждению и 

исправлению. 

Организация рабочего места. Требования безопасности труда. 

Назначение и применение склеивания. Подготовка поверхности к склеи-

ванию. Приспособления для создания давления при склеивании. Виды клеев. 

Приемы склеивания металлических деталей. Зачистка поверхностей деталей 

после склеивания. Преимущества и недостатки склеенных соединений. Спосо-

бы контроля соединений. 

Дефекты, возникающие при склеивании деталей, и меры по их предупре-

ждению и исправлению. 

Организация рабочего места. Требования безопасности труда. 

 

Тема 1.2.2 Изучение основных видов электрооборудования и прибо-

ров электрохимической защиты трубопроводов 

Ознакомление с основными видами электрооборудования, применяюще-

гося для электрохимической защиты трубопроводов: установками катодной за-

щиты, поляризованными электродренажными установками, блочно-

комплектными установками катодной защиты УКЗВ с питанием от ЛЭП 6(10) 

кВ. 

Разборка оборудования на отдельные узлы и блоки, ознакомление с их 

устройством и взаимодействием. Сборка оборудования. 
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Ознакомление с основными видами измерительных приборов: стацио-

нарные - для измерения напряжения, тока, учета времени наработки СКЗ и уче-

та потребления электроэнергии на УКЗ; переносные - для измерения потенциа-

лов и токов в полевых условиях, для измерения сопротивления проводников, 

заземлений, удельного сопротивления грунтов, измерения сопротивления изо-

ляции, контроля состояния изоляционного покрытия, определения местополо-

жения трубопроводов, кабелей. 

Измерительные провода: требования, подготовка к работе. 

Подготовка к работе переносного неполяризующегося медно-

сульфатного электрода сравнения. 

Ознакомление с передвижной экспериментальной лабораторией (ремонт-

ной мастерской) электрохимической защиты, размещением основного и вспо-

могательного оборудования и приборов. 

 

2 Производственная практика 

Раздел 2.1 Ознакомление с производством, инструктаж по охране 

труда. Техническая, пожарная безопасность, электробезопасность на про-

изводстве 

Ознакомление с оборудованием, рабочими местами. 

Инструктаж на рабочем месте по безопасности труда в соответствии с 

программой инструктажа, действующей на производстве. 

Ознакомление с характером производства, оборудованием, рабочими ме-

стами. Маршруты передвижения к рабочим местам. Меры безопасности на 

производстве. Журнал инструктажей на рабочем месте по охране труда. Обя-

занности рабочего по охране труда в соответствии с ЕСУОТ и ПБ в                  

ПАО «Газпром». 

Ознакомление с месторасположением, устройством и типами установок 

катодной, электродренажной и протекторной защиты, вставок электроизолиру-

ющих. 

Охрана труда при эксплуатации электроустановок потребителей. Органи-

зационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в 

электроустановках. Наряд-допуск, распоряжение, перечень работ, выполняе-

мых в порядке текущей эксплуатации. Средства защиты от поражения электри-

ческим током. Изучение производственных инструкций. Правила безопасности 

при работе с переносными электрическими приёмниками. Защитное заземление 

электроустановок, оборудования и инструмента. 

Ознакомление с правилами пожарной безопасности на производстве, ме-

стонахождением противопожарного инвентаря, правилами пользования огне-

тушителями и другими средствами пожаротушения. Причины возникновения 

пожаров. Правила пользования огнеопасными эмульсиями, маслами, моющими 

средствами. Порядок действий монтера по защите подземных трубопроводов от 

коррозии при обнаружении возгораний. Инструктаж по пожарной безопасно-

сти. Правила пользования электронагревательными приборами. Хранение и 

транспортировка легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Правила по-

ведения при пожаре. Пользование ручными средствами пожаротушения. 
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Устройство и правила пользования огнетушителями. Оказание первой помощи 

при ожогах. 

Первая помощь при несчастных случаях на производстве. Инструктаж по 

электробезопасности. Виды поражения электрическим током. Оказание довра-

чебной помощи при поражении электрическим током. Требования безопасно-

сти труда при работе с электроинструментом и электроприборами. Правила 

пользования защитными средствами. 

 

ПМ.01 Выполнение отдельных видов работ по электрохимической 

защите линейных сооружений и объектов 

Раздел 2.2 Формирование навыков выполнения отдельных видов ра-

бот по электрохимической защите линейных сооружений и объектов 

Тема 2.2.1 Выполнение монтажных работ на сооружениях электрохи-

мической защиты 

Подготовительные работы для проведения монтажа сооружений электро-

химической защиты. 

Входной контроль состояния электрооборудования: преобразователей ка-

тодной защиты, протекторов, анодов и др. Проверка целостности цепей и при-

боров. Пробное включение с использованием регулируемой нагрузки. 

Заготовка элементов ограждения, каркасов, фундамента. Заготовка ме-

таллоконструкций для монтажа заземляющего устройства, траверс, площадок 

обслуживания, опор ВЛ. Подготовка железобетонных опор, свай. Строитель-

ство анодной линии УКЗ. Раскладка опор по трассе линии. Оснастка опор. Бу-

рение скважин под опоры. Установка опор автокраном, ямобуром- столбоста-

вом. Подготовка и монтаж штыревых изоляторов. Раскатка, визирование, 

натяжка, вязка проводов. Проверка стрелы провеса проводов. 

Проверка состояния кабельной продукции. Заготовка элементов контакт-

ных соединений: башмаков для подключения кабеля к трубопроводу, болтовых 

и плашечных зажимов. Оконцевание проводов и кабелей, приварка, припайка 

или опрессовка наконечников. 

Проверка контрольно-измерительных колонок. 

Доставка строительных конструкций и оборудования к месту производ-

ства строительно-монтажных работ. Погрузка, крепление, разгрузка конструк-

ций и оборудования. 

Посещение площадки строительства УКЗ подземного трубопровода. 

Ознакомление с организацией монтажных работ. Технологический про-

цесс строительно-монтажных работ. Подготовка площадки для монтажа УКЗ. 

Монтаж УКЗ на опоре или на фундаменте. 

Строительство воздушной (кабельной) линии к анодному заземлению. 

Выбор площадки для устройства анодного заземления. Рытье траншеи 

экскаватором. Разметка и раскладка заземлителей. Соединение заземлителей в 

контур. Изоляция шин и соединений. Засыпка траншеи заземлителей. 

Ознакомление с технологией монтажа глубинного анодного заземления. 

Ознакомление с технологией монтажа протяженного (кабельного) анод-

ного заземления. 
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Выполнение электромонтажных работ на питающих и соединительных 

линиях электрохимической защиты. Соединения и ответвления жил проводов и 

кабелей. Соединение алюминиевых и медных жил болтовыми и винтовыми за-

жимами. Присоединение жил проводов и кабелей к контактным выводам обо-

рудования электрохимической защиты. Подключение оборудования ЭХЗ к пи-

тающей сети. 

Опрессовка жил установочных проводов и кабелей. Опрессовка однопро-

волочных алюминиевых жил в гильзах ГАО. Оконцевание алюминиевых жил 

опрессовкой в трубчатых наконечниках. Оконцевание многопроволочных жил 

обжатием в кольцевых наконечниках. Оконцевание медных жил наконечника-

ми. Соединение медных жил сечением 16-240 мм2 опрессовкой. 

Электросварка жил проводов и кабелей. Соединение алюминиевых жил 

электросваркой клещами с применением обойм. Соединение алюминиевых жил 

электросваркой с помощью аппарата ВКЗ-1 без применения флюса. 

Пайка алюминиевых жил. Соединение однопроволочных алюминиевых 

жил пайкой двойной скрутки с желобом. Соединение многопроволочных алю-

миниевых жил непосредственным сплавлением припоя. 

Пайка медных жил. Соединение и ответвление медных жил пропаянной 

скруткой. 

Термитная сварка. Ответвление однопроволочных алюминиевых жил с 

применением термитных патронов АТО. Соединение и ответвление многопро-

волочных алюминиевых жил термитной сваркой оплавлением в монолитный 

стержень. Соединение алюминиевых жил термитной сваркой встык. 

Газовая сварка. Оконцевание многопроволочных алюминиевых жил ли-

тыми наконечниками газовой сваркой. Соединение алюминиевых жил встык в 

открытых формах с помощью пропан-кислородной сварки. 

Выполнение монтажа УКЗ, установка ее по уровню, подключение нагруз-

ки и включение в электросеть. 

Выполнение монтажа электродренажной установки по уровню, включе-

ние дренажного кабеля. 

Выполнение монтажа анодного и защитного заземлений. 

Выполнение монтажа контрольно-измерительного пункта в точке дрена-

жа УКЗ и УДЗ и промежуточного на трассе трубопровода. 

Выполнение монтажа одиночной и групповой протекторной установки. 

Выполнение монтажа протяженного протектора. 

Организация рабочего места слесаря-ремонтника. Участие во вскрытии 

агрегата. Отворачивание крепежа и зачистка разъемов после вскрытия. Разбор-

ка масляной системы, системы уплотнения нагнетателя и системы регулирова-

ния. Очистка и промывка деталей. Выемка и установка «усов» газовых и воз-

душных уплотнений ручным способом. Замена изоляции агрегата. Ремонт и за-

мена гибких компенсаторов газоходов и воздуховодов. Участие в закрытии аг-

регата. Приготовление и нанесение мастик, смазка крепежа мастикой от приго-

рания. Затяжка разъемов узлов и деталей газотурбинного агрегата и нагнетателя 

газа. 
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Монтаж защитного заземления. Проверка сопротивления растеканию то-

ка анодного и защитного заземлений. 

Подключение дренажного кабеля к трубопроводу. 

Подключение дренажных кабелей к УКЗ. 

Установка предупредительных плакатов. Монтаж ограждения. 

Подключение смонтированной анодной линии к УКЗ. 

Определение защитной зоны УКЗ. 

Посещение площадки строительства протекторной установки и протя-

женных протекторов на подземном трубопроводе, организацией и технологией 

монтажных работ. 

Практическое выполнение работ в составе ремонтной бригады (по плану 

и графику ремонтных работ). 

 

Тема 2.2.2 Выполнение эксплуатационных работ на сооружениях 

электрохимической защиты 

Ознакомление в натуре с эксплуатируемым участком трубопровода и ли-

нейными сооружениями. Размещение на участке средств электрохимической 

защиты. 

Получение задания. Подготовительные работы для проведения эксплуа-

тационных работ на сооружениях электрохимической защиты. Обеспечение 

бригады установками, блоками, узлами и деталями для межремонтного обслу-

живания. Обеспечение бригады продуктами питания (в случае необходимости). 

Подготовка к выезду бригады. Проверка готовности к выезду транспортного 

средства, оснащения бригады необходимым инструментом, приспособлениями, 

средствами защиты и приборным парком. 

Ознакомление с организацией эксплуатационных работ. 

Оформление выездных документов, уточнение маршрута передвижения. 

Выезд бригады. 

Прибытие бригады на площадку действующей УКЗ. Выполнение меро-

приятий, обеспечивающих безопасность выполнения работ. Ознакомление с за-

писями в полевом журнале. Контроль параметров работы УКЗ. 

Приемы и способы обнаружения неисправностей конструктивных эле-

ментов УКЗ и проверка их состояния. Регулировка параметров электрохимза-

щиты. Определение сопротивлений цепи СКЗ, растеканию постоянного тока 

анодных заземлителей и заземляющего устройства. Определение времени нара-

ботки преобразователей катодной защиты. Определение защитной зоны УКЗ. 

Протяжка контактных соединений. Проверка схемы электрических соединений 

в натуре. Оформление выполненных работ в полевом журнале. 

Посещение эксплуатируемой установки электродренажной защиты (УДЗ) 

подземного трубопровода. 

Приемы и способы обнаружения неисправностей отдельных элементов 

УДЗ: дренажных кабелей, контактных соединений, контрольно-измерительных 

пунктов. 
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Ознакомление с записями в полевом журнале. Контроль параметров ра-

боты УДЗ. Проверка схемы электрических соединений в натуре. Оформление 

выполненных работ в полевом журнале. 

Посещение эксплуатируемой протекторной установки. 

Способы обнаружения неисправностей протекторных установок. Озна-

комление с записями в полевом журнале. Контроль параметров работы УДЗ. 

Проверка схемы электрических соединений в натуре. Оформление выполнен-

ных работ в полевом журнале. 

Обслуживание вставок электроизолирующих, проверка исправности. 

Ознакомление с системой получения, учета и списания материалов на 

эксплуатацию ЭХЗ. 

Выполнение работ, предусмотренных инструкцией по эксплуатации УКЗ. 

Осмотр УКЗ. Чистка элементов монтажа от пыли, грязи, продуктов коррозии, 

проверка исправности переключателей, предохранителей (при необходимости - 

замена), элементов защиты от перенапряжений. Проверка контактных соедине-

ний, чистка и смазка болтовых контактов. Снятие показаний электросчетчика. 

Проверка показаний амперметра, вольтметра. Проверка ограждений и преду-

предительных плакатов. 

Измерение разности потенциалов «труба-земля». Ручная регулировка ре-

жима работы УКЗ. Измерение сопротивление анодного заземления. Измерение 

сопротивление защитного заземления. Осмотр воздушных линий переменного 

и выпрямленного тока. Обнаружение дефектных опор, траверс, битых изолято-

ров, поврежденных вязок, нарушений допустимых стрел провисания проводов. 

Осмотр контрольно-измерительных пунктов. 

Определение необходимости ремонта УКЗ. 

Выполнение записей в эксплуатационном журнале. 

Выполнение работ, предусмотренных инструкцией по эксплуатации УДЗ. 

Осмотр, чистка элементов монтажа от пыли, грязи, продуктов коррозии, про-

верка исправности выключателя, предохранителя (при необходимости - заме-

на). Проверка исправности вентилей, чистка контактных соединений. Снятие 

показаний амперметра. Проверка ограждений и предупредительных плакатов. 

Измерение разности потенциалов «труба-земля». Ручная регулировка режима 

работы. Измерение сопротивления дренажного кабеля. Проверка контактов с.- 

трубопроводом и рельсовой сетью. Определение необходимости ремонта УДЗ. 

Выполнение записей в эксплуатационном журнале. 

Выполнение работ, предусмотренных инструкцией по эксплуатации про-

текторных установок. Осмотр контрольно-измерительных пунктов. Проверка 

контактов. Измерение разности потенциала «труба-земля», «протектор-земля», 

силы тока протекторной установки. Определение необходимости ремонта уста-

новки. 

Выполнение записей в эксплуатационном журнале. 

 

Тема 2.2.3 Выполнение ремонтных работ на сооружениях электрохи-

мической защиты 
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Ознакомление с ремонтной базой на производстве (ЛПУ, ремонтное 

предприятие), используемой для ремонта электрооборудования электрохимиче-

ской защиты. 

Ознакомление с организацией ремонтных работ. 

Ознакомление с графиком планово-предупредительных ремонтов, актами 

обмера дефектов, планом производства работ или технологическими картами 

выполнения ремонтных работ на оборудовании электрохимической защиты. 

Подготовительные работы для организации и проведения ремонта обору-

дования ЭХЗ на трассе трубопровода (в мастерских). 

Подготовка к выезду бригады на трассу. Обеспечение бригады ремонт-

ным оборудованием и материалами. Проверка готовности к выезду транспорт-

ного средства, оснащения бригады необходимым инструментом, приспособле-

ниями, средствами защиты, приборным парком и материалами. 

Прибытие на площадку установки электрохимической защиты подземно-

го трубопровода, требующей ремонта. Выполнение мероприятий, обеспечива-

ющих безопасность выполнения работ. 

Приемы и способы безопасного ведения ремонтных работ отдельных 

элементов установок ЭХЗ: защитных и анодных заземлений, блоков совместной 

защиты, блоков ввода резерва, блок-боксов, опор и проводов воздушных линий, 

контактных устройств, кабельных линий, контрольно-измерительных пунктов, 

ограждений и площадок обслуживания. 

Ознакомление с системой получения, учета и списания материалов на ре-

монт оборудования ЭХЗ. 

Выполнение ремонтных работ на питающих и соединительных линиях 

средств электрохимической защиты. Устранение обрывов проводов. Замена 

изоляторов. Восстановление контактных соединений. 

Выполнение ремонтных работ УКЗ. Агрегатный ремонт в трассовых 

условиях путем замены блоков. 

Выполнение ремонтных работ в условиях мастерской. Разборка, диагно-

стика дефектов и отбраковка дефектных деталей. Ремонт трансформатора. Вос-

становление обмоток, пропитка изоляционным лаком, сушка. Замена полупро-

водниковых вентилей выпрямительного блока. Подбор вентилей по падению 

напряжения. Ремонт шкафа и запорного устройства. Сборочные работы. Стен-

довые испытания преобразователей катодной защиты. 

Выполнение ремонтных работ в трассовых условиях. Проверка техниче-

ских характеристик и определение выявленных неисправностей отдельных 

элементов оборудования ЭХЗ. Агрегатный ремонт оборудования путем замены 

отдельных блоков, узлов. Выполнение ремонта анодных заземлений. Ремонт с 

полной заменой заземления. Ремонт с частичной заменой (увеличением) анод-

ного заземления. Ремонт кабельной магистрали. Определение места поврежде-

ния кабельной магистрали. Установка соединительной кабельной муфты. 

Определение повреждений кабеля, отдельных анодных заземлителей. Оформ-

ление технической документации. 

Выполнение ремонта анодных заземлений. Ремонт с полной заменой за-

земления. Ремонт с частичной заменой (увеличением) анодного заземления. 
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Ремонт кабельной магистрали. Определение места повреждения кабельной ма-

гистрали. Установка ремонтной муфты. Определение повреждений кабеля, от-

дельных заземлителей. 

Выполнение ремонта ограждений. 

Выполнение ремонта контрольно-измерительных пунктов. 

Выполнение ремонта защитного заземления путем замены заземления 

или установки дополнительных электродов. 

Выполнение ремонта УДЗ. Агрегатный ремонт УДЗ в трассовых условиях 

путем их замены. Выполнение ремонтных работ в условиях мастерской. Раз-

борка, отбраковка дефектных деталей. Замена вентилей, коммутационных эле-

ментов предохранителей. Ремонт или замена амперметра. Ремонт ящика сопро-

тивлений. Сборка УДЗ, стендовые испытания. Оформление технической доку-

ментации. 

Выполнение ремонтных работ на протекторных установках в трассовых 

условиях. Замена протекторов. Установка дополнительных протекторов. Кон-

троль работы установки после ремонта. 

Ремонт контрольно-измерительных пунктов. Выполнение записи в ре-

монтном журнале. 

 

Раздел 2.3 Охрана труда и промышленная безопасность 

Тема 2.3.1 Безопасные методы и приемы выполнения работ  

монтером по защите подземных трубопроводов от коррозии 

Причины и виды травматизма. Мероприятия по предупреждению травма-

тизма. Охранная зона МГ, ВЛ, КЛ. Правила пользования защитными средства-

ми. Правила поведения на производственной территории. 

Безопасные методы и приемы выполнения работ. Контрольно-

измерительные приборы, предохранительные устройства и арматура. 

Безопасные методы и приемы ведения погрузочно - разгрузочных работ, 

перемещения тяжестей, транспортировки грузов и т.д. 

Безопасные методы и приемы ведения работ при подготовке к ремонтным 

работам. Безопасные методы и приемы ведения работ при наладке, ремонте 

оборудования и коммуникаций. 

Безопасные методы и приемы ведения работ при использовании приспо-

соблений и инструмента для выполнения ремонтных работ и для обслуживания 

оборудования. Меры безопасности при выполнении слесарных работ, исполь-

зовании механизированных и электрифицированных инструментов и приспо-

соблений. 

Безопасные методы и приемы труда при работах на УКЗ, УДЗ, протек-

торных установках. Работа на высоте. 

Меры и способы предупреждения пожаров. 

Требования безопасности после окончания работы. 

 

Тема 2.3.2 Порядок действий монтера по защите подземных трубо-

проводов от коррозии в аварийных ситуациях (учебно-тренировочное за-

нятие) 
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Практические первоочередные действия монтера по защите подземных 

трубопроводов от коррозии на учебно-тренировочных занятиях по плану лик-

видации аварий на взрывопожароопасном объекте для выработки навыков вы-

полнения мероприятий. 

Информация для персонала опасных производственных объектов (техно-

логическая схема, схема объекта, схема оповещения, оперативная часть плана). 

Безопасные методы и приемы труда при выполнении работ монтером по 

защите подземных трубопроводов от коррозии в чрезвычайных ситуациях. 

Демонстрация знаний о способах оповещения об аварии (сирена, световая 

сигнализация, громкоговорящая связь, телефон и т.д.) 

Умение определять вид возможной аварии на объекте и правильно дей-

ствовать в соответствии с обязанностями, определенными планом ликвидации 

аварии для монтера по защите подземных трубопроводов от коррозии. 

Демонстрация знаний о местах нахождения средств спасения людей и ме-

роприятий по спасению людей при заданном виде возможной аварии. 

Отработка практических навыков определения предельно допустимых 

концентраций вредных веществ; способы распознавания и определения вред-

ных веществ, которые используются или могут выделяться при выполнении 

производственных обязанностей на рабочем месте. 

Отработка практических навыков использования средств индивидуальной 

защиты, при выполнении работ. Практическая отработка правил хранения, про-

верки и использования средств индивидуальной защиты. 

Отработка практических навыков использования шланговых противога-

зов. Практическая отработка правил хранения и проверки пригодности и рабо-

тоспособности противогазов. 

Умение ориентироваться в схеме расположения основных коммуникаций 

в цехе, участке, пути выхода людей из опасных мест и участков в зависимости 

от характера аварии. 

Порядок взаимодействия монтера по защите подземных трубопроводов от 

коррозии с газоспасательными, пожарными отрядами. 

Осуществление мероприятий монтером по защите подземных трубопро-

водов от коррозии по предупреждению тяжелых последствий аварий. 

Практические приемы тушения пожаров различными видами огнетуши-

телей. 

Спасение людей при несчастных случаях и авариях. Отработка практиче-

ских навыков оказания первой помощи пострадавшему от электрического тока 

и при ранении, кровотечении, ожогах, отморожении, переломах, вывихах, уши-

бах и растяжении связок, отравлениях, попадании инородных тел в глаз или под 

кожу, обмороке, тепловом и солнечном ударах, спасении утопающего, укусах 

животных, насекомых и пресмыкающихся, попадании инородного тела в дыха-

тельное горло.  

Отработка практических навыков оживления организма при клинической 

смерти с использованием приемов искусственного дыхания и непрямого мас-

сажа сердца. Отработка практических навыков транспортирования (переноски) 

пострадавшего. 
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Раздел 2.4 Самостоятельное выполнение работ в качестве монтера по 

защите подземных трубопроводов от коррозии 6-го разряда 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда на ра-

бочем месте монтера по защите подземных трубопроводов от коррозии. 

Самостоятельное выполнение работ по обслуживанию УКЗ, в том числе в 

блочно-комплектном исполнении, поляризованных электродренажей, протек-

торных установок, в соответствии с инструкциями по технической эксплуата-

ции устройств защиты. 

Осмотр установок, устранение неисправностей, измерение разности по-

тенциалов «труба-земля», силы тока дренажа, сопротивления дренажной цепи, 

силы тока и потенциала протектора, удельного электрического сопротивления 

грунта, сопротивления анодного заземления; 

Ручное регулирование режимов работы установок ЭХЗ. Ведение журнала 

эксплуатации установок. 

Другие виды, формы и объемы работ, выполняемые самостоятельно обу-

чающимися, определяются в соответствии с квалификационной характеристи-

кой монтера по защите подземных трубопроводов 6-го разряда образователь-

ным подразделением общества (организации) с учетом специфики и потребно-

сти производства.  
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7 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ  

ОСНОВНЫХ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

7.1 Общая характеристика контроля и оценивания качества  

освоения основных программ профессионального обучения по профессии 

Оценка качества освоения программ переподготовки и повышения ква-

лификации рабочих должна включать текущий контроль знаний, промежуточ-

ную и итоговую аттестацию (квалификационный экзамен) обучающихся. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достиже-

ний поэтапным требованиям соответствующей программы обучения (текущая и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяю-

щие оценить знания, умения и освоенные обучающимися компетенции. 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основ-

ных направлениях:  

– оценка уровня освоения дисциплин; 

– оценка компетенций обучающихся. 

Необходимым условием допуска к итоговой аттестации (квалификацион-

ному экзамену) является представление документов, подтверждающих освое-

ние обучающимся компетенций при изучении им теоретического материала и 

прохождении практики по каждому из основных видов деятельности.  

К концу обучения каждый рабочий должен уметь самостоятельно выпол-

нять все виды работ, предусмотренные квалификационной характеристикой, а 

также технологическими условиями и нормами, установленными на производ-

стве. 

Итоговая аттестация (квалификационный экзамен) включает выполнение 

практической квалификационной работы и проверку теоретических знаний. 

Обязательные требования: соответствие тематики практической квалифи-

кационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных мо-

дулей; практическая квалификационная работа должна предусматривать слож-

ность работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного стан-

дартом профессионального обучения рабочих по профессии. 

Требования к содержанию, объему и структуре практической квалифика-

ционной работы определяются организацией, осуществляющей образователь-

ную деятельность в СНФПО, в соответствии с Положением об итоговой атте-

стации и присвоении квалификации лицам, овладевающим профессиями в раз-

личных формах непрерывного фирменного профессионального обучения в об-

ществах и организациях ПАО «Газпром». 

Проверка теоретических знаний освоенной программы профессионально-

го обучения проводится в форме экзамена. Метод проведения проверки теоре-

тических знаний (тестирование, письменный или устный опрос) устанавливает 

организация, осуществляющая образовательную деятельность в СНФПО. 

Тестовые дидактические материалы могут применяться преподавателями 

для проведения итогового и текущего контроля за уровнем и качеством полу-

ченных при обучении знаний и умений, а также обучающимися для само-
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контроля знаний. Применение тестов позволяет оперативно и объективно оце-

нить степень усвоения обучающимися учебного материала. 

Предлагаемый перечень тестовых заданий является примерным и может 

дополняться, и изменяться в зависимости от конкретной цели тестирования и 

периода обучения. При этом задания должны соответствовать цели тестирова-

ния, а также быть типичными для изучаемой дисциплины и профессии. Обра-

зовательному подразделению предоставляется право видоизменять формули-

ровки вопросов в пределах учебного плана с учетом особенностей и специфики 

работы общества или организации при условии рассмотрения и утверждения их 

учебно-методическим советом общества, организации (педагогическим советом 

образовательного подразделения). 

Задания представляют собой вопросительные / повествовательные пред-

ложения, для ответа на которые необходимо выбрать правильный вариант из 

предложенных ответов. Перечень правильных ответов представлен в таблицах 

правильных ответов к каждому разряду. В случае тестирования параллельно 

обучающихся групп с помощью одних и тех же заданий целесообразно иметь 

несколько их комплектов с различным расположением правильных ответов. 

Тестирование может проводиться с использованием персонального ком-

пьютера, что повышает оперативность и снижает трудоемкость проведения 

этой работы. 

Тестирование целесообразно проводить в рамках определенного времени. 

Затраты времени для тестирования определяются исходя из примерных затрат 

времени на выполнение одного задания (например, 1–2 минуты) и количества 

предложенных заданий. 

В основу подсчета результатов тестирования может быть положена си-

стема рейтинговой оценки. Путем деления количества полученных правильных 

ответов на количество выданных заданий и последующим умножением на 100 

определяется процент правильных ответов. Для оценки степени усвоения прой-

денного учебного материала может использоваться шкала, приведенная в таб-

лице 8. 

Таблица  8 – Шкала для оценки степени усвоения пройденного учебного  

материала 

Процент правильных ответов Оценка 

от 80,1% до 100% 5 (отлично) 

от 60,1% до 80 % 4 (хорошо) 

от 40,1% до 60 % 3 (удовлетворительно) 

40 % и менее 2 (неудовлетворительно) 
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7.2 Комплект контрольно-оценочных средств 

7.2.1 Перечень практических квалификационных работ  

для определения уровня квалификации 

 

 

4-й разряд  

ПМ.01 Выполнение отдельных видов работ по электрохимической 

защите линейных сооружений и объектов 

1 Проведение подготовительных работ для выполнения монтажа стан-

ции катодной защиты со стационарным источником электропитания. 

2 Проведение подготовительных работ для выполнения монтажа груп-

повой УПЗ. 

3 Проведение подготовительных работ для выполнения монтажа элек-

тродренажной установки. 

4 Монтаж контактной панели, подключение проводов, маркировка. 

5 Расключение дренажного и измерительного кабеля. 

6 Электрометрические измерения на трассе трубопровода. 

7 Отбор проб грунта; определение удельного сопротивления грунтов, 

определение зон коррозионной опасности. 

8 Регулировка и регистрация параметров и эксплуатация станций ка-

тодной защиты. 

9 Регулировка и регистрация параметров и эксплуатация поляризован-

ных электродренажных. 

10 Регулировка и регистрация параметров и эксплуатация УПЗ. 

11 Монтаж элементов системы электрохимической защиты в соответ-

ствии с трудовыми действиями. 

12 Выполнение работ по проверке и плановому техническому обслужи-

ванию системы электрохимической защиты в соответствии с трудовыми дей-

ствиями. 

13 Ремонт защитных полимерных покрытий заводского исполнения. 

14 Ремонт защитных лакокрасочных покрытий. 

15 Ремонт защитных комбинированных покрытий. 

16 Определение качества лакокрасочного покрытия наземной части газо-

провода, корректировка защитного покрытия. 

17 Проверка под руководством монтера более высокого уровня квалифи-

кации поверхности открытой арматуры на наличие коррозионных или механи-

ческих повреждений. 

 

5-й разряд  

ПМ.01 Выполнение отдельных видов работ по электрохимической 

защите линейных сооружений и объектов 

1 Проведение контрольных электроизмерений на подземных трубопро-

водах и источниках блуждающих токов в сложных коррозионных условиях, об-

работка результатов измерений. 

2 Измерение удельного сопротивления грунта вдоль трассы газопрово-
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да, анализ результата измерений, определение зон коррозионной опасности. 

3 Проверка качества нанесения полимерных защитных покрытий тру-

бопровода визуально и инструментальными методами. 

4 Проверка лакокрасочных покрытий трубопровода визуально и ин-

струментальными методами. 

5 Монтаж одиночной УПЗ (комплексной бригадой). 

6 Монтаж станции катодной защиты (комплексной бригадой). 

7 Монтаж электродренажной установки (комплексной бригадой). 

8 Тестирование элементов оборудования систем электрохимической 

защиты перед вводом в эксплуатацию, проверка полярности, подача электропи-

тания. 

9 Монтаж КТП 10/0,4 для электропитания станции катодной защиты 

(комплексной бригадой). 

10 Монтаж глубинных анодных заземлителей (комплексной бригадой). 

11 Выполнение монтажа электроизолирующей вставки. 

12 Выполнение монтажа электроизолирующего фланца. 

13 Монтаж и калибровка стационарных электродов сравнения, вспомога-

тельных электродов. 

14 Монтаж элементов системы мониторинга, дистанционного управле-

ния и (или) телеметрии (комплексной бригадой). 

15 Измерение поляризационного и (или) суммарного потенциала, обра-

ботка результатов измерения при анализе негативных воздействий блуждающе-

го переменного тока. 

16 Монтаж гальванических анодов (протекторов) и (или) анодов с нало-

женным током (комплексной бригадой). 

17 Измерения потенциала металл - электролит в морской воде простыми 

методами с поверхности с помощью систем мониторинга (стационарных элек-

тродов сравнения с кабельными соединениями или передачей сигнала по ра-

диоканалу). 

18 Монтаж термоусаживаемой манжеты. 

19 Термитная приварка выводов ЭХЗ. 

20 Выполнение точных измерений потенциала арматуры, определение 

непрерывности арматуры. 

21 Монтаж кабельного присоединения к арматуре и (или) установленным 

в бетоне (на поверхности) металлическим деталям. 

22 Монтаж кабельного присоединения к арматуре и (или) установленным 

в бетоне (на поверхности) металлическим деталям. 

23 Оценка выполненных объемов работ при монтаже (установка) гальва-

нических анодов (протекторов) и анодов с наложенным током. 

24 Измерение сопротивления бетона (2- и 4-точечное); обработка резуль-

татов измерений. 

25 Монтаж кабельного присоединения к предварительно напряженной 

арматуре. 

26 Устранение электрической связи при коротком замыкании анод – ар-

матура. 
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27 Выполнение работ по наладке измерительных приборов средней 

сложности, применяемых при противокоррозионной защите. 

28 Проведение контрольных электрометрических измерений на подзем-

ных трубопроводах и источниках блуждающих токов в сложных коррозионных 

условиях, обработка результатов измерений. 

29 Выполнение технического обслуживания системы электрохимической 

защиты (активная защита – катодная и протекторная защита). 

 

6-й разряд 

ПМ.01 Выполнение отдельных видов работ по электрохимической 

защите линейных сооружений и объектов 

1 Монтаж усиленного электродренажа на полупроводниковых и элек-

тронных схемах. 

2 Регулировка, регистрация параметров и эксплуатация станции катод-

ной защиты. 

3 Наладка сложных измерительных приборов противокоррозионной 

защиты. 

4 Монтаж и наладка установок электрохимической защиты со сложны-

ми схемами коммутации по первичным и вторичным цепям и сложных заграж-

дающих электрических фильтров. 

5 Наладка и эксплуатация установок с использованием генераторов. 

6 Проведение электрометрических работ по определению гармониче-

ских составляющих. 

7 Проверка защитных покрытий трубопроводов методами катодной по-

ляризации и с помощью электронных приборов. 

8 Проведение электрометрических измерений по определению омиче-

ской и поляризационных составляющих защитного потенциала на участке трас-

сы. 

9 Определение мест повреждений и коррозионных разрушений трубо-

провода без его вскрытия с помощью искателя повреждений изоляции, шурфо-

вание, определение дефектов изоляции визуально. 

10 Проведение текущего ремонта магистрального трубопровода и (или) 

сооружений защиты трубопроводов. 

11 Выполнение измерений габаритов пересечений и сближений воздуш-

ных линий. 

12 Определение местоположения подземных коммуникаций с использо-

ванием трассоискателей, в том числе в отсутствии активной защиты. 

13 Выполнение интенсивных измерений на участке трассы. 

14 Проверка электрической непрерывности арматуры для выполнения 

точных измерений потенциала, измерения омической и поляризационных со-

ставляющих защитного потенциала на участке трассы. 

15 Проверка поверхности открытой арматуры на наличие коррозионных 

или механических повреждений. 

16 Выполнение термитной приварки выводов ЭХЗ устройством дистан-

ционного поджига. 
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7.2.2 Перечень экзаменационных вопросов 

 

4-й разряд  

ПМ.01 Выполнение отдельных видов работ по электрохимической 

защите линейных сооружений и объектов 

1 Виды и причины износа электрооборудования. 

2 Биокоррозия металлов подземных трубопроводов. 

3 Величина номинального тока в универсальном блоке совместной за-

щиты трубопроводов БДРМ-10. 

4 Виды контактных соединений, применяемые в устройствах электро-

химической защиты трубопроводов. 

5 Виды коррозии металлов в почвенном электролите. 

6 Возможность использования анодного заземления установки катодной 

защиты в качестве защитного заземления. 

7 Возможность использования литых магниевых упакованных протек-

торов в качестве защитного заземления. 

8 Возможные неисправности на контролируемой протекторной уста-

новке, если в процессе эксплуатации уменьшилась токоотдача протектора, сни-

зилась разность потенциалов "труба-земля" в точке дренажа, электродный по-

тенциал протектора упал ниже 1,5 В (для магния). 

9 Исполнение щитовых приборов (вольтметры, амперметры) в преобра-

зователях катодной защиты и электродренажах. 

10 Использование комплекта ПЭЛ ЭХЗ как опытную установку катодной 

защиты. 

11 Материал для изготовления тигель - форм, применяющихся при тер-

мической приварке проводников к стальному трубопроводу. 

12 Металлы, применяемые для изготовления протекторов для электро-

химзащиты стальных подземных трубопроводов. 

13 Методы проверки качества изоляции законченного строительством 

участка подземного трубопровода. 

14 Минимальное входное сопротивление измерительного прибора для 

измерений разницы потенциалов "земля - труба". 

15 Минимальное число рабочих, которое может быть направлено на 

трассу трубопровода для выполнения работ. 

16 Мягкие припои. Марки и область применения мягких припоев. 

17 Назначение анодного заземления. Материалы для анодных заземле-

ний. 

18 Назначение изоляционных покрытий трубопроводов при защите их от 

почвенной коррозии. 

19 Назначение контрольно-измерительных пунктов, контрольно-

диагностических пунктов. 

20 Назначение мегомметра. 

21 Напряжения, считающиеся безопасными. Назначение защитного за-

земления. 
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22 Неразъемные контакты в устройствах ЭХЗ, выполняемые горячим 

способом. 

23 Основные причины возникновения коррозионных микроэлементов на 

наружной поверхности стального трубопровода. 

24 Основные составные части искателя повреждения изоляции. 

25 Основные узлы сетевой катодной станции с ручным регулированием. 

26 Периодичность капитального ремонта контрольно-измерительных 

приборов. 

27 Периодичность осмотров ВЛ, питающих УКЗ. 

28 Периодичность технических осмотров ВЛ, питающих УКЗ. 

29 Периодичность технического осмотра протекторных установок. 

30 Понятие о коэффициенте использования протектора. 

31 Преимущества глубинных анодных заземлений. Схемы электроснаб-

жения станций катодной защиты магистральных трубопроводов. 

32 Приборы, определяющие направление и глубину укладки трубопро-

вода в земле. 

33 Признаки наличия защиты газопровода от коррозии и порядок кон-

троля эффективности электрохимической защиты. 

34 Принцип электрохимической защиты от коррозии подземных трубо-

проводов. 

35 Причина неисправности на поляризованной протекторной установке, 

если протектор пропускает прямой и обратный ток. 

36 Причина неисправности УКЗ, если показание амперметра равно нулю, 

а вольтметр показывает наличие напряжения на выходе. 

37 Причины определения удельного электрического сопротивления 

грунта при выборе площадки для устройства анодного заземления. 

38 Рекультивация земель при строительстве сооружений ЭХЗ. 

39 Система планово-предупредительного ремонта сооружений электро-

химической защиты трубопроводов. Виды ремонтов. 

40 Случаи необходимости проведения внепланового ремонта сооруже-

ний ЭХЗ. 

41 Случаи применения электрохимической защиты на магистральных 

трубопроводах. 

42 Способы подключения блоков совместной защиты. 

43 Способы проведения искусственного дыхания. 

44 Типы изоляционных покрытий трубопроводов. Назначение защитной 

обертки. 

45 Требования к сплошности изоляционных покрытий трубопроводов. 

Материалы, применяемые для изоляции магистральных трубопроводов. 

46 Условия исключения прожога трубы при выполнении термитного 

контакта электрических проводников с действующим трубопроводом. 

47 Физические и химические свойства метанола, его воздействие на ор-

ганизм человека. Меры безопасности при работе с метанолом. 

48 Цель выполнения измерений разности потенциалов "труба-земля" на 

трубопроводе. 
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49 Цель определения удельного электрического сопротивления грунта 

вдоль трассы газопровода. 

50 Цель проведения электрических измерений на сооружениях электро-

химической защиты трубопроводов. 

51 Электрические устройства, являющиеся источниками блуждающих 

токов на подземных трубопроводах. 

52 Электрические измерения с помощью комбинированного прибора 

(мультиметра). 

 

5-й разряд 

ПМ. 01 Выполнение отдельных видов работ по электрохимической 

защите линейных сооружений и объектов 

1 Биокоррозия металлов подземных трубопроводов. 

2 Величина номинального тока в универсальном блоке совместной за-

щиты трубопроводов БДРМ-10. 

3 Виды контактных соединений, применяемые в устройствах электро-

химической защиты трубопроводов. 

4 Возможность использования анодного заземления установки катодной 

защиты в качестве защитного заземления. 

5 Вспомогательные приспособления, применяемые при электрических 

измерениях на трассах трубопроводов. 

6 Зависимость количества электродов анодного заземления от удельно-

го электрического сопротивления грунта при постоянном защитном токе. 

7 Исполнение щитовых приборов (вольтметры, амперметры) в преобра-

зователях катодной защиты и электродренажах. 

8 Использование комплекта ПЭЛ ЭХЗ как опытную установку катодной 

защиты.  

9 Использование ПЭЛ ЭХЗ для контроля качества изоляции закончен-

ных строительством участков подземного трубопровода. 

10 Как проводится регулировка защитного потенциала. 

11 Контроль эффективности катодной защиты подземных сооружений и 

способы измерения. 

12 Коррозия металлов. Виды коррозии металлов в почвенном электроли-

те. 

13 Критерии отбраковки железобетонных опор сооружений катодной 

защиты. 

14 Максимальная мощность и напряжение выпрямленного тока отече-

ственных сетевых преобразователей катодной защиты. 

15 Материал для изготовления тигель - форм, применяющихся при тер-

мической приварке проводников к стальному трубопроводу. 

16 Металлы, применяемые для изготовления протекторов для электро-

химзащиты стальных подземных трубопроводов. 

17 Методы проверки качества изоляции законченного строительством 

участка подземного трубопровода. 

18 Минимальное входное сопротивление измерительного прибора для 
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измерений разницы потенциалов "земля - труба". 

19 Минимальное число рабочих, которое может быть направлено на 

трассу трубопровода для выполнения работ. 

20 Мягкие припои. Марки и область применения мягких припоев. 

21 Назначение анодного заземления. Материалы для анодных заземле-

ний. 

22 Назначение запасных частей и резервного оборудования сооружений 

ЭХЗ. 

23 Назначение изоляционных покрытий трубопроводов при защите их от 

почвенной коррозии. 

24 Назначение контрольно-измерительных и контрольно-

диагностических пунктов. 

25 Назначение мегомметра. 

26 Неразъемные контакты в устройствах ЭХЗ, выполняемые горячим 

способом. 

27 Неразъемные контакты в устройствах ЭХЗ, выполняемые холодным 

способом (без повышения температуры соединяемых проводников). 

28 Основные параметры почвы, характеризующие ее как коррозионную 

среду. Изменение коррозионной активности грунтов со снижением их удельно-

го электрического сопротивления. 

29 Основные причины возникновения коррозионных микроэлементов на 

наружной поверхности стального трубопровода. 

30 Основные составные части искателя повреждения изоляции. 

31 Основные узлы сетевой катодной станции с ручным регулированием. 

32 Периодичность осмотров ВЛ, питающих УКЗ. 

33 Периодичность осмотров СКЗ. 

34 Периодичность технических осмотров ВЛ, питающих УКЗ. 

35 Периодичность технического осмотра протекторных установок. 

36 Понятие о коэффициенте использования протектора. 

37 Преимущества анодных заземлений, смонтированных из комплектных 

заземлителей заводского изготовления, по сравнению с заземлениями из зазем-

лителей, собираемых на трассе. 

38 Преимущества глубинных анодных заземлений. Схемы электроснаб-

жения станций катодной защиты магистральных трубопроводов. 

39 Приборы, определяющие направление и глубину укладки трубопро-

вода в земле. 

40 Признаки наличия защиты газопровода от коррозии и порядок кон-

троля эффективности электрохимической защиты. 

41 Принцип электрохимической защиты от коррозии подземных трубо-

проводов. 

42 Причина неисправности на поляризованной протекторной установке, 

если протектор пропускает прямой и обратный ток. 

43 Причина неисправности УКЗ, если показание амперметра равно нулю, 

а вольтметр показывает наличие напряжения на выходе. 

44 Причины определения удельного электрического сопротивления 
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грунта при выборе площадки для устройства анодного заземления. 

45 Причины, запрещающие выполнение электрических контактов про-

водников с действующими нефтегазопроводами электродуговой и газовой 

сваркой. 

46 Рекультивация земель при строительстве сооружений ЭХЗ. 

47 Система планово-предупредительного ремонта сооружений электро-

химической защиты трубопроводов. Виды ремонтов. 

48 Случаи необходимости проведения внепланового ремонта сооруже-

ний ЭХЗ. 

49 Случаи применения электрохимической защиты на магистральных 

трубопроводах. 

50 Способы подключения блоков совместной защиты. 

51 Строительство металлических подземных сооружений вблизи дей-

ствующего анодного заземления катодной защиты. 

52 Технологические условия, при которых разрешается выполнение 

электрических контактов проводников с нефтегазопроводом электродуговой и 

газовой сваркой. 

53 Типы изоляционных покрытий трубопроводов. Назначение защитной 

обертки. 

54 Требования к сплошности изоляционных покрытий трубопроводов. 

Материалы, применяемые для изоляции магистральных трубопроводов. 

55 Условия исключения прожога трубы при выполнении термитного 

контакта электрических проводников с действующим трубопроводом. 

56 Цель выполнения измерений разности потенциалов "труба-земля" на 

трубопроводе. 

57 Цель определения удельного электрического сопротивления грунта 

вдоль трассы газопровода. 

58 Цель проведения электрических измерений на сооружениях электро-

химической защиты трубопроводов. 

59 Цель проведения электрических измерений на трубопроводах при их 

электрохимической защите. 

60 Электрические устройства, являющиеся источниками блуждающих 

токов на подземных трубопроводах. 

61 Электрические измерения с помощью комбинированного прибора 

(мультиметра). 

62 Электрическое контактное соединение. 

 

6-й разряд 

ПМ.01 Выполнение отдельных видов работ по электрохимической 

защите линейных сооружений и объектов 

1 Электрохимическая коррозия, условия ее возникновения, отличитель-

ные особенности. 

2 Катодная поляризация. 

3 Биологическая коррозия, условия ее возникновения. 

4 Определение рН. Значения рН для кислой, нейтральной и щелочной 
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среды. 

5 Влияние транспортируемой среды на процесс коррозии. 

6 Способы защиты трубопроводов от различных видов коррозии. 

7 Защитные покрытия. Технические требования, основные характери-

стики, методы контроля. 

8 Электрохимическая защита трубопроводов от коррозии. 

9 Протекторная защита. Металлы, применяемые в качестве протекторов 

для защиты стальных трубопроводов. 

10 Типы активаторов. Состав. Условия применения разных типов актива-

торов. 

11 Процессы, протекающие на аноде и катоде при защите внешним элек-

тропотенциалом. 

12 Возникновение электродного потенциала. 

13 Условия применения дренажных установок. 

14 Значение минимального и максимального потенциала, мероприятия 

по их поддержанию. 

15 Схемы включения дренажной защиты подземных трубопроводов в зо-

нах действия блуждающих токов. 

16 Воздействующие факторы при пересечении подземного трубопровода 

с электрифицированной железной дорогой. 

17 Комплексная защита трубопроводов от коррозии. 

18 Влияние подземных сооружений и коммуникаций на коррозию трубо-

проводов. 

19 Подключение установки усиленной дренажной защиты в рельсовую 

цепь железной дороги. 

20 Подключение установки усиленной дренажной защиты к электрифи-

цированной железной дороге через дроссель-трансформатор. 

21 Электрохимическая защита многониточных трубопроводов. Взаимное 

влияние подземных сооружений. 

22 Коррозия трубопроводов, вызываемая блуждающими токами. Поня-

тие о защитной зоне. 

23 Источники блуждающих токов: электрифицированные железные до-

роги, трамвайные сети, ЛЭП постоянного тока и т.п., их влияние на коррозион-

ное состояние трубопровода. 

24 Классификация коррозии по условиям протекания процесса. 

25 Защита трубопроводов изоляционными покрытиями. Типы и кон-

струкции защитных покрытий. Требования к защитным покрытиям. 

26 Устройство УКЗ нового поколения. 

27 Выбор вида электрохимической защиты в зависимости от удельного 

электрического сопротивления грунта. 

28 Припои мягкие и твердые, их назначение, условия применения 

29 Технология выполнения электрических контактов на действующих га-

зопроводах. 

30 УКЗ в режимах стабилизации тока и защитного потенциала. 

31 Способы подключения дренажного кабеля установки катодной защи-
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ты к электрифицированной железной дороге. 

32 Основные функциональные блоки УКЗ нового поколения, в т.ч. мо-

дульных. Назначение основных узлов и блоков. 

33 Устройства защиты от перенапряжений средств ЭХЗ. 

34 Помехи, создаваемые УКЗ, борьба с ними. 

35 Схема подключения дренажного кабеля катодной станции усиленной 

электрозащиты к электрифицированной железной дороге. 

36 Универсальные блоки совместной защиты: его назначение, схемы 

подключения 

37 Периодичность технического обслуживания установок катодной за-

щиты трубопроводов в зоне блуждающих токов. 

38 Назначение и измеряемые параметры комбинированных приборов. 

39 Входной контроль анодных заземлителей. Монтаж, эксплуатация и 

ремонт станции катодной защиты. 

40 Электроды, применяемые для проведения электроизмерительных ра-

бот на подземных трубопроводах. Измерение силы тока и определение направ-

ления тока в трубопроводе, в электрической перемычке трубопроводов. 

41 Основные задачи службы электрохимической защиты . Технологиче-

ская схема ЭХЗ с протяженно-распределительным анодом. 

42 Измерение потенциала подземного трубопровода на МГ, КС, в шур-

фе,траншее. 

43 Монтаж горизонтальных протекторов в траншее и вертикальных – в 

пробуренные скважины. Подключение УПЗ к трубопроводу. 

44 Электрометрические измерения на переходах под автомобильными и 

железными дорогами. 

45 Монтаж станции электродренажной защиты. Монтаж электродренаж-

ной установки на фундаменте. 

46 Технический осмотр средств ЭХЗ. Объем работы. Периодичность. 

47 Система ППР. Текущий ремонт средств ЭХЗ. Объем работы. Перио-

дичность. 

48 Измерение поляризационного потенциала методом отключения тока 

поляризации. 

49 Назначение, устройство и принцип действия силового трансформато-

ра. 

50 Преобразователь автоматический усиленной дренажной защиты типа 

ПДУ. Передвижная электро-исследовательская лаборатория ЭХЗ. 

51 Ремонт кабельных линий средств ЭХЗ. 

52 Монтаж станции электродренажной защиты. 

53 Определение вредного влияния катодной поляризации на соседние 

сооружения. 

54 Ремонт заземляющих устройств установок ЭХЗ. Припайка катодно-

дренажных выводов индукторами и печками. Организация работ. 

55 Назначение, устройство и принцип работы катодной станции с тири-

сторным преобразователем. 

56 Назначение, устройство и принцип работы катодной станции с им-
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пульсным преобразователем. 

57 Определения наличия блуждающих токов в землю. 

58 Прокладка дренажных кабелей. Подключение дренажного кабеля к 

шинам дренажной установки и к трубопроводу через контактное устройство, к 

рельсовой сети через среднюю точку дроссель-трансформатор. 

59 Измерения потенциала подземного трубопровода на участке, защи-

щенном УПЗ. Измерение силы тока в цепи УПЗ. Измерение разности потенциа-

лов «протектор-земля». 

60 Осмотры воздушных линий электропередачи ЭХЗ. 

61 Устройство и эксплуатация блочных установок ЭХЗ. 

62 Устройство глубинного АЗ. Рекомендованные токовые нагрузки для 

различных АЗ. 

63 Устройство поляризованных УПЗ для защиты трубопровода в зоне 

блуждающих токов. 

64 Назначение, устройство и принцип работы блока дренажной защиты 

типа БДЗ. 

65 Измерение сопротивления растеканию тока УПЗ. Измерение сопро-

тивления цепи УПЗ. 

66 Преобразователь автоматический усиленной дренажной защиты типа 

ПДУ. 

67 Регулирование распределения защитного тока между нитками трубо-

провода. Устранение вредного влияния токов катодной защиты на соседние 

нитки. 

68 Применение блоков совместной защиты. Согласованная ЭХЗ. 

69 Комплекс электрометрических измерений при определении состояния 

защищенности магистрального газопровода. 

70 Техническая документация по эксплуатации сооружений ЭХЗ. Норма-

тивы запасных частей и резервного оборудования ЭХЗ. 

71 Понятие шагового напряжения и порядок выхода из зоны растекания 

тока короткого замыкания. 

72 Обнаружение макрогальванических пар на действующих трубопрово-

дах. 

73 Определение состояния изоляционных покрытий и коррозионного со-

стояния газопровода в шурфах. 

74 Припайка катодно-дренажных выводов индукторами и печками. Ор-

ганизация работ. 

75 Оптимизация режимов работы средств ЭХЗ. Определение защитной 

зоны УКЗ. Расчет плотности защитного тока. 

76 Формы технической и отчетной документации при эксплуатации ЭХЗ. 

77 Назначение и принцип действия систем дистанционного мониторинга 

средств ЭХЗ и коррозионного состояния. 

78 Задачи строительного контроля. Особенности производства работ по 

нанесению ИП в трассовых условиях. 

79 Приемка в эксплуатацию законченных объектов строительства, при-

менительно к системе ПКЗ. 
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80 Ремонт УКЗ с автоматическими преобразователями катодной защиты. 

81 Особенности производства СМР в зоне действующего трубопровода. 

82 Организация ремонтов сооружений ЭХЗ. 

83 Диагностика неисправностей на автоматических электродренажных 

установках. 

84 Оформление результатов коррозионных обследований. Технический 

отчет по результатам коррозионного обследования. 

85 Системы мобильного сбора данных, назначение, основные техниче-

ские характеристики. 

86 Коррозионный мониторинг и прогноз коррозионного состояния тру-

бопровода. 

87 Телемеханизация средств ЭХЗ основные цели и решаемые задачи. 

88 Определение оси и глубины залегания трубопроводов при подземной 

прокладке. Принципиальная схема. Используемое оборудование. Возможные 

ошибки. 

 

7.2.3 Перечень тестовых дидактических материалов 

4-й разряд 

  

Вопрос № 1 Для чего используют контрольно-измерительные пункты 

(катодные выводы) на трубопроводах? 

Укажите правильный ответ  

Ответы:  

1 Для подключения к трубопроводу катодных станций. 

2 Для электрических измерений, требующих контакта с трубопроводом. 

3 Для подключения к трубопроводу электрических дренажей. 

 

Вопрос № 2 Выполнение каких работ допускается при осмотре электро-

установок? 

Укажите правильный ответ. 

Ответы:  

1 Возобновление надписей на оборудовании, щитах, панелях. 

2 Уборка помещения электроустановки. 

3 Ответы 1 и 2. 

4 Не допускается выполнение какой-либо работы 

  

Вопрос № 3  Какие вспомогательные приспособления применяют при 
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электрических измерениях на трассах трубопроводов? 

Укажите правильный ответ 

Ответы:  

1 Передвижные электроисследовательские лаборатории электрохимической 

защиты. 

2 Пикеты, катушки, рулетки, металлические электроды, измерительные про-

вода. 

3 Катодно-измерительные пункты (катодные выводы) и контрольно-

измерительные колонки. 

4 Средства защиты лица и глаз. 

Вопрос № 4  В каких электроустановках разрешено производить работы в 

порядке текущей эксплуатации? 

Укажите правильный ответ. 

Ответы:  

1 В электроустановках напряжением до 1000 В. 

2 В электроустановках напряжением свыше 1000 В. 

3 В электроустановках напряжением до и свыше 1000 В. 

 

Вопрос № 5 Какой тип защитных покрытий следует применять на всех 

трубопроводах любого диаметра, прокладываемых в зонах 

повышенной коррозионной опасности? 

Укажите правильный ответ  

Ответы:  

1 Заводской. 

2 Нормальный. 

3 Усиленный. 

 

Вопрос № 6 При каком электрическом напряжении устанавливают 

сплошность лакокрасочных покрытий по отсутствию про-

боя? 

Укажите правильный ответ. 

Ответы:  

1 1 кВ на всю толщину покрытия. 

2 5 кВ на всю толщину покрытия. 
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3 10 кВ на всю толщину покрытия. 

 

Вопрос № 7  Какие потенциалы должны быть обеспечены на всех вновь 

построенных и реконструируемых трубопроводах? 

Укажите правильный ответ. 

Ответы:  

1 Поляризационные потенциалы. 

2 Потенциалы без омической составляющей. 

3 Потенциалы с омической составляющей 

4 Естественные потенциалы. 

 

5 Ответы 1 и 2. 

6 Ответы 3 и 4. 

Вопрос № 8  В каких случаях возникает необходимость проведения вне-

планового ремонта сооружений электрохимической защиты 

трубопровода? 

Укажите правильный ответ 

Ответы:  

1 При стихийных бедствиях, механических повреждениях оборудования, из-

менениях условий эксплуатации. 

2 Несоблюдения сроков проведения плановых ремонтов. 

3 Отсутствия графика проведения планово-предупредительного ремонта. 

 

Вопрос № 9  Какой должен быть срок службы анодного заземления 

(включая линию постоянного тока и контактные узлы) неза-

висимо от условий эксплуатации? 

Укажите правильный ответ  

Ответы:  

1 15 лет для строящихся и реконструируемых трубопроводов. 

2 10 лет для эксплуатируемых трубопроводов. 

3 25 лет для всех газопроводов не зависимо от срока эксплуатации. 

4 Ответы 1 и 2. 

5 Ответы 1, 2 и 3 совместно. 
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Вопрос № 10  Каким кабелем должно производиться соединение точки 

дренажа и минуса катодной станции? 

Укажите правильный ответ 

Ответы:  

1 Из меди 1х 35 мм2. 

2 Из алюминия 2х25 мм2. 

 

Вопрос № 11  Какими методами осуществляется катодная защита трубо-

проводов? 

Укажите правильный ответ  

Ответы:  

1 Путем катодной поляризации. 

2 Защита дополнительными катодными станциями. 

3 Созданием непроницаемого барьера между металлом трубопровода и 

окружающим его грунтом. 

  

Вопрос № 12  Какие гальванические аноды применяются при протекторной 

защите? 

Укажите правильный ответ  

Ответы:  

1 Магниевые. 

2 Алюминиевые. 

3 Цинковые. 

4 Ответы 1 и 2. 

5 Ответы 1, 2 и 3 совместно. 

  

Вопрос № 13  Что представляет собой дренажная защита? 

Укажите правильный ответ  

Ответы:  

1 Создание дополнительного дренажа для станции катодной защиты. 

2 Соединение трубопровода с тяговыми рельсами источника блуждающих 

токов. 

3 Установка электродренажных анодов. 

  

Вопрос № 14  Какое должно быть расстояние от протекторов до защищае-
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мого сооружения? 

Укажите правильный ответ  

Ответы:  

1 от 5 до 10 м. 

2 от 10 до 25 м. 

3 Не регламентируется. 

 

Вопрос № 15  Какое расстояние должно быть между протекторами? 

Укажите правильный ответ  

Ответы:  

1 1-3 м. 

2 3-6 м. 

3 6-8 м. 

4 10-15 м. 

  

Вопрос № 16  Что представляет собой активатор? 

Укажите правильный ответ  

Ответы:  

1 Сплав меди и алюминия. 

2 Порошкообразная смесь (меди и алюминия). 

3 Порошкообразная смесь (сернокислый натрий и сернокислый кальций, 

бентонитовая глина). 

  

Вопрос № 17  Как осуществляется контроль эффективности катодной за-

щиты? 

Укажите правильный ответ  

Ответы:  

1 Путем измерения поляризационного потенциала. 

2 Путем измерения скорости коррозии визуальным методом. 

3 Путем рентгенодефектоскопии. 

4 Ответы 1 и 2. 

5 Ответы 1, 2 и 3 совместно. 

  

Вопрос № 18  В каком месте наносится маркировка неупакованных про-

текторов? 
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Укажите правильный ответ  

Ответы:  

1 Указывается в паспорте анода. 

2 Выбивается клеймо на торце анода. 

3 Краской на торце анода (в зоне большой воронки) в виде полос. 

  

Вопрос № 19  Какие требования предъявляются к изоляции проводов за-

землителей? 

Укажите правильный ответ  

Ответы:  

1 Никаких повреждений даже незначительных не допускается. 

2 Небольшие повреждения изоляции не влияющие на прочность соедине-

ния. 

3 Не регламентируется. 

  

Вопрос № 20  Для чего предназначены приборы трассоискатели? 

Укажите правильный ответ  

Ответы:  

1 Для определения трассы трубопровода. 

2 Для определения поврежденный участков трубопровода. 

3 Для определения коррозионно-опасных участков вдоль трассы трубопро-

вода. 

  

 

5-й разряд 

Вопрос № 1 Чем осуществляют контроль сплошности защитного по-

крытия смонтированного трубопровода перед укладкой в 

траншею? 

Укажите правильный ответ. 

Ответы:  

1 Искровым дефектоскопом. 

2 Искателем повреждений изоляции. 

3 Методом катодной поляризации. 

4 Все перечисленные выше. 

5 Ответы 1 и 2. 
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6 Ответы 2 и 3. 

  

Вопрос № 2 Какими методами оценки должен выполняться контроль 

защитных покрытий трубопровода в условиях эксплуатации 

при комплексном обследовании 

Укажите правильный ответ 

Ответы:  

1 Лабораторными. 

2 Интегральными.  

3 Локальными. 

4 Все перечисленные выше. 

5 Ответы 1 и 2. 

6 Ответы 2 и 3. 

 

Вопрос № 3 На каком количестве труб и в каких местах проверяют адге-

зию при контроле лакокрасочных покрытий? 

Укажите правильный ответ  

Ответы:  

1 Не менее чем на 1 % труб. 

2 Не менее чем на 5 % труб. 

3 В местах, вызывающих сомнение. 

4 В соответсвии с регламентом. 

4 Ответы 1 и 3. 

5 Ответы 2 и 3. 

6 Ответы 1 и 4. 

7 Ответы 2 и 4. 

 

Вопрос № 4 Какова периодичность измерения защитных потенциалов на 

всех контрольно-измерительных пунктах? 

Укажите правильный ответ 

Ответы:  

1 Один раз в год если проводится контроль защитного потенциала, не реже 

одного раза в три месяца в отдельных наиболее коррозионно-опасных точ-

ках трубопровода, расположенных между установками электрохимической 

защиты. 
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2 Один раз в год, если проводится дистанционный контроль установок элек-

трохимической защиты. 

3 Не реже двух раз в год. 

  

Вопрос № 5 С какой периодичностью проверяют работу установок ка-

тодной защиты? 

Укажите правильный ответ  

Ответы:  

1 Два раза в год - на установках, обеспеченных дистанционным контролем. 

2 Два раза в месяц - на установках электрохимической защиты, не обеспе-

ченных дистанционным контролем. 

3 Четыре раза в месяц - на установках электрохимической защиты, не обес-

печенных дистанционным контролем, в зоне блуждающих токов 

4 Один раз в месяц - на установках электрохимической защиты, не обеспе-

ченных дистанционным контролем 

5 Ответы 1, 2 и 4. 

6 Ответы 1, 2 и 3. 

 

Вопрос № 6 

 

С какой периодичностью проверяют работу установок про-

текторной защиты? 

Укажите правильный ответ. 

Ответы:  

1 Два раза в год. 

2 Один раз в год. 

3 Один раз в квартал. 

4 Один раз в месяц. 

 

Вопрос № 7  При каких коррозионных поражениях средства электрохи-

мической защиты рекомендуется обеспечивать дистанцион-

ным контролем? 

Укажите правильный ответ 

Ответы:  

1 Более 10 %. 

2 Более 15 %. 

3 Более 20 %. 
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4 Более 30 %. 

Вопрос № 8  С какой периодичностью должно проводиться комплексное 

обследование на участках высокой коррозионной опасности? 

Укажите правильный ответ. 

Ответы:  

1 Не реже одного раза в 3 года. 

2 Не реже одного раза в 5 лет. 

3 Не реже одного раза в 10 лет. 

 

Вопрос № 9 В течение какого срока подлежит хранению документация 

по контролю состояния электрохимической защиты и защит-

ного покрытия? 

Укажите правильный ответ  

Ответы:  

1 В течение 30 лет. 

2 В течение всего периода эксплуатации трубопровода. 

3 До проведения переизоляции. 

 

Вопрос № 10 При каких условиях допускается применение раздельной 

электрохимической защиты нескольких трубопроводов или 

отдельных участков одного трубопровода? 

Укажите правильный ответ. 

Ответы:  

1 При осуществлении мер по исключению вредного влияния. 

2 При любых условиях. 

3 При незначительных расхождениях в величине переходного сопротивления 

"труба-земля". 

 

Вопрос № 11  Допускается ли эксплуатация автоматических катодных 

станций, принудительно уравнивающих потенциалы в точ-

ках дренажа на совместно защищаемых трубопроводах? 

Укажите правильный ответ. 

Ответы:  

1 Допускается. 
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2 Не допускается. 

 

Вопрос № 12  Какое из значений удельного электрического сопротивле-

ния грунта характерно для низкой коррозионной агрессив-

ности? 

Укажите правильный ответ 

Ответы:  

1 От 20 до 50 Ом*м. 

2 Более 50 Ом*м. 

3 Менее 20 Ом*м 

4 Более 100 Ом*м. 

 

Вопрос № 13   Как часто проводится комплексное обследование трубопро-

водов для определения их коррозионного состояния и состо-

яния противокоррозионной защиты на участках умеренной и 

повышенной коррозионной опасности? 

Укажите правильный ответ  

Ответы:  

1 Один раз в пять лет. 

2 Один раз в десять лет. 

3 Два раза в год. 

3 Один раз в квартал. 

 

Вопрос № 14  В грунтах с каким удельным электрическим сопротивлением 

осуществляется размещение протекторных групп для вре-

менной защиты? 

Укажите правильный ответ 

Ответы:  

1 До 250 Ом*м. 

2 До 500 Ом*м. 

3 До 750 Ом*м 

4 До 1000 Ом*м. 

 

Вопрос 15  Какие из показателей должны контролироваться при нанесе-

нии системы лакокрасочного покрытия? 
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Укажите правильный ответ  

Ответы:  

1 Толщина мокрого слоя. 

2 Сплошность покрытия. 

3 Степень высыхания. 

4 Толщина сухой пленки. 

5 Все перечисленные выше. 

6 Ответы 1, 2 и 3. 

  

Вопрос 16  Какой документ должны иметь средства измерения, входя-

щие в комплект технического устройства, применяемом на 

опасном производственном объекте? 

Укажите правильный ответ  

Ответы:  

1 Акт о прохождении приемочных испытаний. 

2 Сертификат об утверждении типа средств измерений. 

3 Паспорт средства измерения. 

  

Вопрос 17  На какую величину должно быть снижено давление в газо-

проводе перед вскрытием участка с поврежденной изоляци-

ей? 

Укажите правильный ответ  

Ответы:  

1 Не менее, чем на 10 % от величины Рраб(max), зарегистрированного в те-

чение последнего года эксплуатации. 

2 Не менее, чем на 30 % от величины Рраб(max), зарегистрированного в те-

чение последнего года эксплуатации 

3 Не менее, чем на 30 % от величины максимального разрешенного давления 

на этом участке. 

4 Снижение давления не требуется. 

  

Вопрос 18  За что несут ответственность специализированные организа-

ции, допущенные к выполнению работ на объектах маги-

стральных газопроводов? 

Укажите правильный ответ  
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Ответы:  

1 За организацию контроля соблюдения условий, обеспечивающих безопас-

ность выполнения этих работ. 

2 За выполнение требований безопасности на объектах магистральных газо-

проводов, выведенных из работы и переданных им для проведения ре-

монтно-профилактических, диагностических и других работ. 

3 За организацию работ по обеспечению соблюдения требования охраны 

труда, промышленной и газовой безопасности на объектах магистральных 

газопроводов. 

  

Вопрос 19  Какова периодичность текущего ремонта станций катодной 

защиты? 

Укажите правильный ответ  

Ответы:  

1 Один раз в месяц. 

2 Два раза в месяц 

3 Один раз в год 

4 Один раз в квартал. 

  

Вопрос 20  Как подразделяются методы защиты подземных трубопрово-

дов от коррозии? 

Укажите правильный ответ  

Ответы:  

1 Основное и вспогательное. 

2 Активное и пассивное. 

3 Основное и пассивное. 

4 Активное и дополнительное. 

  

  

6-й разряд 

Вопрос № 1  Какова периодичность измерений разности потенциалов 

«труба-земля» во всех КИП? 

Укажите правильный ответ. 

Ответы:  

1 Один раз в месяц. 
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2 Два раза в месяц. 

3 Один раз в 3 месяца. 

4 Один раз в полгода. 

  

Вопрос № 2  Какими способами разрешается приваривать катодные вы-

воды к газопроводу, находящемуся под давлением? 

Укажите правильный ответ 

Ответы:  

1 Только термитной сваркой.  

2 Только газосваркой. 

3 Электро- и газосваркой. 

 

Вопрос № 3  При каком давлении разрешается производить ремонт изо-

ляции и засыпку вручную вскрытого участка газопровода, не 

имеющего повреждений металла трубы? 

Укажите правильный ответ  

Ответы:  

1 Не менее, чем на 10 %  от величины Рраб(max), зарегистрированного в 

течение последнего года эксплуатации. 

2 Не менее, чем на 30 %  от величины Рраб(max), зарегистрированного в 

течение последнего года эксплуатации. 

3 Газопровод должен быть освобожден от газа полностью. 

 

Вопрос № 4  На какой суммарный срок допускается отключение электро-

химической защиты при проведении опытных или исследо-

вательских работ? 

Укажите правильный ответ 

Ответы:  

1 Одного раза в квартал до 80 ч. 

2 Двух раз в год до 7 суток. 

3 Не более 10 суток в год. 

  

Вопрос 5  Укажите состав бригады при выполнении измерений потен-

циалов на защитных кожухах переходов через железные и 

автомобильные дороги. 

Укажите правильный ответ  
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Ответы:  

1 Правилами не регламентируется. 

2 Не менее 3-х человек. 

3 Не менее 2-х человек.  

  

Вопрос № 6  Когда следует включать в работу средства электрохимиче-

ской защиты трубопроводов, предусмотренные проектом? 

Укажите правильный ответ. 

Ответы:  

1 В зонах блуждающего тока в течение периода не более месяца после 

укладки и засыпки участка трубопровода. 

2 В течении периода не более 3 месяцев после укладки и засыпки участка 

трубопровода. 

3 Если проектом предусматриваются более поздние сроки окончания строи-

тельства средств электрохимической защиты и ввода их в эксплуатацию, то 

должна быть запроектирована временная электрохимическая защита со-

гласно требованиям НД. 

4 Все перечисленные выше. 

 

Вопрос № 7  На основании каких данных должна выполняться интеграль-

ная оценка защитных покрытий трубопровода? 

Укажите правильный ответ 

Ответы:  

1 О силе тока установок катодной защиты. 

2 Распределения потенциалов вдоль трубопровода. 

3 Выборочно методом катодной поляризации. 

4 Все перечисленные выше. 

5 Ответы 1 и 2. 

Вопрос № 8  С какой погрешностью в эксплуатационной документации 

должны быть учтены все обнаруженные повреждения за-

щитного покрытия на трубопроводе? 

Укажите правильный ответ. 

Ответы:  

1 Не более 1 м. 
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2 Не более 5 м. 

3 В зависимости от диаметра газопровода. 

 

Вопрос № 9  Что такое активный метод защиты от коррозии? 

Укажите правильный ответ  

Ответы:  

1 Защита дополнительными катодными станциями. 

2 Путем катодной поляризации. 

3 Создание непроницаемого барьера между металлом трубопровода и окру-

жающим его грунтом. 

4 Все перечисленные выше ответы. 

 

Вопрос № 10  Что входит в состав станции катодной защиты? 

Укажите правильный ответ. 

Ответы:  

1 Источник постоянного тока. 

2 Анодное заземление. 

3 КИП 

4 Кабели. 

5 Все перечисленные выше ответы. 

6 Ответы 1, 2 и 3. 

 

Вопрос 11  Каким требованиям должны отвечать контрольно-

измерительные пункты на вновь построенных и реконструи-

руемых трубопроводах? 

Укажите правильный ответ  

Ответы:  

1 Должны быть окрашены в цвет, распознаваемый на трассе трубопровода. 

2 Иметь маркировку и привязку к трассе трубопровода (с точностью ±10 м), 

читаемую с борта самолета или вертолета при инспекторских облетах трас-

сы трубопровода. 

3 Конструкция пункта должна исключать доступ посторонних лиц к кон-

трольному щитку. 

4 В отдельных точках, определяемых в НД, иметь подъездную дорогу для 
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доступа к контрольно-измерительному пункту транспортных средств пере-

движной лаборатории электрохимической защиты типа ПЭЛ ЭХЗ или дру-

гих. 

5 Все перечисленные выше. 

6 Ответы 1, 2 и 3. 

 

Вопрос № 12  Где на магистральных трубопроводах подключают кон-

трольно-измерительные пункты? 

Укажите правильный ответ. 

Ответы:  

1 На каждом километре (не реже чем через 500 м при пересечении трубопро-

водом зоны действия блуждающих токов или грунтов с высокой коррози-

онной агрессивностью). 

2 На расстоянии трех диаметров трубопровода от точек дренажа установок 

электрохимической защиты (за исключением одиночных протекторов) и от 

электрических перемычек. 

3 У водных и транспортных переходов (с обеих сторон) у пересечения тру-

бопроводов с другими металлическими сооружениями 

4 В культурной и осваиваемой зонах: у дорог, арыков, коллекторов и других 

естественных и искусственных образований; - при многониточной системе 

трубопроводов контрольно-измерительные пункты устанавливают на каж-

дом трубопроводе на одном поперечнике, а так же у крановых площадок 

5 Все перечисленные выше. 

6 Ответы 1, 2 и 3. 

 

Вопрос № 13  Должна ли быть обеспечена в местах подключения кон-

трольного провода к трубопроводу возможность контакта 

неполяризующегося электрода сравнения с грунтом в зафик-

сированной на поверхности земли точке? 

Укажите правильный ответ 

Ответы:  

1 Должна. 

2 По возможности. 

3 Недолжна. 
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Вопрос № 14  Как проводят повторные испытания при неудовлетворитель-

ных результатах испытаний по какому-либо показателю ка-

чества защитного покрытия? 

Укажите правильный ответ. 

Ответы:  

1 В удвоенном количестве мест контроля или образцов. 

2 По согласованию с технадзором. 

3 Проводят повторное испытание на том же участке. 

 

Вопрос № 15  Как контролируют толщину защитного покрытия неразру-

шающими методами с помощью толщиномеров при трассо-

вом нанесении? 

Укажите правильный ответ  

Ответы:  

1 Не менее одного измерения на каждые 100 м трубопровода. 

2 В местах, вызывающих сомнение, в четырех точках каждого сечения. 

3 В местах, вызывающих сомнение. 

4 Не регламентируется. 

5 Ответы 1 и 2. 

  

Вопрос № 16  Что проверяют при контроле лакокрасочных покрытий? 

Укажите правильный ответ  

Ответы:  

1 Состояние поверхности - визуально. 

2 Толщину. 

3 Адгезию. 

4 Сплошность 

5 Все перечисленные выше. 

6 Ответы 2, 3 и 4. 

  

Вопрос № 17  На каком расстоянии от наружного края траншеи (без креп-

ления стенок) разрешается устанавливать тяжелые механиз-

мы? 

Укажите правильный ответ  
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Ответы:  

1 Не менее 1 м. 

2 В зависимости от крутизны стенок траншеи, но не ближе 2 м. 

3 Вне пределов призмы возможного обрушения грунта. 

  

Вопрос № 18  Назовите факторы, в зависимости от которых определяют 

допустимую величину силы тока в цепи поляризующего ис-

точника? 

Укажите правильный ответ  

Ответы:  

1 Тип изоляционного покрытия. 

2 Диаметр трубопровода. 

3 Длина контролируемого участка. 

4 Толщина стенки трубы 

5 В местах, вызывающих сомнение. 

6 Ответы 1, 2 и 3. 

7 Ответы 1, 2, 3 и 4. 

  

Вопрос № 19  Почему к изоляционным покрытиям трубопроводов предъ-

являются требования сплошности? 

Укажите правильный ответ  

Ответы:  

1 Из эстетических соображений. 

2 Для сохранения тепла продукта, транспортируемого по трубопроводу. 

3 Чтобы предотвратить возможность образования микро- и макрокоррозион-

ных элементов на поверхности трубопровода, существенно уменьшить то-

ки коррозии и токи электрохимической защиты. 

4 Ответы 1 и 2. 

  

Вопрос № 20  Как изменяется коррозийная активность грунтов со сниже-

нием их удельного электрического сопротивления? 

Укажите правильный ответ  

Ответы:  

1 Увеличивается. 
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2 Не изменяется. 

3 Снижается. 

 

 

Правильные ответы к тестовым дидактическим материалам  

представлены в таблицах 9 – 11. 

Таблица 9 – Правильные ответы к перечню тестовых дидактических ма-

териалов для 4-го разряда 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

№ ответа 2 4 2 1 3 1 5 1 4 1 

№ вопроса 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

№ ответа 2 5 2 1 2 3 1 3 1 1 

 

Таблица 10 – Правильные ответы к перечню тестовых дидактических 

материалов для 5-го разряда 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

№ ответа 6 6 4 3 6 1 2 2 2 1 

№ вопроса 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

№ ответа 2 2 2 2 5 3 1 2 1 2 

 

Таблица 11 – Правильные ответы к перечню тестовых дидактических 

ма56териалов для 6-го разряда 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

№ ответа 2 1 1 3 2 4 4 1 2 5 

№ вопроса 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

№ ответа 5 5 2 1 5 5 3 7 4 1 
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8 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

8.1 Методические рекомендации по организации и проведению  

учебного процесса  

Обучение рабочих по профессии «Монтер по защите подземных трубо-

проводов от коррозии» 4–6-го разрядов проводится по основным программам 

профессионального обучения по курсовой форме обучения. 

Для проведения теоретических занятий по курсовой форме комплектуют-

ся группы численностью до 25 человек. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Максимальный объем учебной нагрузки обу-

чающегося равен максимальному объему аудиторной учебной нагрузки (обяза-

тельных учебных занятий) при очной форме обучения и составляет 40 академи-

ческих часов в неделю. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очно-заочной 

(вечерней) форме обучения регламентируется организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность в СНФПО. 

Образовательная деятельность по основным программам профессиональ-

ного обучения организуется в соответствии с расписанием.  

Профессиональное обучение на производстве (в период производствен-

ной практики) осуществляется в пределах рабочего времени, обучающегося по 

соответствующим основным программам профессионального обучения. 

Для максимального усвоения программы рекомендуется при реализации 

компетентностного подхода в процессе изложения лекционного материала и 

проведения лабораторно-практических работ использование активных форм 

проведения занятий с применением электронных образовательных ресурсов, 

деловых и ролевых игр, индивидуальных и групповых проектов, анализа кейсо-

вых ситуаций, тренингов, групповых дискуссий в сочетании с внеаудиторной 

работой для формирования и развития общих и профессиональных компетен-

ций обучающихся. 

Для проверки усвоения изученного материала рекомендуется проведение 

текущего контроля в виде письменного зачета. Подборка вопросов для прове-

дения текущего контроля осуществляется на основе изученного теоретического 

материала и проведенных лабораторно-практических занятий. 

 

8.2 Учебно-методическое обеспечение 

8.2.1 Список рекомендуемых нормативных документов учебной и ме-

тодической литературы* 

 

Нормативные документы 

1 ВРД 39-1.14-021–2001 Единая система управления охраной труда и 

промышленной безопасностью в ОАО «Газпром» (с изменениями и дополнени-

ями). 

 
*Список не включает нормативные документы и учебную литературу по дисциплинам, изданным от-

дельными выпусками. 
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2 ГОСТ Р 51164-98. Трубопроводы стальные магистральные. Общие 

требования к защите от коррозии.  - М.: Госстандарт России, 2000. 

3 Инструкция по классификации стресс-коррозионных дефектов по сте-

пени их опасности. (ВРД 39-1.10-032-2001). - М.: ИРЦ Газпром, 2001. 

4 Инструкция по обеспечению безопасности при обследовании газопро-

водов, поврежденных стресс-коррозии. - М.: ИРЦ Газпром, 2001. (ВРД 39-1.10-

033-2001). 

5 Приказ Минтруда России от 12.10.2021 N 714н "Об утверждении про-

фессионального стандарта "Работник по электрохимической защите от корро-

зии линейных сооружений и объектов" (Зарегистрировано в Минюсте России 

17.11.2021 N 65865) 

6 Приказ Ростехнадзора от 11.12.2020 N 517 "Об утверждении феде-

ральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила без-

опасности для опасных производственных объектов магистральных трубопро-

водов" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.12.2020 N 61745) 

7 Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 534 "Об утверждении феде-

ральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила без-

опасности в нефтяной и газовой промышленности" (Зарегистрировано в Миню-

сте России 29.12.2020 N 61888) 

8 Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 "Об утверждении феде-

ральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила про-

мышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под 

избыточным давлением" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2020 N 

61998) 

9 СТО Газпром 18000.1-001-2014 Единая система управления охраной 

труда и промышленной безопасностью в ОАО «Газпром». Основные положе-

ния 

10 СТО Газпром 18000.1-002-2014 Единая система управления охраной 

труда и промышленной безопасностью в ОАО «Газпром». Идентификация 

опасностей и управление рисками 

11 СТО Газпром 18000.1-003-2014 Единая система управления охраной 

труда и промышленной безопасностью в ОАО «Газпром». Разработка целей и 

программ 

12 СТО Газпром 18000.2-005-2014 Единая система управления охраной 

труда и промышленной безопасностью в ОАО «Газпром». Порядок разработки, 

учета, изменений, признания утратившими силу и отмены документов 

13 СТО Газпром 18000.2-007-2018 Порядок применения знаков безопас-

ности и других средств визуальной информации об опасностях на объектах 

ПАО «Газпром» 

14 СТО Газпром 18000.2-008-2019 Анализ коренных причин происше-
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ствий. Порядок их установления и разработки мероприятий по предупрежде-

нию 

15 СТО Газпром 18000.3-004-2014 Единая система управления охраной 

труда и промышленной безопасностью в ОАО «Газпром». Организация и про-

ведение аудитов 

16 СТО Газпром 2-2.3-361-2009 Руководство по оценке и прогнозу кор-

розионного состояния линейной части магистральных газопроводов 

17 СТО Газпром 2-2.3-385-2009 Порядок проведения технического об-

служивания и ремонта трубопроводной арматуры 

18 СТО Газпром 2-3.5-695-2013 Линейная часть магистральных газопро-

водов. Общие технические требования к проектной документации для капи-

тального ремонта 

19 СТО Газпром 2-3.5-695-2013 Линейная часть магистральных газопро-

водов. Общие технические требования к проектной документации для капи-

тального ремонта 

20 Федеральный закон № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» 

21 Федеральный закон № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опас-

ных производственных объектов» 

22 Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» 

23 Федеральный закон № 184-ФЗ «О техническом регулировании» 

24 Федеральный закон № 225-ФЗ «Об обязательном страховании граж-

данской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в ре-

зультате аварии на опасном объекте» 

25 Федеральный закон № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-

энергетического комплекса» 

26 Федеральный закон № 384-ФЗ «Технический   регламент   о   безопас-

ности зданий и сооружений» 

27 Федеральный закон № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 

28 Федеральный закон № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

 

Учебники, учебные и справочные пособия 

1 Вологдин Я.И. и Карташев Г.И. Техника безопасности при строи-

тельстве объектов нефтяной и газовой промышленности. - М.: «Недра», 1977. 

2 Гинзбург-Шик Л.Д., Заринов М.З., Справочное пособие по технике 

безопасности, 1990. 

3 Гордон Г.Ю. «Электротравматизм и его предупреждения» М., 1986г. 

4 Карнеев Ю.С. Охрана труда в нефтяной и газовой промышленности. 
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- М.: «Недра», 1991. 

5 Карпеев Ю.С. Безопасность труда в нефтегазодобывающих и газопе-

рерабатывающих производствах. Правила и нормы. - М.: «Недра», 1989. 

6 Куцын П.В. Охрана труда в нефтяной и газовой промышленности. - 

М.: «Недра», 1987. 

7 Сечин А.П. Справочное пособие по технике безопасности. - М.: 

«Недра» 1990. 

8 Янович А.Н., Борщенко Л.И., Техника безопасности при эксплуата-

ции магистральных газопроводов. - М.: «Недра», 1984. 

9 Защитная способность изоляционных покрытий подземных трубопро-

водов. - М.: «Недра», 1987. 

10 Разработка и производство новых технологических систем, средств. 

Материалов и методов защиты подземных металлических сооружений от кор-

розии. Материалы совещаний, конференций, семинаров. - М.: ИРЦ Газпром, 

1997. 

11 Гутман Э.М., Низамов К.Р., Гетманский М.Д., Низамов Э.А. Защи-

та нефтепромыслового оборудования от коррозии. - М.: Недра, 1983. 

12 Никитенко Е.А., Эдельман Я.М. Монтер по защите подземных тру-

бопроводов от коррозии. Учебник для профтехобразования. – М.: Недра, 1981 – 

256с. 

13 Саакиян Л.С., Ефремов А.П. Защита нефтепромыслового оборудо-

вания от коррозии. - М.: «Недра», 1992. 

14 Ткаченко В.Н. Электрохимическая защита трубопроводных сетей. - 

Волгоград,  ВолгГАСА,  1997. 

15 Демченко В.Г., Демченко Г.В. Магистральные трубопроводы. 

Надёжность. Условия работы и разрушений. – М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 

2007. – 304 с.: ил. 

16 Бунин А.Б. и др. Электроизмерительные приборы: Каталог. - М.: 

ЦНИИТЭИ приборостроения, 1982. 

17 Подземное хранение газа. Полвека в России: опыт и перспективы: Сб. 

науч. тр. / Под ред. С.Н. Бузинова, С.А. Хан. – М.: ООО «ВНИИГАЗ», 2008. – 

464 с. 

18 Под общей редакцией Гаврилова-Кремичева  Н.Л. и Николаевой И.Л.  

Теплоизоляционные материалы и изделия: каталог – справочник. – М.: инф. – 

изд. центр «Современные Строительные Конструкции», 2004. – 196 с., ил. 

19 Под.ред. Ребекки Л. Басби Природный газ / Пер. с анг. – М.: ЗАО 

«Олимп-Бизнес», 2003. – 240 с.: ил. 

20 Ткаченко В.Н. Электрохимическая защита трубопроводов: Учебное 

пособие. – Волгоград: НП ИПД «Авторское перо», 2005. – 235 с. 
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21 Разработка и производство новых технологических систем, средств. 

Материалов и методов защиты подземных металлических сооружений от кор-

розии. Материалы совещаний, конференций, семинаров. - М.: ИРЦ Газпром, 

1997. 

22 Гошко А.И. Краны запорные. Использование. Техническое обслужи-

вание. Ремонт : Технический справочник .- М.: Инструмент. 2003. – 136 с. 

(Эксплуатация и ремонт арматуры, трубопроводов, оборудования). 

 

Методическая литература 
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компетенций, знаний и умений, обучающихся в процессе обучения рабочих 

кадров в обществах и организациях ОАО «Газпром». – М.: Филиал  

«УМУгазпром», 2010. 

2 Методические рекомендации по организации и проведению контроля 
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организациях ОАО «Газпром». – М.: Филиал «УМУгазпром», 2010. 

3 Методические рекомендации по организации и проведению открытого 

урока при профессиональном обучении рабочих кадров в обществах и органи-

зациях ОАО «Газпром». – М.: Филиал «УМУгазпром», 2010. 

4 Методические рекомендации по применению модульно-

компетентностного подхода при разработке и реализации программ для подго-

товки и повышения квалификации рабочих в дочерних обществах и организа-

циях ОАО «Газпром». – М.: Филиал «УМУгазпром», 2011. 

5 Методические рекомендации по организации работы инструктора 

производственного обучения при подготовке рабочих в дочерних обществах и 

организациях ОАО «Газпром». – М.: Филиал «УМУгазпром», 2012. 

6 Учебно-методические материалы по рациональному выбору методов 

и форм обучения персонала. – М.: Филиал «УМУгазпром», 2012. 

7 Методические рекомендации о порядке изучения, обобщения, распро-

странения и внедрения передового опыта в системе непрерывного фирменного 

профессионального обучения персонала ОАО «Газпром». – М.: Филиал 

 «УМУгазпром», 2013. 

8 Методические рекомендации по комплексному методическому обес-

печению учебного процесса. – М.: Филиал «УМУгазпром», 2013. 

9 Памятка инструктору производственного обучения. – М.: Филиал 

«УМУгазпром», 2013. 

10 Памятка преподавателю теоретического обучения. – М.: Филиал 

«УМУгазпром», 2013. 

11 Учебно-методические материалы для контроля результатов освоения 

программ профессиональной подготовки и повышения квалификации рабочих. 
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– М.: Филиал «УМУгазпром», 2013. 

12  Учебно-методические материалы по организации и проведению 

учебного процесса в образовательных подразделениях дочерних обществ  

ОАО «Газпром». – М.: Филиал «УМУгазпром», 2013. 

13 Учебно-методические материалы по организации переподготовки и 

обучению рабочих вторым (смежным) профессиям в образовательных подраз-

делениях дочерних обществ ОАО «Газпром» (методические рекомендации). – 

М.: Филиал «УМУгазпром», 2014. 

14 Учебно-методические материалы по организации и проведению про-

изводственного обучения в образовательных подразделениях дочерних обществ 

ОАО «Газпром». – М.: Филиал «УМУгазпром», 2014. 

15 Учебно-методические материалы по применению инновационных 

технологий при профессиональной подготовке рабочих (методические реко-

мендации). – М.: Филиал «УМУгазпром», 2014. 

16 Учебно-методические материалы по организации и проведению про-

изводственно-технических курсов в образовательных подразделениях дочерних 

обществ ОАО «Газпром» (методические рекомендации). – М.: Филиал  

«УМУгазпром», 2014. 

17 Учебно-методические материалы по оформлению методического ка-

бинета в дочерних обществах и организациях ОАО «Газпром» (методические 

рекомендации). – М.: Филиал «УМУгазпром», 2014. 

18 Учебно-методические материалы по организации и проведению кон-

сультаций при индивидуальной форме обучения рабочих в дочерних обществах 

и организациях ОАО «Газпром» (методические рекомендации). – М.: Филиал 

«УМУгазпром», 2014. 

19 Учебно-методические материалы по организации и проведению ква-

лификационных (пробных) работ при обучении рабочих на производстве (ме-

тодические рекомендации). – М.: Филиал «УМУгазпром», 2014. 

20 Методические рекомендации для преподавателя теоретического обу-

чения. – М.: Филиал «УМУгазпром», 2015. 

21 Методические рекомендации по организации и проведению конкурса 

профессионального мастерства на лучшего преподавателя образовательного 

подразделения общества ОАО «Газпром». – М.: Филиал «УМУгазпром», 2015. 

22 Методические рекомендации по проведению лабораторных, практи-

ческих работ при обучении рабочих. – М.: Филиал «УМУгазпром», 2015. 

23 Методические рекомендации по применению кейс-технологий. – М.: 

Филиал «УМУгазпром», 2015. 

24 Методические рекомендации по совершенствованию педагогических 

знаний преподавателей, мастеров (инструкторов) производственного обучения 

образовательных подразделений дочерних обществ ПАО «Газпром». – М.: 
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«УМУгазпром» ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ», 2016. 

25 Методические рекомендации по организации интегрированного уро-

ка. – М.: «УМУгазпром» ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ», 2016. 

26 Методические рекомендации по подготовке и оформлению портфолио 

для аккредитации преподавателей. – М.: «УМУгазпром» ЧУ ДПО «Газпром 

ОНУТЦ», 2016. 

27 Методические рекомендации по разработке инструктивно-

технологических карт для практического обучения рабочих в учебных мастер-

ских и на учебных полигонах. – М.: «УМУгазпром» ЧУ ДПО «Газпром 

ОНУТЦ», 2016. 

28 Методические рекомендации о порядке приема на работу специали-

стов с высшим и средним профессиональным образованием на рабочие долж-

ности и организация их обучения по рабочим профессиям в обществах и орга-

низациях ПАО «Газпром». – М.: «УМУгазпром» ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ», 

2016. 

29 Методические рекомендации по организации методической работы в 

образовательных подразделениях дочерних обществ ПАО «Газпром» – М.: 

«УМУгазпром» ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ», 2018.  

30 Методические рекомендации по организации и проведению курсов 

целевого назначения в обществах и организациях ПАО «Газпром» – М.:  

«УМУгазпром» ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ», 2018. 

31 Регламент актуализации образовательных программ на основе про-

фессиональных стандартов (алгоритм переработки). – М.: «УМУгазпром» ЧУ 

ДПО «Газпром ОНУТЦ», 2016. 

 

8.2.2 Перечень рекомендуемых наглядных пособий и  

интерактивных обучающих систем* 

Плакаты** 

1 Блочная установка катодной защиты БУКЗ-10. 

2 Воздушные линии электропередач. 

3 Защитные меры электробезопасности. 

4 Измерения защитного потенциала в действующих газопроводах. 

5 Индикатор состояния электроизолирующих соединений ИСЭИС. 

6 Искатель повреждений изоляции ИПИ-95. 

7 Катодная защита. 

 
* Перечень не включает наглядные пособия по предметам, изданным отдельными выпус-

ками. 
**Перечень не включает плакаты, изготавливаемые образовательными подразделениями. 
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8 Классификация систем заземления. 

9 Коррозия, вызываемая блуждающими токами. 

10 Напряжение шага и прикосновения. 

11 Образование коррозионных элементов на трубопроводе при струк-

турной неоднородности металла. 

12 Одиночная протекторная установка локального действия. 

13 Основы электротехники. 

14 Первая реанимационная и первая медицинская помощь (комплекты). 

15 Первичные средства пожаротушения (комплекты). 

16 Подключение протектора к трубопроводу. 

17 Почвенная коррозия при пересечении почв различного состава. 

18 Почвенная коррозия. 

19 Почвенная коррозия. Катодная защита. 

20 Протекторная защита. 

21 Средства защиты в электроустановках. 

22 Средства индивидуальной защиты. 

23 Схема возникновения блуждающих токов на железной дороге с элек-

трической тягой на постоянном токе. 

24 Схема катодной защиты. 

25 Схема протекторной защиты. 

26 Схема соединения аппаратуры и приборов при интегральной оценке 

изоляционного покрытия трубопроводов методом катодной поляризации. 

27 Схема установки ЭНЕС вблизи трубопровода. 

28 Схемы подключения протяженных протекторов к трубопроводу. 

29 Схемы установки протекторов в общую траншею, проложенную при 

строительстве трубопровода. 

30 Схемы установки протекторов в отдельную траншею, проложенную 

кабелеукладчиком при эксплуатации трубопровода. 

31 Тигель-форма ТФТ для приварки проводников к трубопроводу. 

32 Установка дренажной защиты. 

33 Электробезопасность (комплекты). 

34 Электробезопасность (комплекты). 

35 Электродренажная защита. 

36 Электроинструмент. 
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37 Электроснабжение катодных сетевых станций. Протекторная защита. 

38 Электроснабжение общества. 

 

Видеофильмы 

1 Газоопасные работы на объектах МГ. [Видеозапись]. - Калининград: 

Газпром ОНУТЦ, 2005. 

2 Диагностика линейной части магистрального газопровода [Видеоза-

пись]. - Калининград: Газпром ОНУТЦ, 2005. 

3 Диагностическое сопровождение ремонтно-восстановительных работ 

технологического оборудования компрессорных станций [Видеозапись]. - Ка-

лининград: Газпром ОНУТЦ, 2007. 

4 Запорная арматура для магистральных газопроводов [Видеозапись]. - 

Калининград: Газпром ОНУТЦ, 2011. 

5 Инструктаж по охране труда слушателя СНФПО [Электронный ре-

сурс]. – Калининград: ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ», 2016. 

6 Контрольно-измерительные приборы и автоматика [Видеозапись]. – 

Калининград: НОУ «ОНУТЦ ОАО «Газпром», 2013. 

7 Линейная часть магистрального газопровода. Техническое обслужива-

ние станций [Видеозапись]. - Калининград: Газпром ОНУТЦ, 2011. 

8 Оборудование линейной части магистрального газопровода [Видеоза-

пись]. - Калининград: Газпром ОНУТЦ, 2011. 

9 Оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на 

производстве [Электронный ресурс]. – Калининград: ЧУ ДПО «Газпром 

ОНУТЦ», 2017. 

10   Типы, конструкция и принцип работы запорной арматуры газопровода 

[Видеозапись]. - Калининград: Газпром ОНУТЦ, 2005. 

 

Автоматизированные обучающие системы 

1 Оборудование, используемое при ремонте и строительстве газопрово-

дов. [Электронный ресурс]. - Калининград: Газпром ОНУТЦ, 2015. 

2 Оказание первой помощи пострадавшим на производстве. [Электрон-

ный ресурс]. – Калининград: НОУ «ОНУТЦ ОАО «Газпром», 2014. 

3 Основы электротехники. [Электронный ресурс]. - Калининград: Газ-

пром ОНУТЦ, 2014. 

4 Противокоррозионная защита газопроводов. [Электронный ресурс]. - 

Калининград: Газпром ОНУТЦ, 2011. 

5 Устройство, принцип действия оборудования электрохимической за-

щиты газопроводов. [Электронный ресурс]. - Калининград: Газпром ОНУТЦ, 
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2008. 

6 Эксплуатация и ремонт линейной части магистральных газопроводов. 

[Электронный ресурс]. - Калининград: Газпром ОНУТЦ, 2013. 

7 Эксплуатация оборудования ЭХЗ. [Электронный ресурс]. - Калинин-

град: Газпром ОНУТЦ, 2012. 

8 Электробезопасность на предприятиях газовой отрасли. [Электронный 

ресурс]. - Калининград: Газпром ОНУТЦ, 2015. 

 

Тренажеры-имитаторы 

1 Тренажерный комплекс по линейной части магистрального газопро-

вода. [Электронный ресурс]. - Калининград: Газпром ОНУТЦ, 2016. 

2 Технология нанесения защитных покрытий на трубопроводы. [Элек-

тронный ресурс]. - Калининград: Газпром ОНУТЦ, 2013. 

3 Электрокоррозионные измерения. [Электронный ресурс]. - Калинин-

град: Газпром ОНУТЦ, 2011. 

4 Дистанционный контроль параметров ЭХЗ на базе системы коррози-

онного мониторинга «НГК-СКМ». [Электронный ресурс]. - Калининград: Газ-

пром ОНУТЦ, 2014. 

5 Дистанционный контроль параметров ЭХЗ на базе аппаратуры СКМ 

«Пульсар». [Электронный ресурс]. - Калининград: Газпром ОНУТЦ, 2013. 

6 Приварка выводов контрольно-измерительных пунктов и дренажных 

кабелей. [Электронный ресурс]. - Калининград: Газпром ОНУТЦ, 2013. 

7 Технология нанесения защитных покрытий на трубопроводы. [Элек-

тронный ресурс]. - Калининград: Газпром ОНУТЦ, 2013. 


