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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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профессиональной подготовки / переподготовки и повышения квалификации ра-

бочих по профессии «Оператор газораспределительной станции» 4–6-го разря-

дов, разработан на основе требований профессионального стандарта «Работник 

по эксплуатации технологических установок редуцирования, учета и распреде-

ления газа» и типового комплекта учебно-программной документации. 
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Рабочий комплект предназначен для руководителей и специалистов, зани-

мающихся организацией обучения рабочих, преподавателей учебно-производ-
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Область применения 

Настоящий рабочий комплект учебно-программной документации предна-

значен для профессионального обучения по программам профессиональной под-

готовке / переподготовке и повышения квалификации рабочих по профессии 

«Оператор газораспределительной станции» 4-6-го разрядов и включает в себя: 

– общие положения; 

– термины, определения, обозначения и используемые сокращения; 

– основные программы профессионального обучения рабочих по профес-

сии, в т. ч.: 

– квалификационные характеристики по профессии; 

– планируемые результаты обучения (перечень компетенций, приобретае-

мых в результате обучения по основным программам профессионального обуче-

ния рабочих по профессии); 

– учебные и тематические планы и программы теоретического обучения и 

практики; 

– оценочные материалы для контроля освоения программ профессиональ-

ного обучения; 

– методические материалы. 

 

1.2 Цель реализации основных программ профессионального  

обучения рабочих по профессии  

Основные программы профессионального обучения рабочих по профессии 

имеют своей целью формирование у обучающихся общих и профессиональных 

компетенций, необходимых для выполнения видов профессиональной деятель-

ности в соответствии с учетом требований профессиональных стандартов / дей-

ствующих ЕТКС, приобретения новой квалификации. 

Учебно-программная документация для профессионального обучения по 

программам профессиональной подготовке / переподготовке и повышения ква-

лификации рабочих по профессии «Оператор газораспределительной станции» 

4-6-го разрядов раскрывает обязательный (федеральный) компонент содержания 

обучения по профессии и параметры качества усвоения учебного материала с 

учетом требований профессионального стандарта по данной профессии «Работ-

ник по эксплуатации технологических установок редуцирования, учета и распре-

деления газа», утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 1 марта 2017г. № 223н регистрационный номер 815. 
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Таблица  1 – Перечень профессиональных стандартов, соответствующих 

профессиональной деятельности рабочих по профессии «Оператор газораспре-

делительной станции» 

Код профессионального 

стандарта 
Наименование профессионального стандарта 

19.033 «Работник по эксплуатации технологических установок редуци-

рования, учета и распределения газа», утв. приказом Министер-

ства труда и социальной защиты РФ от 1 марта 2017г. № 223н 

регистрационный номер 815 

 

Квалификационные характеристики составлены на основании требований 

профессионального стандарта по данной профессии «Работник по эксплуатации 

технологических установок редуцирования, учета и распределения газа», с уче-

том требований действующего Единого тарифно-квалификационного справоч-

ника работ и профессий рабочих (ЕТКС), выпуск 36, раздел «Переработка нефти, 

нефтепродуктов, газа, сланцев, угля и обслуживание магистральных трубопро-

водов» и дополнены требованиями п. 8 общих положений ЕТКС (выпуск 1). 

 

1.3 Нормативно-правовые основания разработки 

Нормативную правовую основу разработки настоящего рабочего ком-

плекта учебно-программной документации составляют следующие нормативные 

документы, стандарты и классификаторы: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служа-

щих и тарифных разрядов (ОКПДТР) ОК 016–94 (с изменениями и дополнени-

ями) 

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабо-

чих (ЕТКС), выпуск 36, раздел «Переработка нефти, нефтепродуктов, газа, слан-

цев, угля и обслуживание магистральных трубопроводов», выпуск 1, раздел «Об-

щие положения» 

Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 № 513 «Об утверждении Пе-

речня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение» (с изменениями и дополнениями) 

Профессиональный стандарт «Работник по эксплуатации технологических 

установок редуцирования, учета и распределения газа», утв. приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты РФ от 1 марта 2017г. № 223н регистраци-

онный номер 815 

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 

«Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (утв. при-

казом Ростехнадзора от 15.11.2013 № 542) 

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 

«Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, 
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нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» (утв. приказом Ро-

стехнадзора от 11.03.2013 № 96) (с изменениями и дополнениями) 

ГОСТ 12.0.004–2015 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Ор-

ганизация обучения безопасности труда. Общие положения» 

СТО Газпром 18000.1-001-2021 «Единая система управления производ-

ственной безопасностью. Основные положения» 

СТО Газпром 2-3.5-454-2010 Правила эксплуатации магистральных газо-

проводов 

Комплексная программа повышения эффективности управления человече-

скими ресурсами ПАО «Газпром», его дочерних обществ и организаций на пе-

риод 2021–2025 гг., утвержденная распоряжением ПАО «Газпром» от 26.04.2021 

№ 201 

Положение об итоговой аттестации и присвоении квалификации лицам, 

овладевающим профессиями рабочих в различных формах непрерывного фир-

менного профессионального обучения в обществах и организациях  

ПАО «Газпром», утвержденное Приказом ПАО «Газпром» от 10.10.2013 

Положение о Системе непрерывного фирменного профессионального об-

разования персонала ПАО «Газпром», утвержденное приказом ПАО «Газпром» 

от 29.01.2016 № 42 (с изменениями, утвержденными приказом ПАО «Газпром» 

от 14.12.2016 № 810) 

Требования к разработке и оформлению учебно-методических материалов 

для профессионального обучения и дополнительного профессионального обра-

зования персонала дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром», утвер-

жденные Департаментом ПАО «Газпром» (Е.Б. Касьян) 05.08.2019 № 07/15-3005 

Перечень профессий для подготовки рабочих в дочерних обществах и ор-

ганизациях ОАО «Газпром», утвержденный Департаментом ОАО «Газпром» 

(Е. Б. Касьян) 25.01.2013 

Матрица обучения и учебно-методического обеспечения СНФПО по ос-

новным рабочим профессиям дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром», 

утвержденная Департаментом (Е.Б. Касьян) ПАО «Газпром» в 2013 г.  

(СНО 05.11.08.239.03) (с изменениями и дополнениями) 

Правила охраны магистральных газопроводов (утв. постановлением Пра-

вительства РФ от 08.09.2017 № 1083) 

 

1.4 Требования к обучающимся 

Уровень образования обучаемых для допуска к обучению – не ниже сред-

него общего. 

В соответствии с профессиональным стандартом «Работник по эксплуата-

ции технологических установок редуцирования, учета и распределения газа», 

утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 1 марта 2017г. N 

223н регистрационный номер 815, к рабочему для допуска к работе в качестве 

оператора газораспределительной станции предъявляются следующие требова-

ния: 

http://u-sadpapp.adm.gazprom.ru/sad/component/doc_search_view?number=29&date=17.02.2016
http://u-sadpapp.adm.gazprom.ru/sad/component/doc_search_view?number=29&date=17.02.2016
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– к образованию и обучению: среднее профессиональное образование – 

программы подготовки квалифицированных рабочих. Профессиональное обуче-

ние - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, про-

граммы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабо-

чих; 

– к опыту практической работы: не менее одного года по профессии с более 

низким (предыдущим) разрядом (за исключением минимального разряда по про-

фессии). 

 

1.5 Срок обучения 

Продолжительность обучения в соответствии с действующим Перечнем 

профессий для профессиональной подготовки рабочих в дочерних обществах и 

организациях ОАО «Газпром», утвержденным Департаментом (Е.Б. Касьян) 

ОАО «Газпром» от 25.01.2013, при подготовке рабочих по профессии «Оператор 

газораспределительной станции» 4-5-го разряда (из числа лиц, имеющих квали-

фикацию по неродственной профессии) составляет 5 месяцев (840 часов), при 

переподготовке рабочих по профессии «Оператор газораспределительной стан-

ции» (из числа лиц, имеющих квалификацию по родственной профессии) 4-5-го 

разрядов - 2,5 месяца (416 часов), при повышении квалификации рабочих по про-

фессии «Оператор газораспределительной станции» 5-6-го разрядов - 2,5 месяца 

(416 часов). 

 

1.6 Общая характеристика основных программ профессионального 

обучения рабочих по профессии 

Основные программы профессионального обучения рабочих по профессии 

«Оператор газораспределительной станции» 4-6-го разрядов осваивается в очной 

(с отрывом от работы) форме обучения. 

Обучение данной профессии проводится по курсовой форме обучения. 

При обучении рабочих должно строго соблюдаться правило последова-

тельного получения знаний, умений и навыков от начального уровня квалифика-

ции к более высокому. 

Учебными планами предусмотрено теоретическое обучение и практика. 

В данном рабочем комплекте представлены основные программы профес-

сионального обучения и включены тематические планы и программы дисци-

плин: «Специальная технология» и «Практика», а тематические планы и про-

граммы дисциплин общепрофессионального цикла: «Общие сведения по элек-

тротехнике», «Слесарное дело», «Основы термодинамики», «Материаловеде-

ние», «Охрана труда и промышленная безопасность», «Основы природоохран-

ной деятельности» изданы отдельными выпусками. 

При проведении теоретического обучения для обеспечения эффективности 

обучения и закрепления учебного материала проводятся лабораторно-практиче-
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ские занятия, в ходе которых необходимо максимально использовать разработан-

ные с учетом специфики деятельности обществ и организаций ПАО «Газпром» 

интерактивные обучающие системы. 

Практика при профессиональной подготовке / переподготовке и повыше-

нии квалификации по профессии «Оператор газораспределительной станции» 

проводится на учебном полигоне и непосредственно на производстве. 

В процессе теоретического обучения и практики рабочие должны овладеть 

знаниями по эффективной организации труда, использованию новой техники и 

передовых технологий, повышению производительности труда, экономии мате-

риальных и других ресурсов. 

При проведении обучения особое внимание должно уделяться вопросам 

изучения и выполнения требований охраны труда и промышленной безопасно-

сти, в том числе при проведении конкретных видов работ. 

К концу обучения каждый рабочий должен уметь самостоятельно выпол-

нять все виды работ, предусмотренные квалификационной характеристикой, а 

также технологическими условиями и нормами, установленными на производ-

стве. 

Профессиональное обучение рабочих завершается итоговой аттестацией 

(сдачей квалификационного экзамена), которая проводится в установленном по-

рядке аттестационными (квалификационными) комиссиями 

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», создаваемыми в соответствии 

с Положением об итоговой аттестации и присвоении квалификации лицам, овла-

девающим профессиями рабочих в различных формах непрерывного фирмен-

ного профессионального обучения в обществах и организациях ПАО «Газпром». 

По мере обновления технической и технологической базы производства, приня-

тия новых нормативных и регламентирующих документов в учебные материалы 

должны быть своевременно внесены соответствующие коррективы. 

Изменения и дополнения в учебные планы, тематические планы и 

программы могут быть внесены только после их рассмотрения и утверждения 

педагогическим советом учебно-производственного центра 

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 
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2 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

 

В настоящем комплекте используются следующие термины и их определе-

ния: 

1 автоматизированная обучающая система: Интерактивная обучающая 

система, предназначенная для приобретения и контроля знаний обучаемого, раз-

работанная с использованием современных средств компьютерного дизайна 

(графики, видеофрагментов, анимационных фрагментов, текстовых ссылок и 

других мультимедийных технологий) в соответствии с утвержденной програм-

мой обучения для конкретной профессии, специальности или группы специаль-

ностей [Унификация учебно-методических материалов и их оформление, СНО 

05.01.09.024.01, п. 4.1.3]. 

2 итоговая аттестация: Форма оценки степени и уровня освоения обуча-

ющимися образовательной программы [Федеральный закон от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 59, п. 1]. 

3 квалификационный экзамен: Форма проведения итоговой аттестации 

лиц, прошедших обучение по основным программам профессионального обуче-

ния, с целью определения соответствия полученных компетенций, знаний, уме-

ний и навыков программе профессионального обучения и установления им на 

этой основе квалификационных разрядов, классов, категорий по соответствую-

щим профессиям рабочих, должностям служащих. Составляющими квалифика-

ционного экзамена являются практическая квалификационная работа и проверка 

теоретических знаний [Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации», статья 74]. 

4 квалификация: Уровень знаний, умений, навыков и компетенции, ха-

рактеризующий подготовленность к выполнению определенного вида професси-

ональной деятельности [Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации», статья 2, п. 5]. 

5 компетенция: 1) Совокупность профессиональных знаний, личностно-

деловых и профессиональных характеристик работника, которые необходимы 

для эффективного решения поставленных задач [Положение о системе непре-

рывного фирменного профессионального образования персонала  

ПАО «Газпром», утвержденное приказом ПАО «Газпром» от 29.01.2016 № 42 (с 

изменениями, утвержденными приказом ПАО «Газпром» от 14.12.2016  

№ 810), п.2.3]. 

2) Динамическая комбинация знаний, умений и способность применять их 

для успешной профессиональной деятельности [Методические рекомендации по 

разработке основных профессиональных образовательных программ и дополни-

тельных профессиональных программ с учетом соответствующих профессио-

нальных стандартов, утв. Минобрнауки России от 22.01.2015  

№ ДЛ-1/05 вн]. 
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6 нормативы оснащенности учебных кабинетов, учебных мастер-

ских: Документ, включающий в себя перечень оборудования, плакатов, видео-

фильмов, АОС, тренажеров и других технических средств обучения, необходи-

мых для обучения персонала. 

7 образование: Единый целенаправленный процесс воспитания и обуче-

ния, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах 

человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых 

знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компе-

тенций определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов [По-

ложение о системе непрерывного фирменного профессионального образования 

персонала ПАО «Газпром», утвержденное приказом  

ПАО «Газпром» от 29.01.2016 № 42 (с изменениями, утвержденными приказом 

ПАО «Газпром» от 14.12.2016 № 810), п.2.4]. 

8 образовательная организация: Некоммерческая организация, осу-

ществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в качестве 

основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых 

такая организация создана [Положение о системе непрерывного фирменного 

профессионального образования персонала ПАО «Газпром», утвержденное при-

казом ПАО «Газпром» от 29.01.2016 № 42 (с изменениями, утвержденными при-

казом ПАО «Газпром» от 14.12.2016 № 810), п.2.5]. 

9 образовательная программа: Комплекс основных характеристик обра-

зования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педаго-

гических условий и в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 

29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последую-

щими изменениями и дополнениями) форм аттестации, который представлен в 

виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учеб-

ных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оце-

ночных и методических материалов [Федеральный закон от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изме-

нениями и дополнениями), ст. 2, п. 15]. 

10 образовательная рабочая программа: Образовательная программа, 

детально раскрывающая содержание обучения по конкретной дисциплине или 

курсу, разработанная на основании типовой (примерной) программы примени-

тельно к конкретной организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, с учетом специфики производства и национально-регионального компо-

нента [Положение о системе непрерывного фирменного профессионального об-

разования персонала ПАО «Газпром», утвержденное приказом  

ПАО «Газпром» от 29.01.2016 № 42 (с изменениями, утвержденными приказом 

ПАО «Газпром» от 14.12.2016 № 810), п.2.6].  
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11 образовательная типовая программа: Учебно-методическая доку-

ментация, устанавливающая перечень, объем дисциплин применительно к про-

фессии и специальности, содержание образования определенного уровня  

и (или) определенной направленности, планируемые результаты освоения обра-

зовательной программы с учетом квалификации, минимального (базового) срока 

обучения, детально раскрывающая обязательные компоненты содержания обу-

чения [Положение о системе непрерывного фирменного профессионального об-

разования персонала ПАО «Газпром», утвержденное приказом  

ПАО «Газпром» от 29.01.2016 № 42 (с изменениями, утвержденными приказом 

ПАО «Газпром» от 14.12.2016 № 810), п.2.7]. 

12 обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную про-

грамму [Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями),  

ст. 2, п. 15]. 

13 обучение: Целенаправленный процесс организации деятельности обу-

чающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенциями, при-

обретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта 

применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся мо-

тивации получения образования в течение всей жизни [Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последую-

щими изменениями и дополнениями), ст. 2, п. 3]. 

14 организации Системы непрерывного фирменного профессиональ-

ного образования персонала ПАО «Газпром»: Образовательные организации 

ПАО «Газпром», образовательные подразделения дочерних обществ, учебно-ме-

тодические и научно-исследовательские организации, другие российские и зару-

бежные образовательные организации основного и дополнительного професси-

онального образования, постоянно привлекаемые для оказания образовательных 

услуг Обществу в установленном порядке [Положение о системе непрерывного 

фирменного профессионального образования персонала  

ПАО «Газпром», утвержденное приказом ПАО «Газпром» от 29.01.2016 № 42 (с 

изменениями, утвержденными приказом ПАО «Газпром» от 14.12.2016  

№ 810), п.2.12]. 

15 организации, осуществляющие образовательную деятельность: 

Образовательные организации, а также организации, осуществляющие обучение 

[Положение о системе непрерывного фирменного профессионального образова-

ния персонала ПАО «Газпром», утвержденное приказом  

ПАО «Газпром» от 29.01.2016 № 42 (с изменениями, утвержденными приказом 

ПАО «Газпром» от 14.12.2016 № 810), п.2.10]. 

16 организация, осуществляющая обучение: Юридическое лицо, осу-

ществляющее на основании лицензии наряду с основной деятельностью образо-

вательную деятельность в качестве дополнительного вида деятельности. Для 
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осуществления образовательной деятельности организацией, осуществляющей 

обучение, в ее структуре создается специализированное структурное образова-

тельное подразделение [Положение о системе непрерывного фирменного про-

фессионального образования персонала ПАО «Газпром», утвержденное прика-

зом ПАО «Газпром» от 29.01.2016 № 42 (с изменениями, утвержденными прика-

зом ПАО «Газпром» от 14.12.2016 № 810), п.2.11]. 

17 педагогическая деятельность: Деятельность, осуществляемая препо-

давателями для достижения результатов, предусмотренных образовательной 

программой или рядом образовательных программ [Положение о системе непре-

рывного фирменного профессионального образования персонала  

ПАО «Газпром», утвержденное приказом ПАО «Газпром» от 29.01.2016 № 42 (с 

изменениями, утвержденными приказом ПАО «Газпром» от 14.12.2016 № 810), 

п.2.13]. 

18 педагогические работники: Физические лица, которые состоят в тру-

довых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей образователь-

ную деятельность, и выполняют обязанности по обучению, воспитанию обучаю-

щихся и (или) организации образовательной деятельности [Положение о системе 

непрерывного фирменного профессионального образования персонала  

ПАО «Газпром», утвержденное приказом ПАО «Газпром» от 29.01.2016 № 42 (с 

изменениями, утвержденными приказом ПАО «Газпром» от 14.12.2016  

№ 810), п.2.14]. 

19 практика: Вид учебной деятельности, направленной на формирова-

ние, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе вы-

полнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью [Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями) ст. 2, 

п. 24]. 

20 профессиональное обучение: Вид образования, который направлен на 

приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и формирование компе-

тенций, необходимых для выполнения определенных трудовых, служебных 

функций (определенных видов трудовой, служебной деятельности, профессий) 

[Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (с последующими изменениями и дополнениями)  

ст. 2, п.13]. 

21 профиль компетенций: Структурированный перечень компетенций 

для определенной должности с указанием требуемого для эффективного выпол-

нения задач уровня их развития [Положение о системе непрерывного фирмен-

ного профессионального образования персонала  

ПАО «Газпром», утвержденное приказом ПАО «Газпром» от 29.01.2016 № 42 (с 

изменениями, утвержденными приказом ПАО «Газпром» от 14.12.2016  

№ 810), п.2.19]. 
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22 результаты обучения: Компетенции, приобретаемый практический 

опыт, знания и умения [Федеральные государственные образовательные стан-

дарты среднего профессионального образования]. 

23 типовые учебно-методические материалы (типовые УММ) на бу-

мажных носителях: Нормативная и учебно-методическая документация для ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности [Положение о си-

стеме непрерывного фирменного профессионального образования персонала  

ПАО «Газпром», утвержденное приказом ПАО «Газпром» от 29.01.2016 № 42 (с 

изменениями, утвержденными приказом ПАО «Газпром» от 14.12.2016  

№ 810), п.2.21]. 

24 тестовые дидактические материалы: Инструмент, предназначенный 

для измерения обученности обучающихся, состоящий из системы контрольных 

стандартизированных тестовых заданий (вопросов), стандартизованной проце-

дуры проведения, обработки и анализа результатов. Тестовые задания (вопросы) 

могут также применяться также обучающимися для самоконтроля знаний. 

25 учебный план: Документ, который определяет перечень, трудоем-

кость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной дея-

тельности и, если иное не установлено Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации», формы промежуточной аттестации обучающихся 

[Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации», с последующими изменениями и дополнениями,  

ст. 2, п. 22]. 

26 экзамен: Составляющая образовательного процесса, направленная на 

оценку знаний человека. Экзамен проводится с использованием экзаменацион-

ных билетов, составленных на основе вопросов, охватывающих все темы про-

граммы дисциплины. 
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3 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящем комплекте используются следующие сокращения: 

 

АПК – административно-производственный контроль; 

АОС – автоматизированная обучающая система; 

АСУ – автоматизированная система управления; 

ЕСКД – Единая система конструкторской документации; 

ЕТКС – Единый тарифно-квалификационный справочник; 

ИОС – интерактивная обучающая система; 

ГРС – газораспределительная станция; 

ГРУ – газорегуляторная установка; 

КИПиА – контрольно-измерительные приборы и автоматика; 

КРП – контрольно-распределительный пункт; 

КС – компрессорная станция; 

ЛПУ – линейно-производственное управление; 

ЛЧ – линейная часть; 

МГ – магистральный газопровод; 

МДК – междисциплинарный курс; 

ОК – общая компетенция; 

ОП – общепрофессиональный учебный цикл; 

П – профессиональный учебный цикл; 

ПБ – промышленная безопасность; 

ПК – профессиональная компетенция; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ПП – производственная практика; 

ППР – планово-предупредительный ремонт; 

ПХГ – подземное хранилище газа; 

СДТ – соединительные детали трубопровода; 

СИ – Международная система единиц; 

СИЗ – средства индивидуальной защиты; 

СНиП – санитарные нормы и правила; 

СНФПО – Система непрерывного фирменного профессионального образо-

вания персонала ПАО «Газпром»; 

СТ – специальная технология; 

СТО – стандарт организации; 

ТО и Р – техническое обслуживание и ремонт; 

ТПА – трубопроводная арматура; 

УП – учебная практика; 

УСБ – устройство сужающее быстросъемное; 

ФН и П – федеральные нормы и правила; 

ФЦП – формуляр целевых проверок; 

ЧС – чрезвычайная ситуация; 

ШИ – шахтный интерферометр; 
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ШРП – шкафной регуляторный пункт; 

ЭХЗ – электрохимическая защита. 
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4 ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ – 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ / ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ 

по профессии «Оператор газораспределительной станции» 4-го разряда 

 

4.1 Квалификационная характеристика 

Профессия – оператор газораспределительной станции 

Квалификация – 4-й разряд 

– 4-й разряд – при работе на неавтоматизированных газораспределитель-

ных станциях (ГРС) и контрольно-распределительных пунктах (КРП) с суточной 

производительностью газа до 1 млн м3
 при централизованной, надомной и вах-

тенной формах обслуживания;  

Оператор ГРС 4-го разрядов с целью овладения видом профессиональной 

деятельности «Обеспечение работы технологических установок редуцирования, 

учёта и распределения газа» * должен иметь практический опыт: 

− обхода (по установленному маршруту) и визуальный осмотр состояния 

оборудования технологических установок редуцирования, учета и распределе-

ния газа, технического состояния зданий и сооружений, состояния инструмента, 

пожарного инвентаря; 

− проверки работоспособности источника аварийного освещения; 

− контроля параметров работы оборудования технологических установок 

редуцирования, учета и распределения газа по показаниям манометров, термо-

метров, задатчиков регуляторов давления газа, расходомеров; 

− проверки связи с диспетчерским пунктом и потребителями газа; 

− проверки производственных помещений и наружных установок на зага-

зованность; 

− внесения в журнал данных об уровне загазованности производственных 

помещений и наружных установок; 

− проверки герметичности, отсутствия утечек газа на технологическом обо-

рудовании и трубопроводах технологических установок редуцирования, учета и 

распределения газа; 

− проверки работы системы очистки газа и отвода конденсата (пылеулови-

телей, фильтров, технологических трубопроводов с трубопроводной арматурой, 

емкостей для сбора конденсата); 

− проверки работы узла переключения (предохранительных клапанов, тех-

нологических трубопроводов с трубопроводной арматурой, трехходового крана, 

манометров); 

− проверки наличия пломб на байпасной линии, предохранительном кла-

пане, обводной линии узла переключения; 

 
* В соответствии с требованиями профессионального стандарта «Работник по эксплуатации 

технологических установок редуцирования, учета и распределения газа», утв. приказом Мин-

труда России от 01.03.2017 рег. № 223н (рег.№ 815). 
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− проверки работы узла предотвращения гидратообразований (подогрева-

теля газа, трубопроводной арматуры, системы розжига и контроля пламени, ши-

бера, воздушных заслонок, манометров, термометров); 

− проверки работы узла редуцирования (регуляторов давления, задатчиков, 

трубопроводной арматуры, системы автоматики); 

− проверки работы узла одоризации (одоризатора, трубопроводной арма-

туры, трубопроводов, системы автоматической подачи одоранта, расходной ем-

кости, емкости хранения и выдачи одоранта); 

− проверки работы узла измерения расхода и качества газа, а также газа на 

собственные технологические нужды (первичных преобразователей расхода 

газа, трубопроводной арматуры, импульсных линий, приборов расхода и каче-

ства газа); 

− проверки работы трубопроводной арматуры в технологической обвязке 

технологических установок редуцирования, учета и распределения газа; 

− проверки работы систем вентиляции (вентиляторов, распределительных 

воздуховодов, обратных защитных клапанов, дефлекторов); 

− контроля работы контрольно-измерительных приборов и автоматики, (си-

стемы автоматического управления, системы защитной автоматики, телемеха-

ники, охранной и пожарной сигнализации); 

− выявления неисправностей в работе оборудования технологических уста-

новок редуцирования, учета и распределения газа; 

− контроля состояния охранных зон и зон минимальных расстояний; 

− проверки герметичности импульсных линий и мест подключения средств 

измерений; 

− контроля выполнения автоматизированной системой управления функ-

ций управления, сигнализации и защиты; 

− контроля значений технологических параметров работы оборудования по 

показаниям средств централизованного контроля и сигнализации; 

− проверки выполнения системой автоматики (блоком управления) подо-

гревателя газа, одоризатора функций сигнализации, управления и защиты; 

− контроля выполнения команд автоматизированной системы управления, 

отключающей трубопроводную арматуру, средства защитной автоматики, обес-

печивающей автоматическое отключение отдельных технологических участков, 

оборудования в случае аварии, автоматическое и дистанционное управление си-

стемами сброса газа на свечи при продувках и авариях; 

− контроля устройств дистанционного и ручного управления кранами; 

− контроля рабочих параметров климатического оборудования замерных 

узлов и мест установки средств измерений; 

− контроля технического состояния и исправности оборудования обогрева 

импульсных линий, отводов, пробоотборных линий на трубопроводах; 
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− испытания срабатывания систем аварийного отключения оборудования и 

трубопроводной арматуры технологических установок редуцирования, учета и 

распределения газа в составе бригады; 

− контроля работы системы электрохимической защиты (установок катод-

ной защиты); 

− контроля работоспособности средств измерений учета газа и средств из-

мерений физико-химических свойств газа, установленных на технологических 

установках редуцирования, учета и распределения газа; 

− информирования непосредственного руководителя, диспетчера о выяв-

ленных отклонениях в работе оборудования технологических установок редуци-

рования, учета и распределения газа; 

− ведения оперативной и эксплуатационной документации по техниче-

скому состоянию оборудования технологических установок редуцирования, 

учета и распределения газа; 

− приёма-сдачи смены и ознакомление с текущими режимами работы обору-

дования технологических установок редуцирования, учета и распределения газа 

и записями в оперативном журнале; 

− регулирования режима работы оборудования технологических установок 

редуцирования, учета и распределения газа по указанию диспетчера (переклю-

чения трубопроводной арматуры, увеличения или ограничения расхода газа, пе-

реключения линий редуцирования); 

− настройки регуляторов давления газа; 

− пуска в работу регуляторов давления газа; 

− регулирования температуры газа на выходе подогревателя газа; 

− регулировки газогорелочного устройства подогревателя газа в соответ-

ствии с данными режимной карты; 

− расчета часового и суточного расхода газа; 

− регулировки подачи одоранта; 

− заправки расходной емкости одоризатора; 

− принятия мер по предупреждению опасных режимов работы, аварийных 

ситуаций и аварий на оборудовании технологических установок редуцирования, 

учета и распределения газа; 

− устранения нарушений режима работы оборудования технологических 

установок редуцирования, учета и распределения газа по указанию диспетчера; 

− выполнения действий при возникновении аварийных ситуаций в соответ-

ствии с планом мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий; 

− регистрации показаний средств измерения расхода и физико-химических 

свойств газа, суточных архивов с вычислительных комплексов; 

− распечатки суточных архивов с вычислительных комплексов; 

− передачи параметров расхода и физико-химических свойств газа, данных 

суточных архивов с вычислительных комплексов в диспетчерский пункт; 
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− ввода в работу (вывода из работы) измерительного трубопровода с пере-

становкой трубопроводной арматуры по распоряжению диспетчера; 

− ввода в работу (вывода из работы) средств измерений по распоряжению 

диспетчера; 

− отбора проб для определения физико-химических показателей газа в со-

ставе бригады; 

− продувки пылеуловителей и фильтров; 

− ведения оперативной документации по режимам работы оборудования 

технологических установок редуцирования, учета и распределения газа; 

− слива конденсата из возможных мест его скопления; 

− подготовки инструмента и приспособлений к проведению ремонта про-

стого и средней сложности оборудования технологических установок редуциро-

вания, учета и распределения газа; 

− отключения оборудования для проведения регламентных ремонтных ра-

бот; 

− перемещения простого и средней сложности оборудования технологиче-

ских установок редуцирования, учета и распределения газа при проведении тех-

нического обслуживания и ремонта; 

− очистки простого и средней сложности оборудования технологических 

установок редуцирования, учета и распределения газа от загрязнений перед про-

ведением ремонтных работ; 

− изготовления уплотнительных прокладок несложной конфигурации; 

− подготовки приспособлений для проведения ремонтных работ; 

− подготовки защитных покрытий металлоконструкций к применению; 

− установки (снятия) ограждения, плакатов рабочей зоны для проведения ре-

монта; 

− сопоставления параметров работы и технического состояния простого и 

средней сложности оборудования технологических установок редуцирования, 

учета и распределения газа с паспортными данными организации-изготовителя; 

− разборки и сборки простых и средней сложности узлов и механизмов обо-

рудования технологических установок редуцирования, учета и распределения 

газа в составе бригады; 

− вывода из работы (ввода в работу) простого и средней сложности оборудо-

вания, в том числе работающего под давлением, в составе бригады; 

− подготовки оборудования, работающего под давлением, к проведению ди-

агностического обследования в составе бригады; 

− удаления конденсата из емкости сбора конденсата в составе бригады; 

− замены дефектных деталей (манжетных и сальниковых уплотнений, под-

шипников, втулок, валов, шпилек) в составе бригады; 

− проверки эксплуатационной готовности арматуры (свободного хода шпин-

деля, герметичности трубопроводной арматуры) после завершения ремонтных 

работ; 
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− выполнения слесарной обработки простых деталей; 

− устранения мелких дефектов и неисправностей оборудования, выявленных 

при обходе и осмотре; 

− ремонта изоляционного покрытия трубопроводов на участке земля-воздух 

в составе бригады; 

− устранения утечек газа на импульсных трубопроводах средств измерений, 

импульсных трубках управления крана, трубопроводной арматуре; 

− проведения регулировки опор технологических трубопроводов в составе 

бригады; 

− доливки масла в гидросистему трубопроводной арматуры, в карманы под 

датчики и термометры; 

− очистки карманов под датчики и термометры; 

− настройки регуляторов давления узла редуцирования газа, трубопровод-

ной арматуры после ремонта; 

− пуска в работу регуляторов давления узла редуцирования газа после ре-

монта; 

− замены фильтрующих элементов узла очистки газа в составе бригады; 

− опробования и приемки в эксплуатацию простого и средней сложности 

оборудования технологических установок редуцирования, учета и распределе-

ния газа после реконструкции, капитального и текущего ремонта в составе бри-

гады; 

− набивки и подтягивания сальников трубопроводной арматуры; 

− покраски (восстановления лакокрасочного покрытия) оборудования, тру-

бопроводов, технологических блоков и ограждения; 

− поддержания технического состояния закрепленных производственных 

объектов и территорий в соответствии с требованиями нормативно-технической 

документации. 

 

Оператор ГРС 4-го разряда с целью овладения видом профессиональной 

деятельности «Обеспечение работы технологических установок редуцирования, 

учёта и распределения газа» *должен уметь: 

− определять отклонения в работе оборудования технологических устано-

вок редуцирования, учета и распределения газа по показаниям средств измере-

ний, визуально, на слух; 

− пользоваться контрольно-измерительными приборами для контроля па-

раметров работы оборудования технологических установок редуцирования, 

учета и распределения газа; 

 
* В соответствии с требованиями профессионального стандарта «Работник по эксплуатации 

технологических установок редуцирования, учета и распределения газа», утв. приказом Мин-

труда России от 01.03.2017 рег. № 223н (рег.№ 815). 
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− оценивать техническое состояние зданий и сооружений, их фундаментов, 

эстакад, переходных мостков, ограждений, подъездных дорог и пешеходных до-

рожек, расположенных на территории технологических установок редуцирова-

ния, учета и распределения газа; 

− проверять охранные зоны и зоны минимально допустимых расстояний 

объекта на предмет наличия нарушений; 

− оценивать наличие и исправность рабочего инструмента, принадлежно-

стей и приспособлений; 

− определять наличие и исправность противопожарных средств, инже-

нерно-технических средств охраны объекта; 

− проверять работоспособность оборудования, систем, средств измерений 

технологических установок редуцирования, учета и распределения газа; 

− определять неисправности в работе источников аварийного освещения; 

− определять утечки газа на технологическом оборудовании и трубопрово-

дах технологических установок редуцирования, учета и распределения газа; 

− применять приборы контроля воздуха рабочей зоны; 

− определять неисправности в работе оборудования технологических уста-

новок редуцирования, учета и распределения газа; 

− считывать информационные показания приборов средств КИПиА; 

− регистрировать в оперативной документации показания приборов, значе-

ния режимов работы оборудования технологических установок редуцирования, 

учета и распределения газа; 

− применять первичные средства пожаротушения; 

− применять средства связи для обмена информацией с диспетчерским 

пунктом и потребителями; 

− читать технические схемы оборудования технологических установок ре-

дуцирования, учета и распределения газа; 

− оценивать рабочие параметры оборудования технологических установок 

редуцирования, учета и распределения газа на предмет отклонения от заданного 

режима работы; 

− осуществлять прием-сдачу смены; 

− заправлять расходные емкости одоризатора; 

− выполнять технологические операции по корректировке режима работы 

оборудования технологических установок редуцирования, учета и распределе-

ния газа; 

− выполнять регулировочные работы на регуляторах давления газа, одори-

зационных установках и подогревателях газа; 

− осуществлять ввод в работу (вывод из работы) измерительного трубопро-

вода, средств измерений; 

− отбирать пробы газа из коммуникаций технологических установок реду-

цирования, учета и распределения газа для определения физико-химических 

свойств; 
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− выполнять технологические операции по удалению конденсата из комму-

никаций оборудования технологических установок редуцирования, учета и рас-

пределения газа; 

− производить расчеты часового и суточного расхода газа; 

− выполнять технологические операции по аварийному останову обслужи-

ваемого оборудования; 

− регистрировать в оперативной документации показания приборов, значе-

ния режимов работы оборудования технологических установок редуцирования, 

учета и распределения газа; 

− пользоваться специализированными вычислительными комплексами; 

− применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

− пользоваться технической документацией специализированного назначе-

ния по профилю деятельности; 

− подготавливать к работе инструменты и приспособления; 

− производить переключения коммуникаций и оборудования для проведе-

ния ремонтных, диагностических работ в соответствии с требованиями безопас-

ности; 

− производить разборку и сборку простых и средней сложности узлов и ме-

ханизмов оборудования технологических установок редуцирования, учета и рас-

пределения газа; 

− выявлять и устранять мелкие дефекты и неисправности оборудования 

технологических установок редуцирования, учета и распределения газа; 

− проверять свободный ход шпинделя, герметичность трубопроводной ар-

матуры после завершения ремонтных работ; 

− удалять конденсат из коммуникаций оборудования технологических 

установок редуцирования, учета и распределения газа; 

− изготавливать уплотнительные прокладки несложной конфигурации; 

− применять приспособления для проведения ремонтных работ; 

− восстанавливать работоспособность регулируемых опор технологиче-

ских трубопроводов; 

− восстанавливать теплоизоляцию участков технологических трубопрово-

дов, изоляционных покрытий переходов земля – воздух; 

− производить замену фильтрующих элементов узла очистки газа; 

− осуществлять опробование и приемку в эксплуатацию простого и средней 

сложности оборудования технологических установок редуцирования, учета и 

распределения газа после реконструкции, капитального и текущего ремонта; 

− применять ручной, механизированный, измерительный слесарный ин-

струмент, используемый при ремонте; 

− удалять газовоздушные смеси из газовых коммуникаций; 

− выполнять операции по первичному пуску газа, заполнению газом техно-

логических коммуникаций; 
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− восстанавливать лакокрасочное покрытие оборудования технологиче-

ских установок редуцирования, учёта и распределения газа; 

− выявлять и устранять незначительные неисправности инструмента. 

 

В соответствии с требованиями п. 8 общих положений ЕТКС, выпуск I опе-

ратор ГРС 4-го разряда дополнительно должен уметь*: 

− оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях; 

− соблюдать требования безопасности труда, электробезопасности, пожар-

ной безопасности, гигиены труда и производственной санитарии; 

− соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

− применять экономические знания в своей практической деятельности; 

− проводить уборку своего рабочего места, оборудования, инструментов, 

приспособлений и содержать их в надлежащем состоянии; 

− анализировать результаты своей работы. 

 

Оператор ГРС 4-го разряда с целью овладения видом профессиональной 

деятельности «Обеспечение работы технологических установок редуцирования, 

учёта и распределения газа» **должен знать: 

− технологический регламент эксплуатации опасного производственного 

объекта, в составе которого находятся технологические установки редуцирова-

ния, учета и распределения газа; 

− устройство, назначение, правила эксплуатации и технического обслужи-

вания технологического оборудования, электрооборудования и освещения, тех-

нологической связи, приборов автоматического регулирования и защиты, учета 

и контроля технологических процессов; 

− технические схемы, маршрутные карты обхода технологических устано-

вок редуцирования, учета и распределения газа; 

− порядок контроля технического состояния оборудования технологиче-

ских установок редуцирования, учета и распределения газа; 

− виды неисправностей в работе оборудования технологических установок 

редуцирования, учета и распределения газа, порядок их устранения; 

− проектные и допустимые значения параметров работы оборудования тех-

нологических установок редуцирования, учета и распределения газа; 

− основные физико-химические свойства транспортируемых веществ; 

− состав и порядок ведения оперативной документации; 

 
* Перечень включает необходимые требования в рамках данной профессии в соответ-

ствии с действующими ЕТКС, нормативными документами федерального уровня и норматив-

ными локальными актами ПАО «Газпром». 
** В соответствии с требованиями профессионального стандарта «Работник по эксплу-

атации технологических установок редуцирования, учета и распределения газа», утв. прика-

зом Минтруда России от 01.03.2017 рег. № 223н (рег.№ 815). 
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− требования нормативной документации к охранным зонам и зонам мини-

мальных расстояний объекта; 

− правила проведения контроля воздуха рабочей зоны объекта; 

− правила настройки и применения приборов контроля воздуха рабочей 

зоны; 

− устройство, назначение и принцип действия КИПиА; 

− требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической 

безопасности; 

− технические схемы технологических установок редуцирования, учета и 

распределения газа; 

− требования нормативных документов, регламентирующих порядок и пра-

вила хранения, транспортировки (перевозки) и использования одоранта; 

− последовательность и содержание операций по обеспечению, изменению 

и корректировке заданного режима работы оборудования технологических уста-

новок редуцирования, учета и распределения газа; 

− порядок и правила проведения расчета часового и суточного расхода газа; 

− правила и способы отбора проб для определения физико-химических по-

казателей газа; 

− последовательность действий при возникновении аварийных ситуаций на 

технологических установках редуцирования, учета и распределения газа; 

− основы материаловедения; 

− технологические схемы коммуникаций объекта в пределах охранной 

зоны; 

− порядок выполнения технического обслуживания, текущего ремонта, 

подготовки к выводу из капитального ремонта (вводу в капитальный ремонт) 

оборудования технологических установок редуцирования, учета и распределе-

ния газа; 

− требования нормативных документов по организации и безопасному про-

ведению огневых и газоопасных работ на опасных производственных объектах; 

− требования нормативной документации по содержанию охранных зон, 

соблюдению зон минимальных расстояний объекта; 

− основные приемы и методы выполнения слесарных работ; 

− требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической 

безопасности; 

− порядок применения средств индивидуальной и коллективной защиты. 

 

В соответствии с требованиями п. 8 общих положений ЕТКС, выпуск I опе-

ратор ГРС 4-го разряда должен дополнительно знать*: 

 
* Перечень включает необходимые требования в рамках данной профессии в соответ-

ствии с действующими ЕТКС, нормативными документами федерального уровня и норматив-

ными локальными актами ПАО «Газпром». 



28 

 

 

 

− рациональную организацию труда на своем рабочем месте; 

− технологический процесс выполняемой работы; 

− правила технической эксплуатации и ухода за оборудованием, приспо-

соблениями и инструментом, используемыми и обслуживаемыми при работе; 

− правила выявления и устранения возникающих неполадок текущего ха-

рактера при производстве работ; 

− режим экономии и рационального использования материальных ресур-

сов, нормы расхода сырья и материалов на выполняемые работы; 

− требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ, в том числе 

и по смежным операциям или процессам; 

− безопасные методы и приемы труда, санитарно-гигиенические условия 

труда, основные средства и приемы предупреждения и тушения пожаров на 

своем рабочем месте; 

− производственную (по профессии) инструкцию и правила внутреннего 

трудового распорядка; 

− основные показатели производственных планов; 

− условия оплаты труда при совмещении профессий; 

− особенности оплаты и стимулирования труда; 

− порядок установления тарифных ставок, норм, расценок, порядок тари-

фикации работ, присвоения рабочим квалификационных разрядов, пересмотра 

норм и расценок;  

− основные положения и формы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации рабочих на производстве; 

− основные полномочия трудовых коллективов и формы участия рабочих в 

управлении производством; 

− требования по охране окружающей среды и недр. 

Рабочий по профессии «Оператор газораспределительной станции» 4-го 

разряда, кроме описанных требований должен иметь II группу допуска по элек-

тробезопасности в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации 

электроустановок, утвержденными Приказом Минтруда России от 15.12.2020 

№ 903н (с последующими изменениями и дополнениями), Правилами техниче-

ской эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденными Приказом 

Минэнерго России от 13.01.2003 № 6 (с последующими изменениями и дополне-

ниями). 

 

4.2 Характеристика профессиональной деятельности обученных  

рабочих 

Область профессиональной деятельности обученных рабочих: работы по 

эксплуатации технологических установок редуцирования, учёта и распределения 

газа. 

Объекты профессиональной деятельности обученных рабочих: 

https://u-sadpapp.adm.gazprom.ru/sad/component/doc_search_view?number=328&date=24.07.2013
https://u-sadpapp.adm.gazprom.ru/sad/component/doc_search_view?number=328&date=24.07.2013
https://u-sadpapp.adm.gazprom.ru/sad/component/doc_search_view?number=328&date=24.07.2013
https://u-sadpapp.adm.gazprom.ru/sad/component/doc_search_view?number=6&date=13.01.2003
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- узлы (переключения; очистки газа; предотвращения гидратообразования; 

редуцирования газа; измерения расхода газа; одоризации газа); 

- системы подготовки газа на собственные нужды; автоматического управ-

ления; телемеханики; контроля загазованности; электрохимической защиты, по-

жарообнаружения; 

- технологическое оборудование, технические устройства и коммуникации 

ГРС; 

- территория ГРС, а также здания и сооружения, входящие в состав ГРС. 

«Оператор ГРС» 4-го разряда в соответствии с требованиями профессио-

нального стандарта «Работник по эксплуатации технологических установок ре-

дуцирования, учёта и распределения газа», утв. приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 1 марта 2017 г.N 223н (рег. № 815) имеет четвёртый 

уровень квалификации. 

Обучающийся по профессии «Оператор ГРС» 4-го разряда готовится к сле-

дующему виду деятельности: обеспечение работы технологического оборудова-

ния и технических устройств, узлов и систем, а также зданий и сооружений, вхо-

дящих в состав ГРС. 

 

4.3 Планируемые результаты обучения 

В результате изучения программы профессиональной подготовки/пере-

подготовки рабочих по профессии «Оператор ГРС» 4-го разряда обучающийся 

должен освоить общие компетенции, представленные в таблице 2. 

Таблица  2 – Перечень общих компетенций, формируемых при професси-

ональной подготовки/переподготовки рабочих по профессии «Оператор ГРС» 

4-го разряда 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем, обеспечивать эффективное 

выполнение своей профессиональной деятельности 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответ-

ственность за результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выпол-

нения профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством 

ОК 7 Обеспечивать соблюдение требований безопасности труда в своей профес-

сиональной деятельности 

ОК 8 Организовывать оперативное взаимодействие со смежными службами 
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Код Наименование общих компетенций 

ОК 9 Обеспечивать соблюдение защиты информации в соответствии с требова-

ниями Общества (организации) 

ОК 10 Обеспечивать соблюдение корпоративной этики 

В результате изучения программы профессиональной подготовки/пере-

подготовки рабочих по профессии «Оператор ГРС» 4-го разряда обучающийся 

должен освоить вид деятельности и соответствующие ему профессиональные 

компетенции, представленные в таблице 3. 

 

Таблица  3 – Перечень профессиональных компетенций по видам деятель-

ности, формируемых при профессиональной подготовки/переподготовки рабо-

чих по профессии «Оператор ГРС» 4-го разряда 

Код Наименование видов деятельности 

(ПМ)* и профессиональных компе-

тенций 

Код профессиональ-

ного стандарта** 

Код ОТФ, ТФ в про-

фессиональном стан-

дарте 

ПМ.01  Обеспечение работы технологиче-

ских установок редуцирования, 

учёта и распределения газа (ГРС) 

19.033 А 

МДК.01.01 Технология обеспечения работы 

технологических установок редуци-

рования, учёта и распределения газа 

(ГРС) 

» А 

ПК 4.1.1 

*** 

Контроль технического состояния и 

работоспособности оборудования 

технологических установок редуци-

рования, учета и распределения газа 

(ГРС) 

» A/01.4 

ПК 4.1.2 Обеспечение заданного режима ра-

боты оборудования технологиче-

ских установок редуцирования, 

учета и распределения газа (ГРС) 

» A/02.4 

ПК 4.1.3 Техническое обслуживание и ре-

монт простого и средней сложности 

оборудования технологических 

установок редуцирования, учета и 

распределения газа (фильтры, вен-

тили, приводы кранов, задатчики 

регуляторов давления, регуляторы 

давления, клапаны-отсекатели, 

предохранительные клапаны, изоля-

ция, быстросъемные сужающие 

устройства, импульсные линии дат-

» A/03.4 



31 

 

 

 

чиков давления и датчиков пере-

пада давления, регулируемые 

опоры) 

* Модульно-компетентностный подход предусматривает, что освоение каждого из ви-

дов деятельности осуществляется в рамках профессионального модуля с одноименным 

виду деятельности названием. 

** В соответствии с таблицей 1 данного рабочего комплекта учебно-программной до-

кументации. 

*** Первая цифра в коде формируемых профессиональных компетенций соответствует 

квалификационному уровню (разряду) данной профессии 

 

4.4 Примерные условия реализации программы профессиональной 

подготовки/переподготовки рабочих по профессии «Оператор ГРС 4-го раз-

ряда 

 

4.4.1 Требования к квалификации педагогических работников,  

обеспечивающих реализацию образовательного процесса при реализации 

программы профессиональной подготовки/переподготовки рабочих по про-

фессии «Оператор ГРС» 4-го разряда  

Требования к образованию, освоению педагогическими работниками до-

полнительных профессиональных программ, обеспечивающих обучение, к 

опыту работы педагогических работников в области профессиональной деятель-

ности, соответствующей направленности программы обучения должны соответ-

ствовать Требованиям к квалификации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и образовательных организа-

ций ПАО «Газпром» (приложение № 1 и 2 к письму «О требованиях к педагоги-

ческим работникам ПАО «Газпром» от 24.03.2017 № 07/15/05-221). 

 

4.4.2 Материально-технические условия реализации программы 

профессиональной подготовки/переподготовки рабочих по профессии 

«Оператор ГРС» 4-го разряда  

Реализация программы профессиональной подготовки/переподготовки ра-

бочих по профессии предполагает наличие учебных кабинетов основ природо-

охранной деятельности, охраны труда и промышленной безопасности, телемеха-

ники, электротехники, специальной технологии. 

Реализация программы профессиональной подготовки/переподготовки ра-

бочих по профессии предполагает наличие компьютерного класса для работы с 

АОС и тренажерами-имитаторами. 

 

4.4.3 Требования к информационным и учебно-методическим 

 условиям 

Реализация программы профессиональной подготовки/переподготовки ра-

бочих по профессии «Оператор ГРС» 4-го разряда обеспечивается комплектом 
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учебно-методической литературы и учебно-информационных и дидактических 

материалов для проведения теоретического обучения и практики. 

В процессе освоения программы профессиональной подготовки/перепод-

готовки рабочих по профессии, обучающиеся должны быть обеспечены досту-

пом к учебным материалам, посредством предоставления возможности посеще-

ния библиотеки, получения раздаточных материалов, как в печатном, так и в 

электронном виде.  

Перечень информационного и учебно-методического обеспечения обуче-

ния представлен в разделе «Методические материалы» (подраздел «Учебно-ме-

тодическое обеспечение») данного рабочего комплекта учебно-программной до-

кументации. 

 

4.5 Учебный план 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

профессиональной подготовки/переподготовки рабочих по профессии 

«Оператор газораспределительной станции» 4-го разряда 

Форма обучения – очная /очно-заочная 

Индекс 

Компоненты программы 

(наименование учебных циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, практик и др.) 

Объем                         

обучения 

(кол-во ча-

сов) 

Коды  

формируемых 

компетенций 

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл 108  

ОП.01 Основы работы на ПК с АОС и тренажерами-

имитаторами 

4 ОК 3-4 

ПК 4.1.1 - 4.1.3 

ОП.02 Охрана труда и промышленная безопасность* 40** ОК 6–7 

ПК 4.1.1 - 4.1.3 

ОП.03 Основы природоохранной деятельности* 16 ОК 1–3 

ПК 4.1.1 - 4.1.3 

ОП.04 Электротехника с основами электронной тех-

ники* 

8 ОК 7–8 

ПК 4.1.1 - 4.1.3 

ОП.05 Слесарное дело* 16 ОК 2,3,7 

ПК 4.1.1 - 4.1.3 

ОП.06 Основы термодинамики* 16 ОК 4,7 

ПК 4.1.1 - 4.1.3 

ОП.07 Материаловедение* 8 ОК 5–7 

ПК 4.1.1 - 4.1.3 

П.00 Профессиональный учебный цикл*** 700  

СТ.00 Теоретическая часть профессионального 

учебного цикла – Специальная технология 

148  

 Введение 4 ОК 1, 6, 9 

ПМ.01  Обеспечение работы ГРС   
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Индекс 

Компоненты программы 

(наименование учебных циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, практик и др.) 

Объем                         

обучения 

(кол-во ча-

сов) 

Коды  

формируемых 

компетенций 

МДК.01.01 Контроль технического состояния и работо-

способности оборудования ГРС 

32 ОК 1–10 

ПК 4.1.1 

МДК.01.02 Обеспечение заданного режима работы обо-

рудования ГРС 

40 ОК 1–10 

ПК 4.1.2 

МДК.01.03 Техническое обслуживание и ремонт про-

стого и средней сложности оборудования 

ГРС 

72 ОК 1–10 

ПК 4.1.3 

ПР.00 Практика** 552 ОК 1–10 

ПК 4.1.1 - 4.1.3 

УП.00 Учебная практика 112 ОК 1–10 

ПК 4.1.1 - 4.1.3 

ПП.00 Производственная практика 440 ОК 1–10 

ПК 4.1.1 - 4.1.3 

Оценка результатов обучения 32  

 Консультации 16  

ИА.01 Квалификационный экзамен:    

 Теоретический экзамен 8  

 Практическая квалификационная  

работа  

8  

Всего 840  
* Изданы отдельными выпусками. 
** В учебном плане в рамках изучения общепрофессионального учебного цикла ука-

зано время, отведенное на теоретическое обучение по дисциплине «Охрана труда и про-

мышленная безопасность». С целью реализации требований ГОСТа 12.0.004–2015 «Органи-

зация обучения безопасности труда. Общие положения» при прохождении практики в рам-

ках профессионального модуля количество часов на практическое обучение вопросам 

охраны труда и промышленной безопасности отводится 48 часа (указано в тематическом 

плане практики).  
*** Профессиональный учебный цикл включает в себя теоретическую часть професси-

онального учебного цикла (учебная спецдисциплина «Специальная технология») и прак-

тику. 

Примечание 1 – Изучение дисциплины «Охрана труда и промышленная безопас-

ность» завершается экзаменом. 

Примечание 2 – Рабочий по профессии «Оператор ГРС» 4-го разряда должен 

пройти: 

1. Обучение мерам пожарной безопасности, включая прохождение противопожар-

ного инструктажа и пожарно-технического минимума по соответствующей программе. 

2. Обучение и проверку знаний норм и правил работы в электроустановках в каче-

стве электро-технологического персонала в объеме II группы по электробезопасности (до 

1000 В) 
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4.6 Календарный учебный график 

Календарный учебный график обучения рабочих по профессии «Оператор 

газораспределительной станции» определяется годовым планом-графиком про-

фессионального обучения персонала ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» и рас-

писанием учебных занятий. 

 

4.7 Тематический план и содержание программы учебной  

спецдисциплины профессионального учебного цикла СТ.00 «Специальная 

технология»* 

 

4.7.1 Тематический план 

Индекс 

Разделы,  

профессиональные модули,  

междисциплинарные 

курсы, темы 

Объем часов 
Уровень  

освоения 

всего 

в т. ч. на лабора-

торно-практиче-

ские 

занятия 

лек-

ции 

лабораторно-

практические 

занятия 

 Введение 4 – 1 – 

ПМ.01 Обеспечение работы ГРС     

МДК.01.01 Контроль технического состо-

яния и работоспособности 

оборудования ГРС 

32 4   

 

1.1 Физико-химические свой-

ства газов 

8 1 2 3 

 1.2. Система магистральных 

газопроводов 

8 1 2 3 

 1.3 Контрольно-измеритель-

ные приборы, автоматика и 

сигнализация на ГРС 

16 2 2 3 

МДК.01.02 Обеспечение заданного ре-

жима работы оборудования 

ГРС 

40 4   

 

2.1 Газораспределительные 

станции 

24 4 2 3 

 

2.2 Требования СТО Газпром 

2-2.3-1081-2016 Общие требо-

вания, СТО Газпром 2-2.3-

1122-2017 Правила эксплуата-

ции 

16 – 2 – 

 
* Программа учебной спецдисциплины включает в себя программы всех междисципли-

нарных курсов профессиональных модулей программы переподготовки рабочих по профессии 

и является частью профессионального учебного цикла в рамках теоретического обучения.  
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Индекс 

Разделы,  

профессиональные модули,  

междисциплинарные 

курсы, темы 

Объем часов 
Уровень  

освоения 

всего 

в т. ч. на лабора-

торно-практиче-

ские 

занятия 

лек-

ции 

лабораторно-

практические 

занятия 

МДК.01.03 Техническое обслуживание и 

ремонт оборудования ГРС 

72 4   

 

3.1 Основы технических изме-

рений 

8 – 2 – 

 3.2 Чтение чертежей 8 – 2 – 

 

3.3 Обслуживание запорной, 

предохранительной, защитной 

и регулирующей арматуры, 

газовых фильтров и пылеуло-

вителей 

8 1 1 3 

 

3.4 Методы борьбы с гидрато-

образованием. Подогреватели 

газа 

8 1 2 3 

 

3.5 Обслуживание и 

настройка регуляторов давле-

ния узла редуцирования газа 

8 1 2 3 

 

3.6 Настройка и обслужива-

ние регуляторов давления газа 

пунктов редуцирования газа. 

Проведение настройки пара-

метров срабатывания предо-

хранительных запорных и 

сбросных клапанов 

16 1 2 3 

 

3.7 Обслуживание узла изме-

рения расхода газа 

8 – 2 – 

 

3.8 Возможные неисправности 

и аварийные ситуации на ГРС 

8 – 2 – 

Итого 148 12   

Примечание  – Для характеристики уровня освоения учебного материала использу-

ются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объ-

яснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руко-

водством);  

3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, реше-

ние проблемных задач). 

4.7.2 Содержание программы учебной дисциплины 
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Введение 

Значение ПАО «Газпром» как сложного производственного комплекса 

России. Место ПАО «Газпром» среди топливно-энергетических компаний мира. 

ПАО «Газпром» - общая характеристика, структура. Задачи и перспективы раз-

вития ПАО «Газпром». 

Организация СНФПО персонала в ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 

Роль повышения квалификации рабочих на производстве. Кодекс корпора-

тивной этики ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 

Вводный инструктаж по ГО. 

Изучение правил проживания в общежитии, правил внутреннего и учеб-

ного распорядка, правил поведения слушателей, инструкции по обеспечению 

безопасности слушателей УПЦ. 

Ознакомление с квалификационной характеристикой оператора ГРС 4-го 

разряда и программой обучения по учебной спецдисциплине профессионального 

учебного цикла СТ.00 «Специальная технология». 

ПМ.01 Обеспечение работы ГРС 

МДК.01.01 Контроль технического состояния и работоспособности 

оборудования ГРС 

Тема 1.1 Физико-химические свойства газов 

Краткие характеристики природного газа основных газовых месторожде-

ний. Типичный компонентный состав природных газов (метан СH4, оксид угле-

рода СО, водород Н2, азот N2, диоксид углерода СО2, кислород О2, сероводород 

НS). Требования государственных и отраслевых стандартов к газу, используе-

мому в коммунально-бытовом хозяйстве и промышленности, а также транспор-

тируемому по МГ. 

Теплота сгорания природных газов – высшая и низшая. Температура вос-

пламенения, самовоспламенения. Реакция горения. 

Необходимое количество воздуха для сжигания газа. Температура газового 

пламени. Продукты сгорания. Взрывоопасность газов, пределы взрываемости. 

Измерение содержания кислорода в транспортируемом газе. 

Соединения углеводородных газов с водой. Условия образования гидра-

тов. Методы борьбы с образованием гидратов. Методы разрушения гидратов в 

трубопроводах: местный обогрев, общий подогрев, снижение давления, введение 

в газопровод ингибиторов. 

Параметры газа: давление, температура, плотность, удельный объем, теп-

лоёмкость, вязкость. Единицы измерения. Абсолютная и относительная влаж-

ность газов, точка росы. Определение температуры, влажности и точки росы 

природного газа. Способы определения влажности газа.  

Упругость и пластичность. Передача давления газами и жидкостями. Из-

мерение агрегатного состояния вещества. Кипение, испарение, конденсация, за-

твердение, сублимация. Сухой и насыщенный пар. 
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Лабораторно-практические занятия 

Работа на персональном компьютере с автоматизированной обучающей 

системой: 

- «Промысловый сбор нефти, газа и газового конденсата». 

Тема 1.2 Система магистральных газопроводов 

Транспортировка газа. Преимущества трубопроводной транспортировки 

газа перед другими видами транспортировки. Подготовка газа на промыслах к 

транспортировке по МГ. Типичная схема подачи газа от месторождения до по-

требителей. Единая система газоснабжения.  

Основные сооружения МГ: линейная часть, компрессорные станции (КС), 

подземные хранилища газа (ПХГ), ГРС, установки электрохимической защиты 

газопроводов от коррозии.  

Охранная зона магистрального газопровода, расстояния от газопровода до 

зданий и сооружений. Правила выполнения работ в охранной зоне действующих 

газопроводов.  

Назначение компрессорных станций. Разновидности газоперекачивающих 

агрегатов, применяемых на магистральных газопроводах. Очистка и осушка газа 

от вредных примесей, влаги и конденсата; влияние пыли, влаги и конденсата на 

работу линейной части газопровода, оборудования, приборов.  

Назначение газораспределительных станций. Место и значение ГРС в си-

стеме газоснабжения. Промышленные и бытовые потребители природного газа.  

Роль ПХГ в обеспечении стабильности поставок газа. Размещение станций 

ПХГ в системе МГ.  

Основы технологического расчета газопроводов. Взаимосвязь параметров 

газового потока. Распределение давления и температуры по длине газопровода.  

Лабораторно-практические занятия 

Работа на персональном компьютере с автоматизированной обучающей 

системой: 

- «Эксплуатация линейной части магистрального газопровода». 

Тема 1.3 Контрольно-измерительные приборы, автоматика и  

сигнализация ГРС 

Основы метрологии. Понятия и термины. Физическая величина. Единица 

физической величины. Международная система единиц (СИ). Основные и до-

полнительные единицы СИ. Производные единицы СИ. Размерность физических 

величин. Поверка и калибровка средств измерений. Графики государственной и 

ведомственной поверки приборов.  

Приборы для измерения давления. Жидкостные манометры – однотруб-

ные, двухтрубные. Область применения и диапазон измерения давлений.  

Пружинные манометры. Виды чувствительных элементов. Диапазоны из-

мерения давлений. Электроконтактные взрывобезопасные манометры, область 

применения. Датчики давления. Принципы действия, конструкция.  
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Приборы для измерения температуры. Термометры расширения. Защит-

ные оправы термометров. Манометрические, показывающие и регистрирующие, 

электроконтактные термометры. Принципы действия, конструкция. Датчики 

температуры: термопары, термометры сопротивления. Конструкция чувстви-

тельных элементов.  

Приборы для измерения количества и расхода. Системы учета газа «Супер-

флоу», «Гиперфлоу». Турбинные, ротационные счетчики газа. Конструкция, об-

ласть применения. Приборы для определения загазованности. Переносные газо-

анализаторы. Шахтный интерферометр ШИ-11, СГГ-20 микро, Солярис, Титан, 

Альтаир, Драгер, порядок работы с приборами. Стационарные газоанализаторы 

СТМ-10, СТМ-30. Конструкция, принцип действия, порядок снятия показаний.  

Телемеханика. Системы телемеханики, применяемые на магистральных 

газопроводах. Система телемеханики для оперативного контроля и управления 

технологическими объектами линейной части МГ. Технические характеристики.  

Отличие систем телемеханики от других систем передачи информации. 

Классификация систем телемеханики. Определения и область применения дат-

чиков. 

Лабораторно-практические занятия 

Работа на персональном компьютере с тренажёром-имитатором: 

- «Газоанализатор ШИ-10»; 

- «Основы телемеханики». 

МДК.01.02 Обеспечение заданного режима работы оборудования ГРС 

Тема 2.1 Газораспределительные станции 

Функциональная схема ГРС. Оборудование ГРС. Запорная арматура 

(назначение, классификация по конструктивному исполнению, устройство, мар-

кировка, обозначение, преимущества и недостатки).  

Предохранительная арматура (назначение, устройство, принцип работы, 

неисправности, настройка).  

Защитная арматура (назначение, устройство, принцип работы, неисправ-

ности, настройка).  

Регулирующая арматура (назначение, устройство, принцип работы, неис-

правности, настройка).  

Классификация регуляторов давления по номинальному давлению, номи-

нальному диаметру, назначению. Конструктивные отличия регуляторов давле-

ния прямого и непрямого действия  

Основные и вспомогательные блоки ГРС.  

Блок переключения станции, его назначение и устройство. Оборудование, 

применяемое в блоке. Блоки очистки газа (назначение). Мультициклонные и мас-

ляные пылеуловители (назначение, устройство, принцип работы). Висциновые, 

сетчатые фильтры (назначение, устройство и принцип действия).  
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Блок общего подогрева газа, его назначение. Типы конструкций подогре-

вателей и теплообменников с различной поверхностью нагрева. Местный обо-

грев корпусов клапанов и регуляторов давления газа.  

Блок редуцирования газа (назначение, устройство). Отличительные осо-

бенности обвязки регулятора давления с камерой задания и регулятора давления 

с пилотом управления. Узел измерения расхода газа. Определение расхода газа 

по турбинным и ротационным счетчикам. Счётчики газа с автоматической кор-

рекцией показаний на давление и температуру газа.  

Определение расхода газа методом переменного перепада давления. Уль-

тразвуковой метод определения расхода газа. Нормативно-технические доку-

менты, правила, рекомендации и методики по измерению расхода и количества 

газа.  

Типы сужающих устройств. Требования к монтажу сужающих устройств, 

соединительным линиям и приборам блока замера газа. Быстросъемные сужаю-

щие устройства типа УСБ.  

Блок одоризации газа, его назначение. Виды одоризационных установок. 

Эжекторные установки, щелочные ловушки и установки сжигания паров одо-

ранта. Организационные и технические мероприятия при заправке одоранта в 

подземную и расходные емкости. Система автоматического управления ГРС, си-

стемы телемеханики и технологической связи.  

Отопление. Водогрейные котлы напольного и настенного исполнения. Си-

стема автоматики безопасности горения. Элементы автоматики. Система подго-

товки газа на собственные нужды. Система подготовки импульсного газа.  

Узел редуцирования газа для собственных нужд. Назначение узла, прин-

ципиальная схема ГРУ. Регуляторы давления газа ГРУ (назначение, устройство, 

принцип работы, пуск в работу, неисправности). Гидрозатвор, его назначение, 

жидкости для заполнения гидрозатвора. 

Система электрохимической защиты. Понятие об антикоррозийной защите 

трубопроводов. Пассивная и активная защита трубопроводов. Защитные покры-

тия трубопроводов. Катодная, протекторная и дренажная защита. 

Энергоснабжение. Силовая и осветительная проводки. Требования по 

взрывобезопасному монтажу оборудования. Освещение помещений и террито-

рии ГРС. Взрывоопасная осветительная арматура, применяемая на станции. Фо-

нари индивидуального пользования. Источники резервного питания системы 

сигнализации: сухие элементы и аккумуляторы. Общие правила ухода за акку-

муляторами. Молниезащита зданий и сооружений на промплощадке ГРС.  

Требование к территории. Порядок доступа на территорию. Комплекс ин-

женерно-технических средств антитеррористической защиты ГРС. 

Формы обслуживания ГРС. Вахтенная, надомная, периодическая и центра-

лизованная форма обслуживания ГРС. 

Лабораторно-практические занятия 

Работа на персональном компьютере с автоматизированными обучаю-

щими системами: 
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- «Запорная арматура»; 

- «Противокоррозионная защита газопроводов»; 

- «Регуляторы давления»; 

- «Предохранительные клапаны». 

Тема 2.2 Требования СТО Газпром 2-2.3-1081-2016 Общие требования, 

СТО Газпром 2-2.3-1122-2017 Правила эксплуатации 

Классификация ГРС. Требования к узлам и системам ГРС. Специальные 

требования к ГРС. Требования к территории ГРС. 

Типовая нумерация узлов и систем, технических устройств и технологиче-

ского оборудования на ГРС. Использование номограммы производительности 

ГРС. 

Общие положения Организация эксплуатации ГРС. Требования к эксплуа-

тации ГРС. Требования к техническому обслуживанию и ремонту ГРС. 

Объём и порядок оформления технической документации на ГРС. Разре-

шение на работы в охранной зоне магистрального газопровода. 

Классификация наружных установок, производственных и вспомогатель-

ных помещений ГРС по пожароопасности. Форма перечня газоопасных работ. 

Наряд-допуск на проведение газоопасных работ. 

Журнал учёта газоопасных работ, проводимых без наряда допуска. Наряд-

допуск на проведение огневых работ. Перечень табличек и знаков, используемых 

на ГРС. Технический паспорт ГРС. 

График периодического технического обслуживания и ремонтов узлов и 

систем, зданий и сооружений ГРС и дома оператора. 

МДК.01.03 Техническое обслуживание и ремонт оборудования ГРС 

Тема 3.1 Основы технических измерений 

Основные определения: измерение, средства измерений. Первичные сред-

ства измерений: линейка, штангенциркуль, микрометр. Параметры и характери-

стики средств измерений: шкала, цена деления, диапазон показаний, пределы из-

мерений. Виды и методы измерений: прямое и косвенное измерение. Методы из-

мерений: метод непосредственной оценки, метод сравнения с мерой. Погреш-

ность измерений. Составляющие погрешности измерений: погрешность средства 

измерений; погрешности, вносимые установочными образцами, погрешности из-

мерений от измерительного усилия, погрешности от температурных деформа-

ций; субъективные погрешности исполнителя измерений. Средства для измере-

ния линейных размеров. Меры длины: штриховые меры длины, концевые меры 

длины. Штангенинструменты: штангенциркули, штангенглубиномеры. Микро-

метрические инструменты: гладкий микрометр, микрометрический глубиномер. 

Гладкие калибры. 

Тема 3.2 Чтение чертежей 
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Расположение видов на чертеже. Технические чертежи. Масштабы. Фор-

маты. Основные сведения о нанесении размеров. Построение разрезов. Класси-

фикация разрезов. Условности и упрощения на чертежах деталей. Нанесение и 

чтение размеров на чертежах деталей. Чтение сборочных чертежей. 

Классификация резьб. Изображение резьбы, номинальный диаметр, про-

филь и шаг резьбы. Наружная резьба. Внутренняя резьба. Обозначение на чер-

теже. 

Элементы кинематических схем. Условные графические обозначения для 

кинематических схем. Кинематические принципиальные схемы. 

Типы гидравлических и пневматических схем. Условные графические обо-

значения для схем. Условные графические обозначения насосов и компрессоров, 

запорных, редукционные и обратных клапанов, цилиндров, регуляторов, филь-

тров, резервуаров. Гидравлические (пневматические) принципиальные схемы. 

Тема 3.3 Обслуживание запорной, предохранительной, защитной и  

регулирующей арматуры, газовых фильтров и пылеуловителей 

Обслуживание арматуры. Общие правила обслуживания арматуры. Пра-

вила эксплуатации ручных и кранов с пневмоприводом. Правила затяжки болтов 

во фланцевых соединениях и уход за болтовыми соединениями. Проверка пра-

вильности регулировки и настройки предохранительной арматуры узла пере-

ключения. Регистрация в вахтенном журнале основных технологических пара-

метров и проводимых работ. 

Проверка параметром срабатывания предохранительных сбросных и за-

порных клапанов в пункте редуцирования газа на собственные нужды ГРС. 

Ревизия регуляторов давления газа блока редуцирования и пункта редуци-

рования газа на собственные нужды ГРС. 

Разборка, ревизия и замена фильтрующих элементов газовых фильтров. 

Меры безопасности при продувке пылеуловителей и сепарирующих устройств 

на ГРС. 

Лабораторно-практические занятия 

Работа на персональном компьютере с автоматизированными обучаю-

щими системами: 

- «Запорная арматура»; 

- «Регуляторы давления газа»; 

- «Предохранительные клапаны». 

Тема 3.4 Методы борьбы с гидратообразованием. Подогреватели газа 

Гидраты природных газов. Физико-химические свойства гидратов. Борьба 

с гидратообразованием. Методы борьбы с гидратообразованием на ГРС. 

Ингибиторы гидратообразования, применяемые в газовой промышленно-

сти. Применение метанола для предупреждения и разрушения гидратных про-

бок. Общий и местный подогрев газа и корпусов регуляторов давления с исполь-

зованием теплоносителя. 
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Огневые подогреватели газа. Подогреватели газ с промежуточным тепло-

носителем. Теплогенераторы, встраиваемые в корпуса регуляторов давления 

газа. Подогреватели топливного и пускового газа. 

Лабораторно-практические занятия 

Работа на персональном компьютере с автоматизированной обучающей 

системой: 

- «Эксплуатация и ремонт линейной части магистрального газопровода. 

- Просмотр видеофильма «АГРС Урожай 3,5». 

Тема 3.5 Обслуживание и настройка регуляторов давления узла 

редуцирования газа 

Технический осмотр регуляторов давления. Проверка герметичности резь-

бовых соединений с помощью мыльной эмульсии. Наружный осмотр на наличие 

механических повреждений. Проверка давления газа за регулятором с помощью 

манометра. Разборка регулятора давления с извлечением рабочей мембраны, ре-

гулирующего клапана. Осмотр состояния уплотнений седла и регулирующего 

клапана. Выбраковка изношенных деталей регулятора. Оценка состояния 

нажимных дисков, пружины для регулирования выходного давления задатчиков 

давления. Смазка элементов подвижной системы регулятора. Замена мембран, 

нажимных дисков, уплотнений седла и затвора. Проведение опрессовки собран-

ного регулятора давления. 

Настройка регулятора на требуемое выходное давление, проверка парамет-

ров срабатывания предохранительного запорного клапана в соответствие с ре-

жимной картой. Возможные неисправности регуляторов давления и методы их 

устранения. 

Лабораторно-практические занятия 

Работа на персональном компьютере с автоматизированной обучающей 

системой: 

- «Регуляторы давления газа»; 

Тема 3.6 Настройка и обслуживание регуляторов давления газа 

пунктов редуцирования газа. Проведение настройки параметров  

срабатывания предохранительных запорных и сбросных клапанов 

Технический осмотр регуляторов давления. Проверка герметичности резь-

бовых соединений с помощью мыльной эмульсии. Наружный осмотр на наличие 

механических повреждений. Проверка давления газа за регулятором с помощью 

манометра. Проверка настройки давления при срабатывании отключающих 

устройств. Проверка настройки срабатывания предохранительного запорного и 

сбросного клапана. 

Очистка фильтрующей сетки на входном патрубке. Проверка состояния и 

замена рабочей мембраны. Замена мембраны предохранительного запорного 

клапана. Диапазоны настройки выходного давления. 

Инструменты, применяемые при ремонте газового оборудования. Возмож-

ные неисправности и методы их устранения. 
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Лабораторно-практические занятия 

Работа на персональном компьютере с автоматизированными обучаю-

щими системами: 

- «Регуляторы давления газа»; 

- «Предохранительные клапаны». 

- «Устройство и эксплуатация систем газораспределения с давлением до 

1,2 МПа (оборудование ГРП, ГРУ, ШРП). 

Тема 3.7 Обслуживание узла измерения расхода газа 

Узел измерения расхода газа. Порядок и правила проведения расчета часо-

вого и суточного расхода газа. Порядок включения в работу приборов, регистри-

рующих перепад давления. 

Проверка работоспособности приборов посадкой на «0». Принцип дей-

ствия и обслуживание измерительных комплексов и устройств, рекомендован-

ных для применения в ПАО «Газпром». 

Определение расхода газа на собственные нужды ГРС. Снятие показаний 

с температурных корректоров объёма газа, устанавливаемы на ротационных, 

турбинных и диафрагменных счётчиках газа. 

Тема 3.8 Возможные неисправности и аварийные ситуации на ГРС 

Понижение давления в линии подачи газа потребителю. Понижение давле-

ния на входе ГРС. Повышение давления на входе в ГРС. 

Сильная утечка газа в помещение узла редуцирования. Утечка газа в теп-

лообменнике подогревателя газа. Разрыв газопровода на промплощадке ГРС с 

воспламенением газа. 

Разрыв газопровода в узле переключения газа с воспламенением. Аварий-

ный разлив одоранта из расходной емкости или транспортного контейнера. Не-

исправность фильтра-пылеуловителя. 

Неисправности систем телемеханики, пожарной сигнализации, системы 

контроля загазованности и вентиляции, систем отопления, кондиционирования 

воздуха, водоснабжения или водоотведения. 

Сбой в работе АСУ ГРС. Обрывы или короткие замыкания аналоговых дат-

чиков. Короткое замыкание в распределительном щитке на ГРС с воспламене-

нием. Исчезновение основного напряжения в сети ГРС. 
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4.8 Тематический план и содержание программы ПР.00 «Практика»  

4.8.1 Тематический план 

Индекс 
Виды практики, профессиональные модули, 

разделы, темы 

Объем 

часов 

Уровень  

освоения 

УП.00 1 Учебная практика 112  

 Раздел 1.1 Введение и инструктаж по охране труда 8  

 1.1.1 Вводное занятие 2 1 

 

1.1.2 Инструктаж по охране труда. Техническая, пожар-

ная безопасность, электробезопасность в учебной ма-

стерской 

2 1 

 1.1.3 Экскурсия на производство 4 1 

ПМ.01 Обеспечение работы ГРС  2 

 
Раздел 1.2 Формирование навыков обеспечения работы 

ГРС на компьютерных тренажерах-имитаторах 

24  

 

1.2.1 Отработка навыков управления работой ГРС на 

компьютерных тренажерах-имитаторах 

24 2 

 

Раздел 1.3 Формирование навыков обеспечения работы 

ГРС на полномасштабном действующем тренажёре 

40  

 1.3.1 Пуск в работу ГРС 8 2 

 1.3.2 Перевод ГРС на работу по обводной линии 8 2 

 

1.3.3 Перевод ГРС на работу по резервной линии реду-

цирования. 

16 2 

 1.3.4 Остановка ГРС 8 2 

 

Раздел 1.4 Формирование навыков по техническому об-

служиванию ГРС на полномасштабном действующем 

тренажёре 

40  

 1.4.1 Слесарное дело 8 2 

 

1.4.2 Разборка и сборка регулирующей, запорной и предо-

хранительной арматуры 

16 2 

 

1.4.3 Формирование навыков по техническому 

обслуживанию и снятию показаний КИП ГРС  

16 2 

ПП.00 2 Производственная практика 440  

 

Раздел 2.1 Ознакомление с производством. Инструктаж 

по охране труда. Техническая и пожарная безопасность, 

электробезопасность на производстве 

8 1 

ПМ.01 Обеспечение работы ГРС   

 
Раздел 2.2 Формирование навыков обеспечения работы 

ГРС 

152  
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Индекс 
Виды практики, профессиональные модули, 

разделы, темы 

Объем 

часов 

Уровень  

освоения 

 
2.2.1 Контроль технического состояния и работоспособ-

ности оборудования ГРС 

32 2 

 2.2.2 Управление работой ГРС 40 2 

 
2.2.3 Обеспечение заданного режима работы оборудова-

ния 

32 2 

 
2.2.4 Техническое обслуживание и ремонт оборудования 

ГРС 

48 2 

 Раздел 2.3 Охрана труда и промышленная безопасность 48  

 

2.3.1 Безопасные методы и приемы выполнения работ 

оператором ГРС 

24 2 

 

2.3.2 Порядок действий оператора ГРС в аварийных си-

туациях (учебно-тренировочное занятие) 

24 2 

 

Раздел 2.4 Самостоятельное выполнение работ в качестве 

оператора ГРС 4-го разряда 

232 3 

 Практическая квалификационная работа* –  

Итого 552  

* Количество часов, отведенное на проведение практической квалификационной ра-

боты, указано и учтено в учебном плане. 

Примечание – Для характеристики уровня освоения учебного материала использу-

ются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), 

объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу или под руководством);  

3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, реше-

ние проблемных задач). 

4.8.2 Содержание программы практики 

1 Учебная практика 

Раздел 1.1 Введение и инструктаж по охране труда 

Тема 1.1.1 Вводное занятие 

Роль практики в формировании навыков эффективного и качественного 

труда. 

Содержание труда, этапы профессионального становления рабочего. 

Значение соблюдения трудовой и технологической дисциплины в обеспе-

чении качества работ. Виды мотивации в обществе (организации). 

Ознакомление с программой практики оператора ГРС 4-го разряда. 
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Ознакомление с производством, формами организации труда, порядком 

получения и сдачи инструмента и приспособлений. Организация контроля каче-

ства работ, выполняемых обучающимися. Ознакомление с рабочим местом опе-

ратора ГРС 4-го разряда, режимом работы, правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

Тема 1.1.2 Инструктаж по охране труда. Техническая и пожарная 

безопасность, электробезопасность на производстве 

Ознакомление с характером производства, оборудованием, рабочими ме-

стами. 

Инструктаж на рабочем месте по безопасности труда в соответствии с про-

граммой инструктажа, действующей на производстве. 

Применение к нарушителям требований охраны труда меры дисциплинар-

ного взыскания «Расторжение трудового договора по инициативе работодателя». 
Меры персональной ответственности, в соответствии с действующим законода-

тельством, за повреждение оборудования и сокрытие данной информации. 

Причины травматизма. Возможные виды травм при выполнении работ опе-

ратора газораспределительной станции 4-го разряда. 

Меры безопасности на производстве. Ознакомление с мероприятиями по 

предупреждению опасностей и травматизма (ограждением опасных мест, звуко-

вой и световой сигнализацией, предупредительными надписями, сигнальными 

постами). Ознакомление с правилами пользования средствами связи и защит-

ными приспособлениями. 

Правила поведения на производственной территории. Электробезопас-

ность. Изучение производственной инструкции по электробезопасности. Пра-

вила работы с электроприборами, электронагревателями, электроинструментом. 

Заземление оборудования. Защитное заземление оборудования, переносные за-

земления. Защитное отключение, блокировка. Правила пользования защитными 

средствами. Первая помощь при поражении электрическим током. 

Пожарная безопасность. Противопожарный режим на производстве. Меры 

пожарной безопасности. Взрывоопасность природных газов. Меры предосто-

рожности при пользовании пожароопасными жидкостями и газами. Средства 

сигнализации о пожарах. Средства тушения пожара. Изучение плана эвакуации 

персонала. Причины пожаров в помещениях и меры по их предупреждению. По-

рядок действий персонала при пожаре. 

Противопожарный инвентарь, правила пользования огнетушителями, по-

жарной сигнализацией. 

Ознакомление со спецодеждой и другими средства индивидуальной за-

щиты оператора ГРС 4-го разряда, правила их применения, хранения и ремонта. 

Обучение приемам оказания первой помощи при несчастных случаях на 

производстве. 
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Тема 1.1.3 Экскурсия на производство 

Вводный инструктаж. Осмотр помещений станции. Ознакомление со 

структурой производства и видами выполняемых работ.  

Ознакомление с новой техникой и технологией производства, с обслужи-

ваемыми объектами. Ознакомление с содержанием, характером и спецификой 

работ, выполняемых оператором ГРС, с системой контроля качества выполняе-

мых работ.  

Беседа с передовыми рабочими и специалистами о профессии. Ознакомле-

ние с внутренним трудовым распорядком на ГРС. Размещение оборудования на 

промплощадке. Осмотр оборудования и блоков станции. 

Оперативно-техническая документация на ГРС. Ведение вахтенной и дру-

гой документации. 

ПМ.01 Обеспечение работы ГРС 

Раздел 1.2 Формирование навыков обеспечения работы ГРС на ком-

пьютерных тренажерах-имитаторах 

Тема 1.2.1 Отработка навыков управления работой ГРС на компью-

терных тренажерах-имитаторах 

Перечень тренажеров-имитаторов для отработки навыков управления ра-

ботой ГРС: 

– «Эксплуатация газораспределительной станции»; 

– «Эксплуатация измерительного комплекса SuperFlo-IIE»; 

– «Эксплуатация АГРС «Исток»»; 

– «Очистка полости газопровода»; 

– «Газоанализатор ШИ-10». 

Раздел 1.3 Формирование навыков обеспечения работы ГРС на полно-

масштабном действующем тренажёре 

1.3.1 Пуск в работу ГРС 

Осуществление записи перед пуском ГРС представителем газораспредели-

тельной организации в оперативном журнале о готовности сетей газораспреде-

ления к готовности подачи газа от ГРС. 

Вытеснение газовоздушной смеси из коммуникаций ГРС до содержания 

кислорода в пробе не более 1%. Открывание выходного и входного крана ГРС и 

осуществление запуска регулятора давления в соответствии с инструкцией по 

эксплуатации. 

Включение в работу узла одоризации, ЭХЗ и при необходимости узла 

предотвращения гидратообразования. При выходе на заданный режим работы 

информирование диспетчера и в течении 60 минут наблюдение за стабильной 

работой регулятора давления газа. 
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1.3.2 Перевод ГРС на работу по обводной линии 

Получение разрешение диспетчера. Осуществление проверки работоспо-

собности показывающего манометра на выходном газопроводе посадкой на 

ноль. Открывание первого по ходу крана, задвижки, поднимая выходное давле-

ние на 10% от рабочего до закрытия регулятора основной линии. Закрытие вход-

ного и выходного крана и выключение из работы узла предотвращения гидрато-

образования. 

1.3.3 Перевод ГРС на работу по резервной линии редуцирования. 

Осуществление проверки работоспособности показывающего манометра 

на резервной линии редуцирования посадкой на ноль. Открытие выходного и 

входного крана резервной линии. 

Проведение пуска в работу регулятора давления в соответствии с инструк-

цией. Поднятие выходное давление на резервной линии на 10% до начала закры-

тия регулятора основной линии. 

Выведение из работы основной линии редуцирования и контролирование 

работы резервной в течении 60 минут. 

1.3.4 Остановка ГРС 

Осуществление записи перед остановкой ГРС представителем газораспре-

делительной организации в оперативном журнале о готовности сетей газораспре-

деления к прекращению подачи газа от ГРС. 

Перекрытие входного крана, выходного крана, выключение узла одориза-

ции, при необходимости узла предотвращения гидратообразования, перекрытие 

входного и выходного крана на линиях редуцирования. 

Стравливание газа с участка где запланированы ремонтные работы или 

техническое обслуживание. 

Раздел 1.4 Формирование навыков по техническому обслуживанию 

ГРС на полномасштабном действующем тренажёре 

Тема 1.4.1 Слесарное дело 

Формирование навыков выполнения основных слесарных операций при 

изготовлении различных деталей единичных и небольшими партиями (разметка, 

рубка, правка, гибка, опиливание, сверление, нарезание резьбы, шабрение, при-

тирка, склеивание). 

Формирование навыков выполнения работ по рабочим чертежам и картам 

технологического процесса, с применением различного инструмента. 

Тема 1.4.2 Разборка и сборка регулирующей, запорной и 

предохранительной арматуры 

Формирование навыков разборки и сборки газорегуляторного оборудова-

ния. Формирование навыков разборки и сборки запорной арматуры: задвижек, 

клапанов запорных, регуляторов давления, предохранительных клапанов, руч-

ных и пневмоприводных кранов, дисковых затворов. Формирование навыков 
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притирки уплотнительных поверхностей. Формирование навыков замены смазки 

и сальниковой набивки. 

Тема 1.4.3 Формирование навыков по техническому обслуживанию и 

снятию показаний КИП ГРС 

Технические и электроконтактные манометры. Область применения. Диа-

пазоны измерения давлений. Формирование навыков снятия показаний, опреде-

ление максимальной погрешности прибора и его пригодности. 

Турбинные, ротационные, диафрагменные счётчики. Формирование навы-

ков технического обслуживания, определение исправности счетчика РГ по пере-

паду давления. Формирование навыков работы с переносными и стационарными 

газоанализаторами. 

2 Производственная практика 

Раздел 2.1 Ознакомление с производством, инструктаж по охране  

труда. Техническая и пожарная безопасность, электробезопасность на  

производстве 

Ознакомление с характером производства, оборудованием, рабочими ме-

стами. Инструктаж по охране труда, взрыво- и пожарной безопасности на произ-

водственном объекте. 

Мероприятия по предупреждению опасностей и травматизма (ограждение 

опасных мест, звуковая и световая сигнализация, предупредительные надписи, 

сигнальные посты). Правила пользования средствами связи и защитными при-

способлениями. Правила поведения на производственной территории.  

Организация и порядок ведения работ в газоопасных местах. Требования 

безопасности к организации и содержанию рабочего места. Защитные приспо-

собления, ограждения, средства сигнализации и связи, спецодежда. 

Пожарная безопасность. Причины пожаров. Меры и способы предупре-

ждения пожаров. Средства сигнализации о пожарах. Средства тушения пожаров. 

Правила пользования огнетушителями. Эвакуация людей и материальных цен-

ностей при пожаре. Электробезопасность. Действие электрического тока на ор-

ганизм человека. Защитное заземление оборудования, правила работы на элек-

троизмерительных установках. 

Оказание первой помощи при поражении электрическим током. Спец-

одежда и другие средства индивидуальной защиты оператора газораспредели-

тельной станции 4-го разряда; правила их применения и хранения.  

Взрывоопасные концентрации природных газов в воздухе. Предельные 

нормы концентрации природных газов в воздухе. Первая помощь при несчаст-

ных случаях на производстве. Ознакомление с правилами внутреннего трудового 

распорядка на производстве.  

Перспективы и возможности использования научно-технических достиже-

ний в обеспечении промышленной, пожарной и экологической безопасности на 

ГРС (КРП). 
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ПМ.01 Обеспечение работы ГРС 

Раздел 2.2 Формирование навыков обеспечения работы ГРС 

Тема 2.2.1 Контроль технического состояния и работоспособности  

оборудования 

Формирование навыков проведения обхода (по установленному марш-

руту) и визуальный осмотр состояния оборудования технологических установок 

редуцирования, учета и распределения газа, технического состояния зданий и со-

оружений, состояния инструмента, пожарного инвентаря. Формирование навы-

ков проверки работоспособности источника аварийного освещения. 

Формирование навыков контроля параметров работы оборудования техно-

логических установок редуцирования, учёта и распределения газа по показаниям 

манометров, термометров, задатчиков регуляторов давления газа, расходомеров. 

Формирование навыков проверки связи с диспетчерским пунктом и потребите-

лями газа, проверки производственных помещений и наружных установок на за-

газованность. 

Внесение в журнал данных об уровне загазованности производственных 

помещений и наружных установок. 

Формирование навыков проверки герметичности, отсутствия утечек газа 

на технологическом оборудовании и трубопроводах технологических установок 

редуцирования, учета и распределения газа. Формирование навыков проверки 

работы системы очистки газа и отвода конденсата (пылеуловителей, фильтров, 

технологических трубопроводов с трубопроводной арматурой, ёмкостей для 

сбора конденсата).  

Формирование навыков проверки работы узла переключения (предохрани-

тельных клапанов, технологических трубопроводов с трубопроводной армату-

рой, трёхходовых кранов, манометров). Проверка наличия пломб на байпасной 

линии, предохранительном клапане, обводной линии узла переключения.  

Формирование навыков осмотра узла предотвращения гидратообразова-

ний (подогревателя газа, трубопроводной арматуры, системы розжига и кон-

троля пламени, шибера, воздушных заслонок, манометров, термометров), узла 

редуцирования (регуляторов давления, задатчиков, трубопроводной арматуры, 

системы автоматики).  

Формирование навыков проверки работы узла одоризации (одоризатора, 

трубопроводной арматуры, трубопроводов, системы автоматической подачи 

одоранта, расходной ёмкости, емкости хранения и выдачи одоранта). 

Тема 2.2.2 Управление работой ГРС 

Изучение технологической схемы ГРС. Устройство и принцип работы 

ГРС. Формирование навыков запуска в работу ГРС. Формирование навыков вы-

бора оптимального режима работы подогревателя газа. Формирование навыков 

выбора оптимального режима работы одоризационной установки. 
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Пуск в работу и останов узла учета газа. Аварийный останов ГРС. Устрой-

ство и принцип работы блока редуцирования ГРС. Перевод ГРС на работу по 

резервной линии редуцирования. Настройка рабочей и резервной линий редуци-

рования. Устройство и принцип работы блока переключения ГРС. Перевод ГРС 

на работу по обводной линии ГРС. Поддержание заданных параметров работы 

газораспределительной станции. 

Тема 2.2.3 Обеспечение заданного режима работы оборудования 

Проведение приема-сдачи смены и ознакомление с текущими режимами 

работы оборудования технологических установок редуцирования, учета и рас-

пределения газа и записями в оперативном журнале. Формирование навыков вы-

полнения работ по настройке регуляторов давления газа, пуска в работу регуля-

торов давления газа.  

Формирование навыков регулировки температуры газа на выходе из подо-

гревателя газа. Формирование навыков регулировки газогорелочного устройства 

подогревателя газа в соответствии с данными режимной карты. Выполнение рас-

чета часового и суточного расхода газа.  

Формирование навыков регулировки подачи одоранта. Формирование 

навыков выполнения работ по заправке расходной ёмкости одоризатора. Форми-

рование навыков регулирования режима работы оборудования технологических 

установок редуцирования, учета и распределения газа по указанию диспетчера 

(переключение трубопроводной арматуры, увеличение или ограничение расхода 

газа, переключение линий редуцирования).  

Формирование навыков устранения нарушений режима работы оборудова-

ния технологических установок редуцирования, учета и распределения газа по 

указанию диспетчера.  

Передача параметров расхода и физико-химических свойств газа, данных суточ-

ных архивов с вычислительных комплексов в диспетчерский пункт.  

Формирование навыков ввода в работу (вывод из работы) измерительного 

трубопровода с перестановкой трубопроводной арматуры по распоряжению дис-

петчера. Формирование навыков ввода в работу (вывод из работы) средств изме-

рений по распоряжению диспетчера.  

Формирование навыков регистрации показаний средств измерения рас-

хода и физико-химических свойств газа, суточных архивов с вычислительных 

комплексов. 

Формирование навыков выполнения работ по отбору проб для определе-

ния физико-химических показателей газа в составе бригады. Формирование 

навыков выполнения продувки пылеуловителей и фильтров. Ведение оператив-

ной документации по режимам работы оборудования технологических устано-

вок редуцирования, учета и распределения газа.  

Слив конденсата из возможных мест его скопления. 

 

 



52 

 

 

 

Тема 2.2.4 Техническое обслуживание и ремонт оборудования ГРС 

Формирование навыков разборки и сборки газорегуляторного оборудова-

ния. Формирование навыков разборки и сборки запорной арматуры: задвижек, 

клапанов, ручных и пневмоприводных кранов со смазкой, трехходовых кранов. 

Притирка уплотнительных поверхностей. Смена смазки и сальниковой набивки.  

Формирование навыков сборки и разборки регуляторов давления, СППК, 

сбросного и запорного клапана. Формирование навыков настройки параметров 

срабатывания предохранительного запорного и сбросного клапана. 

Раздел 2.3 Охрана труда и промышленная безопасность 

Тема 2.3.1 Безопасные методы и приемы выполнения работ операто-

ром ГРС 

Безопасные методы, приемы ведения работ и контроль за техническим со-

стоянием оборудования. 

Меры безопасности, предъявляемые к устройству технологического и 

вспомогательного оборудования ГРС: регуляторов давления газа, пылеуловите-

лей, фильтров и подогревателей газа, запорной арматуры, осушителей газа, рас-

ходомеров, предохранительных клапанов, одоризационных установок, электро-

оборудования, оборудования котельной, оборудования систем отопления, вен-

тиляции, водоснабжения и канализации и др. 

Контрольно-измерительные приборы, предохранительные устройства, 

блокировки и арматура, обеспечивающие безопасную эксплуатацию оборудова-

ния ГРС. Освидетельствование сосудов, работающих под давлением. 

Безопасное выполнение работ оператором ГРС при выполнении техно-

логических операций на ГРС. 

Меры безопасности при работе с метанолом, одорантом, диэтиленгли-

колем, ртутью, нефтепродуктами и другими ядовитыми веществами, применяе-

мыми на ГРС и КРП. 

Безопасное выполнение работ при осуществлении различных оператив-

ных переключений на ГРС с различными формами обслуживания. 

Безопасное выполнение работ при особых режимах эксплуатации ГРС: 

- при нестабильном давлении газа на входе ГРС; 

- при нестабильном газопотреблении; 

- при малой емкости выходного газопровода; 

- при повышенном влагосодержании газа; 

- в осенне-зимний период. 

Безопасное выполнение работ при: 

- обслуживании узлов переключения ГРС, очистки газа, предотвраще-

ния гидратообразования, редуцирования давления газа, измерения расхода газа, 

одоризации газа, запорной, регулирующей и предохранительной арматуры; 

- обслуживании оборудования систем импульсного газа, электроосве-

щения, молниезащиты и защиты от разрядов статистического электричества, 
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отопления и вентиляции, грузоподъемных устройств, средств электрохимиче-

ской защиты. 

Перечень возможных неисправностей при эксплуатации оборудования 

в особых режимах, меры предосторожности при их устранении. 

Безопасное выполнение работ при: 

- обслуживании телемеханической аварийной и охранной сигнализа-

ции, средств телеизмерения и контроля на ГРС; 

- обслуживании и наладке защитной пневмоавтоматики, устройств ав-

томатического включения наружного электроосвещения; 

- настройке и проверке работы регуляторов давления газа и приборов 

учета, манометров, предохранительных клапанов, автоматических газосигнали-

заторов и др. 

Безопасное выполнение работ при подготовке к ремонтным работам. 

Безопасные методы и приемы ведения работ при наладке, текущем ремонте обо-

рудования и коммуникаций ГРС. Контроль и устранение утечек газа на ГРС. 

Безопасные методы и приемы ведения работ при использовании приспо-

соблений и инструмента, в том числе механизированных и электрифицирован-

ных инструментов и приспособлений, для выполнения ремонтных работ и для 

обслуживания оборудования. 

Меры безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов. 

Безопасное выполнение работ после ремонта. Безопасные методы и при-

емы ведения работ при испытании технологического оборудования и коммуни-

каций. Безопасные приемы пуска технологического оборудования после реви-

зии, ремонта и длительного вынужденного его отключения. 

Тема 2.3.2 Порядок действий оператора ГРС в аварийных ситуациях 

(учебно-тренировочное занятие) 

Действия оператора ГРС на учебно-тренировочных занятиях по плану 

мероприятий по локализации и ликвидации аварий и инцидентов на опасном 

производственном объекте, в цехе, участке, для выработки навыков выполнения 

мероприятий. 

Демонстрация знаний оператора ГРС о расположении на схеме основ-

ных коммуникаций объекта, составленной для персонала опасных производ-

ственных объектов и вывешенной на видном месте, определенном руководите-

лем объекта. 

Демонстрация безопасных методов и приемов труда при выполнении ра-

бот оператором ГРС в чрезвычайных ситуациях. 

Способы оповещения об аварии (звуковая сигнализация, световая сиг-

нализация, громкоговорящая связь, телефон и т. д.). 

Демонстрация умений определять вид возможной аварии на данном 

объекте и правильно действовать в соответствии с обязанностями, определен-

ными планом ликвидации возможных аварий для оператора ГРС. 

Мероприятия по спасению людей при заданном виде возможной аварии. 
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Демонстрация умений использовать средства связи, аварийной сигнали-

зации, аварийное освещение в момент возможной аварии при отказе автомати-

ческих аварийных систем сигнализации, освещения. 

Отработка практических навыков определения предельно допустимых 

концентраций вредных веществ; способы распознавания и определения вредных 

веществ, которые используются или могут выделяться при выполнении произ-

водственных обязанностей на рабочем месте. 

Отработка практических навыков использования средств индивидуальной 

защиты, при выполнении работ. Практическая отработка правил хранения, про-

верки и использования средств индивидуальной защиты. 

Отработка практических навыков использования шланговых, кисло-

родно-изолирующих и воздушно-изолирующих противогазов. Практическая от-

работка правил хранения и проверки пригодности и работоспособности проти-

вогазов. 

Демонстрация умений ориентироваться в расположении на местах ос-

новных технологических коммуникаций. Демонстрирует знание путей выхода 

людей из опасных мест и участков в зависимости от характера аварии. 

Порядок взаимодействия с газоспасательными, пожарными отрядами. 

Осуществление мероприятий оператором ГРС по предупреждению тя-

желых последствий аварий. 

Демонстрация практических приемов тушения пожаров различными ви-

дами огнетушителей. 

Отработка практических навыков оказания первой помощи пострадав-

шему от электрического тока и при ранении, кровотечении, ожогах, отмороже-

нии, переломах, вывихах, ушибах и растяжении связок, отравлениях, попадании 

инородных тел в глаз или под кожу, обмороке, тепловом и солнечном ударах, 

спасении утопающего, укусах животных, насекомых и пресмыкающихся, попа-

дании инородного тела в дыхательное горло.  

Отработка практических навыков оживления организма при клинической 

смерти с использованием приемов искусственного дыхания и непрямого массажа 

сердца. Отработка практических навыков транспортирования (переноски) по-

страдавшего. 

Раздел 2.4 Самостоятельное выполнение работ в качестве оператора 

ГРС 4-го разряда* 

Овладение навыками работы в объеме требований квалификационной ха-

рактеристики оператора ГРС. Самостоятельное ведение и поддержание задан-

ного технологического режима работы станции. Снятие показаний с показываю-

щих и регистрирующих приборов, обработка диаграмм, расчет расхода газа. 

 
* Обучающийся, прежде чем приступить к самостоятельному выполнению работ, должен сдать экзамен 

по охране труда и промышленной безопасности и получить допуск к самостоятельной работе  
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Ведение вахтенных журналов и другой документации на ГРС. Контроль за 

работой всех узлов и блоков станции. Обнаружение неполадок и нарушений в 

работе оборудования, принятие мер к восстановлению режима работы ГРС, пе-

реход на резервные узлы, блоки, линии и устройства. Управление режимом ра-

боты ГРС, анализ и обобщение данных по режимам работы технологического 

оборудования ГРС.  

Участие в проведении текущего и среднего ремонта оборудования и ком-

муникаций ГРС. Надзор и контроль качества технического обслуживания и ре-

монта оборудования ГРС.  

Прием-сдача смен на ГРС. Работа в особых условиях эксплуатации, работа 

на обводной линии (при проведении огневых, газоопасных работ или аварийных 

ситуациях).  
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5 ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ –

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧИХ 

по профессии «Оператор ГРС» 4-6-го разрядов 

 

5.1 Квалификационная характеристика 

Профессия – оператор ГРС 

Квалификация – 4–6-й разряды  

– 4-й разряд – при работе на неавтоматизированных ГРС и КРП с суточной 

производительностью газа до 1 млн м3
 при централизованной, надомной и вах-

тенной формах обслуживания;  

– 5-й разряд – при работе на ГРС и КРП автоматизированных и неавтома-

тизированных с периодической формой обслуживания и производительностью 

до 1 млн м3, неавтоматизированных ГРС и КРП с суточной производительностью 

газа свыше 1 млн м3
 или при работе на автоматизированных ГРС и КРП со всеми 

видами обслуживания и суточной производительностью газа до 1 млн м3
 при цен-

трализованной, надомной и вахтенной формах обслуживания;  

– 6-й разряд – при работе на автоматизированных ГРС и КРП со всеми фор-

мами обслуживания и суточной производительностью газа свыше 1 млн м3. 

 

Оператор ГРС 4-6-го разрядов с целью овладения видом профессиональ-

ной деятельности «Обеспечение работы технологических установок редуциро-

вания, учёта и распределения газа» *должен иметь практический опыт: 

− обхода (по установленному маршруту) и визуального осмотра состояния 

оборудования технологических установок редуцирования, учета и распределе-

ния газа, технического состояния зданий и сооружений, состояния инструмента, 

пожарного инвентаря; 

− проверки работоспособности источника аварийного освещения; 

− контроля параметров работы оборудования технологических установок 

редуцирования, учета и распределения газа по показаниям манометров, термо-

метров, задатчиков регуляторов давления газа, расходомеров; 

− проверки связи с диспетчерским пунктом и потребителями газа; 

− проверки производственных помещений и наружных установок на зага-

зованность; 

− внесения в журнал данных об уровне загазованности производственных 

помещений и наружных установок; 

− проверки герметичности, отсутствия утечек газа на технологическом обо-

рудовании и трубопроводах технологических установок редуцирования, учета и 

распределения газа; 

 
* В соответствии с требованиями профессионального стандарта «Работник по эксплуатации 

технологических установок редуцирования, учета и распределения газа», утв. приказом Мин-

труда России от 01.03.2017 рег. № 223н (рег.№ 815). 
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− проверки работы системы очистки газа и отвода конденсата (пылеулови-

телей, фильтров, технологических трубопроводов с трубопроводной арматурой, 

емкостей для сбора конденсата); 

− проверки работы узла переключения (предохранительных клапанов, тех-

нологических трубопроводов с трубопроводной арматурой, трехходового крана, 

манометров); 

− проверки наличия пломб на байпасной линии, предохранительном кла-

пане, обводной линии узла переключения; 

− проверки работы узла предотвращения гидратообразований (подогрева-

теля газа, трубопроводной арматуры, системы розжига и контроля пламени, ши-

бера, воздушных заслонок, манометров, термометров); 

− проверки работы узла редуцирования (регуляторов давления, задатчиков, 

трубопроводной арматуры, системы автоматики); 

− проверки работы узла одоризации (одоризатора, трубопроводной арма-

туры, трубопроводов, системы автоматической подачи одоранта, расходной ем-

кости, емкости хранения и выдачи одоранта); 

− проверки работы узла измерения расхода и качества газа, а также газа на 

собственные технологические нужды (первичных преобразователей расхода 

газа, трубопроводной арматуры, импульсных линии, приборов расхода и каче-

ства газа); 

− проверки работы трубопроводной арматуры в технологической обвязке 

технологических установок редуцирования, учета и распределения газа; 

− проверки работы систем вентиляции (вентиляторов, распределительных 

воздуховодов, обратных защитных клапанов, дефлекторов); 

− контроля работы контрольно-измерительных приборов и автоматики, (си-

стемы автоматического управления, системы защитной автоматики, телемеха-

ники, охранной и пожарной сигнализации); 

− выявления неисправностей в работе оборудования технологических уста-

новок редуцирования, учета и распределения газа; 

− контроля состояния охранных зон и зон минимальных расстояний; 

− проверки герметичности импульсных линий и мест подключения средств 

измерений; 

− контроля выполнения автоматизированной системой управления функ-

ций управления, сигнализации и защиты; 

− контроля значений технологических параметров работы оборудования по 

показаниям средств централизованного контроля и сигнализации; 

− проверки выполнения системой автоматики (блоком управления) подо-

гревателя газа, одоризатора функций сигнализации, управления и защиты; 

− контроля выполнения команд автоматизированной системы управления, 

отключающей трубопроводную арматуру, средства защитной автоматики, обес-

печивающие автоматическое отключение отдельных технологических участков, 
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оборудования в случае аварии, автоматическое и дистанционное управление си-

стемами сброса газа на свечи при продувках и авариях; 

− контроля устройств дистанционного и ручного управления кранами; 

− контроля рабочих параметров климатического оборудования замерных 

узлов и мест установки средств измерений; 

− контроля технического состояния и исправности оборудования обогрева 

импульсных линий, отводов, пробоотборных линий на трубопроводах; 

− испытания срабатывания систем аварийного отключения оборудования и 

трубопроводной арматуры технологических установок редуцирования, учета и 

распределения газа в составе бригады; 

− контроля работы системы электрохимической защиты (установок катод-

ной защиты); 

− контроля работоспособности средств измерений учета газа и средств из-

мерений физико-химических свойств газа, установленных на технологических 

установках редуцирования, учета и распределения газа; 

− информирования непосредственного руководителя, диспетчера о выяв-

ленных отклонениях в работе оборудования технологических установок редуци-

рования, учета и распределения газа; 

− ведения оперативной и эксплуатационной документации по техниче-

скому состоянию оборудования технологических установок редуцирования, 

учета и распределения газа; 

− приёма-сдачи смены и ознакомления с текущими режимами работы обору-

дования технологических установок редуцирования, учета и распределения газа 

и записями в оперативном журнале; 

− регулирования режима работы оборудования технологических установок 

редуцирования, учета и распределения газа по указанию диспетчера (переклю-

чение трубопроводной арматуры, увеличение или ограничение расхода газа, пе-

реключение линий редуцирования); 

− настройки регуляторов давления газа; 

− пуска в работу регуляторов давления газа; 

− регулирования температуры газа на выходе подогревателя газа; 

− регулировки газогорелочного устройства подогревателя газа в соответ-

ствии с данными режимной карты; 

− расчета часового и суточного расхода газа; 

− регулировки подачи одоранта; 

− заправки расходной емкости одоризатора; 

− принятия мер по предупреждению опасных режимов работы, аварийных 

ситуаций и аварий на оборудовании технологических установок редуцирования, 

учета и распределения газа; 

− устранения нарушений режима работы оборудования технологических 

установок редуцирования, учета и распределения газа по указанию диспетчера; 
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− выполнения действий при возникновении аварийных ситуаций в соответ-

ствии с планом мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий; 

− регистрации показаний средств измерения расхода и физико-химических 

свойств газа, суточных архивов с вычислительных комплексов; 

− распечатки суточных архивов с вычислительных комплексов; 

− передачи параметров расхода и физико-химических свойств газа, данных 

суточных архивов с вычислительных комплексов в диспетчерский пункт; 

− ввода в работу (вывода из работы) измерительного трубопровода с пере-

становкой трубопроводной арматуры по распоряжению диспетчера; 

− ввода в работу (вывода из работы) средств измерений по распоряжению 

диспетчера; 

− отбора проб для определения физико-химических показателей газа в со-

ставе бригады; 

− продувки пылеуловителей и фильтров; 

− ведения оперативной документации по режимам работы оборудования 

технологических установок редуцирования, учета и распределения газа; 

− слива конденсата из возможных мест его скопления; 

− подготовки инструмента и приспособлений к проведению ремонта про-

стого и средней сложности оборудования технологических установок редуциро-

вания, учета и распределения газа; 

− отключения оборудования для проведения регламентных ремонтных ра-

бот; 

− перемещения простого и средней сложности оборудования технологиче-

ских установок редуцирования, учета и распределения газа при проведении тех-

нического обслуживания и ремонта; 

− очистки простого и средней сложности оборудования технологических 

установок редуцирования, учета и распределения газа от загрязнений перед про-

ведением ремонтных работ; 

− изготовления уплотнительных прокладок несложной конфигурации; 

− подготовки приспособлений для проведения ремонтных работ; 

− подготовки защитных покрытий металлоконструкций к применению; 

− установки (снятия) ограждения, плакатов рабочей зоны для проведения ре-

монта; 

− сопоставления параметров работы и технического состояния простого и 

средней сложности оборудования технологических установок редуцирования, 

учета и распределения газа с паспортными данными организации-изготовителя; 

− разборки и сборки простых и средней сложности узлов и механизмов обо-

рудования технологических установок редуцирования, учета и распределения 

газа в составе бригады; 

− вывода из работы (ввода в работу) простого и средней сложности оборудо-

вания, в том числе работающего под давлением, в составе бригады; 
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− подготовки оборудования, работающего под давлением, к проведению ди-

агностического обследования в составе бригады; 

− удаления конденсата из емкости сбора конденсата в составе бригады; 

− замены дефектных деталей (манжетных и сальниковых уплотнений, под-

шипников, втулок, валов, шпилек) в составе бригады; 

− проверки эксплуатационной готовности арматуры (свободного хода шпин-

деля, герметичности трубопроводной арматуры) после завершения ремонтных 

работ; 

− выполнения слесарной обработки простых деталей; 

− устранения мелких дефектов и неисправностей оборудования, выявленных 

при обходе и осмотре; 

− ремонта изоляционного покрытия трубопроводов на участке земля-воздух 

в составе бригады; 

− устранения утечек газа на импульсных трубопроводах средств измерений, 

импульсных трубках управления крана, трубопроводной арматуре; 

− проведения регулировки опор технологических трубопроводов в составе 

бригады; 

− доливки масла в гидросистему трубопроводной арматуры, в карманы под 

датчики и термометры; 

− очистки карманов под датчики и термометры; 

− настройки регуляторов давления узла редуцирования газа, трубопровод-

ной арматуры после ремонта; 

− пуска в работу регуляторов давления узла редуцирования газа после ре-

монта; 

− замены фильтрующих элементов узла очистки газа в составе бригады; 

− опробования и приемка в эксплуатацию простого и средней сложности 

оборудования технологических установок редуцирования, учета и распределе-

ния газа после реконструкции, капитального и текущего ремонта в составе бри-

гады; 

− набивки и подтягивания сальников трубопроводной арматуры; 

− покраски (восстановления лакокрасочного покрытия) оборудования, тру-

бопроводов, технологических блоков и ограждения; 

− поддержания технического состояния закрепленных производственных 

объектов и территории в соответствии с требованиями нормативно-технической 

документации; 

 

Оператор ГРС 4-6-го разряда с целью овладения видом профессиональной 

деятельности «Обеспечение работы технологических установок редуцирования, 

учёта и распределения газа» *должен уметь: 

 
* В соответствии с требованиями профессионального стандарта «Работник по эксплуатации 

технологических установок редуцирования, учета и распределения газа», утв. приказом Мин-

труда России от 01.03.2017 рег. № 223н (рег.№ 815). 
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− определять отклонения в работе оборудования технологических устано-

вок редуцирования, учета и распределения газа по показаниям средств измере-

ний, визуально, на слух; 

− пользоваться контрольно-измерительными приборами для контроля па-

раметров работы оборудования технологических установок редуцирования, 

учета и распределения газа; 

− оценивать техническое состояние зданий и сооружений, их фундаментов, 

эстакад, переходных мостков, ограждений, подъездных дорог и пешеходных до-

рожек, расположенных на территории технологических установок редуцирова-

ния, учета и распределения газа; 

− проверять охранные зоны и зоны минимально допустимых расстояний 

объекта на предмет наличия нарушений; 

− оценивать наличие и исправность рабочего инструмента, принадлежно-

стей и приспособлений; 

− определять наличие и исправность противопожарных средств, инже-

нерно-технических средств охраны объекта; 

− проверять работоспособность оборудования, систем, средств измерений 

технологических установок редуцирования, учета и распределения газа; 

− определять неисправности в работоспособности источников аварийного 

освещения; 

− определять утечки газа на технологическом оборудовании и трубопрово-

дах технологических установок редуцирования, учета и распределения газа; 

− применять приборы контроля воздуха рабочей зоны; 

− определять неисправности в работе оборудования технологических уста-

новок редуцирования, учета и распределения газа; 

− считывать информационные показания приборов средств КИПиА; 

− регистрировать в оперативной документации показания приборов, значе-

ния режимов работы оборудования технологических установок редуцирования, 

учета и распределения газа; 

− применять первичные средства пожаротушения; 

− применять средства связи для обмена информацией с диспетчерским 

пунктом и потребителями; 

− читать технические схемы оборудования технологических установок ре-

дуцирования, учета и распределения газа; 

− оценивать рабочие параметры оборудования технологических установок 

редуцирования, учета и распределения газа на предмет отклонения от заданного 

режима работы; 

− осуществлять прием-сдачу смены; 

− заправлять расходные емкости одоризатора; 

− выполнять технологические операции по корректировке режима работы 

оборудования технологических установок редуцирования, учета и распределе-

ния газа; 
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− выполнять регулировочные работы на регуляторах давления газа, одори-

зационных установках и подогревателях газа; 

− осуществлять ввод в работу (вывод из работы) измерительного трубопро-

вода, средств измерений; 

− отбирать пробы газа из коммуникаций технологических установок реду-

цирования, учета и распределения газа для определения физико-химических 

свойств; 

− выполнять технологические операции по удалению конденсата из комму-

никаций оборудования технологических установок редуцирования, учета и рас-

пределения газа; 

− производить расчеты часового и суточного расхода газа; 

− выполнять технологические операции по аварийному останову обслужи-

ваемого оборудования; 

− пользоваться специализированными вычислительными комплексами; 

− применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

− пользоваться технической документацией специализированного назначе-

ния по профилю деятельности; 

− подготавливать к работе инструменты и приспособления; 

− производить переключения коммуникаций и оборудования для проведе-

ния ремонтных, диагностических работ в соответствии с требованиями безопас-

ности; 

− производить разборку и сборку простых и средней сложности узлов и ме-

ханизмов оборудования технологических установок редуцирования, учета и рас-

пределения газа; 

− выявлять и устранять мелкие дефекты и неисправности оборудования 

технологических установок редуцирования, учета и распределения газа; 

− проверять свободный ход шпинделя, герметичность трубопроводной ар-

матуры после завершения ремонтных работ; 

− удалять конденсат из коммуникаций оборудования технологических 

установок редуцирования, учета и распределения газа; 

− изготавливать уплотнительные прокладки несложной конфигурации; 

− применять приспособления для проведения ремонтных работ; 

− восстанавливать работоспособность регулируемых опор технологиче-

ских трубопроводов; 

− восстанавливать теплоизоляцию участков технологических трубопрово-

дов, изоляционных покрытий переходов земля – воздух; 

− производить замену фильтрующих элементов узла очистки газа; 

− осуществлять опробование и приемку в эксплуатацию простого и средней 

сложности оборудования технологических установок редуцирования, учета и 

распределения газа после реконструкции, капитального и текущего ремонта; 

− применять ручной, механизированный, измерительный слесарный ин-

струмент, используемый при ремонте; 
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− удалять газовоздушные смеси из газовых коммуникаций; 

− выполнять операции по первичному пуску газа, заполнению газом техно-

логических коммуникаций; 

− восстанавливать лакокрасочное покрытие оборудования технологиче-

ских установок редуцирования, учёта и распределения газа; 

− выявлять и устранять незначительные неисправности инструмента; 

 

В соответствии с требованиями п. 8 общих положений ЕТКС, выпуск I опе-

ратор ГРС 4-6-го разряда дополнительно должен уметь*: 

− оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях; 

− соблюдать требования безопасности труда, электробезопасности, пожар-

ной безопасности, гигиены труда и производственной санитарии; 

− соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

− применять экономические знания в своей практической деятельности; 

− проводить уборку своего рабочего места, оборудования, инструментов, 

приспособлений и содержать их в надлежащем состоянии; 

− анализировать результаты своей работы. 

 

Оператор ГРС 4-6-го разряда с целью овладения видом профессиональной 

деятельности «Обеспечение работы технологических установок редуцирования, 

учёта и распределения газа» **должен знать: 

− технологический регламент эксплуатации опасного производственного 

объекта, в составе которого находятся технологические установки редуцирова-

ния, учета и распределения газа; 

− устройство, назначение, правила эксплуатации и технического обслужи-

вания технологического оборудования, электрооборудования и освещения, тех-

нологической связи, приборов автоматического регулирования и защиты, учета 

и контроля технологических процессов; 

− технические схемы, маршрутные карты обхода технологических устано-

вок редуцирования, учета и распределения газа; 

− порядок контроля технического состояния оборудования технологиче-

ских установок редуцирования, учета и распределения газа; 

− виды неисправностей в работе оборудования технологических установок 

редуцирования, учета и распределения газа, порядок их устранения; 

− проектные и допустимые значения параметров работы оборудования тех-

нологических установок редуцирования, учета и распределения газа; 

 
* Перечень включает необходимые требования в рамках данной профессии в соответствии 

с действующими ЕТКС, нормативными документами федерального уровня и нормативными 

локальными актами ПАО «Газпром». 
** В соответствии с требованиями профессионального стандарта «Работник по эксплуата-

ции технологических установок редуцирования, учета и распределения газа», утв. приказом 

Минтруда России от 01.03.2017 рег. № 223н (рег.№ 815). 
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− основные физико-химические свойства транспортируемых веществ; 

− состав и порядок ведения оперативной документации; 

− требования нормативной документации к охранным зонам и зонам мини-

мальных расстояний объекта; 

− правила проведения контроля воздуха рабочей зоны объекта; 

− правила настройки и применения приборов контроля воздуха рабочей 

зоны; 

− устройство, назначение и принцип действия КИПиА; 

− требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической 

безопасности; 

− технические схемы технологических установок редуцирования, учета и 

распределения газа; 

− требования нормативных документов, регламентирующих порядок и пра-

вила хранения, транспортировки (перевозки) и использования одоранта; 

− последовательность и содержание операций по обеспечению, изменению 

и корректировке заданного режима работы оборудования технологических уста-

новок редуцирования, учета и распределения газа; 

− порядок и правила проведения расчета часового и суточного расхода газа; 

− правила и способы отбора проб для определения физико-химических по-

казателей газа; 

− последовательность действий при возникновении аварийных ситуаций на 

технологических установках редуцирования, учета и распределения газа; 

− виды неисправностей оборудования технологических установок редуци-

рования, учета и распределения газа, порядок их устранения; 

− требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической 

безопасности; 

− основы материаловедения; 

− технологические схемы коммуникаций объекта в пределах охранной 

зоны; 

− порядок выполнения технического обслуживания, текущего ремонта, 

подготовки к выводу из капитального ремонта (вводу в капитальный ремонт) 

оборудования технологических установок редуцирования, учета и распределе-

ния газа; 

− требования нормативных документов по организации и безопасному про-

ведению огневых и газоопасных работ на опасных производственных объектах; 

− требования нормативной документации по содержанию охранных зон, 

соблюдению зон минимальных расстояний объекта; 

− основные приемы и методы выполнения слесарных работ; 

− порядок применения средств индивидуальной и коллективной защиты; 
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В соответствии с требованиями п. 8 общих положений ЕТКС, выпуск I опе-

ратор ГРС 4-6-го разряда должен дополнительно знать*: 

− рациональную организацию труда на своем рабочем месте; 

− технологический процесс выполняемой работы; 

− правила технической эксплуатации и ухода за оборудованием, приспо-

соблениями и инструментом, используемыми и обслуживаемыми при работе; 

− правила выявления и устранения возникающих неполадок текущего ха-

рактера при производстве работ; 

− режим экономии и рационального использования материальных ресур-

сов, нормы расхода сырья и материалов на выполняемые работы; 

− требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ, в том числе 

и по смежным операциям или процессам; 

− безопасные методы и приемы труда, санитарно-гигиенические условия 

труда, основные средства и приемы предупреждения и тушения пожаров на 

своем рабочем месте; 

− производственную (по профессии) инструкцию и правила внутреннего 

трудового распорядка; 

− основные показатели производственных планов; 

− условия оплаты труда при совмещении профессий; 

− особенности оплаты и стимулирования труда; 

− порядок установления тарифных ставок, норм, расценок, порядок тари-

фикации работ, присвоения рабочим квалификационных разрядов, пересмотра 

норм и расценок;  

− основные положения и формы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации рабочих на производстве; 

− основные полномочия трудовых коллективов и формы участия рабочих в 

управлении производством; 

− требования по охране окружающей среды и недр. 

5.2 Характеристика профессиональной деятельности обученных  

рабочих 

Область профессиональной деятельности обученных рабочих: работы по 

эксплуатации технологических установок редуцирования, учёта и распределения 

газа. 

Объекты профессиональной деятельности обученных рабочих: 

- узлы (переключения; очистки газа; предотвращения гидратообразования; 

редуцирования газа; измерения расхода газа; одоризации газа); 

 
* Перечень включает необходимые требования в рамках данной профессии в соответ-

ствии с действующими ЕТКС, нормативными документами федерального уровня и норматив-

ными локальными актами ПАО «Газпром». 
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- системы подготовки газа на собственные нужды; автоматического управ-

ления; телемеханики; контроля загазованности; электрохимической защиты, по-

жарообнаружения; 

- технологическое оборудование, технические устройства и коммуникации 

ГРС; 

- территория ГРС, а также здания и сооружения, входящие в состав ГРС. 

«Оператор ГРС» 4-6-го разрядов в соответствии с требованиями професси-

онального стандарта «Работник по эксплуатации технологических установок ре-

дуцирования, учёта и распределения газа», утв. приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 1 марта 2017 г.N 223н (рег. № 815) имеет четвёртый 

уровень квалификации. 

Обучающийся по профессии «Оператор ГРС» 4-6-го разрядов готовится к 

следующему виду деятельности: обеспечение работы технологического обору-

дования и технических устройств, узлов и систем, а также зданий и сооружений, 

входящих в состав ГРС. 

5.3 Планируемые результаты обучения 

В результате изучения программы повышения квалификации рабочих по 

профессии «Оператор ГРС» 4-6-го разряда обучающийся должен освоить общие 

компетенции, представленные в таблице 4. 

Таблица  4 – Перечень общих компетенций, формируемых при повыше-

нии квалификации рабочих по профессии «Оператор ГРС» 4-6-го разряда 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем, обеспечивать эффективное 

выполнение своей профессиональной деятельности 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответ-

ственность за результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выпол-

нения профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством 

ОК 7 Обеспечивать соблюдение требований безопасности труда в своей профес-

сиональной деятельности 

ОК 8 Организовывать оперативное взаимодействие со смежными службами 

ОК 9 Обеспечивать соблюдение защиты информации в соответствии с требова-

ниями Общества (организации) 
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Код Наименование общих компетенций 

ОК 10 Обеспечивать соблюдение корпоративной этики 

 

В результате изучения программы повышения квалификации рабочих по 

профессии «Оператор ГРС» 4-6-го разряда обучающийся должен освоить вид де-

ятельности и соответствующие ему профессиональные компетенции, пред-

ставленные в таблице 5. 

Таблица  5 – Перечень профессиональных компетенций по видам деятель-

ности, формируемых при повышении квалификации рабочих по профессии 

«Оператор ГРС» 4-6-го разряда 

Код Наименование видов деятельности 

(ПМ)* и профессиональных компе-

тенций 

Код профессиональ-

ного стандарта** 

Код ОТФ, ТФ в про-

фессиональном стан-

дарте 

ПМ.01  Обеспечение работы технологиче-

ских установок редуцирования, 

учёта и распределения газа (ГРС) 

19.033 А 

МДК.01.01 Технология обеспечения работы 

технологических установок редуци-

рования, учёта и распределения газа 

(ГРС) 

» А 

ПК 4/6.1.1 

*** 

Контроль технического состояния и 

работоспособности оборудования 

технологических установок редуци-

рования, учета и распределения газа 

(ГРС) 

» A/01.4 

ПК 4/6.1.2 Обеспечение заданного режима ра-

боты оборудования технологиче-

ских установок редуцирования, 

учета и распределения газа (ГРС) 

» A/02.4 

ПК 4/6.1.3 Техническое обслуживание и ре-

монт простого и средней сложности 

оборудования технологических 

установок редуцирования, учета и 

распределения газа (фильтры, вен-

тили, приводы кранов, задатчики 

регуляторов давления, регуляторы 

давления, клапаны-отсекатели, 

предохранительные клапаны, изоля-

ция, быстросъемные сужающие 

устройства, импульсные линии дат-

чиков давления и датчиков пере-

пада давления, регулируемые 

опоры) 

» A/03.4 
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* Модульно-компетентностный подход предусматривает, что освоение каждого из ви-

дов деятельности осуществляется в рамках профессионального модуля с одноименным 

виду деятельности названием. 

** В соответствии с таблицей 1 данного рабочего комплекта учебно-программной до-

кументации. 

*** Первая цифра в коде формируемых профессиональных компетенций соответствует 

квалификационному уровню (разряду) данной профессии 

5.4 Примерные условия реализации программы повышения  

квалификации рабочих по профессии «Оператор ГРС 4-6-го разряда 

5.4.1 Требования к квалификации педагогических работников,  

обеспечивающих реализацию образовательного процесса при реализации 

программы повышения квалификации рабочих по профессии «Оператор 

ГРС» 4-6-го разряда  

Требования к образованию, освоению педагогическими работниками до-

полнительных профессиональных программ, обеспечивающих обучение, к 

опыту работы педагогических работников в области профессиональной деятель-

ности, соответствующей направленности программы обучения должны соответ-

ствовать Требованиям к квалификации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и образовательных организа-

ций ПАО «Газпром» (приложение № 1 и 2 к письму «О требованиях к педагоги-

ческим работникам ПАО «Газпром» от 24.03.2017 № 07/15/05-221). 

5.4.2 Материально-технические условия реализации программы 

 повышения квалификации рабочих по профессии «Оператор ГРС» 4-6-го 

разряда  

Реализация программы повышения квалификации рабочих по профессии 

предполагает наличие учебных кабинетов основ природоохранной деятельности, 

охраны труда и промышленной безопасности, специальной технологии. Реали-

зация программы повышения квалификации рабочих по профессии предполагает 

наличие компьютерного класса для работы с АОС и тренажерами-имитаторами. 

5.4.3 Требования к информационным и учебно-методическим 

 условиям 

Реализация программы повышения квалификации рабочих по профессии 

«Оператор ГРС» 4-6-го разряда обеспечивается комплектом учебно-методиче-

ской литературы и учебно-информационных и дидактических материалов для 

проведения теоретического обучения и практики. 

В процессе освоения программы повышения квалификации рабочих по 

профессии, обучающиеся должны быть обеспечены доступом к учебным мате-

риалам, посредством предоставления возможности посещения библиотеки, по-

лучения раздаточных материалов, как в печатном, так и в электронном виде.  
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Перечень информационного и учебно-методического обеспечения обуче-

ния представлен в разделе «Методические материалы» (подраздел «Учебно-ме-

тодическое обеспечение») данного рабочего комплекта учебно-программной до-

кументации. 

5.5 Учебный план 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

повышения квалификации рабочих по профессии  

«Оператор ГРС» 4-6-го разряда 

 

Форма обучения – очная 

Индекс 

Компоненты программы 

(наименование учебных циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, практик и др.) 

Объем                         

обучения 

(кол-во ча-

сов) 

Коды  

формируемых 

компетенций 

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл 28  

ОП.01 Охрана труда и промышленная 

безопасность* 

20** ОК 6–7 

ПК 4/6.1.1- 4/6.1.3 

ОП.02 Основы природоохранной деятельности * 8 ОК 1–3 

ПК 4/6.1.1- 4/6.1.3 

П.00 Профессиональный учебный цикл*** 364  

СТ.00 Теоретическая часть профессионального 

учебного цикла – Специальная технология 

124  

 Введение 4 ОК 1, 6, 9 

ПМ.01  Обеспечение работы ГРС   

МДК.01.01 Контроль технического состояния, работо-

способности оборудования и обеспечение за-

данного режима работы ГРС 

54 ОК 1–10 

 ПК 4/6.1.1- 4/6.1.3  

МДК.01.02 Техническое обслуживание и ремонт про-

стого и средней сложности оборудования 

ГРС 

66 ОК 1–10 

ПК 4/6.1.1- 4/6.1.3 

ПР.00 Практика** 240 
 

УП.00 Учебная практика 16 ОК 1–10 

ПК 4/6.1.1- 4/6.1.3 

ПП.00 Производственная практика 224 ОК 1–10 

ПК 4/6.1.1- 4/6.1.3 

Оценка результатов обучения 24  

 Консультации 8  

ИА.01 Квалификационный экзамен:    
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Индекс 

Компоненты программы 

(наименование учебных циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, практик и др.) 

Объем                         

обучения 

(кол-во ча-

сов) 

Коды  

формируемых 

компетенций 

 Теоретический экзамен 8  

 Практическая квалификационная  

работа  

8  

Всего 416  

* Изданы отдельными выпусками. 

** В учебном плане в рамках изучения общепрофессионального учебного цикла ука-

зано время, отведенное на теоретическое обучение по дисциплине «Охрана труда и про-

мышленная безопасность». С целью реализации требований ГОСТа 12.0.004–2015 «Органи-

зация обучения безопасности труда. Общие положения» при прохождении практики в рам-

ках профессионального модуля количество часов на практическое обучение вопросам 

охраны труда и промышленной безопасности (обучение безопасным методам и приемам 

труда при выполнении работ, действиям в аварийных ситуациях) отводится 16 часа (указано 

в тематическом плане практики).  

*** Профессиональный учебный цикл включает в себя теоретическую часть професси-

онального учебного цикла (учебная спецдисциплина «Специальная технология») и прак-

тику. 

Примечание 1 – Изучение дисциплины «Охрана труда и промышленная безопас-

ность» завершается экзаменом. 

Примечание 2 – Рабочий по профессии «Оператор ГРС» 4-го разряда должен 

пройти: 

1. Обучение мерам пожарной безопасности, включая прохождение противопожар-

ного инструктажа и пожарно-технического минимума по соответствующей программе. 

2. Обучение и проверку знаний норм и правил работы в электроустановках в каче-

стве электро-технологического персонала в объеме II группы по электробезопасности (до 

1000 В) 

5.6 Календарный учебный график 

Календарный учебный график обучения рабочих по профессии «Оператор 

газораспределительной станции» определяется годовым планом-графиком про-

фессионального обучения персонала ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» и рас-

писанием учебных занятий. 
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5.7 Тематический план и содержание программы учебной  

спецдисциплины профессионального учебного цикла СТ.00 «Специальная 

технология»* 

5.7.1 Тематический план 

Индекс 

Разделы,  

профессиональные модули,  

междисциплинарные 

курсы, темы 

Объем часов 
Уровень  

освоения 

всего 

в т. ч. на лабора-

торно-практиче-

ские 

занятия 

лек-

ции 

лабораторно-

практические 

занятия 

 Введение 4 –  – 

ПМ.01 Обеспечение работы ГРС     

МДК.01.01 Контроль технического со-

стояния, работоспособности 

оборудования и обеспечение 

заданного режима работы 

ГРС 

54 20   

 1.1 Физико-химические 

свойства газов 

2 – 2 – 

 1.2 Система магистральных 

газопроводов 

4 – 2 – 

 1.3 Газораспределительные 

станции 

24 12 2 3 

 1.4 Контроль эксплуатации 

оборудования и документа-

ции ГРС на основе форму-

ляра целевых проверок 

(ФЦП) 

4 – 2 – 

 1.5 Контрольно-измеритель-

ные приборы, автоматика и 

сигнализация на ГРС 

16 8 2 3 

 1.6 Телемеханика 4 – 2 – 

МДК.01.02 Техническое обслуживание 

и ремонт простого и средней 

сложности оборудования 

ГРС 

66 24   

 

2.1 Формы обслуживания 

ГРС 

2 – 1 – 

 
* Программа учебной спецдисциплины включает в себя программы всех междисципли-

нарных курсов профессиональных модулей программы переподготовки рабочих по профессии 

и является частью профессионального учебного цикла в рамках теоретического обучения.  
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Индекс 

Разделы,  

профессиональные модули,  

междисциплинарные 

курсы, темы 

Объем часов 
Уровень  

освоения 

всего 

в т. ч. на лабора-

торно-практиче-

ские 

занятия 

лек-

ции 

лабораторно-

практические 

занятия 

 

2.2 Устройство, принцип 

действия и особенности ре-

монта трубопроводной арма-

туры 

16 8 2 3 

 

2.3 Методы борьбы с гидра-

тообразованием. Подогрева-

тели газа 

8 – 2 – 

 

2.4 Обслуживание и 

настройка регуляторов дав-

ления узла редуцирования 

газа 

8 4 2 3 

 

2.5 Настройка и обслужива-

ние регуляторов давления 

газа пунктов редуцирования 

газа. Проведение настройки 

параметров срабатывания 

предохранительных запор-

ных и сбросных клапанов. 

8 4 2 3 

 

2.6 Обслуживание узла изме-

рения расхода газа 

8 4 2 3 

 

2.7 Перечень возможных не-

исправностей и аварийных 

ситуаций на ГРС 

8 4 2 3 

 

2.8 Требования СТО Газ-

пром 2-2.3-1081-2016 Общие 

требования, СТО Газпром 2-

2.3-1122-2017 Правила экс-

плуатации 

8 – 2 – 

Итого 124 44   

Примечание  – Для характеристики уровня освоения учебного материала использу-

ются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объ-

яснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руко-

водством);  

3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, реше-

ние проблемных задач). 
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5.7.2 Содержание программы учебной дисциплины 

Введение 

Значение газовой промышленности России. Организация СНФПО персо-

нала в ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 

Роль повышения квалификации рабочих на производстве. Кодекс корпора-

тивной этики ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 

Вводный инструктаж по ГО. 

Изучение правил проживания в общежитии, правил внутреннего и учеб-

ного распорядка, правил поведения слушателей, инструкции по обеспечению 

безопасности слушателей УПЦ.  

Ознакомление с квалификационной характеристикой оператора ГРС 4-6-

го разрядов и программой обучения по учебной спецдисциплине профессиональ-

ного учебного цикла СТ.00 «Специальная технология». 

ПМ.01 Обеспечение работы ГРС 

МДК.01.01 Контроль технического состояния, работоспособности обо-

рудования и обеспечение заданного режима работы ГРС 

Тема 1.1 Физико-химические свойства газов 

Краткие характеристики природного газа основных газовых месторожде-

ний. Типичный компонентный состав природных газов (метан СH4, оксид угле-

рода СО, водород Н2, азот N2, диоксид углерода СО2, кислород О2, сероводород 

НS). Требования государственных и отраслевых стандартов к газу, используе-

мому в коммунально-бытовом хозяйстве и промышленности, а также транспор-

тируемому по МГ. 

Теплота сгорания природных газов – высшая и низшая. Температура вос-

пламенения, самовоспламенения. Реакция горения. 

Необходимое количество воздуха для сжигания газа. Температура газового 

пламени. Продукты сгорания. Взрывоопасность газов, пределы взрываемости. 

Измерение содержания кислорода в транспортируемом газе. 

Соединения углеводородных газов с водой. Условия образования гидра-

тов. Методы борьбы с образованием гидратов. Методы разрушения гидратов в 

трубопроводах: местный обогрев, общий подогрев, снижение давления, введение 

в газопровод ингибиторов. 

Параметры газа: давление, температура, плотность, удельный объем, теп-

лоёмкость, вязкость. Единицы измерения. Абсолютная и относительная влаж-

ность газов, точка росы. Определение температуры, влажности и точки росы 

природного газа. Способы определения влажности газа.  

Упругость и пластичность. Передача давления газами и жидкостями. Из-

мерение агрегатного состояния вещества. Кипение, испарение, конденсация, за-

твердение, сублимация. Сухой и насыщенный пар. 
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Тема 1.2 Система магистральных газопроводов 

Транспортировка газа. Преимущества трубопроводной транспортировки 

газа перед другими видами транспортировки. Подготовка газа на промыслах к 

транспортировке по МГ. Типичная схема подачи газа от месторождения до по-

требителей. Единая система газоснабжения. 

Основные сооружения МГ: линейная часть, КС, ПХГ, ГРС, установки элек-

трохимической защиты газопроводов от коррозии.  

Охранная зона магистрального газопровода, расстояния от газопровода до 

зданий и сооружений. Правила выполнения работ в охранной зоне действующих 

газопроводов.  

Назначение компрессорных станций. Разновидности газоперекачивающих 

агрегатов, применяемых на магистральных газопроводах. Очистка и осушка газа 

от вредных примесей, влаги и конденсата; влияние пыли, влаги и конденсата на 

работу линейной части газопровода, оборудования, приборов.  

Назначение газораспределительных станций. Место и значение ГРС в си-

стеме газоснабжения. Промышленные и бытовые потребители природного газа.  

Роль ПХГ в обеспечении стабильности поставок газа. Размещение станций 

ПХГ в системе МГ.  

Основы технологического расчета газопроводов. Взаимосвязь параметров 

газового потока. Распределение давления и температуры по длине газопровода.  

Тема 1.3 Газораспределительные станции 

Функциональная схема ГРС. Оборудование ГРС. Запорная арматура 

(назначение, классификация по конструктивному исполнению, устройство, мар-

кировка, обозначение, преимущества и недостатки).  

Предохранительная арматура (назначение, устройство, принцип работы, 

неисправности, настройка).  

Защитная арматура (назначение, устройство, принцип работы, неисправ-

ности, настройка).  

Регулирующая арматура (назначение, устройство, принцип работы, неис-

правности, настройка).  

Классификация регуляторов давления по номинальному давлению, номи-

нальному диаметру, назначению. Конструктивные отличия регуляторов давле-

ния прямого и непрямого действия  

Основные и вспомогательные блоки ГРС.  

Блок переключения станции, его назначение и устройство. Оборудование, 

применяемое в блоке. Блоки очистки газа (назначение). Мультициклонные и мас-

ляные пылеуловители (назначение, устройство, принцип работы). Висциновые, 

сетчатые фильтры (назначение, устройство и принцип действия).  

Блок общего подогрева газа, его назначение. Типы конструкций подогре-

вателей и теплообменников с различной поверхностью нагрева. Местный обо-

грев корпусов клапанов и регуляторов давления газа.  
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Блок редуцирования газа (назначение, устройство). Отличительные осо-

бенности обвязки регулятора давления с камерой задания и регулятора давления 

с пилотом управления. Узел измерения расхода газа. Определение расхода газа 

по турбинным и ротационным счетчикам. Счётчики газа с автоматической кор-

рекцией показаний на давление и температуру газа.  

Определение расхода газа методом переменного перепада давления. Уль-

тразвуковой метод определения расхода газа. Нормативно-технические доку-

менты, правила, рекомендации и методики по измерению расхода и количества 

газа.  

Типы сужающих устройств. Требования к монтажу сужающих устройств, 

соединительным линиям и приборам блока замера газа. Быстросъемные сужаю-

щие устройства типа УСБ.  

Блок одоризации газа, его назначение. Виды одоризационных установок. 

Эжекторные установки, щелочные ловушки и установки сжигания паров одо-

ранта. Организационные и технические мероприятия при заправке одоранта в 

подземную и расходные емкости. Система автоматического управления ГРС, си-

стемы телемеханики и технологической связи.  

Отопление. Водогрейные котлы напольного и настенного исполнения. Си-

стема автоматики безопасности горения. Элементы автоматики. Система подго-

товки газа на собственные нужды. Система подготовки импульсного газа.  

Узел редуцирования газа для собственных нужд. Назначение узла, прин-

ципиальная схема ГРУ. Регуляторы давления газа ГРУ (назначение, устройство, 

принцип работы, пуск в работу, неисправности). Гидрозатвор, его назначение, 

жидкости для заполнения гидрозатвора. 

Система электрохимической защиты. Понятие об антикоррозийной защите 

трубопроводов. Пассивная и активная защита трубопроводов. Защитные покры-

тия трубопроводов. Катодная, протекторная и дренажная защита. 

Энергоснабжение. Силовая и осветительная проводки. Требования по 

взрывобезопасному монтажу оборудования. Освещение помещений и террито-

рии ГРС. Взрывоопасная осветительная арматура, применяемая на станции. Фо-

нари индивидуального пользования. Источники резервного питания системы 

сигнализации: сухие элементы и аккумуляторы. Общие правила ухода за акку-

муляторами. Молниезащита зданий и сооружений на промплощадке ГРС.  

Требование к территории. Порядок доступа на территорию. Комплекс ин-

женерно-технических средств антитеррористической защиты ГРС. 

Лабораторно-практические занятия 

Работа на персональном компьютере с автоматизированными обучаю-

щими системами: 

- «Запорная арматура»; 

- «Противокоррозионная защита газопроводов»; 

- «Регуляторы давления»; 

- «Предохранительные клапаны». 
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Тема 1.4 Контроль эксплуатации оборудования и документации ГРС 

на основе формуляра целевых проверок (ФЦП) 

Общие сведения об организации и осуществлении производственного кон-

троля на газораспределительных станциях. Ведение учета оборудования, доку-

ментации ГРС и оценка его состояния с учетом предъявляемых требований в 

рамках действующего законодательства на основе системы ФЦП. 

Тема 1.5 Контрольно-измерительные приборы, автоматика и  

сигнализация ГРС 

Основы метрологии. Понятия и термины. Физическая величина. Единица 

физической величины. Международная система единиц (СИ). Основные и до-

полнительные единицы СИ. Производные единицы СИ. Размерность физических 

величин. Поверка и калибровка средств измерений. Графики государственной и 

ведомственной поверки приборов.  

Приборы для измерения давления. Жидкостные манометры – однотруб-

ные, двухтрубные. Область применения и диапазон измерения давлений.  

Пружинные манометры. Виды чувствительных элементов. Диапазоны из-

мерения давлений. Электроконтактные взрывобезопасные манометры, область 

применения. Датчики давления. Принципы действия, конструкция.  

Приборы для измерения температуры. Термометры расширения. Защит-

ные оправы термометров. Манометрические, показывающие и регистрирующие, 

электроконтактные термометры. Принципы действия, конструкция. Датчики 

температуры: термопары, термометры сопротивления. Конструкция чувстви-

тельных элементов.  

Приборы для измерения количества и расхода. Системы учета газа «Супер-

флоу», «Гиперфлоу». Турбинные, ротационные счетчики газа. Конструкция, об-

ласть применения. Приборы для определения загазованности. Переносные газо-

анализаторы. Шахтный интерферометр ШИ-11, СГГ-20 микро, Солярис, Титан, 

Альтаир, Драгер, порядок работы с приборами. Стационарные газоанализаторы 

СТМ-10, СТМ-30. Конструкция, принцип действия, порядок снятия показаний.  

Лабораторно-практические занятия 

Работа на персональном компьютере с тренажёром-имитатором: 

- «Газоанализатор ШИ-10». 

Тема 1.6 Телемеханика 

Системы телемеханики, применяемые на магистральных газопроводах. 

Система телемеханики для оперативного контроля и управления технологиче-

скими объектами линейной части МГ. Технические характеристики.  

Отличие систем телемеханики от других систем передачи информации. 

Классификация систем телемеханики. Определения и область применения дат-

чиков. 
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МДК.02.01 Техническое обслуживание и ремонт простого и средней 

сложности оборудования ГРС 

Тема 2.1 Формы обслуживания газораспределительной станции 

Вахтенная, надомная, периодическая и централизованная форма обслужи-

вания газораспределительной станции. Требования СТО Газпром 2-2.3-1122-

2017 Правила эксплуатации ГРС к формам обслуживания. 

Тема 2.2 Устройство, принцип действия и особенности ремонта  

трубопроводной арматуры 

Основные сведения и классификация трубопроводной арматуры. Марки-

ровка трубопроводной арматуры. 

Запорная арматура. Назначение, устройство и принцип работы задвижек. 

Назначение, устройство и принцип работы обратных и запорных клапанов. 

Назначение, устройство и принцип работы кранов. Назначение, устройство и 

принцип работы дисковых затворов.  

Приводы запорной арматуры: назначение, классификация. Требования к 

эксплуатации. Уплотнительные смазки, крепежные детали и прокладочный ма-

териал, используемые при обслуживании и ремонте ТПА. 

Предохранительная арматура. Типы предохранительной арматуры, их 

назначение. Блок предохранительных клапанов, устройство и принцип действия. 

Конструкция и принцип работы предохранительных и клапанов. Основные не-

исправности, причины их возникновения и ремонт.  

Комплекс операций по обслуживанию трубопроводной арматуры. Техни-

ческое обслуживание. Периодический осмотр (ТО – 1) и Сезонное обслуживание 

(ТО – 2). Текущий ремонт. Техническое диагностирование. Средний ремонт. Ка-

питальный ремонт. Обслуживание при хранении. Обслуживание при консерва-

ции. Периодичность и необходимые мероприятия по обслуживанию ТПА в зави-

симости от конструктивных особенностей.  

Лабораторно-практические занятия 

Работа на персональном компьютере с автоматизированными обучаю-

щими системами: 

- «Запорная арматура»; 

- «Предохранительные клапаны». 

Тема 2.3 Методы борьбы с гидратообразованием. Подогреватели газа 

Гидраты природных газов. Физико-химические свойства гидратов. Борьба 

с гидратообразованием. Методы борьбы с гидратообразованием на ГРС. 

Ингибиторы гидратообразования, применяемые в газовой промышленно-

сти. Применение метанола для предупреждения и разрушения гидратных про-

бок. Общий и местный подогрев газа и корпусов регуляторов давления с исполь-

зованием теплоносителя. 
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Огневые подогреватели газа. Подогреватели газ с промежуточным тепло-

носителем. Теплогенераторы, встраиваемые в корпуса регуляторов давления 

газа. Подогреватели топливного и пускового газа. 

Тема 2.4 Обслуживание и настройка регуляторов давления узла 

 редуцирования газа 

Технический осмотр регуляторов давления. Проверка герметичности резь-

бовых соединений с помощью мыльной эмульсии. Наружный осмотр на наличие 

механических повреждений. Проверка давления газа за регулятором с помощью 

манометра. Разборка регулятора давления с извлечением рабочей мембраны, ре-

гулирующего клапана. Осмотр состояния уплотнений седла и регулирующего 

клапана. Выбраковка изношенных деталей регулятора. Оценка состояния 

нажимных дисков, пружины для регулирования выходного давления задатчиков 

давления. Смазка элементов подвижной системы регулятора. Замена мембран, 

нажимных дисков, уплотнений седла и затвора. Проведение опрессовки 

собранного регулятора давления. 

Настройка регулятора на требуемое выходное давление, проверка 

параметров срабатывания предохранительного запорного клапана в соответ-

ствие с режимной картой. Возможные неисправности регуляторов давления и 

методы их устранения. 

Лабораторно-практические занятия 

Работа на персональном компьютере с автоматизированной обучающей 

системой: 

- «Регуляторы давления газа»; 

Тема 2.5 Настройка и обслуживание регуляторов давления газа 

пунктов редуцирования газа. Проведение настройки параметров  

срабатывания предохранительных запорных и сбросных клапанов 

Технический осмотр регуляторов давления. Проверка герметичности резь-

бовых соединений с помощью мыльной эмульсии. Наружный осмотр на наличие 

механических повреждений. Проверка давления газа за регулятором с помощью 

манометра. Проверка настройки давления при срабатывании отключающих 

устройств. Проверка настройки срабатывания предохранительного запорного и 

сбросного клапана. 

Очистка фильтрующей сетки на входном патрубке. Проверка состояния и 

замена рабочей мембраны. Замена мембраны предохранительного запорного 

клапана. Диапазоны настройки выходного давления. 

Инструменты, применяемые при ремонте газового оборудования. Возмож-

ные неисправности и методы их устранения. 

Лабораторно-практические занятия 

Работа на персональном компьютере с автоматизированными обучаю-

щими системами: 

- «Регуляторы давления газа»; 

- «Предохранительные клапаны». 
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- «Устройство и эксплуатация систем газораспределения с давлением до 

1,2 МПа (оборудование ГРП, ГРУ, ШРП). 

Тема 2.6 Обслуживание узла измерения расхода газа 

Узел измерения расхода газа. Порядок и правила проведения расчета часо-

вого и суточного расхода газа. Порядок включения в работу приборов, регистри-

рующих перепад давления. 

Проверка работоспособности приборов посадкой на «0». Принцип дей-

ствия и обслуживание измерительных комплексов и устройств, рекомендован-

ных для применения в ПАО «Газпром». 

Определение расхода газа на собственные нужды ГРС. Снятие показаний 

с температурных корректоров объёма газа, устанавливаемы на ротационных, 

турбинных и диафрагменных счётчиках газа. 

Лабораторно-практические занятия 

Работа на персональном компьютере с автоматизированной обучающей 

системой: 

- «Эксплуатация линейной части магистрального газопровода». 

Тема 2.7 Перечень возможных неисправностей и аварийных ситуаций 

на газораспределительных станциях 

Понижение давления в линии подачи газа потребителю. Понижение давле-

ния на входе ГРС. Повышение давления на входе в ГРС. 

Сильная утечка газа в помещение узла редуцирования. Утечка газа в теп-

лообменнике подогревателя газа. Разрыв газопровода на промплощадке ГРС с 

воспламенением газа. 

Разрыв газопровода в узле переключения газа с воспламенением. Аварий-

ный разлив одоранта из расходной емкости или транспортного контейнера. Не-

исправность фильтра-пылеуловителя. 

Неисправности систем телемеханики, пожарной сигнализации, системы 

контроля загазованности и вентиляции, систем отопления, кондиционирования 

воздуха, водоснабжения или водоотведения. 

Сбой в работе АСУ ГРС. Обрывы или короткие замыкания аналоговых дат-

чиков. Короткое замыкание в распределительном щитке на ГРС с воспламене-

нием. Исчезновение основного напряжения в сети ГРС. 

Лабораторно-практические занятия 

Работа на персональном компьютере с автоматизированными обучаю-

щими системами: 

- «Регуляторы давления газа»; 

Тема 2.8 Требования СТО Газпром 2-2.3-1081-2016 Общие требования, 

СТО Газпром 2-2.3-1122-2017 Правила эксплуатации 

Классификация газораспределительных станций. Требования к узлам и си-

стемам ГРС. Специальные требования к газораспределительным станциям. Тре-

бования к территории ГРС. 
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Типовая нумерация узлов и систем, технических устройств и технологиче-

ского оборудования на газораспределительной станции. Использование номо-

граммы производительности газораспределительной станции. 

Общие положения Организация эксплуатации газораспределительных 

станций. Требования к эксплуатации ГРС. Требования к техническому обслужи-

ванию и ремонту ГРС. 

Объём и порядок оформления технической документации на ГРС. Разре-

шение на работы в охранной зоне магистрального газопровода. 

Классификация наружных установок, производственных и вспомогатель-

ных помещений ГРС по пожароопасности. Форма перечня газоопасных работ. 

Наряд-допуск на проведение газоопасных работ. 

Журнал учёта газоопасных работ, проводимых без наряда допуска. Наряд-

допуск на проведение огневых работ. Перечень табличек и знаков, используемых 

на ГРС. Технический паспорт газораспределительной станции. 

График периодического технического обслуживания и ремонтов узлов и 

систем, зданий и сооружений ГРС и дома оператора. 

5.8 Тематический план и содержание программы ПР.00 «Практика»  

5.8.1 Тематический план 

Индекс 
Виды практики, профессиональные модули, 

разделы, темы 

Объем 

часов 

Уровень  

освоения 

УП.00 1 Учебная практика 16  

 Раздел 1.1 Введение и инструктаж по охране труда 2  

 1.1.1 Вводное занятие 1 1 

 

1.1.2 Инструктаж по охране труда. Техническая, пожар-

ная безопасность, электробезопасность в учебной ма-

стерской 

1 1 

ПМ.01 Обеспечение работы ГРС   

 Раздел 1.2 Отработка навыков контроля технического 

состояния, работоспособности оборудования и обеспече-

ние заданного режима работы ГРС 

8  

 1.2.1 Пуск в работу ГРС. Остановка ГРС 1 2 

 
1.2.2 Отработка навыков технического обслуживания и 

снятию показаний КИП ГРС 

1 2 

 1.2.3 Перевод ГРС на работу по обводной линии 2 2 

 
1.2.4 Перевод ГРС на работу по резервной линии редуци-

рования. 

2 2 

 
1.2.5 Отработка действий оператора ГРС при возникнове-

нии аварийной ситуации 

2  
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Индекс 
Виды практики, профессиональные модули, 

разделы, темы 

Объем 

часов 

Уровень  

освоения 

 

Раздел 1.3 Отработка навыков технического обслужива-

ния и ремонта простого и средней сложности оборудова-

ния ГРС 

6  

 

1.3.1 Разборка и сборка регулирующей, запорной и предо-

хранительной арматуры 

2 22 

 

1.3.2 Практические навыки применения системы ФЦП 

при проведении проверок 1-2 уровня административно-

производственного контроля 

4 2 

ПП.00 2 Производственная практика 224  

 

Раздел 2.1 Ознакомление с производством. Инструктаж 

по охране труда. Техническая и пожарная безопасность, 

электробезопасность на производстве 

8 1 

ПМ.01 Обеспечение работы ГРС   

 

Раздел 2.2 Отработка навыков контроля технического со-

стояния, работоспособности оборудования и обеспечение 

заданного режима работы ГРС 

56  

 
2.2.1 Контроль технического состояния и работоспособ-

ности оборудования 

16 2 

 

2.2.2 Пуск и остановка ГРС. Перевод ГРС на работу по 

резервной линии редуцирования. Перевод ГРС на работу 

по обводной линии 

32 2 

 
2.2.3 Обеспечение заданного режима работы оборудова-

ния 

8 2 

 

Раздел 2.3 Отработка навыков технического обслужива-

ния и ремонта простого и средней сложности оборудова-

ния ГРС 

24  

 
2.3.1 Сборка, разборка трубопроводов, настройка предо-

хранительной и регулирующей арматуры 

24 2 

 Раздел 2.4 Охрана труда и промышленная безопасность* 16 2 

 

2.4.1 Безопасные методы и приемы выполнения работ 

оператором ГРС 

8 2 

 

2.4.2 Порядок действий оператора ГРС в аварийных си-

туациях (учебно-тренировочное занятие) 

8 2 

 

Раздел 2.5 Самостоятельное выполнение работ в качестве 

оператора ГРС 4-6-го разрядов 

120 3 

 Практическая квалификационная работа** –  

Итого 240  
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Индекс 
Виды практики, профессиональные модули, 

разделы, темы 

Объем 

часов 

Уровень  

освоения 

* Время, отведенное для изучения безопасных методов и приемов выполнения работ 

оператора ГРС 4-6-го разрядов, распределяется по темам разделов 2.4.1 и 2.4.2 тематиче-

ского плана. 

** Количество часов, отведенное на проведение практической квалификационной ра-

боты, указано и учтено в учебном плане. 

Примечание – Для характеристики уровня освоения учебного материала использу-

ются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), 

объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу или под руководством);  

3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, реше-

ние проблемных задач). 

5.8.2 Содержание программы практики 

1 Учебная практика 

Раздел 1.1 Введение и инструктаж по охране труда 

Тема 1.1.1 Вводное занятие 

Роль практики в формировании навыков эффективного и качественного 

труда. 

Содержание труда, этапы профессионального становления рабочего. 

Значение соблюдения трудовой и технологической дисциплины в обеспе-

чении качества работ. Виды мотивации в обществе (организации). 

Ознакомление с программой практики оператора ГРС 4-6-го разряда. 

Ознакомление с производством, формами организации труда, порядком 

получения и сдачи инструмента и приспособлений. Организация контроля каче-

ства работ, выполняемых обучающимися. Ознакомление с рабочим местом опе-

ратора ГРС 4-6-го разряда, режимом работы, правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

Тема 1.1.2 Инструктаж по охране труда. Техническая и пожарная 

безопасность, электробезопасность на производстве 

Ознакомление с характером производства, оборудованием, рабочими ме-

стами. 

Инструктаж на рабочем месте по безопасности труда в соответствии с про-

граммой инструктажа, действующей на производстве. 

Применение к нарушителям требований охраны труда меры дисциплинар-

ного взыскания «Расторжение трудового договора по инициативе работодателя». 
Меры персональной ответственности, в соответствии с действующим законода-

тельством, за повреждение оборудования и сокрытие данной информации. 

Причины травматизма. Возможные виды травм при выполнении работ опе-

ратора ГРС 4-6-го разряда. 
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Меры безопасности на производстве. Ознакомление с мероприятиями по 

предупреждению опасностей и травматизма (ограждением опасных мест, звуко-

вой и световой сигнализацией, предупредительными надписями, сигнальными 

постами). Ознакомление с правилами пользования средствами связи и защит-

ными приспособлениями. 

Правила поведения на производственной территории. Электробезопас-

ность. Изучение производственной инструкции по электробезопасности. Пра-

вила работы с электроприборами, электронагревателями, электроинструментом. 

Заземление оборудования. Защитное заземление оборудования, переносные за-

земления. Защитное отключение, блокировка. Правила пользования защитными 

средствами. Первая помощь при поражении электрическим током. 

Пожарная безопасность. Противопожарный режим на производстве. Меры 

пожарной безопасности. Взрывоопасность природных газов. Меры предосто-

рожности при пользовании пожароопасными жидкостями и газами. Средства 

сигнализации о пожарах. Средства тушения пожара. Изучение плана эвакуации 

персонала. Причины пожаров в помещениях и меры по их предупреждению. По-

рядок действий персонала при пожаре. 

Противопожарный инвентарь, правила пользования огнетушителями, по-

жарной сигнализацией. 

Ознакомление со спецодеждой и другими средства индивидуальной за-

щиты оператора ГРС 4-6-го разряда, правила их применения, хранения и ре-

монта. 

Обучение приемам оказания первой помощи при несчастных случаях на 

производстве. 

ПМ.01 Обеспечение работы ГРС 

Раздел 1.2 Отработка навыков контроля технического состояния, ра-

ботоспособности оборудования и обеспечение заданного режима работы 

ГРС 

Тема 1.2.1 Пуск в работу ГРС. Остановка ГРС 

Осуществление записи перед пуском ГРС представителем газораспредели-

тельной организации в оперативном журнале о готовности сетей газораспреде-

ления к готовности подачи газа от ГРС. 

Отработка навыков вытеснения газовоздушной смеси из коммуникаций 

ГРС до содержания кислорода в пробе не более 1%. Отработка навыков открытия 

выходного и входного крана ГРС и осуществление запуска регулятора давления 

в соответствии с инструкцией по эксплуатации. 

Отработка навыков включения в работу узла одоризации, ЭХЗ и при необ-

ходимости узла предотвращения гидратообразования. При выходе на заданный 

режим работы информирование диспетчера и в течении 60 минут наблюдение за 

стабильной работой регулятора давления газа. 
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Осуществление записи перед остановкой ГРС представителем газораспре-

делительной организации в оперативном журнале о готовности сетей газораспре-

деления к прекращению подачи газа от ГРС. 

Отработка навыков перекрытия входного крана, выходного крана, выклю-

чения узла одоризации, при необходимости узла предотвращения гидратообра-

зования, перекрытия входного и выходного крана на линиях редуцирования. 

Отработка навыков стравливания газа с участка где запланированы ре-

монтные работы или техническое обслуживание. 

Тема 1.2.2 Отработка навыков по техническому обслуживанию и 

снятию показаний КИП ГРС 

Технические и электроконтактные манометры. Область применения. Диа-

пазоны измерения давлений. Отработка навыков снятия показаний, определение 

максимальной погрешности прибора и его пригодности. Турбинные, ротацион-

ные, диафрагменные счётчики. Отработка навыков технического обслуживания, 

определение исправности счетчика РГ по перепаду давления. Отработка навыков 

работы с переносными и стационарными газоанализаторами. 

Тема 1.2.3 Перевод ГРС на работу по обводной линии 

Получение разрешение диспетчера. Отработка навыков проверки работо-

способности показывающего манометра на выходном газопроводе посадкой на 

ноль. Открывание первого по ходу крана, задвижки, поднимая выходное давле-

ние на 10% от рабочего до закрытия регулятора основной линии. Закрытие вход-

ного и выходного крана и выключение из работы узла предотвращения гидрато-

образования. 

Тема 1.2.4 Перевод ГРС на работу по резервной линии редуцирования 

Отработка навыков проверки работоспособности показывающего мано-

метра на резервной линии редуцирования посадкой на ноль. Открытие выход-

ного и входного крана резервной линии. 

Отработка навыков проведения пуска в работу регулятора давления в со-

ответствии с инструкцией. Отработка навыков поднятия выходное давление на 

резервной линии на 10% до начала закрытия регулятора основной линии. 

Отработка навыков выведения из работы основной линии редуцирования 

и контролирование работы резервной в течении 60 минут. 

Тема 1.2.5 Отработка действий оператора ГРС при возникновении 

аварийной ситуации 

Отработка навыков понижения давления в линии подачи газа потреби-

телю. Понижение давления на входе ГРС. Отработка навыков повышения давле-

ния на входе в ГРС. 
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Отработка навыков устранения сильной утечки газа в помещении узла ре-

дуцирования, утечки газа в теплообменнике подогревателя газа. Отработка навы-

ков устранения разрыва газопровода на промплощадке ГРС с воспламенением 

газа. 

Отработка навыков устранения разрыва газопровода в узле переключения 

газа с воспламенением. Отработка навыков устранения аварийного разлива одо-

ранта из расходной емкости или транспортного контейнера. Неисправность 

фильтра-пылеуловителя. 

Отработка навыков устранения неисправности систем телемеханики, по-

жарной сигнализации, системы контроля загазованности и вентиляции, систем 

отопления, кондиционирования воздуха, водоснабжения или водоотведения. 

Отработка навыков устранения сбоя в работе АСУ ГРС. Обрывы или ко-

роткие замыкания аналоговых датчиков. Короткое замыкание в распределитель-

ном щитке на ГРС с воспламенением. Исчезновение основного напряжения в 

сети ГРС. 

Раздел 1.3 Отработка навыков технического обслуживания и ремонта 

простого и средней сложности оборудования ГРС 

Тема 1.3.1 Разборка и сборка регулирующей, запорной и 

предохранительной арматуры 

Отработка навыков разборки и сборки газорегуляторного оборудования. 

Отработка навыков разборки и сборки запорной арматуры: задвижек, клапанов 

запорных, регуляторов давления, предохранительных клапанов, ручных и пнев-

моприводных кранов, дисковых затворов. Отработка навыков притирки уплот-

нительных поверхностей. Замена смазки и сальниковой набивки. 

Тема 1.3.2 Практические навыки применения системы ФЦП при  

проведении проверок 1-2 уровня административно-производственного  

контроля. 

Структура данных ФЦП и интерфейс программы. Отработка навыков за-

пуска мобильного приложения и работа с ним. Сведения о оборудовании и доку-

ментации и предъявляемых к ним требований в виде дерева классов. Ход про-

верки, фиксация выявленных нарушений и последующей отправки на уровень 

сервера SAP-портала. 

Отработка навыков обработки результатов проверки и обеспечение 

доступа к результатам локального устройства-планшета, на уровне SAP-портала. 

Меры безопасности при работе с планшетом на ГРС. 

2 Производственная практика 

Раздел 2.1 Ознакомление с производством. Инструктаж по охране 

труда. Техническая и пожарная безопасность, электробезопасность на 

производстве 
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Ознакомление с характером производства, оборудованием, рабочими ме-

стами. Инструктаж по охране труда, взрыво- и пожарной безопасности на 

производственном объекте. 

Мероприятия по предупреждению опасностей и травматизма (ограждение 

опасных мест, звуковая и световая сигнализация, предупредительные надписи, 

сигнальные посты). Правила пользования средствами связи и защитными 

приспособлениями. Правила поведения на производственной территории.  

Организация и порядок ведения работ в газоопасных местах. Требования 

безопасности к организации и содержанию рабочего места. Защитные приспо-

собления, ограждения, средства сигнализации и связи, спецодежда. 

Пожарная безопасность. Причины пожаров. Меры и способы предупре-

ждения пожаров. Средства сигнализации о пожарах. Средства тушения пожаров. 

Правила пользования огнетушителями. Эвакуация людей и материальных цен-

ностей при пожаре. Электробезопасность. Действие электрического тока на ор-

ганизм человека. Защитное заземление оборудования, правила работы на элек-

троизмерительных установках. 

Оказание первой помощи при поражении электрическим током. Спец-

одежда и другие средства индивидуальной защиты оператора ГРС 4-6-го раз-

ряда; правила их применения и хранения.  

Взрывоопасные концентрации природных газов в воздухе. Предельные 

нормы концентрации природных газов в воздухе. Первая помощь при несчаст-

ных случаях на производстве. Ознакомление с правилами внутреннего трудового 

распорядка на производстве.  

Перспективы и возможности использования научно-технических достиже-

ний в обеспечении промышленной, пожарной и экологической безопасности на 

ГРС (КРП). 

ПМ.01 Обеспечение работы ГРС 

Раздел 2.2 Отработка навыков контроля технического состояния, ра-

ботоспособности оборудования и обеспечение заданного режима работы 

ГРС 

Тема 2.2.1 Контроль технического состояния и работоспособности  

оборудования 

Отработка навыков обхода (по установленному маршруту) и визуального 

осмотра состояния оборудования технологических установок редуцирования, 

учета и распределения газа, технического состояния зданий и сооружений, со-

стояния инструмента, пожарного инвентаря. Отработка навыков проверки рабо-

тоспособности источника аварийного освещения. 

Отработка навыков контроля параметров работы оборудования технологи-

ческих установок редуцирования, учёта и распределения газа по показаниям ма-

нометров, термометров, задатчиков регуляторов давления газа, расходомеров. 

Отработка навыков проверки связи с диспетчерским пунктом и потребителями 
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газа, проверки производственных помещений и наружных установок на загазо-

ванность. 

Внесение в журнал данных об уровне загазованности производственных 

помещений и наружных установок. 

Отработка навыков проверки герметичности, отсутствия утечек газа на 

технологическом оборудовании и трубопроводах технологических установок ре-

дуцирования, учета и распределения газа. Отработка навыков проведения про-

верки работы системы очистки газа и отвода конденсата (пылеуловителей, филь-

тров, технологических трубопроводов с трубопроводной арматурой, ёмкостей 

для сбора конденсата).  

Отработка навыков проверки работы узла переключения (предохранитель-

ных клапанов, технологических трубопроводов с трубопроводной арматурой, 

трёхходовых кранов, манометров). Отработка навыков проверки наличия пломб 

на байпасной линии, предохранительном клапане, обводной линии узла пере-

ключения.  

Отработка навыков осмотра узла предотвращения гидратообразований 

(подогревателя газа, трубопроводной арматуры, системы розжига и контроля 

пламени, шибера, воздушных заслонок, манометров, термометров), узла редуци-

рования (регуляторов давления, задатчиков, трубопроводной арматуры, системы 

автоматики).  

Отработка навыков проверки работы узла одоризации (одоризатора, тру-

бопроводной арматуры, трубопроводов, системы автоматической подачи одо-

ранта, расходной ёмкости, емкости хранения и выдачи одоранта). 

Тема 2.2.2 Пуск и остановка ГРС. Перевод ГРС на работу по резервной 

линии редуцирования. Перевод ГРС на работу по обводной линии 

Изучение технологической схемы ГРС. Устройство и принцип работы 

ГРС. Отработка навыков запуска в работу ГРС. Отработка навыков выбора оп-

тимального режима работы подогревателя газа. Выбор оптимального режима ра-

боты одоризационной установки. 

Отработка навыков пуска в работу и останов узла учета газа. Отработка 

навыков аварийного останова ГРС. Устройство и принцип работы блока редуци-

рования ГРС. Перевод ГРС на работу по резервной линии редуцирования. 

Настройка рабочей и резервной линий редуцирования. Устройство и принцип 

работы блока переключения ГРС. Отработка навыков перевода ГРС на работу по 

обводной линии ГРС. Отработка навыков поддержания заданных параметров ра-

боты газораспределительной станции. 

Тема 2.2.3 Обеспечение заданного режима работы оборудования 

Отработка навыков приема-сдачи смены и ознакомление с текущими ре-

жимами работы оборудования технологических установок редуцирования, учета 

и распределения газа и записями в оперативном журнале. Отработка навыков вы-

полнения работ по настройке регуляторов давления газа, пуска в работу регуля-

торов давления газа.  
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Отработка навыков регулировки температуры газа на выходе из подогре-

вателя газа. Отработка навыков регулировки газогорелочного устройства подо-

гревателя газа в соответствии с данными режимной карты. Выполнение расчета 

часового и суточного расхода газа.  

Отработка навыков регулировки подачи одоранта. Выполнение работ по 

заправке расходной ёмкости одоризатора. Отработка навыков регулирования ре-

жима работы оборудования технологических установок редуцирования, учета и 

распределения газа по указанию диспетчера (переключение трубопроводной ар-

матуры, увеличение или ограничение расхода газа, переключение линий редуци-

рования).  

Отработка навыков устранения нарушений режима работы оборудования 

технологических установок редуцирования, учета и распределения газа по ука-

занию диспетчера.  

Передача параметров расхода и физико-химических свойств газа, данных 

суточных архивов с вычислительных комплексов в диспетчерский пункт.  

Отработка навыков ввода в работу (вывод из работы) измерительного тру-

бопровода с перестановкой трубопроводной арматуры по распоряжению диспет-

чера. Отработка навыков ввода в работу (вывод из работы) средств измерений по 

распоряжению диспетчера.  

Регистрация показаний средств измерения расхода и физико-химических 

свойств газа, суточных архивов с вычислительных комплексов. 

Отработка навыков отбора проб для определения физико-химических по-

казателей газа в составе бригады. Отработка навыков продувки пылеуловителей 

и фильтров. Ведение оперативной документации по режимам работы оборудова-

ния технологических установок редуцирования, учета и распределения газа.  

Слив конденсата из возможных мест его скопления. 

Раздел 2.3 Отработка навыков технического обслуживания и ремонта 

простого и средней сложности оборудования ГРС 

Тема 2.3.1 Сборка, разборка трубопроводов, настройка предохрани-

тельной и регулирующей арматуры 

Отработка навыков выполнения разборки и сборки газорегуляторного обо-

рудования. Отработка навыков выполнения разборки и сборки запорной арма-

туры: задвижек, клапанов, ручных и пневмоприводных кранов со смазкой, трех-

ходовых кранов. Отработка навыков притирки уплотнительных поверхностей. 

Смена смазки и сальниковой набивки.  

Отработка навыков сборки и разборки регуляторов давления, СППК, 

сбросного и запорного клапана. Отработка навыков настройки параметров сра-

батывания предохранительного запорного и сбросного клапана. 

Раздел 2.4 Охрана труда и промышленная безопасность 

Тема 2.4.1 Безопасные методы и приемы выполнения работ операто-

ром ГРС 
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Безопасные методы, приемы ведения работ и контроль за техническим со-

стоянием оборудования. 

Меры безопасности, предъявляемые к устройству технологического и 

вспомогательного оборудования ГРС: регуляторов давления газа, пылеуловите-

лей, фильтров и подогревателей газа, запорной арматуры, осушителей газа, рас-

ходомеров, предохранительных клапанов, одоризационных установок, электро-

оборудования, оборудования котельной, оборудования систем отопления, вен-

тиляции, водоснабжения и канализации и др. 

Контрольно-измерительные приборы, предохранительные устройства, 

блокировки и арматура, обеспечивающие безопасную эксплуатацию оборудова-

ния ГРС. Освидетельствование сосудов, работающих под давлением. 

Безопасное выполнение работ оператором ГРС при выполнении техно-

логических операций на газораспределительной станции. 

Меры безопасности при работе с метанолом, одорантом, диэтиленгли-

колем, ртутью, нефтепродуктами и другими ядовитыми веществами, применяе-

мыми на ГРС и КРП. 

Безопасное выполнение работ при осуществлении различных оператив-

ных переключений на ГРС с различными формами обслуживания. 

Безопасное выполнение работ при особых режимах эксплуатации ГРС: 

- при нестабильном давлении газа на входе ГРС; 

- при нестабильном газопотреблении; 

- при малой емкости выходного газопровода; 

- при повышенном влагосодержании газа; 

- в осенне-зимний период. 

Безопасное выполнение работ при: 

- обслуживании узлов переключения ГРС, очистки газа, предотвраще-

ния гидратообразования, редуцирования давления газа, измерения расхода газа, 

одоризации газа, запорной, регулирующей и предохранительной арматуры; 

- обслуживании оборудования систем импульсного газа, электроосве-

щения, молниезащиты и защиты от разрядов статистического электричества, 

отопления и вентиляции, грузоподъемных устройств, средств электрохимиче-

ской защиты. 

Перечень возможных неисправностей при эксплуатации оборудования 

в особых режимах, меры предосторожности при их устранении. 

Безопасное выполнение работ при: 

- обслуживании телемеханической аварийной и охранной сигнализа-

ции, средств телеизмерения и контроля на ГРС; 

- обслуживании и наладке защитной пневмоавтоматики, устройств ав-

томатического включения наружного электроосвещения; 

- настройке и проверке работы регуляторов давления газа и приборов 

учета, манометров, предохранительных клапанов, автоматических газосигнали-

заторов и др. 

Безопасное выполнение работ при подготовке к ремонтным работам. 
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Безопасные методы и приемы ведения работ при наладке, текущем ремонте обо-

рудования и коммуникаций газораспределительных станций. Контроль и устра-

нение утечек газа на ГРС. 

Безопасные методы и приемы ведения работ при использовании приспо-

соблений и инструмента, в том числе механизированных и электрифицирован-

ных инструментов и приспособлений, для выполнения ремонтных работ и для 

обслуживания оборудования. 

Меры безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов. 

Безопасное выполнение работ после ремонта. Безопасные методы и при-

емы ведения работ при испытании технологического оборудования и коммуни-

каций. Безопасные приемы пуска технологического оборудования после реви-

зии, ремонта и длительного вынужденного его отключения. 

Тема 2.4.2 Порядок действий оператора ГРС в аварийных ситуациях 

(учебно-тренировочное занятие) 

Действия оператора газораспределительной станции на учебно-трени-

ровочных занятиях по плану мероприятий по локализации и ликвидации аварий 

и инцидентов на опасном производственном объекте, в цехе, участке, для выра-

ботки навыков выполнения мероприятий. 

Демонстрация знаний оператора газораспределительной станции о рас-

положении на схеме основных коммуникаций объекта, составленной для персо-

нала опасных производственных объектов и вывешенной на видном месте, опре-

деленном руководителем объекта. 

Демонстрация безопасных методов и приемов труда при выполнении ра-

бот оператором газораспределительной станции в чрезвычайных ситуациях. 

Способы оповещения об аварии (звуковая сигнализация, световая сиг-

нализация, громкоговорящая связь, телефон и т.д.). 

Демонстрация умений определять вид возможной аварии на данном 

объекте и правильно действовать в соответствии с обязанностями, определен-

ными планом ликвидации возможных аварий для оператора газораспредели-

тельной станции. 

Мероприятия по спасению людей при заданном виде возможной аварии. 

Демонстрация умений использовать средства связи, аварийной сигнали-

зации, аварийное освещение в момент возможной аварии при отказе автомати-

ческих аварийных систем сигнализации, освещения. 

Отработка практических навыков определения предельно допустимых 

концентраций вредных веществ; способы распознавания и определения вредных 

веществ, которые используются или могут выделяться при выполнении произ-

водственных обязанностей на рабочем месте. 

Отработка практических навыков использования средств индивидуальной 

защиты, при выполнении работ. Практическая отработка правил хранения, про-

верки и использования средств индивидуальной защиты. 

Отработка практических навыков использования шланговых, кисло-
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родно-изолирующих и воздушно-изолирующих противогазов. Практическая от-

работка правил хранения и проверки пригодности и работоспособности проти-

вогазов. 

Демонстрация умений ориентироваться в расположении на местах ос-

новных технологических коммуникаций. Демонстрирует знание путей выхода 

людей из опасных мест и участков в зависимости от характера аварии. 

Порядок взаимодействия с газоспасательными, пожарными отрядами. 

Осуществление мероприятий оператором газораспределительной стан-

ции по предупреждению тяжелых последствий аварий. 

Демонстрация практических приемов тушения пожаров различными ви-

дами огнетушителей. 

Отработка практических навыков оказания первой помощи пострадав-

шему от электрического тока и при ранении, кровотечении, ожогах, отмороже-

нии, переломах, вывихах, ушибах и растяжении связок, отравлениях, попадании 

инородных тел в глаз или под кожу, обмороке, тепловом и солнечном ударах, 

спасении утопающего, укусах животных, насекомых и пресмыкающихся, попа-

дании инородного тела в дыхательное горло.  

Отработка практических навыков оживления организма при клинической 

смерти с использованием приемов искусственного дыхания и непрямого массажа 

сердца. Отработка практических навыков транспортирования (переноски) по-

страдавшего. 

Раздел 2.5 Самостоятельное выполнение работ в качестве оператора 

ГРС 4-6-го разряда* 

Самостоятельное ведение и поддержание заданного технологического ре-

жима работы станции. Снятие показаний с показывающих и регистрирующих 

приборов, обработка диаграмм, расчет расхода газа. 

Ведение вахтенных журналов и другой документации на ГРС. Контроль за 

работой всех узлов и блоков станции. Обнаружение неполадок и нарушений в 

работе оборудования, принятие мер к восстановлению режима работы ГРС, пе-

реход на резервные узлы, блоки, линии и устройства. Управление режимом ра-

боты ГРС, анализ и обобщение данных по режимам работы технологического 

оборудования ГРС.  

Участие в проведении текущего и среднего ремонта оборудования и ком-

муникаций ГРС. Надзор и контроль качества технического обслуживания и ре-

монта оборудования ГРС.  

Прием-сдача смен на ГРС. Работа в особых условиях эксплуатации, работа 

на обводной линии (при проведении огневых, газоопасных работ или аварийных 

ситуациях).  

  

 
* Обучающийся, прежде чем приступить к самостоятельному выполнению работ, должен сдать экзамен 

по охране труда и промышленной безопасности и получить допуск к самостоятельной работе  
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6 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ  

ОСНОВНЫХ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

6.1 Общая характеристика контроля и оценивания качества освоения 

основных программ профессионального обучения по профессии 

Оценка качества освоения программ профессиональной подготовки / пере-

подготовки и повышения квалификации рабочих должна включать текущий кон-

троль знаний, промежуточную и итоговую аттестацию (квалификационный эк-

замен) обучающихся. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достиже-

ний поэтапным требованиям соответствующей программы обучения (текущая и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие 

оценить знания, умения и освоенные обучающимися компетенции. 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основ-

ных направлениях:  

– оценка уровня освоения дисциплин; 

– оценка компетенций обучающихся. 

Необходимым условием допуска к итоговой аттестации (квалификацион-

ному экзамену) является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимся компетенций при изучении им теоретического материала и про-

хождении практики по каждому из основных видов деятельности.  

К концу обучения каждый рабочий должен уметь самостоятельно выпол-

нять все виды работ, предусмотренные квалификационной характеристикой, а 

также технологическими условиями и нормами, установленными на производ-

стве. 

Итоговая аттестация (квалификационный экзамен) включает выполнение 

практической квалификационной работы и проверку теоретических знаний. 

Обязательные требования: соответствие тематики практической квалифи-

кационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных мо-

дулей; практическая квалификационная работа должна предусматривать слож-

ность работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного стан-

дартом профессионального обучения рабочих по профессии. 

Требования к содержанию, объему и структуре практической квалифика-

ционной работы определяются организацией, осуществляющей образователь-

ную деятельность в СНФПО, в соответствии с Положением об итоговой аттеста-

ции и присвоении квалификации лицам, овладевающим профессиями в различ-

ных формах непрерывного фирменного профессионального обучения в обще-

ствах и организациях ПАО «Газпром». 

Проверка теоретических знаний освоенной программы профессиональ-

ного обучения проводится в форме экзамена. Метод проведения проверки теоре-

тических знаний (тестирование, письменный или устный опрос) устанавливает 

организация, осуществляющая образовательную деятельность в СНФПО. 
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Тестовые дидактические материалы могут применяться преподавателями 

для проведения итогового и текущего контроля за уровнем и качеством получен-

ных при обучении знаний и умений, а также обучающимися для самоконтроля 

знаний. Применение тестов позволяет оперативно и объективно оценить степень 

усвоения обучающимися учебного материала. 

Задания представляют собой вопросительные / повествовательные предло-

жения, для ответа на которые необходимо выбрать правильный вариант из пред-

ложенных ответов. Перечень правильных ответов представлен в таблицах пра-

вильных ответов к каждому разряду. В случае тестирования параллельно обуча-

ющихся групп с помощью одних и тех же заданий целесообразно иметь не-

сколько их комплектов с различным расположением правильных ответов. 

Тестирование может проводиться с использованием персонального компь-

ютера, что повышает оперативность и снижает трудоемкость проведения этой 

работы. 

Тестирование целесообразно проводить в рамках определенного времени. 

Затраты времени для тестирования определяются исходя из примерных затрат 

времени на выполнение одного задания (например, 1–2 минуты) и количества 

предложенных заданий. 

В основу подсчета результатов тестирования может быть положена си-

стема рейтинговой оценки. Путем деления количества полученных правильных 

ответов на количество выданных заданий и последующим умножением на 100 

определяется процент правильных ответов. Для оценки степени усвоения прой-

денного учебного материала может использоваться шкала, приведенная в таб-

лице 6. 

Таблица 6 – Шкала для оценки степени усвоения пройденного учебного  

материала 

Процент правильных ответов Оценка 

от 80,1% до 100% 5 (отлично) 

от 60,1% до 80 % 4 (хорошо) 

от 40,1% до 60 % 3 (удовлетворительно) 

40 % и менее 2 (неудовлетворительно) 
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6.2 Комплект контрольно-оценочных средств 

6.2.1 Перечень практических квалификационных работ для определе-

ния уровня квалификации 

 

4-й разряд  

ПМ.01 Обеспечение работы ГРС 

1. Определить отклонения в работе оборудования технологических 

установок редуцирования, учета и распределения газа по показаниям средств 

измерений, визуально, на слух. 

2. Пользоваться контрольно-измерительными приборами для кон-

троля параметров работы оборудования технологических установок редуциро-

вания, учета и распределения газа. 

3. Оценить техническое состояние зданий и сооружений, их фунда-

ментов, эстакад, переходных мостков, ограждений, подъездных дорог и пеше-

ходных дорожек, расположенных на территории технологических установок ре-

дуцирования, учета и распределения газа. 

4. Проверить охранные зоны и зоны минимально допустимых расстоя-

ний объекта на предмет наличия нарушений. 

5. Оценить наличие и исправность рабочего инструмента, принадлеж-

ностей и приспособлений. 

6. Определить наличие и исправность противопожарных средств, ин-

женерно-технических средств охраны объекта. 

7. Проверить работоспособность оборудования, систем, средств изме-

рений технологических установок редуцирования, учета и распределения газа. 

8. Определить неисправности в работоспособности источников ава-

рийного освещения. 

9. Определить утечки газа на технологическом оборудовании и трубо-

проводах технологических установок редуцирования, учета и распределения 

газа. 

10. Определить неисправности в работе оборудования технологических 

установок редуцирования, учета и распределения газа. 

11. Оценить рабочие параметры оборудования технологических уста-

новок редуцирования, учета и распределения газа на предмет отклонения от за-

данного режима работы. 

12. Осуществить прием-сдачу смены. 

13. Считать информационные показания приборов средств КИПиА. 

14. Заправить расходные емкости одоризатора. 

15. Применить средства связи для обмена информацией с диспетчер-

ским пунктом и потребителями. 

16. Выполнить технологические операции по корректировке режима 

работы оборудования технологических установок редуцирования, учета и рас-

пределения газа. 
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17. Выполнить регулировочные работы на регуляторах давления газа, 

одоризационных установках и подогревателях газа. 

18. Осуществить ввод в работу (вывод из работы) измерительного тру-

бопровода, средств измерений. 

19. Произвести отбор пробы газа из коммуникаций технологических 

установок редуцирования, учета и распределения газа для определения физико-

химических свойств. 

20. Выполнить технологические операции по удалению конденсата из 

коммуникаций оборудования технологических установок редуцирования, учета 

и распределения газа. 

21. Произвести расчеты часового и суточного расхода газа. 

22. Выполнить технологические операции по аварийному останову об-

служиваемого оборудования. 

23. Выполнить регистрацию в оперативной документации показаний 

приборов, значений режимов работы оборудования технологических установок 

редуцирования, учета и распределения газа. 

24. Пользоваться специализированными вычислительными комплек-

сами. 

25. Подготовить инструмент и приспособления к проведению ремонта 

простого и средней сложности оборудования технологических установок реду-

цирования, учета и распределения газа. 

26. Произвести отключение оборудования для проведения регламент-

ных ремонтных работ. 

27. Выполнить очистку простого и средней сложности оборудования 

технологических установок редуцирования, учета и распределения газа от за-

грязнений перед проведением ремонтных работ. 

28. Изготовить уплотнительные прокладки несложной конфигурации. 

29. Подготовить приспособления для проведения ремонтных работ. 

30. Подготовить защитные покрытия металлоконструкций к примене-

нию. 

31. Сопоставить параметры работы и техническое состояние простого и 

средней сложности оборудования технологических установок редуцирования, 

учета и распределения газа с паспортными данными организации-изготовителя. 

32. Разборка и сборка простых и средней сложности узлов и механиз-

мов оборудования технологических установок редуцирования, учета и распре-

деления газа в составе бригады. 

33. Вывод из работы (ввод в работу) простого и средней сложности 

оборудования, в том числе работающего под давлением, в составе бригады. 

34. Подготовка оборудования, работающего под давлением, к проведе-

нию диагностического обследования в составе бригады. 

35. Удаление конденсата из емкости сбора конденсата в составе бри-

гады. 
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36. Замена дефектных деталей (манжетных и сальниковых уплотнений, 

подшипников, втулок, валов, шпилек) в составе бригады. 

37. Пуск ГРС после окончания строительно-монтажных работ. 

38. Переход на резервную линию редуцирования. 

39. Перевод ГРС (КРП) на работу по обводной линии, отключение уз-

лов и систем ГРС (КРП). 

40. Заполнение расходной емкости одоранта передавливанием из под-

земной емкости. 

41. Пуск и остановка подогревателя газа. 

42. Пуск в работу пункта редуцирования газа на собственные нужды. 

43. Ревизия насоса гидропривода крана. 

44. Проверка гидрожидкости в гидробаллонах приводов кранов 

45. Подбивка смазки кранов, набивка сальников запорной арматуры. 

Пополнение смазкой мультипликаторов. 

46. Периодическое техническое обслуживание ТО-1 запорной арма-

туры (DN 50–1400) и регулирующей арматуры (DN 50–1400). 

47. Техническое обслуживание оборудования системы очистки (филь-

тров) импульсного газа. 

48. Чистка «карманов», заливка масла в «карманы» показывающих тер-

мометров. 

49. Покраска оборудования, восстановление надписей и указателей 

направления движения газа на ГРС (КРП). 

50. Ведение оперативной и технической документации. 

51. Проверка целостности и наличия пломб с отметкой в оперативном 

журнале на ГРС (КРП). 

52. Сбор и передача данных о режиме работы ГРС диспетчеру (про-

верка связи с диспетчером и потребителями газа). 

53. Продувка пылеуловителей, фильтров, сепараторов. 

54. Проверка давления газа на собственные нужды. Проверка темпера-

туры подогреваемого газа на выходе из подогревателя газа. Проверка отсут-

ствия утечек и температуры воды, пополнение воды в системе отопления (в пе-

риод отопительного сезона) и подогревателей газа. 

55. Контроль и регистрация значения перепада давления газа на пыле-

уловителях и фильтрах тонкой очистки импульсного газа. При необходимости 

или по распоряжению диспетчера продувка пылеуловителей узла очистки газа. 

Продувка фильтров тонкой очистки импульсного газа. 

56. Контроль работы узла одоризации и уровня одоранта в емкостях, 

проверка и корректировка расхода одоранта. Пополнение одоранта в расходной 

емкости. 

57. Контроль уровня жидкости в узле очистки газа и емкости сбора 

конденсата. 

58. Контроль за работоспособностью и сохранностью УКЗ, снятие по-

казаний СКЗ. 
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59. Снятие показаний СКЗ. 

60. Осмотр в отопительный период оголовков дымоходов ГРС и ДО с 

целью выявления его обмерзания. 

61. Проверка наличия тяги в дымоходе по мановакуумметру. 

62. Проверка параметров срабатывания ПЗК и сбросных клапанов 

шкафных газорегуляторных пунктов собственных нужд. 

63. Осмотр линии электроснабжения, проверка работы электроосвеще-

ния. 

64. Контроль работ всех структурных подразделений на ГРС (КРП) и 

принятие непосредственное участие в проведении всех видов ТОиР в пределах 

своей компетенции. 

65. Ввод метанола в коммуникации ГРС (КРП). 

66. Обслуживание аппаратов, приборов регулирования, измерения и 

учета газа, систем автоматического оборудования, установок очистки и одори-

зации газа и коммуникаций трубопроводов на неавтоматизированных ГРС или 

КРП. 

67. Участие в проведении среднего ремонта оборудования и коммуни-

каций ГРС и КРП. 

68. Ведение учета одоранта и масла для пылеуловителей. 

69. Оказание первой помощи пострадавшему. 

70. Тушение пожара первичными средствами пожаротушения. Допуск 

пожарного расчета к тушению пожара на ГРС. 

 

4-6-й разряд  

ПМ.01 Обеспечение работы ГРС 

1. Пуск ГРС после окончания строительно-монтажных работ. 

2. Переход на резервную линию редуцирования. 

3. Перевод ГРС на работу по обводной линии. 

4. Заполнение расходной ёмкости одоранта передавливанием из под-

земной ёмкости. 

5. Пуск и остановка подогревателя газа. 

6. Пуск в работу пункта редуцирования газа на собственные нужды. 

7. Обход территории ГРС согласно маршрутной карты с измерением 

загазованности переносным газоанализатором. 

8. Слив одоранта в подземную ёмкость. 

9. Переход на резервную линию редуцирования пункта редуцирования 

газа на собственные нужды. 

10. Переход на резервный источник питания при отсутствии электро-

энергии. 

11. Пуск работу одоризационной установки. 

12. Осмотр оборудования и выявление неисправностей ГРС с использо-

ванием инновационных технологий проведения уровней АПК. 
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13. Переход на работу по обводной линии или на резервный теплообмен-

ник при разрыве трубного пучка подогревателя газа. 

14. Регулировка газогорелочного устройства подогревателя газа в соот-

ветствии с данными режимной карты. 

15. Настройка регуляторов давления газа узла редуцирования. 

16. Регулирование температуры газа на выходе подогревателя газа. 

17. Разборка и ревизия регулятора давления газа узла редуцирования. 

18. Ревизия насоса гидропривода крана. 

19. Разборка и ревизия предохранительного сбросного клапана узла пе-

реключения. 

20. Разборка и ревизия регулятора давления газа пункта редуцирования 

газа на собственные нужды. 

21. Разборка и ревизия задвижки. 

22. Выполнение продувки пылеуловителей и фильтров. 

23. Набивка и подтягивание сальников трубопроводной арматуры. 

6.2.2 Перечень экзаменационных вопросов 

4-й разряд 

ПМ.01 Обеспечение работы ГРС 

1. Случаи разрешения пуска ГРС после ремонта. 

2. Назначение, расположение и устройство узла переключения. 

3. Нормальное положение запорной арматуры на ГРС. 

4. Назначение и устройство трехходового крана. 

5. Назначение, устройство и типы применяемых на ГРС подогревате-

лей газа. 

6. Принципиальная технологическая схема ГРС. 

7. Порядок перевода ГРС на работу по обводной линии (байпасу), усло-

вия работы. 

8. Назначение, устройство, принцип работы одоризационной уста-

новки. 

9. Охранная зона газопровода низкого давления. Периодичность об-

хода газопроводов низкого давления. 

10. Устройство и назначение вентиляции на ГРС. Кратность воздухооб-

мена. 

11. Правила производства ремонтных работ на ГРС. 

12. Свойства одоранта. Норма одоризации природного газа. 

13. Назначение и устройство изолирующих фланцев, места их уста-

новки. 

14. Методы и устройства измерения расхода газа. 

15. Состав и свойства газового конденсата, его воздействие на организм 

человека. 

16. Формы обслуживания ГРС. 

17. Пределы настройки регуляторов давления газа на ГРС. 
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18. Пределы и время срабатывания аварийной сигнализации и предохра-

нительных клапанов на ГРС. 

19. Эксплуатация дымоходов и вентиляции в газифицированных поме-

щениях дома оператора. Сроки проверки. 

20. Приборы для измерения температуры на ГРС. Устройство и места их 

установки. 

21. Назначение и устройство шкафных газорегуляторных пунктов. 

22. Обязанности персонала службы ГРС (оператора). 

23. Назначение узла измерения расхода газа. 

24. Контрольно-измерительные приборы для измерения давления, класс 

точности и погрешность. 

25. Последовательность действий оператора при пуске новой ГРС после 

продувки. 

26. Особые условия эксплуатации ГРС. 

27. Основные правила эксплуатации запорной арматуры на ГРС. 

28. Газоопасные работы на ГРС: определение, перечень. 

29. Принцип работы огневых подогревателей газа. Основные конструк-

тивные элементы. 

30. Основные правила ведения оперативного журнала. 

31. Подготовка водонагревателей к отопительному сезону. Правила роз-

жига. 

32. Станция катодной защиты на ГРС и ее назначение. 

33. Общие требования к территории и помещениям ГРС. Классификация 

зданий и помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. 

34. Наряд-допуск на проведение газоопасных работ. 

35. Огневые работы. Требования безопасности при выполнении огневых 

работ. 

36. Допуск посторонних лиц на территорию ГРС. 

37. Причины, вызывающие изменение давления газа на выходе с ГРС. 

Действия оператора. 

38. Назначение, устройство и принцип работы кранов шаровых с руч-

ным управлением и пневмогидроприводом. 

39. Назначение ГРС. Типы ГРС. 

40. Основные узлы ГРС, их назначение. 

41. Узел переключения ГРС: назначение, устройство. 

42. Узел очистки газа ГРС: назначение, устройство. 

43. Устройство и работа циклонного пылеуловителя. 

44. Защита ГРС от статического электричества и прямых ударов молний. 

45. Устройство и принцип действия висцинового фильтра. 

46. Требования к электрическому инструменту, применяемому на ГРС. 

47. Системы связи и телемеханики на ГРС. 

48. Назначение и работа узла учета. 
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49. Характерные причины пожаров на ГРС. Действия оператора при по-

жаре на ГРС. 

50. Антикоррозионная защита подземных и надземных коммуникаций 

ГРС. 

51. Системы, которые входят в состав ГРС. 

52. Анализ воздушной среды газоанализатором, количество точек кон-

троля. 

53. Система азотирования на ГРС. 

54. Порядок действий оператора ГРС в аварийной ситуации. 

55. Организация эксплуатации ГРС. 

56. Нумерация узлов и систем ГРС. 

57. Система подготовки газа на собственные нужды. 

58. Действия оператора при разрыве технологического трубопровода 

или разрушении технологического оборудования. 

59. Действия оператора при разрыве газопровода на площадке ГРС с 

воспламенением газа. 

60. Действия оператора при пожаре на территории ГРС или в техноло-

гических блоках. 

61. Компонентный состав природных газов. 

62. Сероводород и его свойства. 

63. Взрывоопасность газов, пределы взрываемости. 

64. Гидраты природных газов. Методы разрушения гидратов в трубо-

проводах. 

65. Влажность газов. Абсолютная влажность. Относительная влажность. 

66. Теплотворная способность природных газов: высшая, низшая. 

67. Ведение учета одоранта и масла для пылеуловителей. 

68. Структурная схема транспорта газа от мест добычи до потребителей. 

69. Основные параметры газопровода: диаметр, рабочее давление, про-

изводительность. 

70. Охранная зона магистрального газопровода, ее размеры. 

71. Конденсатосборник типа «расширительная камера». 

72. Способы уменьшения температурных напряжений газопроводов. 

73. Установка запорной арматуры на трассе магистрального газопро-

вода. 

74. Трубы, применяемые для строительства газопроводов. 

75. Классификация давления в городских газопроводах. 

76. Назначение ГРС. 

77. Схема обслуживаемого участка, расположение оборудования на пло-

щадке. 

78. Оперативная и административная подчиненность оператора ГРС. 

79. Формы обслуживания ГРС. 

80. Нормативно-техническая документация на ГРС. 

81. Подготовка ГРС к ремонту и порядок вывода ГРС в ремонт. 
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82. Порядок пуска ГРС после ремонта. 

83. Требования к территории ГРС. 

84. Газоопасные работы. Допуск к ведению газоопасных работ. 

85. Порядок проведения газоопасных работ на ГРС. 

86. Капельный автоматический одоризатор. Норма расхода одоранта. 

87. Виды технического обслуживания и ремонта оборудования и систем 

ГРС. 

88. Устройство и принцип действия мультициклонного пылеуловителя. 

89. Устройство и принцип действия масляного пылеуловителя. 

90. Назначение и принцип действия узла подогрева газа. 

91. Назначение и принцип действия узла редуцирования. 

92. Назначение, устройство и принцип действия регуляторов давления. 

93. Назначение и принцип действия узла измерения расхода газа. 

94. Назначение и работа узла одоризации. 

95. Последовательность операций при переводе станции в работу по 

байпасу. 

96. Требования к состоянию оборудования ГРС. 

97. Система подготовки газа на собственные нужды. 

98. Технологическая схема ГРС. Контрольно-измерительные приборы и 

автоматика на ГРС. 

99. Классификация приборов для измерения давления и разрежения. 

Устройство, принцип действия жидкостных манометров. 

100. Устройство, принцип действия пружинных манометров. 

101. Предохранительные клапаны. Устройство, принцип действия. 

102. Назначение и принцип действия электроконтактного манометра. 

103. Принцип действия измерительного преобразователя давления. 

104. Назначение грузопоршневого манометра. 

105. Требования к установке манометров. 

106. Жидкостные термометры. 

107. Устройство и принцип действия манометрического термометра. 

108. Термометры сопротивления: устройство, принцип действия. 

109. Назначение, устройство, принцип действия турбинного счетчика. 

110. Назначение, устройство, принцип действия ротационного счетчика 

газа. 

111. Сужающее устройство. Принцип измерения расхода газа. 

112. Назначение, устройство, принцип действия ультразвукового измери-

тельного комплекса. 

113. Устройства дистанционного контроля и сигнализации. 

114. Шахтный интерферометр (устройство и принцип действия). 

115. Защита коммуникаций ГРС от коррозии. 

116. Методика проведения искусственного дыхания. 

117. Требования безопасности при проведении газоопасных работ в ко-

лодцах, тоннелях, траншеях и внутри емкостей. 
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118. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Правила приме-

нения шланговых противогазов. 

119. Опасные производственные факторы трубопроводов. 

120. Права и ответственность персонала службы ГРС (оператора). 

121. Первичные средства пожаротушения. 

122. Этилмеркаптан. Требования безопасности при работе с этилмеркап-

таном. 

123. Метанол. Требования безопасности при работе с метанолом. 

124. Оказание первой помощи пострадавшим при кровотечении. 

125. Оказание первой помощи пострадавшим при поражении электриче-

ским током. 

126. Оказание первой помощи пострадавшим при отравлении одорантом, 

метанолом, этиленгликолем. 

127. Действия при террористической угрозе. 

4-6-й разряд 

ПМ.01 Обеспечение работы ГРС 

1 Формы обслуживания ГРС. 

2 Единицы измерения давления, приборы для измерения давления, 

типы манометров, класс точности и диапазон измерений. 

3 Порядок доступа посторонних лиц на ГРС. 

4 Требования к ГРС с централизованной формой обслуживания. 

5 Типы манометров. 

6 Требования к предохранительным клапанам, устанавливаемым на 

ГРС. 

7 Ингибиторы гидратообразования применяемые в газовой промыш-

ленности. 

8 Требования к ГРС с периодической формой обслуживания. 

9 Калибровка приборов для измерения давления. Отметка на приборе. 

Сроки проведения. 

10 Газоопасные работы на ГРС проводимые без наряда-допуска. 

11 Требования к ГРС с надомной формой обслуживания. 

12 Устройство и принцип действия шахтного интерферометра ШИ-11. 

13 Требования безопасности при работе с метанолом. 

14 Требования к ГРС с вахтенной формой обслуживания. 

15 Устройство и принцип действия переносных термохимических газо-

анализаторов. 

16 Меры безопасности при сливе одоранта в подземную ёмкость. 

17 Требование к территории ГРС. 

18 Случаи, при которых манометр не допускается к применению. 

19 Назначение, устройство и обслуживание клапанов запорных, приме-

няемых на ГРС. 

20 Требования безопасности при работе с одорантом. 
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21 Требование к ГРС малой производительности до 2000м3/ч. 

22 Устройство и принцип работы ротационного счётчика газа. 

23 Отопление и вентиляция ГРС. 

24 Действия оператора ГРС при порыве газопровода отвода от охран-

ного крана до входного крана ГРС. 

25 Причины образования гидратных пробок и методы борьбы с гидра-

тами. 

26 Устройство и принцип действия трёхходового крана. 

27 Устройство и принцип действия теплогенератора регулятора РДУ-Т. 

28 Действия оператора ГРС при порыве газопровода подачи газа потре-

бителю после выходного крана. 

29 Физико-химические свойства одоранта. 

30 Устройство и принцип работы турбинного счётчика газа. 

31 Устройство и принцип действия теплообменника узла предотвраще-

ния гидратообразования. 

32 Действие оператора ГРС при разгерметизации фланцевых соедине-

ний запорной арматуры на ГРС с возможным возгоранием. 

33 Обводная линия, устройство и правила эксплуатации. 

34 Требования, предъявляемые к манометрам в зависимости от высоты 

установки. 

35 Периодичность технологических операций и ремонтных работ узла 

переключения ГРС. 

36 Проверка исправности манометра. 

37 Электрооборудование ГРС. 

38 Действия оператора ГРС при повышении выходного давления. 

39 Физико-химические свойства метанола. 

40 Измерительный комплекс Super Flou IIE. 

41 Назначение узла очистки газа. Конструктивные особенности сепари-

рующих устройств. 

42 В каких случаях ГРС может быть остановлена оператором без согла-

сования с диспетчером? 

43 Измерение расхода по методу переменного перепада. 

44 Газоопасные работы на ГРС проводимые по наряду-допуску. 

45 Приём и сдача смены на ГРС. Случаи, при которых запрещается 

приём и сдача смены. 

46 Поверка приборов для измерения давления. Сроки проведения. 

47 Порядок производства огневых работ на территории ГРС. 

48 Назначение и состав узла переключения. 

49 Охранные краны ГРС, их назначение, место установки и обслужива-

ние. 

50 Устройство и принцип действия мультициклонного пылеуловителя. 

51 Устройство и эксплуатация огневого подогревателя типа ПГА. 

52 Устройство и принцип действия фильтра сепаратора. 
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53 Случаи, при которых запрещается пуск ГРС. 

54 Устройство и принцип действия масляного пылеуловителя. 

55 Периодичность технологических операций и ремонтных работ узла 

учёта газа, блока одоризации, запорной арматуры ГРС. 

56 Переход ГРС на работу по обводной линии. 

57 Периодичность технологических операций и ремонтных работ элек-

трооборудования, молниезащиты, отопления и вентиляции ГРС. 

58 Охранная зона магистрального газопровода и ГРС и требования, 

предъявляемые к ней. 

59 Защита коммуникаций ГРС от коррозии. 

60 Назначение и устройство узла одоризации газа. Норма одоризации. 

61 Устройство, принцип действия, пуск в работу и обслуживание регу-

лятора давления газа РД-40-64. 

62 Устройство, принцип действия, пуск в работу и обслуживание регу-

лятора давления газа РДУ. 

63 Устройство, принцип действия, пуск в работу и обслуживание регу-

лятора давления газа РД-50-64. 

64 Устройство, принцип действия, пуск в работу и обслуживание регу-

лятора давления газа РДЭ. 

65 Устройство, принцип действия, пуск в работу и обслуживание предо-

хранительного запорного клапана ПКК-40М. 

66 Устройство, принцип действия и обслуживание задвижек, применя-

емых на ГРС. 

67 Устройство, принцип действия, пуск в работу и обслуживание регу-

лятора давления газа РДО. 

68 Характерные неисправности регуляторов давления газа и способы их 

устранения. 

69 Периодичность технологических операций и ремонтных работ узла 

очистки ГРС. 

70 Устройство, принцип действия и обслуживание сбросного пружин-

ного предохранительного клапана СППК-4Р. 

71 Периодичность технологических операций и ремонтных работ узла 

предотвращения гидратообразования ГРС. 

72 Периодичность технологических операций и ремонтных работ узла 

редуцирования ГРС. 

73 Устройство, принцип действия и настройка регулятора давления газа 

на собственные нужды РДСК-50. 

74 Продувка пылеуловителей, фильтров и коммуникаций ГРС. 

75 Устройство, настройка и обслуживание регулятора давления газа на 

собственные нужды РД-32М. 

76 Назначение, состав и правила обслуживания узла редуцирования. 

77 Назначение узла общего подогрева газа и правила его обслуживания. 

78 Назначение, устройство и принцип действия шарового крана. 
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79 Назначение и устройство и корректора объёма газа ЕК-270. 

80 Назначение, устройство и обслуживание пункта редуцирования газа 

на собственные нужды. 

6.2.3 Перечень тестовых дидактических материалов 

4-6 й разряд 

ПМ.01 Обеспечение работы ГРС 

 

Вопрос № 1 При каком превышении давления в выходном газопроводе ГРС 

срабатывают сбросной предохранительный клапан? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 +/- 15%. 

2 +/- 10%. 

3 +/- 12%. 

4 +/- 25%. 

 

Вопрос № 2 Какой срок проведения проверки и регулировки 

предохранительных клапанов? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Один раз в 10 дней. 

2 Не реже одного раза в 3 месяца. 

3 Не реже 2 раз в год в соответствии с графиком. 

4 Один раз в год в соответствии с графиком. 

 

Вопрос № 3 Какой арматурой заменяется трёхходовой кран? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Двумя сблокированными кранами (один открыт, другой закрыт). 

2 Вентилем запорным. 

3 Двумя шаровыми кранами. 

4 Дисковым затвором. 

 

Вопрос № 4 Какую информацию указывают на бирке, которой снабжают 

сбросной предохранительный клапан? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Данные регулировки на соответствие режимной карте. 

2 Дата следующей проверки. 

3 Технологический номер согласно технологической схемы ГРС. 

4 Тип предохранительного клапана. 
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Вопрос № 5 Какая температура газа должна быть на выходе ГРС? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Не ниже -10°С. 

2 Не выше +70°С. 

3 -15°С. 

4 Не ниже -20°С. 

 

Вопрос № 6 Какой срок проверки СППК на срабатывание в зимнее время? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 1 раз в месяц. 

2 Один раз в 6 месяцев. 

3 1 раз в 3 месяца. 

4 1 раз в 10 дней. 
 

 

Вопрос № 7 Какой срок проверки СППК на срабатывание в летнее время? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 1 раз в месяц. 

2 Один раз в 6 месяцев. 

3 1 раз в 10 дней. 

4 1 раз в 3 месяца. 
 

 

 

Вопрос № 8 Какая ошибка в расшифровке клапана СППК-4Р-100-16? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 СППК - Сбросной пружинный предохранительный клапан. 

2 4 - номер модификации клапана. 

3 Р - рабочий клапан. 

4 100 - Условный проход; 16 - Рабочее давление. 
 

 

 

Вопрос № 9 Какие преимущества клапанов предохранительных пружинных? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Полноподъёмная конструкция и различные виды присоединения 

к трубопроводу. 

2 Высокая скорость срабатывания. 

3 Большой перечень пружин, применяемые на различный диапазон давления. 

4 Точная настройка давления срабатывания. 
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Вопрос № 10 Какое нормальное положение ТПА на обводной линии для ГРС с 

автоматизированным управлением обводной линией? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Первый по ходу кран – закрыт и опломбирован, кран-регулятор – закрыт и не 

опломбирован, третий по ходу газа кран – закрыт и не опломбирован. 

2 Первый кран закрыт и опломбирован, кран-регулятор закрыт и 

не опломбирован. 

3 Первый кран – закрыт, кран-регулятор – закрыт и опломбирован. 

4 Первый кран – открыт, кран-регулятор – закрыт и не опломбирован. 

 

Вопрос № 11 Из каких факторов устанавливается форма обслуживания ГРС? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Производительность, уровень автоматизации и телемеханизации. 

2 Время прибытия бригады по обслуживанию ГРС от промплощадки ЭО. 

3 Необходимость подачи газа неотключаемым потребителям. 

4 Входное давление и температура газа. 

 

 

Вопрос № 12 Какие требования к ГРС при периодической форме обслуживания? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Производительность не более 50м3/ч, наличие САУ, телемеханики, автомати-

ческой одоризации. 

2 Автоматическое удаление конденсата из узла очистки, автоматический 

контроль загазованности. 

3 Наличие охранной и пожарной сигнализации, резервных источников 

питания. 

4 Регистрация и автоматическая передача по каналам связи давления и темпера-

туры газа на входе и каждом выходе ГРС, расхода по каждому выходу. 

 

 

Вопрос № 13 В течении какого времени проводится комплексное опробование 

ГРС под нагрузкой при реконструкции или после окончания стро-

ительства? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 В течении суток. 

2 Не менее 72 часов. 

3 24 часа в дневное время суток. 

4 Не менее 48 часов. 
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Вопрос № 14 При каком колебании давления в выходном газопроводе ГРС 

срабатывает аварийная сигнализация? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 +/- 10%. 

2 +/- 12%. 

3 +/- 8%. 

4 +/- 15%. 

 

Вопрос № 15 Какие работы выполняются оператором ГРС ежесменно? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Контроль за работой и сохранность установок катодной защиты. 

2 Опробывание работоспособности резервной линии редуцирования. 

3 Проверка технологической и охранной сигнализации на ГРС и в 

доме оператора. 

4 Внешний осмотр газопроводов в местах перехода "земля-воздух". 

 

Вопрос № 16 В какой срок выполняется ТО и настройка регулирующей 

и предохранительной арматуры ГРС. 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Один раз в год. 

2 Один раз в месяц. 

3 Один раз в 3 месяца. 

4 Один раз в 6 месяцев. 

 

Вопрос № 17 Какие параметры обеспечивает САУ ГРС по узлу предотвращения 

гидратообразования? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Измерение температуры газа на выходе блока подогрева. 

2 Сигнализация положения кранов на входе и выходе подогревателя. 

3 Сигнализация положения крана на обводной линии подогревателя. 

4 Измерение давления газа на выходе блока подогрева. 
 

Вопрос № 18 Где должна находится технологическая карта ГРС? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 На каждой ГРС. 

2 В службе ГРС. 

3 В диспетчерской службе филиала ЭО. 

4 В филиале газораспределительной организации. 
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Вопрос № 19 Какая длина прямого участка измерительного трубопровода до 

сужающего устройства? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 4 диаметра трубопровода. 

2 10 диаметров трубопровода. 

3 6 диаметров трубопровода. 

4 2 диаметра трубопровода. 

 

Вопрос № 20 Когда проводится осмотр ТПА ГРС при надомной и вахтенной 

формах обслуживания? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 При каждом посещении ГРС. 

2 Один раз в 10 дней. 

3 Один раз в месяц. 

4 Ежесменно. 

 

Вопрос № 21 Какая периодичность технического обслуживания и ремонта при 

централизованной форме обслуживания ГРС? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Один раз в месяц. 

2 Не реже одного раза в 3 месяца. 

3 Не реже одного раза в год. 

4 Не реже одного раза в 10 дней. 

 

Вопрос № 22 При каком колебании давления в выходном газопроводе ГРС 

срабатывает защитная автоматика? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 +/- 12%. 

2 +/- 15%. 

3 +/- 25%. 

4 +/- 10%. 

 

Вопрос № 23 Какие работы выполняются оператором ГРС ежесменно? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Контроль уровня жидкости в узле очистки и ёмкости сбора конденсата. 

2 Продувка фильтров тонкой очистки импульсного газа. 

3 Посадка стрелок показывающих приборов на "О". 

4 Осмотр ШРП собственных нужд. 
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Вопрос № 24 В каких случаях проводится остановка ГРС с прекращением 

подачи газа потребителям? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 При аварийной ситуации на газопроводе-отводе или выходном газопроводе. 

2 Если состояние оборудования, коммуникаций, узлов, зданий ГРС вызывает 

угрозу жизни людей и имуществу. 

3 По решению диспетчера филиала ЭО. 

4 При производстве ремонтных работ на узле переключения. 

 

 

Вопрос № 25 При какой концентрации СН4 стационарная система контроля 

загазованности формирует сиглал "Порог - 1" на включение 

световой и звуковой сигнализации? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 10% от НКПР. 

2 20% от НКПР. 

3 5% от НКПР. 

4 25% от НКПР. 

 

 

Вопрос № 26 За счёт чего происходит очистка газа в гравитационных 

сепараторах? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Снижение скорости газа до величины, при которой примеси оседают под 

действием силы тяжести. 

2 Увеличение скорости потока газа на 0,5 - 0,6 м/с. 

3 Осаждение примесей на поверхности насадки происходит вследствие 

многократного отклонения потока. 

4 Увеличения центробежной силы. 

 

 

Вопрос № 27 Как производится слив одоранта в подземную ёмкость? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Бригадой составом из 2 человек под руководством специалиста. 

2 Согласно перечню газоопасных работ без наряда-допуска. 

3 Закрытым способом, обученным персоналом не менее 3 чел. 

4 Закрытым способом. 
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Вопрос № 28 Какая длина прямого участка измерительного трубопровода после 

сужающего устройства? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 10 диаметров трубопровода. 

2 3 диаметра трубопровода. 

3 4 диаметра трубопровода. 

4 2 диаметра трубопровода. 

 

Вопрос № 29 При каких давлениях возможно образование кристаллогидратов? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 От 0,6 до 2 МПа. 

2 От 3 до 10 МПа. 

3 От 0,1 до 0,5 МПа. 

4 Давление не влияет на образование кристаллогидратов. 

 

Вопрос № 30 Какая объём кислорода остаётся в газопроводе после продувки? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Не должна превышать 1%. 

2 Не должна превышать 10%. 

3 Не более превышать 5%. 

4 Не должна превышать 2%. 

 

Вопрос № 31 Какое время прибытия бригады по обслуживанию ГРС при 

централизованной форме обслуживания ГРС? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Не более 30 минут. 

2 Не более 2 часов (в районах крайнего севера 3 часа). 

3 Не более 1 часа (в районах крайнего севера 2 часа). 

4 Не нормируется. 

 

Вопрос № 32 Какие требования к ГРС при централизованной форме 

обслуживания? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Производительность не более 30 м3/ч, наличие САУ, телемеханики, автома-

тической одоризации. 

2 Автоматическое удаление конденсата из узла очистки, автоматический 

контроль загазованности. 
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3 Наличие охранной и пожарной сигнализации, резервных источников 

электроснабжения, дистанционное управление арматуры обводной линии. 

4 Наличие на ГРС более 3 линий редуцирования. 

 

 

Вопрос № 33 Через какое время переутверждается технологическая схема ГРС? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Не реже одного раза в три года. 

2 Один раз в месяц. 

3 1 раз в квартал. 

4 1 раз в год. 

 

 

Вопрос № 34 Какие работы выполняются оператором ГРС ежесменно? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Проверка герметичности мест соединения импульсных линий с 

задатчиками, регуляторами давления и фильтрами осушителями. 

2 Подбивка смазкой кранов, набивка сальников запорной арматуры. 

3 Каждые 2 часа проверка расхода одоранта и пополнение при 

необходимости расходной ёмкости. 

4 Сбор и передача данных о режиме работы ГРС диспетчеру ЭО 

 

 

Вопрос № 35 Какие параметры обеспечивает САУ ГРС по узлу очистки газа? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Измерение перепада давления на сепараторе. 

2 Сигнализация MAX. и MIN. допустимого уровня жидкости в сепараторе. 

3 Сигнализация положения крана на линии сброса жидкости. 

4 Предупредительная сигнализация MAX. уровня жидкости в сборных 

ёмкостях. 

 

 

Вопрос № 36 Какая периодичность замены силикагеля в фильтре-осушителе? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Через 100 циклов перестановки кранов. 

2 Не более чем через 70 циклов перестановки крана или 1 раз в год. 

3 Один раз в 6 месяцев. 

4 Не более чем через 50 циклов перестановки крана или 1 раз в год. 
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Вопрос № 37 Где устанавливается знак "Доступ посторонним запрещён"? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Устанавливается на входных дверях в технологические блоки. 

2 Устанавливается на ограждении при входе на ГРС. 

3 На охранном кране. 

4 Устанавливается на доме оператора. 
 

Вопрос № 38 Какой срок проведения противоаварийных и противопожарных 

тренировок с операторами ГРС? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Не реже одного раза в 3 месяца. 

2 Не реже одного раза в месяц. 

3 Один раз в год. 

4 Один раз в 10 дней. 
 

Вопрос № 39 Когда проводится осмотр ТПА ГРС при централизованной 

форме обслуживания? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Один раз в 10 дней. 

2 При каждом посещении ГРС. 

3 Один раз в месяц. 

4 Ежесменно. 
 

Вопрос № 40 Какую форму имеет отверстие диафрагмы со стороны выхода газа? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Коническую. 

2 Цилиндрическую. 

3 Форма отверстия значения не имеет. 

4 Эллиптическую. 

 

Вопрос № 41 Какие требования к ГРС при надомной форме обслуживания? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Производительность не более 150 000м3/ч, наличие САУ, телемеханики, ав-

томатической одоризации. 

2 Наличие системы телемеханики, охранной и пожарной сигнализации. 

3 Наличие узла предотвращения гидратообразования и устройства удаления 

конденсата из узла очистки. 

4 Регистрация давления и температуры на входе и выходе ГРС, наличие 

системы подготовки импульсного газа для устройств, защиты и управления. 
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Вопрос № 42 Какие работы выполняются оператором ГРС ежесменно? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Проверка работоспособности вытяжных вентиляторов. 

2 Проверка давления газа на собственные нужды. 

3 Надзор за охранной зоной ГРС (до охранного крана включительно). 

4 Каждые 2 часа проверка режима работы ГРС по показаниям манометров, рас-

ходомеров, термометров, задатчиков регуляторов давления. 

 

 

Вопрос № 43 Какой срок проверки помещений на загазованность ручным 

газоанализатором для ГРС, оборудованных стационарными 

газоанализаторами? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 В начале смены провести дублирующий контроль. 

2 Каждые 2 часа. 

3 Один раз в 10 дней. 

4 Контроль не проводится. 

 

 

 

Вопрос № 44 Какие обязанности оператора ГРС во время работы по обводной 

линии? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Контроль выходного давления и контроль работы одоризационной 

установки. 

2 Контроль входного давления и контроль расхода одоранта. 

3 Непрерывный контроль входного и выходного давления с регистрацией этих 

параметров каждые 30 мин. и контроль работы одоризационной установки. 

4 Контроль расхода газа. 

 

 

 

Вопрос № 45 Когда САУ ГРС формирует звуковой и световой сигнал? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 При отклонении основных параметров (давления и температуры). 

2 При срабатывании систем пожарной сигнализации и загазованности. 

3 При срабатывании ИТСО (инженерно-технических средств охраны). 

4 При неисправности манометра в выходном газопроводе ГРС. 
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Вопрос № 46 Какие действия оператора при прекращении подачи 

электроэнергии на ГРС? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Сообщить главному энергетику филиала ЭО. 

2 Сообщить диспетчеру. 

3 Зарегистрировать в журнале дефектов и неисправностей ГРС и ДО. 

4 Принять меры для нормального функционирования ГРС. 
 

Вопрос № 47 Какие составляющие определяют расход газа на собственные 

нужды газораспределительной станции? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Расход газа на подогрев и отопление ГРС и ДО. 

2 Расход газа на продувку узла очистки. 

3 Расход газа при ремонтных работах на коммуникациях ГРС. 

4 Расход газа при работе по байпасу. 
 

Вопрос № 48 Какие виды технического обслуживания и ремонта ГРС? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Периодическое техническое обслуживание. 

2 Плановый текущий ремонт. 

3 Плановый капитальный ремонт. 

4 Внеплановый текущий ремонт. 
 

Вопрос № 49 Когда фиксируются в оперативном журнале расход одоранта при 

централизованной и периодической формах обслуживания? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Не реже 1 раза в 10 дней. 

2 1 раз в 6 месяцев. 

3 Один раз в месяц. 

4 Ежесменно. 

 

Вопрос № 50 При каком давлении и расходе газа на собственные нужды 

допускается измерение объёма газа с помощью бытового 

диафрагменного счётчика? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Расход менее 20 м3/ч и давление не более 3 кПа. 

2 Расход менее 16 м3/ч и давление не более 5 кПа. 

3 Расход менее 30 м3/ч и давление не более 2 кПа. 

4 Расход менее 25 м3/ч и давление не более 5 кПа. 
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Вопрос № 51 Какая периодичность проверки параметров настройки ПЗК и ПСК 

в пункте редуцирования газа? 

Ответы: 

1 Не реже 1 раза в год. 

2 Не реже 1 раза в 6 месяцев при пропускной способности РД свыше 50 м3/ч. 

3 Не реже 1 раза в 3 месяца при пропускной способности РД до 50 м3/ч. 

4 Один раз в 4 месяца. 
 

Вопрос № 52 В какой срок проверяется перепад на фильтре вновь введённых в 

эксплуатацию пунктах редуцирования газа? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Один раз в месяц. 

2 В течении первых 2 недель эксплуатации. 

3 Один раз в 3 месяца. 

4 В течении первых 10 дней эксплуатации. 
 

Вопрос № 53 Для чего предназначены предохранительные запорные клапаны? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Для перекрытия подачи газа при засорении газового фильтра. 

2 Для прекращения подачи газа в случае повышения или понижения давления 

сверх заданных пределов. 

3 Для сброса в атмосферу объёма газа после регулятора давления. 

4 Для понижения давления и поддержания его на заданном уровне. 
 

Вопрос № 54 Для чего предназначен корректор объёма газа ЕК - 260, 270? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Регулировка температуры газа, поставляемого потребителю. 

2 Для корректировки выходного давления. 

3 Для приведения объёма газа, прошедшего через счётчик при рабочих 

условиях к стандартным условиям. 

4 Подсчёт объёма газа, проходящего через счётчик. 
 

Вопрос № 55 При каком давлении и расходе газа на собственные нужды ГРС 

допускается измерение расхода с помощью диафрагменного 

счётчика? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Расход менее 20 м3/ч и давление не более 3 кПа. 

2 Расход менее 16 м3/ч и давление не более 5 кПа. 

3 Расход менее 30 м3/ч и давление не более 2 кПа. 

4 Расход менее 25 м3/ч и давление не более 5 кПа. 
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Вопрос № 56 При каких давлениях СН4 возможно образование 

кристаллогидратов? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 От 0,6 до 2 МПа. 

2 От 3 до 10 МПа. 

3 От 0,1 до 0,5 МПа. 

4 Давление не влияет на образование кристаллогидратов. 

 

Вопрос № 57 Какой минимальный диаметр продувочного газопровода? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Не менее 50 мм. 

2 Не менее номинального диаметра выходного патрубка предохранительной 

арматуры. 

3 Не менее 20 мм. 

4 Не регламентируется. 

 

Вопрос № 58 Выходное давление из пункта редуцирования газа 1,3 кПа. 

При каком давлении сработает ПСК? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 3,2 кПа. 

2 1 мПа. 

3 1,8 кПа. 

4 0,5 мПа. 
 

Вопрос № 59 Какие работы выполняются при техническом осмотре пункта 

редуцирования газа на собственные нужды? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Внешний осмотр, состояние окраски, очистка от загрязнений. 

2 Проверка положений элементов защитной и предохранительной арматуры. 

3 Выявление утечек газа из разъёмных соединений. 

4 Разборка и ревизия предохранительного сбросного клапана. 
 

Вопрос № 60 Какая настройка ПСК для газопроводов низкого давления? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 На 5% выше рабочего давления. 

2 На 50 мм.в.ст. выше рабочего давления. 

3 На 15% выше рабочего давления принятого для данной категории 

газопровода. 

4 На 100 мм.в.ст. выше рабочего давления. 
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Вопрос № 61 Для чего предназначены предохранительные сбросные клапаны? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Для сброса в атмосферу избыточного объёма газа из газопровода после РД. 

2 Для автоматического прекращения подачи газа при повышении давления. 

3 Для сброса в атмосферу избыточного давления газа перед газовым фильтром. 

4 Для прекращения подачи газа при неисправности запорной арматуры. 
 

Вопрос № 62 При какой температуре газа возможно устойчивое существование 

кристаллогидратов? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 От -10 до -7 градусов Цельсия. 

2 От -15 до +20 градусов Цельсия. 

3 От -5 до +10 градусов Цельсия. 

4 От +5 до +25 градусов Цельсия. 
 

Вопрос № 63 Какие требования предъявляются к конструкции пунктов 

редуцирования газа? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Запрещена установка регулятора давления на обводную линию редуцирова-

ния. 

2 Не допускается применение запорной арматуры из серого чугуна. 

3 Не допускается применение запорной арматуры для редуцирования газа по 

обводной линии. 

4 Запрещается установка манометров до и после фильтра. 
 

Вопрос № 64 Какой уровень шума допускается внутри пункта редуцирования 

газа? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Не должен превышать 80 дБа. 

2 Не более 100 дБа. 

3 Не должен превышать 120 дБа. 

4 160 дБа. 
 

Вопрос № 65 Выходное давление из ГРП 2кПа. При каком давлении 

сработает ПСК? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 4 кПА. 

2 2,5 кПА. 

3 0,1 мПа. 

4 3 кПА. 
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Вопрос № 66 Какие работы выполняются при техническом осмотре пункта 

редуцирования газа? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Разборка и ревизия предохранительного запорного клапана. 

2 Проверка перепада давления на газовом фильтре. 

3 Проверка давления на выходе из пункта редуцирования газа. 

4 Проверка наличия пломб на байпасе счётчика и счётном механизме. 

 

Вопрос № 67 Какова периодичность технического обслуживания пункта 

редуцирования газа при пропускной способности регулятора 

давления свыше 50 м3/ч? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Не реже 1 раза в 6 месяцев. 

2 Не реже 1 раза в 3 месяца. 

3 1 раз в год. 

4 Не реже 1 раза в 3 года. 

 

Вопрос № 68 Какой номинальный диаметр сбросного газопровода? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Не менее номинального диаметра патрубка предохранительной арматуры. 

2 Не менее 20 мм. 

3 Не менее 50 мм. 

4 Не менее 100 мм. 
 

Вопрос № 69 Где устанавливаются в пункте редуцирования газа предохрани-

тельный запорный и сбросной клапаны? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 ПЗК устанавливается за РД давления, а ПСК перед регулятором давления. 

2 ПЗК устанавливается перед РД давления, а ПСК после регулятора давления. 

3 ПЗК устанавливается перед входной задвижкой, а ПСК после РД. 

4 ПЗК устанавливается перед РД, а ПСК после газового фильтра. 

 

Вопрос № 70 Какой верхний предел настройки ПЗК при давлении газа на выходе 

из пункта редуцирования газа ниже 5 кПА? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 1,5 Р раб. 

2 1,7 Р раб. 

3 1,3 Р раб. 

4 1,4 Р раб. 
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Вопрос № 71 Какие данные для определения коэффициента коррекции 

для определения объёма газа, проходящего через счётчик? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Давление газа - Р. 

2 Температура газа - Т. 

3 Коэффициент сжимаемости - К. 

4 Стандартное давление газа - Рс = 1,01325. 

 

Вопрос № 72 Какие работы проводятся при техническом обслуживании 

оборудования пункта редуцирования газа? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Осмотр фильтра и очистка фильтрующего элемента по необходимости. 

2 Проверка параметров настройки предохранительной и защитной арматуры. 

3 Смазка подвижных элементов без разборки. 

4 Проверка работоспособности запорной арматуры. 

 

Вопрос № 73 Какая надпись пишется на ШРП, ПГБ, ГРП? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 "Огнеопасно газ" красным цветом. 

2 "Осторожно газ" жёлтым цветом. 

3 "С огнём не приближаться" красным цветом. 

4 "Взрывоопасно газ" красным цветом. 

 

Вопрос № 74 При какой концентрации СО2 в помещении наступает 

удушье и потеря сознания? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 2 - 4%. 

2 1 - 3%. 

3 7 - 10%. 

4 0,5 - 1%. 

 

Вопрос № 75 Какие способы предупреждения образования гидратов? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Ввод в газопровод ингибиторов гидратообразования. 

2 Местный обогрев корпусов регуляторов давления. 

3 Общий или частичный подогрев газа. 

4 Очистка внутренней полости газопровода пропуском очистных поршней. 
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Вопрос № 76 Какой срок проверки параметров настройки ПСК И ПЗК 

в пункте редуцирования газа? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 1 раз в год при пропускной способности регулятора до 50 м3/ч. 

2 1 раз в 3 месяца. 

3 1 раз в 6 месяцев. 

4 Перед пуском ГРП в эксплуатацию. 
 

Вопрос № 77 При каком содержании кислорода работы считаются газоопас-

ными? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 При 25% объёмных. 

2 Ниже 20% объёмных. 

3 Менее 40% объёмных. 

4 При 22% объёмных. 
 

Вопрос № 78 Какие работы проводятся при техническом обслуживании 

оборудования пункта редуцирования газа? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Посадка на "0" манометров. 

2 Проверка уровня масла в счётчике и доливка его по необходимости. 

3 Очистка помещения от загрязнения и устранение дефектов и неисправно-

стей. 

4 Работы, выполняемые при техническом осмотре ПРГ. 
 

Вопрос № 79 Какой верхний предел настройки ПЗК при давлении газа на выходе 

из пункта редуцирования газа от 5 кПа до 0,3 мПА? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 1,5 Р раб. 

2 1,3 Р раб. 

3 1,2 Р раб. 

4 1,4 Р раб. 
 

Вопрос № 80 Какой верхний предел настройки ПЗК при давлении газа на выходе 

из пункта редуцирования газа от 0,3 до 1,2 мПА? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 1,5 Р раб. 

2 1,3 Р раб. 

3 1,4 Р раб. 

4 1,8 Р раб. 
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Вопрос № 81 Какая объём кислорода остаётся в газопроводе после продувки? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Не должна превышать 1%. 

2 Не должна превышать 10%. 

3 Не более превышать 5%. 

4 Не должна превышать 2%. 

 

Вопрос № 82 При какой концентрации СО2 в помещении наступает сонливость, 

слабость и потеря трудоспособности? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 0,3 - 0,8%. 

2 2 - 4%. 

3 0,5 - 1%. 

4 0,06 - 0,09%. 

 

Вопрос № 83 Выходное давление из пункта редуцирования газа 5 кПа. 

При каком давлении сработает ПЗК? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 10 кПа. 

2 1 мПа. 

3 7,5 кПа. 

4 0,5 мПа. 

 

Вопрос № 84 Какие работы выполняются при техническом осмотре пункта 

редуцирования газа на собственные нужды? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Разборка и ревизия регулятора давления газа. 

2 Контроль температуры воздуха в помещении в отопительный период. 

3 Замена сальниковой набивки у задвижек. 

4 Осмотр средств измерений и контроль сроков их поверки. 

 

Вопрос № 85 При какой концентрации СО в помещении котельной сработает 

световая сигнализация? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 70 - 90 мг/м3 (0,006% - 0,007% по объёму). 

2 30 ± 5 мг/м3 (0,002% - 0,003% по объёму). 

3 50 - 60 мг/м3 (0,004% - 0,005% по объёму). 

4 20 ± 5 мг/м3 (0,001% - 0,002% по объёму). 
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Вопрос № 86 При какой концентрации газа прекращается работа в помещениях 

пунктов редуцирования газа и колодцах? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Свыше 1%. 

2 Свыше 0,5%. 

3 Свыше 3%. 

4 Свыше 0,2%. 
 

Вопрос № 87 В какой срок выполняется ТО и настройка ПЗК и ПСК ШРП 

собственных нужд с расходом свыше 50 м3/ч? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Ежеквартально. 

2 Один раз в год. 

3 Один раз в 6 месяцев. 

4 Один раз в 3 года. 
 

Вопрос № 88 Какова периодичность технического обслуживания ПРГ 

при пропускной способности регулятора давления до 50 м3/ч? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Не реже 1 раза в 6 месяцев. 

2 Не реже 1 раза в 3 года. 

3 Один раз в год. 

4 Не реже 1 раза в 3 месяца. 
 

Вопрос № 89 При каком давлении в газопроводе на собственные нужды 

допускается проводить работы по врезке без прекращения подачи 

газа? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 От 0,4 до 2 кПА. 

2 От 1 до 2 мПА. 

3 От 5 до 10 кПА. 

4 От 0,5 до 3 мПА. 
 

Вопрос № 90 При каком давлении газа трубопроводы маркируются 

одним кольцом красного цвета? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Не более 6,4 мПа. 

2  Не регламентируется. 

3  До 2,5 мПа. 

4  Не более 10 мПа. 
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Вопрос № 91 В какой цвет окрашиваются трубопроводы для воды? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Зелёный. 

2 Красный. 

3 Голубой. 

4 Сиреневый. 

 

Вопрос № 92 При какой температуре газа трубопровод маркируют 

одним кольцом красного цвета? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Свыше 120 0С. 

2  До 100 0С. 

3  Не регламентируется. 

4  От -70 – 250 0С. 

 

Вопрос № 93 Какие газопроводы маркируются тремя кольцами красного цвета? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 С давлением от 6,4 мПа. 

2  С температурой свыше 120 0С. 

3  Не регламентируется. 

4  Независимо от давления при температуре в трубопроводе от 350 – 700 0С. 

 

Вопрос № 94 Каким образом маркируется газоотводная линия? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Кольцами красного цвета толщиной 40 мм. 

2 Извилистыми поперечными кольцами соответствующего сигнального цвета. 

3 Не регламентируется. 

4 Кольцами чёрного цвета толщиной 50 мм. 

 

Вопрос № 95 Каким должен быть цвет маркировочных надписей 

и стрелок на газопроводах? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Чёрный. 

2  Синий. 

3  Коричневый. 

4  Красный. 
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Вопрос № 96 При каком давлении газа трубопроводы маркируются 

двумя кольцами красного цвета? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 От 2,5 - 6,4 мПа. 

2  До 10 мПа. 

3  Не регламентируется. 

4  Свыше 6,4 мПа. 

 

Вопрос № 97 В какой цвет окрашиваются трубопроводы для горючих газов? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Голубой. 

2  Жёлтый. 

3  Красный. 

4  Зелёный. 

 

Вопрос № 98 Что обозначают красные сигнальные кольца на трубопроводе? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Ядовитость, токсичность. 

2  Легковоспламеняемость, огнеопасность и взрывоопасность. 

3  Радиоактивность. 

4  Нейтральность. 

 

Вопрос № 99 В какой цвет окрашивается арматура из легированной стали? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Синий. 

2  Чёрный. 

3  Голубой. 

4  Серый. 

 

Вопрос № 100 Что обозначают жёлтые сигнальные кольца на трубопроводе? 

Укажите правильный ответ (или ответы). 

Ответы: 

1 Опасность, вредность, токсичность, ядовитость. 

2  Огнеопасность. 

3  Безопасность. 

4  Нейтральность. 
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Правильные ответы к тестовым дидактическим материалам  

представлены в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Правильные ответы к перечню тестовых дидактических ма-

териалов для 4-6-го разряда 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

№ ответа 2 3 1 123 1 4 1 3 1234 1 

№ вопроса 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

№ ответа 123 1234 2 3 134 4 1234 123 2 4 

№ вопроса 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

№ ответа 4 4 123 124 1 1 3 3 1 1 

№ вопроса 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

№ ответа 2 123 1 134 1234 4 2 1 2 1 

№ вопроса 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

№ ответа 1234 234 1 3 123 234 123 1234 1 2 

№ вопроса 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

№ ответа 2 4 2 3 2 1 2 3 123 2 

№ вопроса 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

№ ответа 1 3 23 1 2 234 1 2 2 1 

№ вопроса 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

№ ответа 1234 1234 1 3 123 1 2 1234 4 2 

№ вопроса 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

№ ответа 1 2 3 24 4 1 3 3 1 3 

№ вопроса 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

№ ответа 1 4 4 2 1 4 2 2 3 1 
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7 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

7.1 Методические рекомендации по организации и проведению  

учебного процесса  

Обучение рабочих по профессии «Оператор ГРС» 4-6-го разрядов прово-

дится по основным программам профессионального обучения по курсовой / ин-

дивидуальной форме обучения.  

Для проведения теоретических занятий по курсовой форме комплектуются 

группы численностью до 25 человек. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Максимальный объем учебной нагрузки обуча-

ющегося равен максимальному объему аудиторной учебной нагрузки (обяза-

тельных учебных занятий) при очной форме обучения и составляет 40 академи-

ческих часов в неделю. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очно-заочной (ве-

черней) форме обучения регламентируется организацией, осуществляющей об-

разовательную деятельность в СНФПО. 

Образовательная деятельность по основным программам профессиональ-

ного обучения организуется в соответствии с расписанием.  

Профессиональное обучение на производстве (в период производственной 

практики) осуществляется в пределах рабочего времени, обучающегося по соот-

ветствующим основным программам профессионального обучения. 

Для максимального усвоения программы рекомендуется при реализации 

компетентностного подхода в процессе изложения лекционного материала и 

проведения лабораторно-практических работ использование активных форм 

проведения занятий с применением электронных образовательных ресурсов, де-

ловых и ролевых игр, индивидуальных и групповых проектов, анализа кейсовых 

ситуаций, тренингов, групповых дискуссий в сочетании с внеаудиторной рабо-

той для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обу-

чающихся. 

Для проверки усвоения изученного материала рекомендуется проведение 

текущего контроля в виде письменного зачета. Подборка вопросов для проведе-

ния текущего контроля осуществляется на основе изученного теоретического ма-

териала и проведенных лабораторно-практических занятий. 

7.2 Учебно-методическое обеспечение 

7.2.1 Список рекомендуемых нормативных документов учебной и ме-

тодической литературы* 

Нормативные документы 

 
*Список не включает нормативные документы и учебную литературу по дисциплинам, изданным отдель-

ными выпусками. 
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1 Российская Федерация. Законы. О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов: Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ : ре-

дакция, действующая с 1 июля 2021 года. 

2 Правила по охране труда при работе на высоте: утверждены Приказом 

Минтруда России от 16.11.2020 № 782н: срок действия ограничен 31.12.2025. 

3 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 

«Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»: утверждены 

Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атом-

ному надзору от 15.12.2020 № 534. 

4 ГОСТ 12.1.033-81. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). По-

жарная безопасность. Термины и определения: дата введения 1982-07-01: Пере-

издание с Изменением № 1. 

5 ГОСТ 12.1.004-91. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). По-

жарная безопасность. Общие требования: дата введения 1992-07-01 : с 

Изменением № 1. 

6 ГОСТ 12.1.018-93. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). По-

жаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования: дата 

введения 1995-01-01. 

7 ГОСТ 12.0.230-2007. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

Системы управления охраной труда. Общие требования: дата введения 2009-07-

01: с Изменением № 1. 

8 ГОСТ 24856-2014. Арматура трубопроводная. Термины и определения. 

Общие технические условия: дата введения 2015-04-01. 

9 ГОСТ Р 56001-2014. Арматура трубопроводная для объектов газовой 

промышленности. Общие технические требования: дата введения 2015-02-01. 

10 ГОСТ 12.3.002-2014. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

Процессы производственные. Общие требования безопасности: дата введения 

2016-07-01: с Поправкой. 

11 ГОСТ 12.0.004-2015. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

Организация обучения безопасности труда. Общие положения: дата введения 

2017-03-01: с Поправкой. 

12 ГОСТ 12.1.019-2017. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты: дата 

введения 2019-01-01: с Поправкой. 

13 ГОСТ Р ИСО 45001-2020 Системы менеджмента безопасности труда и 

охраны здоровья. Требования и руководство по применению: дата введения 

2021-04-01. 
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14 СТО Газпром 18000.2-007-2018. Единая система управления охраной 

труда и промышленной безопасностью в ПАО «Газпром». Порядок применения 

знаков безопасности и других средств визуальной информации об опасностях на 

объектах ПАО «Газпром». 

15 СТО Газпром 18000.4-008-2019. Единая система управления производ-

ственной безопасностью. Анализ коренных причин происшествий. Порядок их 

устранения и разработки мероприятий по предупреждению. 

16 СТО Газпром 12-0.1-001-2019. Документы нормативные в области 

охраны окружающей среды. Основные положения. 

17 СТО Газпром 18000.1-002-2020. Единая система управления производ-

ственной безопасностью. Идентификация опасностей и управление рисками в 

области производственной безопасности. 

18 СТО Газпром 18000.1-003-2020. Единая система управления производ-

ственной безопасностью. Установление целей и разработка программ мероприя-

тий, мониторинг их выполнения. 

19 СТО Газпром 18000.3-004-2020. Единая система управления производ-

ственной безопасностью. Организация и проведение аудитов. 

20 СТО Газпром 18000.1-001-2021. Единая система управления производ-

ственной безопасностью. Основные положения. 

21 СТО Газпром 18000.2-005-2021. Единая система управления производ-

ственной безопасностью. Порядок разработки, учета, внесения изменений, при-

знания утратившими силу и отмены документов. 

Учебники, учебные и справочные пособия 

1 Брюханов О.Н., Плужников А.И. Основы эксплуатации оборудова-

ния и систем газоснабжения: учебник. - М.: ИНФРА-М, 2005. 

2 Данилов А.А. Автоматизированные газораспределительные станции: 

справочник. - М.: Химиздат, 2004. 

3 Жила В.А., Ушаков М.А., Брюханов О.Н. Газовые сети и установки: 

учебное пособие для сред. проф. образования. - М: Академия, 2003. 

4 Жила В.А., Брюханов О.Н., Плужников А.И. Газоснабжение: учеб-

ное пособие для вузов. - М.: Академия, 2008. 

5 Каминский M.Л. Монтаж приборов и систем автоматизации. - М.: 

Высшая школа, 2005. 

6 Кязимов К.Г. Профессиональное обучение персонала газового хозяй-

ства. - М: НЦ ЭНАС, 2008. 

7 Кязимов К.Г., Гусев В.Е. Устройство и эксплуатация газового хозяй-

ства. - М.: Академия, 2008. 
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8 Кязимов К.Г., Гусев В.Е. Эксплуатация и ремонт оборудования си-

стем газоснабжения: практическое пособие для слесаря газового хозяйства. -

М.:НЦ ЭНАС, 2011. 

9 Мовсумзаде А.Э., Сощенко А.Е. Развитие систем автоматизации и те-

лемеханизации в нефтегазовой промышленности. - М: Недра-Бизнесцентр, 2004. 

10 Покровский Б.С. Слесарное дело: учебник для нач. проф. образова-

ния. - М.: Академия, 2004. 

11 Покровский Б.С., Скакун В.А. Справочник слесаря: учебное пособие 

для нач. проф. образования. - М.: Академия, 2003. 

12 Промышленное газовое оборудование: справочник / под ред. Е.А. Ка-

рякина. - Саратов: Газовик, 2002 

13 Российская газовая энциклопедия / под ред. Р.И. Вяхирева. - М.: Боль-

шая российская энциклопедия, 2004. 

14 Тарасов В.В., Брысьева Е.В., Сафронова И.П. и др. Термины и опре-

деления в газораспределении: пособие. - М.: Газпром экспо, 2010. 

Методическая литература 

1 Методические рекомендации по организации методической работы в 

образовательных подразделениях обществ и организаций ОАО «Газпром». - М.: 

Филиал «УМУгазпром», 2005. 

2 Методические рекомендации по организации работы в учебных ма-

стерских. - М.: Филиал «УМУгазпром», 2005. 

3 Методические рекомендации по организации контроля за качеством 

компетенций, знаний и умений обучающихся в процессе обучения рабочих кад-

ров в обществах и организациях ОАО «Газпром». - М.: Филиал «УМУгазпром», 

2010. 

4 Методические рекомендации по организации и проведению контроля 

за учебным процессом при профессиональном обучении рабочих в обществах 

и организациях ОАО «Газпром». – М.: Филиал «УМУгазпром», 2010. 

5 Методические рекомендации по организации и проведению открытого 

урока при профессиональном обучении рабочих кадров в обществах и организа-

циях ОАО «Газпром». – М.: Филиал «УМУгазпром», 2010. 

6 Методические рекомендации по применению модульно- компетент-

ностного подхода при разработке и реализации программ для подготовки и по-

вышения квалификации рабочих в дочерних обществах и организациях  

ОАО «Газпром». - М.: Филиал «УМУгазпром», 2011. 

7 Методические рекомендации по организации работы инструктора про-

изводственного обучения при подготовке рабочих в дочерних обществах и орга-

низациях ОАО «Газпром». - М.: Филиал «УМУгазпром», 2012. 
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8  Учебно-методические материалы по рациональному выбору методов и 

форм обучения персонала (методические рекомендации). - М.: Филиал  

«УМУгазпром», 2012. 

9 Методические рекомендации о порядке изучения, обобщения, распро-

странения и внедрения передового опыта в системе непрерывного фирменного 

профессионального обучения персонала ОАО «Газпром». - М.: Филиал «УМУ 

Газпром», 2013. 

10 Памятка инструктору производственного обучения. - М.: Филиал 

«УМУгазпром», 2013. 

11 Памятка преподавателю теоретического обучения. - М.: Филиал 

«УМУгазпром», 2013. 

12 Учебно-методические материалы для контроля результатов освоения 

программ профессиональной подготовки и повышения квалификации рабочих. - 

М.: Филиал «УМУгазпром», 2013. 

13 Учебно-методические материалы о порядке изучения, обобщения, рас-

пространения и внедрения передового опыта в системе непрерывного фирмен-

ного профессионального обучения персонала ОАО «Газпром». - М.: Филиал 

«УМУгазпром», 2013. 

14 Учебно-методические материалы по комплексному методическому 

обеспечению учебного процесса. - М.: Филиал «УМУгазпром», 2013. 

15 Учебно-методические материалы по организации и проведению учеб-

ного процесса в образовательных подразделениях дочерних обществ 

ОАО «Газпром». - М.: Филиал «УМУгазпром», 2013. 

16 Учебно-методические материалы по применению инновационных тех-

нологий при профессиональной подготовке рабочих (методические рекоменда-

ции). - М.: Филиал «УМУгазпром», 2014. 

17 Учебно-методические материалы по организации и проведению квали-

фикационных (пробных) работ при обучении рабочих на производстве (методи-

ческие рекомендации). - М.: Филиал «УМУгазпром», 2014. 

18 Учебно-методические материалы по организации и проведению произ-

водственно-технических курсов в обществах и организациях 

ОАО «Газпром» (методические рекомендации). - М.: Филиал «УМУгазпром», 

2014. 

19 Учебно-методические материалы по организации переподготовки и 

обучению рабочих вторым (смежным) профессиям в образовательных подразде-

лениях дочерних обществ ОАО «Газпром» (методические рекомендации). - М.: 

Филиал «УМУгазпром», 2014. 

20 Методические рекомендации по применению кейс-технологий. - М.: 

Филиал «УМУгазпром», 2015. 
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21 Методические рекомендации преподавателю теоретического обучения. 

- М.: Филиал «УМУгазпром», 2015. 

22 Методические рекомендации по проведению лабораторных, практиче-

ских работ при обучении рабочих. - М.: Филиал «УМУгазпром», 2015. 

23 Инструктивно-методические и руководящие материалы по непрерыв-

ному фирменному профессиональному обучению рабочих в дочерних обществах 

и организациях ПАО «Газпром». - М.: Филиал «УМУГазпром», 2015. 

24 Методические рекомендации по организации интегрированного урока. 

- «УМУгазпром» ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ», 2016. 

25 Методические рекомендации по совершенствованию педагогических 

знаний преподавателей, мастеров (инструкторов) производственного обучения 

образовательных подразделений обществ и организаций ПАО «Газпром». - 

«УМУгазпром» ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ», 2016. 

26 Методические рекомендации по подготовке и оформлению портфолио 

для аккредитации преподавателей. – М.: «УМУгазпром» ЧУ ДПО «Газпром 

ОНУТЦ», 2016. 

27 Методические рекомендации по разработке инструктивно-технологи-

ческих карт для практического обучения рабочих в учебных мастерских и на 

учебных полигонах. – М.: «УМУгазпром» ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ», 2016. 

28 Методические рекомендации о порядке приема на работу специалистов 

с высшим и средним профессиональным образованием на рабочие должности и 

организация их обучения по рабочим профессиям в обществах и организациях 

ПАО «Газпром». – М.: «УМУгазпром» ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ», 2016. 

29 Методические рекомендации по организации методической работы в 

образовательных подразделениях дочерних обществ ПАО «Газпром» – М.: 

«УМУгазпром» ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ», 2018.  

30 Методические рекомендации по организации и проведению курсов це-

левого назначения в обществах и организациях ПАО «Газпром» – М.:  

«УМУгазпром» ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ», 2018. 

31 Регламент актуализации образовательных программ на основе профес-

сиональных стандартов (алгоритм переработки). – М.: «УМУгазпром» ЧУ ДПО 

«Газпром ОНУТЦ», 2016. 

32 Требования к разработке и оформлению учебно-методических матери-

алов для профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования персонала дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром», утв. 

Департаментом 715 ПАО «Газпром» (Е.Б. Касьян) 05.08.2019 №07/15-5085. 
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7.2.2 Перечень рекомендуемых наглядных пособий и интерактивных 

обучающих систем* 

Плакаты** 

1 Организация обеспечения электробезопасности. Комплект из 3-х ли-

стов. – М.: СОУЭЛО, 2007. 

2 Первичные средства пожаротушения. Комплект из 3-х листов. – М.: 

СОУЭЛО, 2007. 

3 Организация обучения безопасности труда. Комплект из 2-х листов. – 

М.: СОУЭЛО, 2007. 

Видеофильмы 

1 Линейная часть магистрального газопровода. Техническое обслужива-

ние [Видеозапись]. - Калининград: Газпром ОНУТЦ, 2011. 

2 Инструктаж по охране труда слушателя СНФПО [Электронный ресурс]. 

– Калининград: ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ», 2016. 

3 Оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на 

производстве [Электронный ресурс]. – Калининград: ЧУ ДПО «Газпром 

ОНУТЦ», 2017. 

4 Газораспределительная станция. Часть 1. Назначение, типы и работа 

ГРС [Видеозапись]. - Калининград: НОУ «ОНУТЦ ОАО «Газпром», 1997. 

5 Газораспределительная станция. Часть 2. Работа основных узлов и бло-

ков ГРС [Видеозапись]. - Калининград: НОУ «ОНУТЦ ОАО «Газпром», 1997. 

6 Газораспределительная станция. Часть 3. Обслуживание оборудования 

ГРС [Видеозапись]. - Калининград: НОУ «ОНУТЦ ОАО «Газпром», 1997. 

7 Устройство и работа электрохимзащиты магистрального газопровода 

[Видеозапись]. - Калининград: НОУ «ОНУТЦ ОАО «Газпром», 2002. 

8 Устройство линейной части магистрального газопровода [Видеоза-

пись]. - Калининград: НОУ «ОНУТЦ ОАО «Газпром», 2000. 

9 Запорная арматура для магистральных газопроводов [Видеозапись]. - 

Калининград: НОУ «ОНУТЦ ОАО «Газпром», 2012. 

10 Устройство и работа информационно-измерительного комплекса «Ма-

гистраль-2» [Видеозапись]. - Калининград: НОУ «ОНУТЦ ОАО «Газпром», 

2010. 

11 Устройство и принцип работы современных приборов учета расхода 

 
* Перечень не включает наглядные пособия по предметам, изданным отдельными выпус-

ками. 
**Перечень не включает плакаты, изготавливаемые образовательными подразделениями. 
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газа [Видеозапись]. - Калининград: НОУ «ОНУТЦ ОАО «Газпром», 2009. 

12 Контрольно-измерительные приборы и автоматика [Видеозапись]. - 

Калининград: НОУ «ОНУТЦ ОАО «Газпром», 2013. 

13 Устройство и работа автоматизированной газораспределительной стан-

ции «Урожай» [Видеозапись]. - Калининград: НОУ «ОНУТЦ ОАО «Газпром», 

2014. 

14 Борьба с гидратообразованием на газовых и газоконденсатных место-

рождениях [Видеозапись]. - Калининград: НОУ «ОНУТЦ ОАО «Газпром», 2010. 

15 Устройство и работа информационно-измерительного комплекса «Ма-

гистраль-2» [Видеозапись]. - Калининград: НОУ «ОНУТЦ ОАО «Газпром», 

2010. 

16 Газорегуляторные пункты и газорегуляторные установки [Видеоза-

пись]. - «Газпром трансгаз Ставрополь», 2014. 

17 Типы ГРС и их конструкция [Видеозапись]. - ООО «Газпром трансгаз 

Ставрополь», 2013. 

18 Вводный инструктаж по охране труда и промышленной безопасности 

для работников [Видеозапись]. - ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 2010. 
 

Автоматизированные обучающие системы 

1 Устройство и эксплуатация оборудования ГРС [Электронный ресурс]. 

- Калининград: НОУ «ОНУТЦ ОАО «Газпром», 2008. 

2 Устройство и обслуживание ГРС «Урожай-10» [Электронный ресурс]. 

- Калининград: НОУ «ОНУТЦ ОАО «Газпром», 2005. 

3 Устройство и эксплуатация систем газораспределения с давлением до 

1,2 МПа (оборудование ГРП, ГРУ, ШРП) [Электронный ресурс]. - Калининград: 

НОУ «ОНУТЦ ОАО «Газпром», 2005. 

4 Устройство и эксплуатация сосудов под высоким давлением [Элек-

тронный ресурс]. - Калининград: НОУ «ОНУТЦ ОАО «Газпром», 2003. 

5 Линейные трубопроводы и оборудование. Аварийно-восстановитель-

ные работы [Электронный ресурс]. - Калининград: НОУ «ОНУТЦ ОАО «Газ-

пром», 2011. 

6 Регуляторы давления газа [Электронный ресурс]. - Калининград: НОУ 

«ОНУТЦ ОАО «Газпром», 2012. 

7 Запорная арматура [Электронный ресурс]. - Калининград: НОУ 

«ОНУТЦ ОАО «Газпром», 2008. 

8 Основы телемеханики [Электронный ресурс]. - Калининград: НОУ 

«ОНУТЦ ОАО «Газпром», 2014. 
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9 Предохранительные клапаны [Электронный ресурс]. - Калининград: 

НОУ «ОНУТЦ ОАО «Газпром», 2013. 

10 Основы экологии и охрана окружающей среды [Электронный ресурс]. 

- Калининград: НОУ «ОНУТЦ ОАО «Газпром», 2010. 

11 Оказание первой помощи пострадавшим на производстве [Электрон-

ный ресурс]. - Калининград: НОУ «ОНУТЦ ОАО «Газпром», 2014. 

12 Охрана труда. Общие вопросы. [Электронный ресурс]. - Калининград: 

НОУ «ОНУТЦ ОАО «Газпром», 2006. 

13   Эксплуатация и ремонт линейной части магистральных газопроводов 

[Электронный ресурс]. - Калининград: Газпром ОНУТЦ, 2013. 

14   Оказание первой помощи пострадавшим на производстве. [Электрон-

ный ресурс]. - Калининград: Газпром ОНУТЦ, 2015. 

 

Тренажеры-имитаторы 

1 Тренажерный комплекс по линейной части магистрального газопровода 

[Электронный ресурс]. - Калининград: Газпром ОНУТЦ, 2011. 

2 Управление ГРС [Электронный ресурс]. - Калининград: НОУ «ОНУТЦ 

ОАО «Газпром», 2007. 

3 Газоанализатор ШИ-10[Электронный ресурс]. - Калининград: НОУ 

«ОНУТЦ ОАО «Газпром», 2012. 
 

 


